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 Kurzfassung  i 
Kurzfassung 
Die Inaktivierung pathogener Mikroorganismen durch die Desinfektion behan-
delten Abwassers ist ein entscheidender Prozess zum Schutz vor Krankheiten, 
die durch Wasser übertragen werden. Einführend werden in dieser Arbeit die 
Grundlagen der Desinfektion von behandeltem Abwasser und der Stand des 
Wissens anhand einer Literaturrecherche dargestellt. Anschließend werden 
verschiedene Desinfektionsverfahren mit Hilfe von Versuchsanlagen unter 
hygienischen, ökologischen und betrieblichen Gesichtspunkten untersucht. 
Neben der Dosierung von on-site hergestelltem Chlorgas wurden die Chlor-
dioxiddosierung, die Ozonung und die UV-Bestrahlung als Desinfektionsver-
fahren, die momentan außer der Chlorung am häufigsten zur Desinfektion von 
behandeltem Abwasser angewendet werden, für die Untersuchungen ausge-
wählt. Während der verschiedenen Versuchsphasen wurden unterschiedliche 
Abwasserbehandlungsverfahren vor den nachgeschalteten Desinfektionsstufen 
untersucht. 
Es konnte gezeigt werden, dass die Desinfektionsverfahren mit vorhergehender 
biologischer Abwasserbehandlung einen Ablauf erzeugten, welcher die allge-
mein gültigen mikrobiologischen Grenzwerte, die für Einleitungen in sensible 
Oberflächengewässer und für verschiedene Wasserwiederverwendungszwecke 
gelten (in der Regel E. coli-Grenzwerte), einhält. Die Vorreinigung des Abwas-
sers hatte einen entscheidenden Einfluss auf den Desinfektionserfolg. Auf 
Grundlage der vorliegenden Ergebnisse wird mindestens eine mechanisch 
biologische Abwasserbehandlung vor der Desinfektion und vor allem vor einer 
beabsichtigten Wasserwiederverwendung empfohlen. Eine weitergehende 
Abwasserbehandlung erwies sich im Hinblick auf eine Minimierung negativer 
Umweltauswirkungen des anschließenden Desinfektionsprozesses als zielfüh-
rend. In den Abläufen aller Desinfektionsanlagen, in denen keine oder zu 
geringe Konzentrationen an Restdesinfektionsmitteln im Wasser nachweisbar 
waren, konnte bereits nach eintägiger Stagnation des behandelten Wassers ein 
Anstieg der Konzentration heterotropher, kultivierbarer Mikroorganismen 
beobachtet werden. Im weiteren Verlauf der Stagnationszeit lag die Konzentra-
tion in den mit chemischen Desinfektionsmitteln behandelten Proben, bei 
denen keine Restdesinfektionsmittel mehr nachweisbar waren, um mehr als 
2 log10-Stufen höher als in der nicht desinfizierten Probe. Ein bedeutender 
Wiederanstieg der Konzentration der Indikatororganismen E. coli wurde nach 
keinem der eingesetzten Desinfektionsverfahren festgestellt. Jedoch wurde in 
Abwesenheit von E. coli die Anwesenheit fakultativ pathogener Mikroorganis-
men in den mit Ozon und UV-Strahlung (mit niedriger Dosis) desinfizierten 
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Proben nachgewiesen. Die Vermehrung dieser fakultativ pathogenen Mikroor-
ganismen stellt ein potentielles Gesundheitsrisiko für Wassernutzer dar.  
In allen Abläufen der Desinfektionsanlagen, außer nach der UV-Bestrahlung, 
konnte die Bildung jeweils unterschiedlicher Desinfektionsnebenprodukte 
nachgewiesen werden. Gleichzeitig zeigten diese Abläufe mit steigender 
Desinfektionsmitteldosis unterschiedliche Erhöhungen der Toxizität. Am 
stärksten ausgeprägt war die Toxizitätserhöhung nach der Chlorelektrolyse, 
gefolgt vom Ablauf der Ozonungsanlage. Nach der Dosierung von Chlordioxid 
erhöhte sich die Toxizität nur in einem geringen Anteil der analysierten Proben. 
Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass eine der Desinfektion 
nachgeschaltete Sandfiltration, neben der Verringerung des Wiederver-
keimungspotentials, auch positive Effekte auf die Toxizität des behandelten 
Wassers haben kann. Eine gleichzeitige weitgehende Elimination eines breiten 
Spektrums anthropogener Spurenstoffe während der Desinfektion behandelten 
Abwassers konnte nur mittels Ozon erreicht werden. 
Die Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlage um eine weitere Verfahrens-
stufe hat eine Erhöhung sowohl der Kapital- und Betriebskosten als auch des 
Energiebedarfs zur Folge. Die UV-Bestrahlung ist hierbei das kostengünstigste 
und die Chlordioxiddosierung das kostenintensivste Verfahren. Die Chlor-
dioxiddosierung verursacht den geringsten und die Ozonung den höchsten 
elektrischen Energiebedarf innerhalb der Systemgrenze (Abwasserbehandlungs-
anlage). Eine Strategie zur Steuerung von Anlagen zur Desinfektion behandel-
ten Abwassers konnte anhand der erzielten Ergebnisse abgeleitet werden. Eine 
Anlagensteuerung, die in Abhängigkeit des online gemessenen spektralen 
Absorptionskoeffizienten (SAK254) die aktuell erforderliche Desinfektions-
mitteldosis einstellt, kann sowohl zu einer Verringerung der insgesamt einge-
setzten Desinfektionsmittelmenge als auch zur Minimierung negativer Umwelt-
auswirkungen der Desinfektionsmaßnahme beitragen. 
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Abstract 
The abundance of hygienically relevant microorganisms in wastewater requires 
adequate treatment of wastewater prior to discharge into sensitive natural 
waters and, in particular, prior to intended reuse. Inactivation of pathogenic 
microorganisms through wastewater disinfection plays a fundamental role in 
the protection of public health against waterborne diseases. At the outset of this 
research project, the principles and methods of wastewater disinfection were 
introduced through a literature review. Subsequently, pilot plant experiments 
were performed in a municipal wastewater treatment plant. Hygienic, ecologi-
cal, and operational aspects of different wastewater disinfection systems were 
examined, also with regard to feasible reuse applications. In addition to chlo-
rine gas that was produced electrolytically, chlorine dioxide, ozone, and UV-
radiation were also selected as disinfectants, because they are commonly used 
for disinfection of treated wastewater. These disinfection techniques were 
tested in parallel and under identical experimental conditions, subsequent to 
different wastewater treatment schemes. 
It could be shown that the investigated disinfection processes, together with 
preceding biological wastewater treatment, produced an effluent that complies 
with commonly regulated hygienic discharge parameters (generally E. coli) for 
sensitive receiving waters and for various reuse purposes. Wastewater treat-
ment prior to disinfection had a decisive influence not only on the disinfection 
efficiency but also on the microbiological stability of the treated water. On the 
basis of the current results, at least mechanical-biological wastewater treatment 
before disinfection is recommended, in particular if water re-use is intended. 
Advanced wastewater treatment led to a reduction of negative toxicological 
effects of the effluents. In all effluents that contained no or very low levels of 
residual disinfectants, an increase in the concentration of heterotrophic cul-
turable miroorganisms was already observed after 24 hours of stagnation. In 
the course of further stagnation, concentrations were more than 100-fold 
higher in chemically disinfected samples with no or very low levels of residual 
disinfectants than in the non-disinfected sample. A substantial increase in E. 
coli concentration was not detected after application of any of the disinfection 
techniques. However, in the absence of E. coli, the concentration of facultative 
pathogenic bacteria increased in the samples disinfected with UV-radiation 
(low dose) and ozone, which may pose a potential health risk to water users.  
The formation of a variety of disinfection by-products could be detected in all 
effluents of the disinfection systems, except after UV-irradiation. At the same 
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time, these effluents showed an increase in toxicity with increasing doses of 
disinfectants. This increased toxicity was most pronounced after chlorine 
electrolysis, followed by the effluents following ozonation. After dosage of 
chlorine dioxide, toxicity increased in only a small percentage of samples. 
Results of the current study indicate that sand filtration can contribute to a 
decrease regrowth potential as well as to a decreased toxicity of the disinfected 
effluents. Simultaneous extensive elimination of micropollutants during 
wastewater disinfection could be achieved only with ozone. 
The addition of a further wastewater treatment process enhances capital and 
operating costs as well as the energy demand of the wastewater treatment 
plant. The most cost-effective process was UV-irradiation. The highest cost was 
caused by wastewater disinfection with chlorine dioxide. Dosing of chlorine 
dioxide was responsible for the lowest and ozonation for the highest electrical 
energy demand within the system boundaries (wastewater treatment plant). A 
strategy to control the dosage of disinfectants was established, on the basis of 
the results achieved. A plant control system that sets the momentarily required 
disinfectant dose as a function of the UV absorption (at 254 nm), measured 
online, can contribute to a decrease in the doses of applied disinfectants and to 
a minimization of negative environmental impacts of the disinfection process. 
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1. Einleitung 
Vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Gewässerbelastung bei gleich-
zeitig wachsender Nachfrage nach hygienisch unbedenklichen Wasser-
ressourcen, gewinnt die Desinfektion von behandeltem Abwasser an Bedeu-
tung. Laut einem Bericht der UNESCO1 (2012) zeichnet sich eine Verschärfung 
der globalen Wasserkrise, sowohl die Wasserquantität als auch die Wasserquali-
tät betreffend, ab. Durch das anhaltende Bevölkerungswachstum, die steigende 
Urbanisierung und Industrialisierung sowie die intensivierte landwirtschaftliche 
Produktion, geraten die Wasserressourcen immer mehr unter Druck. Zusätzlich 
wird der Klimawandel die Qualität, Verfügbarkeit und Bewirtschaftung von 
Wasserressourcen spürbar beeinflussen. Nach Einschätzungen des OECD2-
Berichtes ‚Environmental Outlook to 2030‘ wird bis zum Jahr 2030 annähernd 
die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen hoher Wasser-
stress3 herrscht (OECD, 2009). Auch für Europa wird vom IPCC4 prognostiziert, 
dass der Anteil der Gebiete mit hohem Wasserstress von aktuell 19 % auf 35 % 
im Jahr 2070 ansteigen wird (Alcamo et al., 2007). 
Neben einem zielgerichteten Wasserbedarfsmanagement und einer Steigerung 
der Wassernutzungseffizienz, kann eine Wiederverwendung von adäquat 
behandeltem Abwasser zur Verringerung der Diskrepanz zwischen steigendem 
Wasserbedarf und begrenztem Wasserdargebot beitragen. Bedenken hinsicht-
lich einer Infektionsgefahr von durch Wasser übertragbaren Krankheiten stellen 
ein Haupthindernis für die Akzeptanz der Nutzung von Wasserwiederverwen-
dungssystemen dar (Huertas et al., 2008). Da selbst nach einer biologischen 
Abwasserbehandlung noch eine hohe Anzahl und Vielfalt von Krankheitser-
regern im Abwasser vorhanden ist, erfordert eine beabsichtigte Wasserwieder-
verwendung in aller Regel eine vorherige Desinfektion des behandelten Ab-
wassers. Zusätzlich können mit Hilfe der Wasserwiederverwendung, durch 
Abwassereinleitungen in Oberflächengewässern verursachte, Gewässerbelastun-
gen verringert werden (FAO, 2010, UNESCO, 2012). 
                                         
1 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur) 
2 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) 
3 Definition „hoher Wasserstress“ nach Empfehlung der Welt-Wasser-Kommission (Raskin et al., 1997; Cosgrove und Rijsberman, 
2000; UNESCO, 2006): Wassereinzugsgebiete in denen das Verhältnis von Entnahme zu Verfügbarkeit den Wert von 0,4 
übersteigt. 
4 IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) 
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Die Art und Anzahl der im Rohabwasser vorhandenen Krankheitserreger ist 
abhängig vom Gesundheitszustand der an die Abwasserbehandlungsanlage 
angeschlossenen Bevölkerung. In nur einem Gramm Fäkalien einer infizierten 
Person (mit oder ohne Krankheitssymptome) können 1010 virale Krankheitser-
reger, 106 bis 108 bakterielle Krankheitserreger, 104 einzellige Parasiten und 10 
bis 104 Wurmeier enthalten sein (Feachem et al., 1983, Maier et al., 2009). 
Durch Verschlucken, Hautkontakt oder die Einatmung von mit Krankheitserre-
gern belastetem Wasser, können Erkrankungen beim Wassernutzer ausgelöst 
werden. Durchfallerkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Krankhei-
ten, deren Erreger fäkal-oral übertragen werden. Sie verursachten alleine im 
Jahr 2011 etwa zwei Millionen Todesfälle; davon betroffen waren vor allem 
Kinder in Entwicklungsländern (WHO, 2012a). Aber auch aus Industrieländern 
wie den USA wird beispielsweise von einem deutlichen Anstieg der Anzahl 
wasserassoziierter Krankheitsausbrüche berichtet (CDC, 2011).  
Neben den „altbekannten“ Erregern werden zunehmend, und dies vor allem in 
den Industrienationen, „neue“ fäkale Erreger wie EHEC5-Bakterien, Noroviren 
und chlorresistente Protozoen als Ursache von oft tödlich verlaufenden Erkran-
kungen erkannt (Mathys, 2007). Im Zuge der Globalisierung und der sich 
verändernden Umweltbedingungen eröffnen sich Krankheitserregern neue 
Wege, sich zu entwickeln und auszubreiten. So werden nicht nur die alten 
Erreger immer resistenter gegen die bestehenden Arzneimittel (hier ist vor 
allem die Antibiotikaresistenzbildung relevant), sondern auch die Entstehung 
und Verbreitung neuer Krankheitserreger wird begünstigt (Rebufat, 2009, 
Howard und Fletcher, 2012).  
Trotz der Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte in den 
vergangenen Jahrzehnten sind hygienisch-mikrobielle Belastungen von Ober-
flächengewässern weiterhin oftmals limitierend für deren anthropogene 
Nutzungen (Kistemann et al., 2007). Abwassereinleitungen zählen zu den 
wichtigsten Eintragspfaden pathogener Mikroorganismen in Oberflächenge-
wässer (Blatchley et al., 2005). In bestimmten Fällen kann daher eine Desinfek-
tion von behandeltem kommunalem Abwasser vor der Einleitung in sensible 
Oberflächengewässer erforderlich sein.  
Je höher die Konzentration der Krankheitserreger im Rohwasser ist, desto 
aufwendiger werden die erforderlichen Aufbereitungsmaßnahmen vor einer 
beabsichtigten Wassernutzung (Szewzyk et al., 2006). Laut Trinkwasserricht-
linie der WHO6 (2011) wird beispielsweise für Rotaviren eine maximale 
                                         
5 EHEC - Enterohämorrhagische Escherichia coli.  
6 WHO - World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation) 
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Konzentration von 11 Organismen je 1.000 m³ Wasser empfohlen. Anstelle der 
nicht praktikablen Endproduktkontrolle schlägt die WHO eine quantitative 
Abschätzung des Risikos der Gefährdung vor, die verbunden ist mit einer 
Bewertung der jeweiligen Rohwasserqualität. Mit zunehmender Bevölkerungs-
dichte nimmt die Häufigkeit einer indirekten Wasserwiederverwendung zur 
Trinkwassernutzung aus Oberflächengewässern immer mehr zu (Cabaj et al., 
2012). Neben der Desinfektion von behandeltem Abwasser vor einer direkten 
Wasserwiederverwendung, kann daher in Fällen, in denen sich im Unterlauf 
von Einleitungen aus Abwasserbehandlungsanlagen Trinkwasserressourcen 
befinden, die Desinfektion behandelten Abwassers eine sinnvolle Maßnahme 
zum Ressourcenschutz darstellen. Weiterhin ist dort eine Desinfektion erfor-
derlich, wo Badegewässer durch die Abläufe von Abwasserbehandlungsanlagen 
beeinflusst sind, um Gesundheitsrisiken für die Badenden zu minimieren.  
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2. Grundlagen und Stand des Wissens 
2.1. Allgemeine Grundlagen der Wasserdesinfektion 
2.1.1. Wasserassoziierte Krankheitserreger  
Mikroorganismen als Verursacher von wasserassoziierten Infektionskrankheiten 
sind weltweit für die Gesundheit der Menschen von großer Bedeutung. Der 
erste wissenschaftlich dokumentierte Ausbruch einer Epidemie mit wasser-
assoziierten Krankheitserregern fand in London im Jahr 1854 statt. Diese frühe 
epidemiologische Studie von John Snow wies nach, dass der Konsum von 
Brunnenwasser, welches durch Abwasser kontaminiert war, zu einer Cholera-
erkrankung führte (Snow, 1855; in: WHO und OECD, 2003). Auch noch im 
Jahr 2011 wurde weltweit von mehr als einer halben Million Fällen von Chole-
raerkrankungen berichtet (WHO, 2012c). Aktuell werden insgesamt geschätzte 
1,8 Millionen Todesfälle pro Jahr von Kindern unter 5 Jahren auf wasserassozi-
ierte Krankheitserreger zurückgeführt (UNEP, 2012).  
Die meisten Mikroorganismen sind jedoch nicht pathogen, sondern erfüllen 
wichtige Funktionen wie beispielsweise beim Gesundheitsschutz, bei der 
Energieproduktion, der Herstellung von Lebensmitteln und Medikamenten oder 
auch bei der Abwasserbehandlung. Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine 
Organismen (die Auflösungsgrenze des menschlichen Auges liegt bei 20 bis 
100 µm), die aus einer einzigen Zelle oder einer Zellansammlung bestehen; 
einschließlich der Viren, die mikroskopisch klein, aber keine Zellen sind (Ma-
digan et al., 2008). Mikroorganismen waren die ersten Lebewesen auf der Erde 
und haben die Entwicklung aller weiteren Organismen ermöglicht. Sie weisen 
die größte Vielfalt aller Lebewesen auf, sind hochgradig an ihre Umwelt 
angepasst und allgegenwärtig. Alleine der Verdauungstrakt des Menschen 
enthält mehr Bakterienzellen, als der Mensch Körperzellen hat (Fuchs, 2007, 
Cypionka, 2010).  
Wasser kann als Übertragungsmedium für viele verschiedene Krankheitserreger 
fungieren. Einige kommen natürlicherweise in der aquatischen Umwelt vor, 
andere stammen von infizierten Personen oder Tieren (Abbildung 1). Die 
Krankheitserreger von größter gesundheitlicher Bedeutung werden über die 
Fäkalien infizierter Personen oder Tiere in das Wasser eingetragen (WHO, 
2006).  
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Abbildung 1: Einflussgrößen auf die Konzentration von Krankheitserregern im Gewässer 
(nach Schreiber, 2011) 
Wasserassoziierte Krankheitserreger können über verschiedene Übertragungs-
pfade in den menschlichen Körper gelangen. Von größter gesundheitlicher 
Bedeutung ist hier wiederum der fäkal-orale Übertragungspfad (Roeske, 2007). 
Abbildung 2 zeigt mögliche fäkal-orale Übertragungspfade sowie die symboli-
sierten Elemente eines Multibarrierenkonzepts (siehe Kapitel 2.1.2).  
Das Risiko einer Infektion mit wasserassoziierten Krankheitserregern wird 
beeinflusst durch die Anzahl und Persistenz der Erreger im Wasser sowie deren 
Latenzzeit (Shuval, 1990). Infektionen finden alltäglich statt. Die meisten 
davon führen nicht zu einer Erkrankung. Ob sich eine Infektionskrankheit 
entwickelt, hängt von der Anzahl der aufgenommenen Erreger, vom Ernäh-
rungs- und Gesundheitszustand der infizierten Person, vom Training des 
Immunsystems der infizierten Person gegenüber dem Erregerstamm und von 
dessen Virulenz (Grad der Pathogenität) ab (Cypionka, 2010). Wasser-
assoziierte Krankheitserreger können in einigen Fällen auch nicht-fäkalen 
Ursprungs sein, sondern natürlicherweise im Wasser vorkommen und sich dort 
vermehren. Des Weiteren existieren auch wasserassoziierte Krankheitserreger, 
die nicht oral, sondern über Hautkontakt oder durch Einatmung von belastetem 
Wasser aufgenommen werden können. 
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Abbildung 2: Mögliche fäkal-orale Übertragungspfade und Übertragungsbarrieren (modifi-
ziert nach Wagner und Lanoix, 1958) 
Die wasserassoziierten Krankheitserreger umfassen Bakterien, Viren und 
Parasiten (Protozoen und humanpathogene Würmer) (WHO, 2011). Bakterien 
sind einzellige Mikroorganismen ohne Zellkern mit einer Größe von 0,1 bis 10 
µm. Die Grundbestandteile der Zelle setzen sich zusammen aus Desoxyribo-
nukleinsäure (DNS), Ribonukleinsäure (RNS), Proteinen, Lipiden und Kohle-
hydraten. Die Zellwand der Bakterien schützt sie vor äußeren Einflüssen, die 
zum Teil durch weitere Schutzschichten unterschiedlicher Dicke und Zusam-
mensetzung ergänzt ist. Die Zellwand ist der Cytoplasmamembran von außen 
aufgelagert, welche eine Barriere für den Transport von Stoffen in das Zell-
innere und aus der Zelle heraus darstellt (Fuchs, 2007). Einige Bakterien 
können sich in Flüssigkeiten mittels einer oder mehrerer Flagellen fortbewegen. 
Die bakterielle Vermehrung erfolgt typischerweise durch eine Zweiteilung der 
Zelle, die bei optimalen Milieubedingungen alle 20 Minuten erfolgen kann 
(Roeske, 2007). In einigen Fällen kommt es zur Ausbildung von hitze- und 
chemikalienresistenten Dauerformen (Sporen). Die meisten bakteriellen 
wasserassoziierten Krankheitserreger verursachen Infektionen des Verdauungs-
traktes und werden mit den Fäkalien der infizierten Person ausgeschieden 
(WHO, 2011). Bakterielle Infektionskrankheiten lassen sich häufig durch eine 
Antibiotikatherapie erfolgreich behandeln. Zu den am besten untersuchten 
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Organismen zählt das Enterobakterium Escherichia coli (E. coli), welches selbst 
meist nicht pathogen ist, jedoch als Fäkalindikator zur Abschätzung für das 
Vorhandensein pathogener Mikroorganismen herangezogen werden kann 
(siehe auch Kapitel 2.3). 
Viren sind sehr kleine, infektiöse Partikel mit einem Durchmesser von 0,02 bis 
0,1 µm. Sie bestehen aus nur einem Genom (DNS oder RNS), das durch 
Proteinhüllen, manchmal zusätzlich durch Lipidmembranen, nach außen 
abgegrenzt ist (Fuchs, 2007). Außerhalb der Wirtszelle besitzen sie keinen 
Stoffwechsel und können sich nicht selbstständig vermehren (Roeske, 2007). 
Mit ihrer Vermehrung in den Zellen ist meist eine Schädigung der Wirtszelle 
verbunden. Damit sind Viren obligate Parasiten und Krankheitserreger (Bot-
zenhart und Seidel, 2011). Viren können sowohl Bakterien, Pilze, Protozoen, 
Pflanzen und Tiere infizieren als auch Krankheiten beim Menschen auslösen. 
Diese können von harmlosen Infektionen bis zu lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen reichen. Neuere Untersuchungen gehen davon aus, dass etwa 20 % aller 
Krebserkrankungen mit Virusinfektionen in Verbindung gebracht werden 
können (Seviour und Nielsen, 2010). Ein Großteil der Viren ist nur mittels 
molekularbiologischer Methoden nachweisbar (Woodall, 2010). Eine Studie 
von Cantalupo et al. (2011) identifizierte in unbehandeltem Abwasser mittels 
molekularbiologischer Analysemethoden mehr als 200 bekannte Viren; der 
weitaus größte Teil der nachgewiesenen Sequenzen stammte jedoch von 
bislang unbekannten Viren. Die Einfachheit im Aufbau und im biochemischen 
Gefüge der Viren machen sie weniger empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen 
und Desinfektionsmitteln als beispielsweise Bakterien. Viren können in Ober-
flächengewässern und im Boden über einen sehr langen Zeitraum persistieren, 
so wurde eine Überlebensdauer von infektiösen Adenoviren im Grundwasser 
von bis zu einem Jahr nachgewiesen (Charles et al., 2009). Außerdem haben 
viele Viren eine sehr niedrige Infektionsdosis von nur wenigen Viruspartikeln 
(Szewzyk et al., 2006). 
Parasitäre Protozoen und Würmer weisen oftmals charakteristische komplexe 
Lebenszyklen auf. Hierbei kann der Mensch sowohl als regulärer End- oder 
Zwischenwirt dienen als auch ein Fehlwirt darstellen, in dem sich der Parasit 
nicht mehr weiter entwickeln kann. Protozoen sind 1 bis 60 µm große Einzeller 
ohne Zellwand (USEPA, 1999, Petney und Taraschewski, 2011). Würmer sind 
mehrzellige Organismen, die eine Länge von 1 mm bis zu mehreren Metern 
erreichen können. Damit zählen sie nicht mehr zu den Mikroorganismen, 
obwohl ihre Eier mikroskopisch klein sind (Jimenez, 2007). Parasitäre Infek-
tionen werden in der Regel von Zysten, Oozysten, Sporen oder Eiern übertra-
gen, welche Entwicklungsstadien der Parasiten sind, die eine besonders hohe 
 Grundlagen und Stand des Wissens    9 
Resistenz gegenüber Desinfektionsmitteln aufweisen (Woodall, 2010, Jjemba et 
al., 2010a). Hierbei sind Wurmeier der Spezie Ascaris resistenter gegenüber 
jeglicher Form der Inaktivierung als Bakterien, Viren, und Protozoen (Alouini 
und Jemli, 2001, Cabaret et al., 2002, Capizzi-Banas et al., 2004, in: Maya et 
al., 2012a). Effektive Impfstoffe gegen durch Parasiten hervorgerufene Erkran-
kungen sind kaum vorhanden (WHO, 2005, Petney und Taraschewski, 2011). 
Bereits sehr wenige dieser Organismen können ausreichen, um eine Infektion 
beim Menschen auszulösen (Exner und Gornik, 2004, Jimenez-Cisneros, 2011). 
Laut WHO (2012b) sind bis zu zwei Milliarden Menschen von intestinalen 
Würmern befallen. Alleine durch den Spulwurm (Ascaris lumbricoides) verur-
sachte Infektionen sind für geschätzte 60.000 Todesfälle jährlich, hauptsächlich 
von Kindern in Entwicklungsländern, verantwortlich (Mehlhorn, 2008).  
Eine Auswahl der im Abwasser potentiell enthaltenen Krankheitserreger ist in 
Tabelle 1 zusammengefasst. 
Tabelle 1: Auswahl von Krankheitserregern, die durch Wasser übertragbar sind (ATV, 
1998, Artiola et al., 2004) 
Erregerart Erkrankung 
Bakterien Enterohämorrhagische E. coli hämolytisch-urämisches Syndrom 
enteritische Salmonellen u. a. Salmonellose 
Salmonella typhi Typhus 
Shigella spp. Ruhr/Dysenterie (Shigellose) 
Pseudomonas aeruginosa Dermatitis, Otitis 
Viren 
 
Polioviren Meningitiden, Kinderlähmung 
Coxsackievirus A, B Meningitiden, Ekzeme, Pneumonie 
Echovirus Meningitiden, Diarrhöen 
Hepatitis A Epidemische Hepatitis 
Protozoen 
 
Cryptosporidium spp. Kryptosporidiose 
Giardia lamblia Lamblienruhr 
Entamoeba histolytica Amöbenruhr 
Würmer Ascaris lumbricoida Spulwurmbefall 
Taenia spp. Bandwurmbefall 
E
n
te
ro
vi
re
n
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Fäkal-oral übertragbare Krankheitserreger, die mit menschlichen und tierischen 
Ausscheidungen freigesetzt werden, vermehren sich mit wenigen Ausnahmen 
im behandelten Abwasser nicht, können aber in der Umwelt Tage, Wochen und 
einige bis zu mehreren Monaten überleben. Bakterien und Viren sind in der 
Regel nach spätestens zwei Monaten im Abwasser abgestorben; Wurmeier 
hingegen sind unter günstigen Milieubedingungen sogar über Jahre im Boden 
und auch in Abwasser überlebensfähig (WHO, 2006). 
Die Art und Anzahl der im Rohabwasser nachweisbaren Krankheitserreger ist in 
erster Linie abhängig vom Gesundheitszustand der an die Abwasserbehand-
lungsanlage angeschlossenen Bevölkerung. In Tabelle 2 ist die Bandbreite der 
üblicherweise in Rohabwasser vorzufindenden Mikroorganismenkonzentration, 
die jeweilige mediane Infektionsdosis sowie die maximale Überlebensdauer der 
Erreger in Wasser aufgeführt. Die spezifische Infektionsdosis, bei der eine 
Person erkrankt, kann sehr unterschiedlich sein und variiert je nach Virulenz 
des Erregers sowie nach dem individuellen Gesundheits- und Immunitätszu-
stand der betroffenen Personen. 
Tabelle 2: Konzentrationen ausgewählter Krankheitserreger in Rohabwasser, zugehörige 
mediane Infektionsdosen (Asano et al., 2007, Kobylinski und Bhandari, 2010, 
BfR 2011) und Überlebensdauer (WHO, 2006) 
  Konzentration im  
Rohabwasser  
 
[MPN*/100 mL] 
Infektions-
dosis, Median 
N50**  
[Anzahl] 
Max. Über-
lebensdauer 
im Wasser 
[d] 
Bakte-
rien 
E. coli (enteropatho-
gene / fäkalcoliforme 
Bakterien)  
106–108 (102–1010) < 60 
Salmonellen 102–104 104–105 < 60 
Shigellen 100–103 101–2·101 < 30 
Viren Enteroviren 103–104 100–101 < 120 
Proto-
zoen 
Cryptosporidium 
parvum Oozysten 
101–105 100–101 < 180 
Giardia lamblia Zysten 101–104 <2·101 - 
Wurm-
eier 
Ascaris lumbricoida 
[1/L] 
0–103 100–101 mehrere 
Jahre 
* MPN – most probable number (wahrscheinlichste Anzahl) 
** Median der Infektionsdosis; Dosis, bei der 50 % der exponierten Personen infiziert werden 
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Nach einer Abwasserbehandlung reduziert sich die Anzahl der pathogenen 
Mikroorganismen im Abwasser in Abhängigkeit der Art des eingesetzten 
Behandlungsverfahrens (Tabelle 3). Das konventionelle Belebungsverfahren 
inklusive Vor- und Nachklärung verringert die Anzahl pathogener Mikroorga-
nismen und Indikatororganismen maximal um drei log10-Stufen, sodass mit 
einer Konzentration von E. coli im Ablauf von mindestens 104 MPN/100 mL 
gerechnet werden muss. Der Ablauf einer solchen Abwasserbehandlungsanlage 
ist somit, ohne eine weitere Behandlung oder starke Verdünnung (beispiels-
weise im Falle von Badegewässern), für die allermeisten Wiederverwendungs-
zwecke nicht geeignet.  
Tabelle 3: Log10-Reduktion der Krankheitserreger nach ausgewählten Behandlungspro-
zessen (nach WHO, 2006) 
Abwasserbehandlungsprozess Log10-Reduktion der Krankheitserreger
 
Viren Bakterien Protozoen 
Wurm-
eier 
Sedimentation 0−1 0−1 0−1 0−<1 
Belebtschlammverfahren inkl. 
Nachklärung7 
0−2 1−2 0−1 1−<2 
Fällung/Flockung 1−3 0−1 1−3 2 
Langsamsandfiltration 1−3 0−3 0−3 1−3 
Zweischichtfiltration 1−3 0−1 1−3 2−3 
Membranfiltration 2,5−>6 3,5−>6 >6 >3 
Chlorung (freies Chlor) 1−3 2−6 0−1.5 0−<1 
Ozonung 3−6 2−6 1−2 0−2 
Ultraviolette (UV)-Bestrahlung 1−>3 2−>4 >3 0 
 
 
Neben der Abwasserbehandlung können auch verschiedene Maßnahmen zur 
Errichtung von Zugangs- und Kontaktbarrieren mit dem behandelten Wasser 
dazu beitragen, die Gesundheitsrisiken zu minimieren. Am Beispiel der 
landwirtschaftlichen Wasserwiederverwendung lassen sich verschiedene 
solcher Maßnahmen aufzeigen.  
  
                                         
7 Bei einer Steigerung des Schlammalters (2 bis 16 Tage) und des Trockensubstanzgehaltes (1 bis 4 g/L) im Belebungsbecken 
wurde gleichzeitig eine Verringerung der Konzentration fäkalcoliformer Bakterien um bis zu zwei log10-Stufen im Ablauf 
beobachtet (Rose, 2004) 
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Dazu gehören die Einschränkungen: 
• der Art der bewässerten Feldfrüchte (Feldfrüchte, die roh verzehrt 
werden oder Non-Food Kulturen wie z. B. Baumwolle),  
• der Bewässerungssaison,  
• der Bewässerungstechnik und  
• der Zubereitungsmaßnahmen der bewässerten Nahrungsmittel. 
Aus epidemiologischen Gesichtspunkten ist eine Desinfektion immer dann 
erforderlich, wenn ein direkter oder indirekter menschlicher Kontakt mit den 
Abläufen kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen zu erwarten ist. 
2.1.2. Rechtliche Rahmenbedingungen 
Die Wasserdesinfektion mit dem allgemeinen Ziel der Verbesserung der hygie-
nischen Wasserqualität zum Schutz vor Krankheiten, die durch Wasser übertra-
gen werden, wird als Hygienestrategie den Maßnahmen der Expositionspro-
phylaxe zugerechnet (Groß, 2006). Ein mögliches Gefährdungspotential als 
Ursache für Infektionsrisiken soll soweit minimiert werden, dass Schädigungen 
der menschlichen Gesundheit nicht mehr zu erwarten sind. Im Gegensatz zur 
Sterilisation, bei der alle vermehrungsfähigen Mikroorganismen abgetötet bzw. 
irreversibel inaktiviert werden, können nach der Desinfektion noch lebens-
fähige Mikroorganismen vorhanden sein. Die Trinkwasserverordnung wurde in 
der Novellierung von 2011 gegenüber der Fassung von 2001 dahingehend 
verändert, dass als allgemeine Anforderung für Trinkwasser bzw. Wasser für 
den menschlichen Gebrauch nicht mehr gilt, dass es frei von Krankheits-
erregern sein muss, sondern dass Krankheitserreger, die durch Wasser übertra-
gen werden können, nicht in Konzentrationen enthalten sein dürfen, die die 
menschliche Gesundheit schädigen können (TrinkwV, 2011).  
Auch für Abwasser gilt laut dem Infektionsschutzgesetz (IfSG, 2000), dass eine 
Abwasserbeseitigungspflicht besteht, sodass Gefahren für die menschliche 
Gesundheit durch Krankheitserreger nicht entstehen. Nach DWA M-205 (2013) 
ist die Abwasserdesinfektion definiert als eine Behandlung, die geeignet ist, 
humanpathogene Keime mit einer vorgegebenen Effizienz zu reduzieren oder 
zu inaktivieren, um sicherzustellen, dass vom behandelten Abwasser keine 
Infektionsgefahr bei der weiteren Nutzung ausgeht. Das Behandlungsziel 
orientiert sich an einer vorgegebenen Maximalkonzentration definierter Mikro-
organismenarten im behandelten Wasser (DWA, 2013). 
Für Deutschland sind allgemein für die Einleitung von Abwasser in Gewässer 
(AbwV, 2004) keine mikrobiologischen Grenzwerte festgelegt. Die Desinfektion 
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von behandeltem Abwasser gilt derzeit wasserrechtlich nicht als Stand der 
Technik (DWA, 2013). International existieren große Unterschiede in den 
mikrobiologischen Grenzwerten für Abläufe kommunaler Abwasserbehand-
lungsanlagen. In Ländern, in denen mikrobiologische Grenzwerte gesetzlich 
festgelegt sind, werden in der Regel mindestens die Indikatororganismen 
E. coli/fäkalcoliforme Bakterien oder gesamtcoliforme Bakterien reguliert. 
Alleine in den USA variieren die Grenzwerte für Abläufe kommunaler Ab-
wasserbehandlungsanlagen für fäkalcoliforme Bakterien von ≤ 2,2 bis 
5.000 MPN/100 mL und für gesamtcoliforme Bakterien zwischen ≤ 2,2 und 
10.000 MPN/100 mL. Einige Staaten der USA verfügen über saisonal unter-
schiedliche Grenzwerte oder Grenzwerte, die an die Empfindlichkeit des 
aufnehmenden Gewässers bzw. an den anschließenden Verwendungszweck des 
Ablaufs angepasst sind (Tchobanoglous et al., 2003, USEPA, 2012).  
Die europäische Kommission hat in der Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser 91/271/EWG (EG, 1991) keine mikrobiologischen 
Grenzwerte festgelegt. Werden hingegen die Abläufe kommunaler Abwasserbe-
handlungsanlagen in ein Badegewässer eingeleitet, sind nach der Badegewäs-
serrichtlinie (2006/7/EG) die in Tabelle 4 aufgelisteten mikrobiologischen 
Schwellenwerte zu beachten (EU, 2006).  
Tabelle 4: Bewertung und Einstufung von Badegewässern, Binnengewässern (nach 
2006/7/EG) 
Parameter Ausgezeichnete 
Qualität 
Gute Qualität Ausreichende 
Qualität 
Intestinale Enterokokken 
[KBE*/100 mL] 
200** 400** 330*** 
E. coli 
[KBE/100 mL] 
500** 1.000** 900*** 
* KBE - Kolonie bildende Einheiten 
** Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung  
*** Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung 
Wird behandeltes Abwasser in Gewässer eingeleitet, die als Trinkwasserres-
source dienen, fordert Artikel 7 der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (EU, 
2000), dass eine Verschlechterung ihrer Qualität verhindert werden soll, um 
den Aufwand der Trinkwasseraufbereitung möglichst gering zu halten. Diese 
Anforderung ist auch in der Oberflächengewässerverordnung (OGewV, 2011) 
enthalten. Mikrobiologische Grenzwerte sind für diesen Fall jedoch nicht 
spezifiziert. 
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In Deutschland gibt es keine verbindlichen Rechtsvorschriften, die sich speziell 
auf die Wasserwiederverwendung beziehen. In der DIN 19650 (1999) finden 
sich mikrobiologische Werte zur Klassifizierung des Wassers für die verschie-
denen Anwendungen der Wiederverwendung als Bewässerungswasser (siehe 
Tabelle 5). Der vom DWA8 herausgegebener Themenband ‚Aufbereitungsstufen 
für die Wasserwiederverwendung‘ (2008a) beinhaltet eine Bewertungsmatrix, 
die grundlegende Informationen zur Charakterisierung und Bewertung einzel-
ner Behandlungstechnologien liefert. Darunter finden sich auch Informationen 
zu den erzielbaren Reinigungsleistungen in Bezug auf die Inaktivierung bzw. 
Rückhaltung von Krankheitserregern. 
Tabelle 5: Mikrobiologische Klassifizierung und Anwendung von Bewässerungswasser 
(nach DIN 19650 (1999)) 
Eignungs-
klasse 
Anwendung 
Strepto-
kokken 
[KBE/ 
100 mL] 
E. coli 
[KBE/ 
100 mL] 
Salmo-
nellen/ 
1000 
mL 
Potentiell 
infektiöse 
Stadien von 
Parasiten* in 
1000 mL 
1 ohne Einschränkung n.n. n.n. n.n. n.n. 
2 Freiland- und Gewächs-
hauskulturen für den 
Rohverzehr 
Schulsportplätze, 
öffentliche Parkanlagen 
≤ 100 ≤ 200 n.n. n.n. 
3 nicht zum Verzehr 
bestimmte Gewächshaus-
kulturen 
Freilandkulturen für den 
Rohverzehr (Gemüse bis 
zwei Wochen vor Ernte)  
sonstige Sportplätze 
≤ 400 ≤ 2.000 n.n. n.n. 
4 Forstkulturen 
Nichtnahrungspflanzen 
zur industriellen Verar-
beitung, Futter zur 
Konservierung und 
Saatgut bis zwei Wochen 
vor Ernte 
Abwasser, das mindestens eine 
biologische Reinigungsstufe 
durchlaufen hat 
für Darm-
Nematoden 
keine Standard-
empfehlung 
möglich 
für Stadien von 
Taenia: n. n. 
n. n. – nicht nachweisbar 
* Untersuchung auf Darm-Nematoden (z. B.: Ascaris- und Trichuris-Arten) nach WHO Richtli 
   nien kann in bestimmten Fällen angeordnet werden. 
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Außerdem gibt es europaweit länderspezifische Reglementierungen für die 
mikrobiologische Qualität für Wasser zur Wiederverwendung. Eine Aufstellung 
hierzu findet sich zum Beispiel im Projektbericht „water reuse system manage-
ment manual“ des EU-Projektes Aquarec (Bixio und Wintgens, 2006). Im 
Rahmen dieses Projektes wurden Vorschläge im Hinblick auf eine einheitliche 
europäische Richtlinie für nutzungsorientierte Wasserqualitätsanforderungen 
für mikrobiologische und chemische Parameter entwickelt. Hier wurden die 
verschiedenen Nutzungskategorien wie beispielsweise die urbane, landwirt-
schaftliche, industrielle Wasserwiederverwendung sowie Einleitungen in Bade- 
und Freizeitgewässer unterschieden.  
In Ländern, in denen nationale Richtlinien und Normen fehlen, können inter-
national anerkannte Vorgaben eine Orientierung bieten. Am bekanntesten sind 
die Empfehlungen der WHO (WHO, 2006), der USEPA9 (2012) und die kalifor-
nischen Vorschriften, die im California Code of Regulations, Title 22 (California 
Department of Public Health, 2008) formuliert sind. Die beiden Letztgenannten 
enthalten neben den Anforderungen an das Aufbereitungsverfahren, Qualitäts-
richtlinien für unterschiedliche Wasserwiederverwendungszwecke wie bei-
spielsweise Toilettenspülung, Löschwasser, Autowaschwasser sowie für Bewäs-
serungswasser für Golfplätze, Schulhöfe, Parks und Spielplätze oder für die 
Landwirtschaft.  
Für den Nutzungszweck der landwirtschaftlichen Bewässerung liefern die 
Empfehlungen der WHO einen abgestimmten Rahmen für die Entwicklung 
nationaler Richtlinien zur Verringerung wassergebundener mikrobiologischer 
Gesundheitsgefahren (DWA, 2008a). Hierbei wurde in der aktuellen Fassung 
der Schwerpunkt von den auf Wasserqualitätsstandards basierenden Zielen hin 
zu gesundheitsbasierten Zielen (health-based targets) verschoben (Drechsel et 
al., 2010). Dieser komplexe risikobasierte Ansatz verwendet als Referenzgröße 
eines akzeptablen Gesundheitsrisikos die Einheit der um gesundheitliche 
Beeinträchtigungen korrigierten Lebensjahre (DALY - disability-adjusted life 
years). Als maximal tolerierbarer Wert wurde in Anlehnung an Fewtrell und 
Bartram (2001) ein Verlust von 10-6 DALY pro Person und Jahr vorgeschlagen. 
Dieses Ziel kann durch eine Reihe verschiedener Bewirtschaftungsmaßnahmen 
(z. B.: Einschränkungen der Art der bewässerten Feldfrüchte, der Bewäs-
serungssaison und der Bewässerungstechnik, Lagerung und Zubereitung der 
bewässerten Feldfrüchte) in Kombination mit der Anwendung von Wasserbe-
handlungstechniken zur Reduzierung der Krankheitserreger im Wasser erreicht 
werden. Dieser neue Ansatz soll unter anderem der Situation in Ländern 
                                         
9 USEPA - United States Environmental Protection Agency (Umweltbehörde der Vereinigten Staaten) 
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gerecht werden, wo strenge Ablaufwerte aus finanziellen und technischen 
Gründen nicht erreichbar waren und deshalb in der Vergangenheit oftmals 
ignoriert wurden (Blumenthal et al., 2000, Carr, 2005). Die Richtlinie bietet die 
Möglichkeit an, die gesundheitsbasierten Ziele durch ein Multibarrierenkonzept 
zu erreichen, bei dem die angewendete Wasseraufbereitungstechnik nur eine 
Maßnahme neben vielen weiteren sein kann. Orientierend wird für die unein-
geschränkte Nutzung als Bewässerungswasser (Feldfrüchte für den Rohver-
zehr) bezogen auf eine Rohabwasserbelastung mit E. coli von 107/100 mL eine 
Konzentrationsverringerung um 6 bis 7 log10-Stufen empfohlen, für die einge-
schränkte Nutzung (Feldfrüchte, die nicht für den Rohverzehr in Frage kom-
men) um 3 bis 4 log10-Stufen. 
Die Richtlinie der USEPA (2012) definiert zwei mikrobiologische Schwellen-
werte für die Wasserwiederverwendung für Wasser, welches nicht zur Anrei-
cherung von Trinkwasserressourcen wiederverwendet wird. Gemäß dem 
Grundsatz, dass mit steigender Wahrscheinlichkeit einer menschlichen Exposi-
tion gegenüber dem behandelten Wasser, auch die mikrobiologischen Anforde-
rungen an das behandelte Wasser steigen, werden diesen beiden Schwellenwer-
ten bzw. Anforderungsklassen (AK), angegeben als Richtwerte für fäkalcolifor-
me Bakterien10 bzw. E. coli, die entsprechenden Wasserwiederverwendungs-
zwecke zugeordnet: 
- AK 1: E. coli < 200 MPN/100 mL  
o Wasserwiederverwendung; für Nutzungszwecke, bei denen kein 
direkter menschlicher Kontakt mit dem behandelten Wasser zu 
erwarten ist. 
Beispielsweise für die urbane Wasserwiederverwendung mit einge-
schränkter Zugänglichkeit für die Nutzer, Nutzung als Kühlwasser 
oder als Bewässerungswasser von Feldfrüchten zur Weiterver-
arbeitung oder Feldfrüchten, die nicht als Nahrungsmittel für Men-
schen genutzt werden. 
- AK 2: E. coli nicht nachweisbar (n. n.) in 100 mL. 
o Wasserwiederverwendung; für Nutzungszwecke, bei denen ein di-
rekter menschlicher Kontakt mit dem behandelten Wasser wahr-
scheinlich oder zu erwarten ist. 
Beispielsweise für die urbane Wasserwiederverwendung mit un-
eingeschränkter Zugänglichkeit für die Nutzer, Nutzung als Bewäs-
serungswasser von Feldfrüchten, die als Nahrungsmittel (zum 
                                         
10 Im Wesentlichen E. coli. Analog zu den Angaben in USEPA (2012) wird im Folgenden vereinfachend der Begriffe E. coli 
synonym für fäkalcoliforme Bakterien verwendet. 
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Rohverzehr) für Menschen bestimmt sind oder zur Einleitung in 
Gewässer, bei denen keine Expositionseinschränkungen für die 
Wassernutzer bestehen. 
In Tabelle 6 sind die Wasserqualitätsanforderungen zusammengestellt, die 
neben den mikrobiologischen Anforderungen an das behandelte Wasser für die 
jeweiligen Nutzungszwecke nach USEPA (2012) erhoben werden. Die Grenz-
werte der Abwasserverordnung (bzw. der für Einleitungen von behandeltem 
kommunalem Abwasser in Oberflächengewässer regional gültigen Grenzwerte) 
müssen ebenfalls beachtet werden in Fällen, in denen vor oder nach der 
beabsichtigten Nutzung eine Ableitung in Oberflächengewässer stattfindet.  
Tabelle 6: Wasserqualitätsanforderungen für unterschiedliche Anforderungsklassen des 
behandelten Wassers nach USEPA (2012) 
 AK 1 AK 2 
BSB5 [mg/L] ≤ 30 ≤ 10 
AFS [mg/L] ≤ 30 - 
Trübung [NTU] - ≤ 2 
pH [-] 6 - 9 6 - 9 
Cl2 [mg/L]* ≥ 1 ≥ 1 
    * Nur bei Einsatz von chlorbasierten Desinfektionsmitteln 
 
2.1.3. Prinzipien der Wasserdesinfektion 
Der Inaktivierungsprozess von Mikroorganismen kann beim Einsatz chemischer 
Desinfektionsmittel, ähnlich wie auch bei der ultravioletten (UV)-Bestrahlung, 
prinzipiell als eine Reaktion erster Ordnung betrachtet werden. Das einfachste 
Modell zur Beschreibung experimenteller Desinfektionsergebnisse basiert auf 
Untersuchungen von Harriet Chick (1908) und Herbert Watson (1908) zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts (LeChevallier und Au, 2004). Chick beobachtete 
im Laborversuch, dass die logarithmische Konzentrationsverringerung von 
Mikroorganismen proportional zur Kontaktzeit zwischen Desinfektionsmittel 
und Wasserinhaltsstoffen, bei einer konstanten Desinfektionsmittelkonzentra-
tion, ist (Leong et al., 2008). Die Desinfektionswirkung chemischer Desinfek-
tionsmittel wird seitdem häufig durch das Chick-Watson-Gesetz, in Abhängig-
keit des Produkts aus der Konzentration des (Rest-)Desinfektionsmittels (C) 
und der Kontaktzeit (t), allgemein beschrieben: 
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ln(Nt/N0)=-kC
n t 
mit: 
Nt= Anzahl der Mikroorganismen zum Zeitpunkt t  
N0 = Anzahl der Mikroorganismen zum Zeitpunkt t = 0 
k = Geschwindigkeitskonstante der Inaktivierung (empirische Konstante) 
C = Konzentration des Desinfektionsmittels (i. d. R. in mg/L) 
n = Verdünnungsfaktor(empirischer Anpassungsparameter zur Beschreibung von  
            Abweichungen zur Reaktion erster Ordnung (von Gunten, 2003)) 
t = Kontaktzeit (i. d. R. in Minuten) 
Abweichungen vom Chick-Watson-Gesetz im Feldversuch sind insbesondere bei 
der Desinfektion von behandeltem Abwasser die Regel, da der Desinfektionser-
folg von vielen weiteren Faktoren beeinflusst wird. In Abbildung 3 ist eine 
Inaktivierungskurve von Mikroorganismen dargestellt, die zwei Effekte berück-
sichtigt, wodurch die Inaktivierung vom log-linearen Verlauf abweicht.  
 
Abbildung 3: Exemplarische mikrobielle Inaktivierungskurve mit konstanter Desinfek-
tionsmittelkonzentration; einschließlich Verzögerungs- und Tailing-Effekt (nach 
Tchobanoglous et al., 2003)11 
                                         
11 Die Inaktivierungskinetik kann sowohl mit dem natürlichen Logarithmus (zur Basis e) als auch mit dem dekadischen 
Logarithmus ausgedrückt werden (verbreiteter ist der Ausdruck mit dem dekadischen Logarithmus). 
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Während der Verzögerungsphase (engl.: lag-phase) findet eine anfängliche 
Zehrung des Desinfektionsmittels durch beispielsweise organische Wasserin-
haltsstoffe statt; erst danach steht das Desinfektionsmittel für die Inaktivierung 
der Mikroorganismen zur Verfügung. Während der sogenannten Tailingphase 
verhindert die Aggregatbildung der Mikroorganismen, die Einbettung in 
größere Partikel oder die Abschirmung der Mikroorganismen durch Partikel, 
dass die Zielorganismen mit dem Desinfektionsmittel in Kontakt kommen.  
Starke Abweichungen von der Reaktion nach oben beschriebener Gleichung 
ließen in den letzten Jahrzehnten noch weitere Modelle und Ansätze der 
Desinfektionskinetik aufkommen (Maslak, 2010), die außer der Konzentration 
des Desinfektionsmittels und der Kontaktzeit noch weitere Faktoren berücksich-
tigen. So beinhalten beispielsweise das modifizierte Chick-Watson-Modell, das 
modifizierte Hom-Modell, das verzögerte Chick-Watson-Modell, das Gard-
Modell, das Power-Law-Modell, das Hom-Power-Law-Modell, das Selleck-
Modell sowie das von White modifizierte Selleck-Modell Parameter zur Be-
schreibung der Verzögerungsphase, der Desinfektionsmittelzehrung sowie der 
Höhe der Anfangskonzentration der Mikroorganismen (Cho et al., 2003, Haas 
und Kaymak, 2003). Einige weitere Einflussfaktoren (siehe Kapitel 2.1.4) 
können jedoch auch mit diesen Modellen nicht berücksichtigt werden. 
Dennoch werden zum Vergleich und zur Bewertung verschiedener Desinfek-
tionsverfahren häufig publizierte CT-Werte für spezifische Mikroorganismen 
herangezogen. Das CT-Konzept bedient sich der vereinfachten Annahme, dass 
für die sichere Desinfektion das Produkt aus (Rest-)Desinfektionsmittelkon-
zentration C und Kontaktzeit T einen bestimmten Wert erreichen muss. Das CT-
Konzept verwendet nach USEPA (2003) die Restdesinfektionsmittelkonzentra-
tion C und den Parameter T10 zur Bestimmung einer bestimmten hydraulischen 
Aufenthaltszeit. T10 ist die Zeit, nach der 10 % eines Tracers den Reaktionsbe-
hälter durchflossen hat. Bei suboptimalen Bedingungen, beispielsweise bei 
aggregierten Mikroorganismen, Vorliegen reduzierender Substanzen und 
erhöhten pH-Werten für Chlor, steigen die erforderlichen CT-Werte an und 
können unkalkulierbar werden (Botzenhart, 2007). Die publizierten CT-Werte 
sind somit nur grobe Abschätzungen, die unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Versuchsbedingungen betrachtet werden müssen (Jacangelo et al., 2002). 
Ähnliches gilt für die UV-Desinfektion. Die Inaktivierungskinetik der UV-Desin-
fektion lässt sich allgemein durch folgende Gleichung beschreiben (Masschelein 
und Rice, 2002): 
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log(Nt/N0)=-k·It 
mit: 
Nt= Anzahl der Mikroorganismen zum Zeitpunkt t  
N0 = Anzahl der Mikroorganismen zum Zeitpunkt t = 0 
k = Geschwindigkeitskonstante der Inaktivierung (empirische Konstante) 
I = UV-Bestrahlungsintensität (in mW/cm²) 
t = Bestrahlungsdauer (in Sekunden) 
Auch hier lassen sich in der Realität Abweichungen von oben genannter Glei-
chung beobachten, da auch für die UV-Desinfektion gilt, dass der Desinfek-
tionserfolg außer von der Bestrahlungsintensität und der Bestrahlungsdauer 
noch von weiteren Faktoren (siehe Kapitel 2.1.4) beeinflusst ist. In Kapitel 
2.1.4 sind die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf den Desinfektionserfolg 
näher erläutert. 
Neben der Bestimmung der Restdesinfektionsmittelkonzentration bzw. der 
Bestrahlungsintensität (Näheres siehe Kapitel 2.2.5) ist die Bestimmung der 
Kontaktzeit von maßgeblicher Bedeutung zur Abschätzung des Desinfektionser-
folgs und zur Anwendung der beiden oben genannten Gleichungen. Die Kon-
taktzeit wird anlagentechnisch durch die Gestaltung der Dosierstelle und des 
nachfolgenden Reaktionsreaktors bestimmt. Je nach Art des Desinfektions-
mittels (gasförmig wie Chlorgas und Ozon oder flüssig wie Chlordioxid) bedarf 
es verschiedener Dosiersysteme und anschließender Reaktionsräume. Das 
Dosiersystem sollte in der Lage sein, das Desinfektionsmittel mit dem zu 
desinfizierenden Wasser möglichst schnell (in Bruchteilen von Sekunden) zu 
vermischen (Vogt, 2010). Dies kann über mechanische oder statische Mischer, 
Injektoren oder entsprechende Reaktorgeometrien, die eine möglichst hohe 
Turbulenz am Ort des Eintrags gewährleisten, erreicht werden. Auch bei der 
UV-Bestrahlung bestimmt die Geometrie des UV-Reaktors die Strömungsver-
hältnisse und die daraus resultierende Bestrahlungsdauer, die wiederum 
maßgeblich für den Desinfektionserfolg ist.  
Die tatsächliche Aufenthaltszeit, in der das Desinfektionsmittel im Reaktions-
raum mit den Wasserinhaltsstoffen in Kontakt gebracht wird, kann mit Hilfe 
von Tracer-Tests für spezifische Durchflüsse (zur Bemessung in der Regel für 
den stündlichen Spitzenabfluss) bestimmt werden, anhand von detaillierten 
numerischen Strömungssimulationen errechnet werden oder mit Hilfe der 
theoretischen Aufenthaltszeit abgeschätzt werden. Vereinfachend lässt sich die 
theoretische Aufenthaltszeit, unter Annahme einer Pfropfenströmung in einem 
idealen Strömungsrohr, durch Division des Reaktorvolumens durch den Spit-
zenabfluss bestimmen. In der Regel ist aufgrund der Reaktorform keine Pfrop-
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fenströmung gewährleistet, sodass es zu Kurzschlussströmungen kommen 
kann. Um dies bei der Berechnung der Aufenthaltszeit zu berücksichtigen, 
können, je nachdem inwieweit die Reaktorgeometrie von einer Rohrleitung 
abweicht, jeweils unterschiedliche „Umlenkfaktoren“ (engl.: baffling factors) in 
die Berechnung integriert werden. Modellanalysen von Van der Walt (2002), 
die auf numerischen Strömungssimulationen beruhten, ergaben, dass sich 
beispielsweise durch den Einbau von sieben Umlenkwänden in einem Reak-
tionsbecken das Beckenvolumen um 83 % verkleinern ließe, um die gleiche 
Kontaktzeit zu erreichen. 
2.1.4. Einfluss der Wasserqualität auf den Desinfektionsprozess 
Die Wirksamkeit des Desinfektionsprozesses ist neben den im vorherigen 
Kapitel beschriebenen Faktoren, Konzentrationen und Einwirkzeiten der 
Desinfektionsmittel, entscheidend von den Inhaltsstoffen des zu behandelnden 
Wassers beeinflusst. Im Folgenden werden die allgemeinen Einflussparameter: 
Gehalt suspendierter Partikel und Kolloide, organische Wasserinhaltsstoffe, 
Wassertemperatur, Art der Mikroorganismen und pH-Wert des Wassers auf den 
Desinfektionsprozess erläutert. Darüber hinaus können, je nach eingesetztem 
Desinfektionsverfahren, weitere Wasserinhaltsstoffe den Desinfektionsprozess 
beeinflussen (beschrieben in Kapitel 2.2.2 bis 2.2.6). 
Suspendierte anorganische und organische Partikel oder Kolloide verursachen 
im Abwasser eine Trübung, die die Lichtdurchlässigkeit des Wassers verringert. 
Mikroorganismen finden sich im Abwasser typischerweise in aggregierter Form 
vor und können so zur Trübung beitragen. Die Trübung bzw. die damit einher-
gehende Partikelkonzentration kann die Desinfektionswirkung deutlich beein-
trächtigen. Dies gilt sowohl für chemische Desinfektionsmittel wie Chlor, 
Chlordioxid und Ozon als auch für die Desinfektion mit UV-Strahlung (WHO, 
2011). Bereits 1967 wurden von Berg et al. die Abweichungen der beobachte-
ten zur theoretischen Inaktivierungskurve nach Chick-Watson auf den Einfluss 
der Aggregatbildung der Mikroorganismen zurückgeführt (Barbeau et al., 
2005). Durch das Anlagern an Partikel oder die Bildung von Zellaggregaten 
sind die Mikroorganismen besser vor einem Angriff durch das Desinfektions-
mittel geschützt. Der Einschluss von Mikroorganismen in Partikeln, die im 
Abwasser enthalten sind, ist häufig der limitierende Faktor für den Desinfek-
tionserfolg (Dietrich et al., 2007). Eine Studie von Winward et al. (2008) 
zeigte, dass 36 % der im nicht desinfizierten Grauwasser gefundenen gesamt-
coliformen Bakterien partikelgebunden vorlagen. Nach einer Chlordosierung 
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erhöhte sich dieser Anteil auf 91 %, womit gezeigt werden konnte, dass Chlor 
in erster Linie zur Inaktivierung frei suspendierter Mikroorganismen effektiv ist. 
Speziell bei der UV-Bestrahlung können Partikel durch Abschirmung, Absorp-
tion, Blockierung und Streuung der Strahlung (Abbildung 4) die Mikroorga-
nismen schützen (Jungfer, 2006). Untersuchungsergebnisse von Madge und 
Jensen (2006) zeigen mit Hilfe einer speziellen Fraktionierungstechnik, mit der 
an Partikel gebundene Bakterien in drei Fraktionen separiert wurden, dass mit 
steigender Partikelgröße der Desinfektionserfolg mit UV-Strahlung abnimmt. 
Das bestrahlte Abwasser mit Fraktionen < 5 µm wies deutlich schnellere 
Desinfektionsraten auf als das mit Fraktionen > 20 µm. Nach Emerick et al. 
(1999) spielt der Einfluss der Partikel, die eine kritische Größe von 10 µm 
unterschreiten, bei der UV-Desinfektionswirkung auf Bakterien keine Rolle.  
 
Abbildung 4: Störung der Desinfektionswirksamkeit von Partikeln bei der UV-Bestrahlung 
(nach Crittenden et al., 2012) 
Winward et al. (2008) stellten mit steigender Partikelgröße im Abwasser eine 
abnehmende Desinfektionswirkung von Chlor gegenüber gesamtcoliformen 
Bakterien fest. Nach einer Studie von Berman et al. (1988) verringerten Abwas-
serpartikel mit einer Größe von mehr als 7 µm die Desinfektionswirkung von 
freiem Chlor und Chloraminen gegenüber gesamtcoliformen Bakterien. Narkis 
et al. (1995) wiesen auch für die Desinfektion mit Chlordioxid nach, dass 
Mikroorganismen, die in Flocken eingebunden sind, die Desinfektion überleben 
können. Durch eine der Ozonung vorgeschalteten Filtration ließ sich nach einer 
Studie von Xu et al. (2002) die Desinfektionswirkung gegenüber gesamt-
coliformen Bakterien um eine Zehnerpotenz erhöhen. 
Mit bloßem Auge ist eine Trübung etwa ab einem Wert von 4 nephelometrischen 
Trübungseinheiten (nephelometric turbidity units (NTU)) zu erkennen. Im Bereich 
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der Wasserversorgung gilt die Faustregel, dass zur Gewährleistung einer 
sicheren Desinfektion die Trübung maximal 1 NTU betragen sollte (WHO, 
2011); für die UV-Desinfektion wird sogar ein Wert von kleiner 0,3 FNU12 
empfohlen (DVGW, 2006a). Wasser zur Wiederverwendung sollte nach einer 
Zusammenstellung US-amerikanischer Grenzwerte (USEPA, 2012), je nach 
Verwendungszweck, eine maximale Trübung von 0,1 bis 30 NTU aufweisen.  
Sowohl Chlor als auch Chlordioxid und Ozon reagieren mit organischen 
Abwasserinhaltsstoffen. Dadurch wird eine Desinfektionsmittelzehrung 
bewirkt, die die Menge an Desinfektionsmitteln, die zur Inaktivierung von 
Mikroorganismen zur Verfügung steht, verringert. Außerdem ist seit den 
1970er Jahren bekannt, dass durch die Reaktion von organischen Substanzen 
mit freiem Chlor, halogenierte organische Desinfektionsnebenprodukte (DNP) 
gebildet werden (Schmidt, W., 2004). Dazu gehören die als potentiell gesund-
heitsgefährdend eingestuften und in der Regel mit Grenzwerten belegten 
Trihalogenmethane (THM) sowie zahlreiche weitere (z. B. halogenierte Essig-
säuren (haloacetic acids (HAA)), halogenierte Aldehyde und Ketone) zum Teil 
bislang nicht identifizierte DNP (Kobylinski und Bhandari, 2010). Auch Ozon 
bildet bei Anwesenheit organischer Stoffe organische DNP. Hierzu zählen 
organische Säuren, Aldehyde und Ketone (Gottschalk et al., 2010), die auch bei 
der Desinfektion mit Chlor und Chlordioxid entstehen können (Schmidt, W., 
2004, Wricke et al., 2002). Diese Stoffe sind problematisch, da sie leichter 
biologisch abbaubar sind als ihre Ausgangsstoffe und somit einen guten Nähr-
boden für mikrobielles Wachstum darstellen und dadurch eine Wiederverkei-
mung des behandelten Wassers begünstigen. Studien von Van der Kooij (1987, 
in: LeChevallier et al., 1993), Hambsch und Werner (1993) und Weinrich et al. 
(2010) wiesen nach, dass nach einer Chlordosierung die Konzentration leicht 
abbaubarer organischer Substanzen im behandelten Wasser anstieg. Unter-
suchungen von Swietlik et al. (2004) kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl bei 
der Ozonung als auch bei der Chlordioxiddosierung hochmolekulare organische 
Wasserinhaltsstoffe in niedermolekulare umgewandelt werden, was dazu führt, 
dass diese Stoffe leichter biologisch abbaubar sind. Für die Ozonung wurde in 
einer Studie von Siegrist et al. (2010) dieser Anstieg als assimilierbarer orga-
nischer Kohlenstoff (AOC - Assimilable Organic Carbon) gemessen und die 
Zunahme dessen Konzentration um den Faktor 3,5 nach der Ozonung von 
Abwasser beobachtet. Ozon ist das reaktivste der drei genannten chemischen 
Desinfektionsmittel gegenüber organischen Wasserinhaltsstoffen. In einer 
vergleichenden Untersuchung von Ramseier et al. (2011), bei der die Bildung 
                                         
12 Vereinfachend kann hier angenommen werden, dass die Einheit FNU etwa der Einheit NTU entspricht (gleiches Messprinzip 
Streulichtverfahren bei 90° Messwinkel, jedoch unterschiedliche Lichtquellen (Weißlicht bzw. Infrarot). 
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von AOC unter anderem nach der Ozonung, der Chlorung und der Chlor-
dioxiddosierung von Oberflächenwasser (mit deutlich geringeren Konzent-
rationen an organischen Wasserinhaltsstoffen als im behandelten Abwasser) 
gemessen wurde, wurde ausschließlich nach der Ozonung ein deutlicher 
Anstieg von AOC festgestellt. 
Huminstoffe, die einen großen Teil der gelösten Organik im Kläranlagenablauf 
ausmachen können, verringern durch ihre hohe UV254-Absorption die Strah-
lungsdosis, die zur Inaktivierung der Mikroorganismen zur Verfügung steht. 
Eine hohe organische Belastung des zu desinfizierenden Wassers kann außer-
dem zu einer Belagsbildung auf den UV-Lampen beitragen. 
Generell gilt für chemische Desinfektionsmittel, dass mit steigender Wasser-
temperatur die Reaktionsgeschwindigkeit zur Inaktivierung von Mikro-
organismen zunimmt. Um die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsge-
schwindigkeit zu beschreiben, kann die van‘t Hoff-Arrhenius-Beziehung ange-
wendet werden (Tchobanoglous et al., 2003, LeChevallier und Au, 2004): 
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mit: 
t1, t2 = Zeit für eine spezifische Desinfektionswirkung [min] bei der Temperatur T1, T2 
[K] 
E = Aktivierungsenergie [J/mol] 
R = Gaskonstante (8,3144 J/(mol K)) 
Allgemein kann bei chemischen Desinfektionsmitteln je Temperaturanstieg um 
10 ° C von einer Verdopplung der Inaktivierungsrate ausgegangen werden 
(Smeets et al., 2006). Mit steigender Temperatur erhöht sich jedoch auch die 
Reaktionsgeschwindigkeit der Desinfektionsmittelzehrung und der DNP-Bil-
dung (USEPA, 1999). Die Temperaturabhängigkeit der Inaktivierungsrate kann 
außerdem je nach Art des zu inaktivierenden Mikroorganismus sehr unter-
schiedlich ausfallen (Gottschalk et al., 2010). Auf den Desinfektionserfolg mit 
UV-Strahlung hat die Wassertemperatur keinen messbaren Einfluss (Abu-
Ghararah, 1994). 
Ein wesentlicher biologischer Faktor auf den Desinfektionserfolg ist die Art des 
Mikroorganismus, der inaktiviert werden soll. Die Unterschiede reichen dabei 
bis zu mehreren Größenordnungen in deren Resistenz gegenüber den verschie-
denen Desinfektionsmitteln. Die Physiologie sporenbildender Bakterien und 
(Oo-)zysten-bildender Protozoen (wie beispielsweise Cryptosporidium spp. und 
Giardia spp.) schützt sie vor chemischer Oxidation; daher kann mit freiem 
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Chlor, Chlordioxid und Ozon nur eine moderate Inaktivierung dieser Organis-
men erreicht werden (Bandy, 2009). Generell ist die Resistenz von Protozoen 
gegenüber chemischen Desinfektionsmitteln höher als die von Viren und 
vegetativen Bakterien. Viren sind im Vergleich zu vegetativen Bakterien resis-
tenter und sporenbildende Bakterien besitzen meist eine höhere Resistenz als 
vegetative Bakterien gegenüber chemischen Desinfektionsmitteln. Die Wasser-
desinfektion mit UV-Strahlung ist, im Gegensatz zur chemischen Desinfektion, 
zur Inaktivierung der (Oo-)zysten der pathogenen Protozoen Cryptosporidium 
spp. und Giardia spp. sehr effektiv. Am resistentesten gegenüber der UV-Desin-
fektion sind Viren, gefolgt von sporenbildenden Bakterien (Koutchma et al., 
2009). Zahlreiche Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass Adenoviren 
die Virenart mit der höchsten Resistenz gegenüber UV-Desinfektion mittels 
Niederdruckstrahlern ist (Thurston-Enriquez et al., 2003. Nwachuku et al., 
2005, Linden et al., 2007, Eischeid et al., 2009). Anhang 1 gibt einen Überblick 
über die unterschiedlich erforderliche Desinfektionsmitteldosis, um gegenüber 
den aufgeführten Mikroorganismen eine Inaktivierung um zwei Zehnerpoten-
zen zu erreichen.  
Junge Bakterienkulturen sind generell empfindlicher gegenüber Desinfek-
tionsmitteln. Bei gleicher eingesetzter Desinfektionsmitteldosis wurde eine 
Bakterienkultur, die erst einen Tag alt war, nach nur einer Minute um das 
gleiche Maß inaktiviert, wie eine zehn Tage alte Bakterienkultur nach 30 
Minuten (Tchobanoglous et al., 2003). Auch der Wachstumszustand von 
Keimen kann deren Resistenz beeinflussen. Bakterien, die unter suboptimalen 
Bedingungen gewachsen sind (niedrige Wassertemperatur und limitiertes 
Nährstoffangebot), zeigten sich in unterschiedlichen Studien resistenter gegen-
über verschiedenen Desinfektionsmitteln (Berg et al., 1982, Harakeh et al., 
1985; in: USEPA, 1999). Es kann davon ausgegangen werden, dass Keime, die 
unter natürlichen und nicht unter optimierten Bedingungen wachsen, eine 
höhere Resistenz aufweisen als im Labor kultivierte (Lazarova, 1999, Maslak, 
2010). Untersuchungen von Maya et al. (2003) und Fisher et al. (2012) 
ergaben, dass in der Umwelt vorkommende Bakterien resistenter gegenüber 
einer UV-Bestrahlung waren als Labororganismen der gleichen Spezies. 
Einige Ansätze zur Modellierung der Desinfektionswirkung (z. B. Power-Law- 
und Hom-Power-Law-Modell) berücksichtigen den begünstigenden Einfluss, 
den eine erhöhte Anfangskonzentration von Mikroorganismen auf die 
Inaktivierung der Mikroorganismen hat (Haas und Kaymak, 2003). Unter-
suchungen von Haas und Kaymak (2003) mit Ozon bestätigten, dass eine 
erhöhte Anfangskeimkonzentration zu einer erhöhten Desinfektionsleistung 
führt. Bei einer konstanten Ozondosis wurde für eine vergleichbare Verringe-
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rung der Konzentration der Protozoen Giardia muris, bei einer Anfangskon-
zentration von 100 Organismen je Milliliter, eine um eine Zehnerpotenz höhere 
Kontaktzeit benötigt, als zur Erreichung der gleichen Verringerung bei einer 
Anfangskonzentration von 50.000 Organismen je Milliliter.  
Die Abhängigkeit vom pH-Wert stellt sich für die verschiedenen Desinfek-
tionsmittel unterschiedlich dar. Bei der Chlorung von Wasser hydrolysiert das 
zudosierte Chlor und bildet hypochlorige Säure, die als eigentliche Wirksub-
stanz für die Desinfektion verfügbar sein muss (Roeske, 2007). Die hypochlo-
rige Säure dissoziiert in Abhängigkeit des pH-Wertes. Unter einem pH-Wert von 
6,5 findet keine Dissoziation statt, während ab einem pH-Wert von 8,5 eine 
vollständige Dissoziation zu Hypochlorit-Ionen stattfindet (USEPA, 1999). Die 
keimtötende Wirkung des Hypochlorit-Ions beträgt nur noch ca. 1 bis 2 % 
derjenigen der hypochlorigen Säure (Wilhelm, 2008), weshalb für eine effek-
tive Desinfektion mit Chlor ein pH-Wert im neutralen Bereich oder darunter 
angestrebt werden sollte. Chlordioxid ist weniger durch den pH-Wert beein-
flusst. Junli et al. (1997a) zeigten, dass die Inaktivierungsgeschwindigkeit von 
Chlordioxid erst für einen sehr hohen pH-Wert von über 9 nachlässt. Eine 
Verringerung des pH-Wertes bis zu einem Wert von 2 hatte kaum Einfluss auf 
die Inaktivierungsgeschwindigkeit von Chlordioxid. Ozon zerfällt bei hohen pH-
Werten schneller (Leong et al., 2008). Die Desinfektionswirkung von Ozon ist 
durch den pH-Wert allerdings kaum beeinflusst (Morris, 1975, in: USEPA, 
1999). Auch die UV-Desinfektion ist durch den pH-Wert in einem pH-Bereich 
zwischen 6 und 9 unbeeinflusst (Malley, 2000). 
2.1.5. Besonderheiten der Desinfektion von behandeltem Abwasser 
Die ersten Wasserdesinfektionsverfahren wurden Ende des 19. Jahrhunderts in 
Europa für die Trinkwasseraufbereitung entwickelt und erprobt (Roeske, 
2007). Die Ziele der Abwasserbehandlung umfassten hingegen bis in die 
1970er Jahre im Wesentlichen die Verringerung des Feststoffgehalts und der 
Konzentration organischer Substanzen. Seit den 1990er Jahren kam das Ziel 
der Nährstoffelimination zum Schutz der Gewässer vor Eutrophierung hinzu 
(Cornel und Schaum, 2012). Eine generelle Desinfektion von Abläufen kom-
munaler Abwasserbehandlungsanlagen ist in Europa nicht vorgesehen. Die 
Desinfektion wird meist nur angewendet, wo die Abläufe in Badegewässer 
eingeleitet werden oder einer weiteren Nutzung zugeführt werden sollen. Im 
Gegensatz dazu existieren beispielsweise in Kalifornien (USA) seit den 1950er 
Jahren zahlreiche Desinfektionsanlagen in Abläufen von Abwasserbehand-
lungsanlagen. In vielen weiteren Staaten Nordamerikas wurden seit den 1970er 
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Jahren Grenzwert für Abläufe kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen für 
(fäkal-)coliforme Bakterien erlassen (Water Environment Federation, 2006, 
Kobylinski und Bhandari, 2010). 
Die Einflussparameter, die außer der Desinfektionsmittelkonzentration und der 
Kontaktzeit den Desinfektionserfolg entscheidend mitbestimmen können, 
wurden in Kapitel 2.1.4 beschrieben. Sowohl eine erhöhte Partikelkonzentra-
tion als auch eine erhöhte Konzentration organischer Wasserinhaltsstoffe 
wirken sich in der Regel negativ auf den Desinfektionserfolg aus. Abwasser 
zeichnet sich dadurch aus, dass es auch nach einer weitergehenden Behand-
lungsstufe meist noch deutlich höhere Partikel- und Organikkonzentrationen 
aufweist, als dies für die Wasserqualität bei der Trinkwasserdesinfektion 
empfohlen wird. Die Modellierung und damit die Möglichkeit aus den Ergeb-
nissen Voraussagen zum Desinfektionserfolg abzuleiten, sind für die Desinfek-
tion von behandeltem Abwasser deutlich komplexer und mit größeren Unsi-
cherheiten behaftet, als dies für die Trinkwasserdesinfektion der Fall ist (Zim-
mermann et al., 2011). Für die Bemessung und insbesondere für die Festlegung 
der jeweils erforderlichen Desinfektionsmitteldosis sind daher anlagenspezifi-
sche Messungen unerlässlich (Tchobanoglous et al., 2003). 
2.2. Methoden der Desinfektion von behandeltem Abwasser 
2.2.1. Einführung 
Für die Desinfektion von behandeltem Abwasser steht eine Vielzahl verschiede-
ner Methoden zur Verfügung. Die DIN 12255-14 (2004) trifft eine prinzipielle 
Unterscheidung nach den zwei unterschiedlichen Wirkmechanismen: 
• Inaktivierung der Mikroorganismen durch chemische oder physikalische 
Agenzien, sodass eine Vermehrungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist 
(z. B. durch Chlorung, Ozonung, Chlordioxiddosierung, UV-Bestrahlung); 
• Entfernung der Mikroorganismen aus dem Ablauf (z. B. durch Mikro- 
oder Ultrafiltration) ohne eine Inaktivierung der Mikroorganismen.  
Die weltweit eingesetzten Verfahren zur Desinfektion von behandeltem Abwas-
ser weisen eine große Streubreite hinsichtlich des Erkenntnisstandes zu ihrer 
Anwendung als Desinfektionsmethode und ihrer Verbreitung im großtech-
nischen Einsatz für behandeltes Abwasser auf. Während der Einsatz von Chlor 
als Chlorgas, Natriumhypochlorit oder Calciumhypochlorit intensiv untersucht 
ist und weltweit die am häufigsten angewendete Desinfektionsmethoden sind, 
nimmt der großtechnische Einsatz der UV-Bestrahlung zur Desinfektion von 
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behandeltem Abwasser erst seit den letzten 10 bis 20 Jahren stark an Bedeu-
tung zu (Leong et al., 2008). Ebenso an Bedeutung gewonnen hat in den 
letzten Jahren die Ozonung, sowohl zur Desinfektion von behandeltem Abwas-
ser als auch zur Elimination anthropogener Spurenstoffe. Demgegenüber sind 
die verfügbaren Informationen über den großtechnischen Einsatz von bei-
spielsweise Peressigsäure, Chlordioxid, Ameisensäure oder elektrolytisch 
hergestelltem Chlorgas zur Desinfektion von behandeltem Abwasser begrenzt. 
Das Ergebnis einer internationalen Studie mit Berichten zu angewendeten 
Desinfektionsverfahren für behandeltes Abwasser, bei der sich 22 verschiedene 
Staaten beteiligt haben, ist in Abbildung 5 dargestellt. 
 
Abbildung 5: Desinfektionsmittel oder Desinfektionsverfahren, die in verschiedenen Ländern 
zur Desinfektion von behandeltem Abwasser eingesetzt werden13 (Jacangelo 
und Trussell, 2002) 
Eine Erhebung in den USA aus dem Jahr 2003 ergab, dass 75 % der kommu-
nalen Abwasserbehandlungsanlagen Chlor(-verbindungen), 21 % UV-Strahlung 
und 0,2 % Ozon zur Desinfektion von behandeltem Abwasser einsetzen (knapp 
4 % der befragten Anlagenbetreiber gab an, kein Desinfektionsverfahren einzu-
setzen) (Leong et al., 2008). Im Folgenden werden, angefangen mit der 
Chlorung, die am häufigsten eingesetzten Desinfektionsverfahren näher erläu-
tert. 
                                         
13 Die Prozentzahlen addieren sich nicht zu 100 auf, weil zum Teil mehr als ein Desinfektionsmittel eingesetzt wurde. 
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2.2.2. Chlorung 
Das Verfahren, das zur Desinfektion von behandeltem Abwasser weltweit am 
häufigsten eingesetzt wird, ist die Chlorung (Kobylinski und Bhandari, 2010). 
Zur Trinkwasserdesinfektion wird dieser Wirkstoff bereits seit mehr als 100 
Jahren großtechnisch eingesetzt (Roeske, 2007). Im Jahr 1979 nutzten 95 % 
der befragten kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen der Vereinigten 
Staaten von Amerika Chlor zur Desinfektion von behandeltem Abwasser. 
Seitdem hat sich der Prozentsatz, vor allem aufgrund der Problematik der 
Desinfektionsnebenproduktbildung, der Entdeckung pathogener chlorresisten-
ter Mikroorganismen und des wachsenden Bewusstseins der Sicherheitsgefah-
ren, auf 75 % im Jahr 2003 verringert (Leong et al., 2008). Zur Desinfektion 
von behandeltem Abwasser steht Chlor zur Dosierung prinzipiell als Chlorgas, 
als flüssiges Natriumhypochlorit oder als festes Calciumhypochlorit zur Verfü-
gung. Alle drei Formen der Chlordosierung führen in Verbindung mit Wasser 
zur Bildung der gleichen Wirksubstanz (Water Environment Federation, 2006). 
Innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte hat sich der Anteil der Anlagen, die 
Chlorgas verwenden, zugunsten der Nutzung von Natriumhypochlorit, verrin-
gert. Außerdem wurde, durch technologische Weiterentwicklungen, die An-
wendung der On-site-Produktion von Chlorverbindungen eine realisierbare 
Option (Leong et al., 2008).  
Bei der Lösung von Chlor in Wasser, sowohl in Form von Chlorgas als auch als 
Natriumhypochlorit oder Calciumhypochlorit, bilden sich hypochlorige Säure 
(HClO) und Hypochlorit-Ionen (OCl-) (LeChevallier und Au, 2004). Der wirk-
same Bestandteil zur Desinfektion ist die hypochlorige Säure, deren Anteil mit 
steigendem pH-Wert abnimmt, während dementsprechend der Anteil an 
Hypochlorit-Ionen zunimmt (Wricke et al., 2011). Ab einem pH-Wert von 8 
überwiegt der Anteil der Hypochlorit-Ionen (siehe Abbildung 6). Die mikrozide 
Wirkung des Hypochlorit-Ions beträgt nur noch ca. 1 bis 2 % derjenigen der 
unterchlorigen Säure. Dies ist dadurch bedingt, dass die undissoziierte Form 
(HOCl) wesentlich besser als das Hypochlorit-Ion die Zellmembran durchdrin-
gen und die Zellbestandteile oxidieren kann (Wilhelm, 2008).  
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Abbildung 6: Anteile der hypochlorigen Säure bei verschiedenen pH-Werten (nach Wricke et 
al., 2011) 
Chlor ist ein starkes Oxidationsmittel, welches mit einem breiten Spektrum von 
organischen und anorganischen Stoffen reagiert. Während Chlor die organi-
schen Substanzen der Zellkomponenten und zum Teil auch der Zellwände der 
Mikroorganismen oxidiert, werden diese abgetötet bzw. inaktiviert (Shorney-
Darby und Harms, 2010). Eine Studie von Cho et al. (2010) zur Untersuchung 
der Inaktivierungsmechanismen von freiem Chlor und weiteren Desinfektions-
mitteln gegenüber E. coli ergab, dass Chlor in erster Linie innere Zellkomponen-
ten angreift, ohne dabei die Zellwände signifikant zu beschädigen.  
Zwischen den einzelnen pathogenen Mikroorganismen gibt es eine große 
Varianz, mit welcher Empfindlichkeit die jeweiligen Organismen auf eine 
Chlordesinfektion reagieren, bis hin zu chlorresistenten Mikroorganismen. Die 
bekanntesten chlorresistenten wasserassoziierten Krankheitserreger sind die 
Protozoen Giardia spp. und Cryptosporidium spp., welche auch gleichzeitig 
weltweit zu den wichtigsten Auslösern wasserassoziierter Durchfallerkrankun-
gen bei Menschen und Tieren zählen (Castro-Hermida et al., 2008). Die zur 
Desinfektion von behandeltem Abwasser üblicherweise eingesetzte Chlordosis 
ist zur Abtötung dieser Mikroorganismen ineffektiv (Kobylinski und Bhandari, 
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2010). In Anhang 1 ist die Spannbreite der spezifischen Restkonzentration (C) 
an Chlor multipliziert mit der Kontaktzeit (t) dargestellt, die erforderlich sind 
um 99 % der aufgeführten Organismen unter Laborbedingungen in Reinwasser 
zu inaktivieren. 
Neben den organischen Substanzen der Mikroorganismen, reagiert noch eine 
Vielzahl weiterer reduzierter Verbindungen mit Chlor. Diese Reaktionen laufen 
zum Teil wesentlich schneller ab als der Desinfektionsprozess und können, je 
nach Wasserzusammensetzung, zu einer sehr hohen Chlorzehrung und der 
Bildung von Desinfektionsnebenprodukten (DNP) führen. In ammoniumhalti-
gem Wasser reagiert die hypochlorige Säure unter Bildung von Chloraminen. 
Die Desinfektionswirkung von Chloraminen ist im Vergleich zum freien Chlor 
wesentlich geringer. Bei weiterer Chlorzugabe werden die Chloramine oxidiert 
und es ist freies Chlor im Wasser nachweisbar (Knickpunktchlorung, siehe 
Abbildung 7) (Roeske, 2007).  
 
Abbildung 7: Entwicklung der Chlorkonzentration bei der Chlorung von Reinstwasser 
(Blindprobe) und ammoniumhaltigem Wasser. Bereich der Chloraminbildung (b 
bis c), Freisetzung von N2 (c bis d) und Bereich des freien Chlors (d bis e) 
(Schmidt, 2010) 
Eine weitere Folge der Chloraminbildung (oder auch der direkten Chloramin-
dosierung) können die Entstehung stark gentoxischer und kanzerogener 
Nitrosamine wie N-Nitrosodimethylamine (NDMA) sein, wenn Chloramine mit 
stickstoffhaltigen Substanzen reagieren (Mitch et al., 2003). Die Kanzerogenität 
von Nitrosaminen ist verglichen mit der von THM und HAA deutlich höher 
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(Hrudey und Charrois, 2012). Seit der Entdeckung von hohen Nitrosamin-
konzentrationen in Trinkwasser im Jahr 1998 in Kalifornien wird dem Ein-
tragspfad von Nitrosaminen in Trinkwasserressourcen, durch mit Chloraminen 
behandeltem Abwasser, erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet (Sedlak und 
Kavanaugh, 2006). Neben der Reaktion von Chlor mit Ammonium können 
Reaktionen mit weiteren reduzierten anorganischen Wasserinhaltsstoffen wie 
Schwefelverbindungen, Nitrit, Eisen und Mangan stattfinden. Erst nach der 
Reaktion mit anorganischen Verbindungen findet die Reaktion von Chlor mit 
organischen Verbindungen statt. Hierbei kann es zur Bildung von chlororgani-
schen DNP kommen, von denen einige im Verdacht stehen krebserregend zu 
sein (Kobylinski und Bhandari, 2010). Zu den am besten erforschten DNP 
zählen THM und HAA (Deborde und von Gunten, 2008), die für verschiedene 
Wassernutzungen international mit Grenzwerten belegt sind. Außer über das 
Verschlucken von Wasser können DNP auch durch Inhalation beim Duschen, 
Schwimmen oder bei der Gartenbewässerung in den menschlichen Körper 
gelangen (Villanueva et al., 2007). Mehr als 50 % der gesamten organischen 
Halogenverbindungen, die bei der Chlorung von Wasser entstehen können, 
sind bislang chemisch nicht identifiziert (Richardson et al., 2007). Als Sum-
menparameter können adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 
herangezogen werden, um diese Substanzen zu repräsentieren (Drewes und 
Jekel, 1998).  
Transformationsprodukte, die bei der Chlorung von Wasser mit anthropogenen 
Spurenstoffen entstehen können, sind erst seit einigen Jahren Gegenstand der 
Forschung. So wurde beispielsweise in Oberflächengewässern, in deren Ober-
lauf gechlortes Abwasser eingeleitet wurde, Dioxine als Folgeprodukt der 
chlorierten Derivate von Triclosan, einem weit verbreiteten antimikrobiellen 
Wirkstoff, gefunden (Buth et al., 2010). Andere Substanzen hingegen, die in 
Abläufen kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen enthalten sind und von 
denen eine potentielle Gefährdung aquatischer Ökosysteme ausgehen kann, 
wie beispielsweise Antibiotika und Betablocker, können durch die Chlordes-
infektion in weniger reaktive Produkte transformiert werden (Deborde und von 
Gunten, 2008). 
Vorteilhaft bei der Chlorung sind der hohe Wissensstand hinsichtlich seiner 
Wirkmechanismen, Betriebsparameter und Messtechnik, die nachgewiesene 
gute Wirksamkeit zur Abtötung bzw. Inaktivierung vieler bekannter Krank-
heitserreger, die einfache und kostengünstige Anwendung und die sogenannte 
Depotwirkung. Erfolgt eine Chlordosierung, die höher ist als die Chlorzehrung 
des Wassers, verbleibt eine Restdesinfektionswirkung, die im Speicher und im 
Verteilungsnetz das Wasser vor einer Wiederverkeimung oder Verkeimung 
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durch neue Kontaminationen schützen kann. Wird der mit Chlor desinfizierte 
Ablauf jedoch in ein Gewässer eingeleitet oder zur Bewässerung verwendet, 
kann eine vorherige Entchlorung aufgrund der Toxizität des Restchlors not-
wendig sein. Die erforderliche Anlagentechnik für die Entchlorung sowie für 
sicherheitstechnische Einrichtungen kann die Kapital- und Betriebskosten für 
Chlordesinfektionsanlagen deutlich erhöhen (Jacangelo und Trussell, 2002). 
Neben den bereits beschriebenen nachteiligen Aspekten, die mit einer Chlor-
desinfektion verbunden sind (Desinfektionsnebenproduktbildung, Toxizität des 
Chlors, Unwirksamkeit gegenüber chlorresistenten Organismen, pH-Abhängig-
keit), bewirkt die Abwasserchlorung auch eine Erhöhung des Salzgehaltes und 
eine Erhöhung der Korrosivität des behandelten Wassers (Asano et al., 2007). 
In Deutschland besteht laut DWA (2013) allgemein ein Konsens, dass eine 
Desinfektion mit Chlor in Abläufen kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen 
wegen der Bildung unerwünschter Folgeprodukte abzulehnen ist.  
Die Desinfektion von behandeltem Abwasser mit Hilfe der On-site-Chlor-
elektrolyse verfügt über die beschriebenen Vor- und Nachteile der Chlorung, 
ohne jedoch ein Sicherheitsrisiko für Transport und Lagerung von Chemikalien 
zu besitzen. In der industriellen Chlorproduktion wird das Chlorelektrolysever-
fahren seit über 100 Jahren angewendet, wohingegen dieses Verfahren zur 
Wasserdesinfektion erst seit ca. 30 Jahren eingesetzt wird (Roeske, 2007). 
Elektrochemische Desinfektionsverfahren können in zwei Kategorien eingeteilt 
werden (Kerwick et al., 2005). Entweder wird direkt die vorhandene Salz-
matrix des zu behandelnden Wassers zur Erzeugung der Desinfektionsmittel 
genutzt oder sie werden vor Ort aus einer definierten Solelösung hergestellt, 
beispielsweise mit Hilfe des Membranverfahrens (Abbildung 8), und dem zu 
behandelnden Wasser zudosiert. 
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Abbildung 8: Funktionsprinzip der Membranzelle eines Chlorelektrolysereaktors 
Son et al. (2004) konnten eine höhere Desinfektionseffektivität von elektro-
chemisch generierten Oxidantien, verglichen mit freiem Chlor, gegenüber E. 
coli und Sporen von Bacillus subtilis in Wasser mit pH-Werten von 8,2 nachwei-
sen. Aus diesen Ergebnissen kann gefolgert werden, dass bei diesem Verfahren 
neben dem freien Chlor noch weitere elektrochemisch generierte Oxidantien 
(ECO - electrochemical oxidants) am Desinfektionsprozess beteiligt sein könn-
ten (Jeong et al., 2007). Die genaue Zusammensetzung dieser instabilen 
Zwischenprodukte ist analytisch bislang kaum erfassbar (Son et al., 2005). Den 
sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies, wie beispielsweise Hydroxylradikale, 
Ozon und Wasserstoffperoxid, wird dabei eine besondere Bedeutung zugewie-
sen (Haaken et al., 2010). Bedingt durch ihre hohe Reaktivität existieren 
Hydroxylradikale meist nur sehr kurze Zeit (<1 Sekunde) und spielen daher 
eher bei der In-situ-Elektrolyse (das zu behandelnde Wasser wird direkt durch 
den Elektrolysereaktor geleitet) als bei der oben beschriebenen (Abbildung 8) 
Art der Anwendung eine Rolle (Jeong et al., 2007). Schmalz et al. (2009) 
untersuchten bei der In-situ-Elektrolyse mit verschiedenen Modellwässern die 
Desinfektionswirkung der elektrochemisch generierten Oxidantien und konnten 
neben den Chlorverbindungen lediglich eine geringe Desinfektionswirkung von 
Hydroxylradikalen nachweisen. Schmalz et al. (2009) schlussfolgerten für die 
elektrochemische Desinfektion von behandeltem Abwasser, ähnlich wie Kraft et 
al. (1999) und Kerwick et al. (2005) für die elektrochemische Desinfektion von 
Trinkwasser, dass hauptsächlich die elektrochemisch generierten Chlorverbin-
dungen an der mikrobiellen Inaktivierung beteiligt sind. 
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2.2.3. Chlordioxiddosierung 
Chlordioxid (ClO2) ist ein effektives Desinfektionsmittel, welches besonders seit 
der Regulierung der THM-Konzentrationen in behandeltem Wasser in den 
1970er Jahren an Popularität gewonnen und vor allem in Europa in vielen 
Wasserversorgungsanlagen die Chlordesinfektion ersetzt hat (in den USA setzte 
man für die Vermeidung von THM vermehrt das Chloramin-Verfahren ein) 
(Roeske, 2007). ClO2 ist als Gas und in flüssiger Form in hohen Konzentratio-
nen nicht stabil. Gasförmiges ClO2 zersetzt sich ab einer Konzentration von 
10 Vol. % explosionsartig in Chlor und Sauerstoff. Mit einer kritischen Chlor-
dioxidkonzentration muss beispielsweise im Gasraum über einer wässrigen 
Chlordioxidlösung mit einer Konzentration von mehr als 8 g/L ClO2 gerechnet 
werden (Hoehn et al., 2010). Aufgrund dieser Eigenschaften wird ClO2 in aller 
Regel in Form von wässrigen Lösungen vor Ort hergestellt. Die beiden wesent-
lichen Prozesse, die zur Chlordioxidproduktion verwendet werden, sind die 
Reaktion von Natriumchlorit (NaClO2) mit Chlorgas und die Reaktion von 
NaClO2 mit Salzsäure (HCl) (Roeske, 2007). Die Desinfektionsmechanismen 
von ClO2 beruhen auf spezifischen Oxidationsreaktionen, die noch nicht 
vollständig erforscht sind (Leong et al., 2008). ClO2 besitzt ein ungepaartes 
Elektron und zählt damit zu den freien Radikalen (Huber et al., 2005). Auf-
grund seines hohen Oxidationspotentials wird gefolgert, dass zu den Desinfek-
tionsmechanismen von ClO2 die Inaktivierung kritischer Enzymsysteme oder 
die Störung der Proteinsynthese der Mikroorganismen zählen (Tchobanoglous 
et al., 2003). Anhand von E. coli konnte gezeigt werden, dass Chordioxid 
sowohl die Zellwände als auch innere Zellkomponenten angreift (Cho et al., 
2010). Die Desinfektionswirkung von ClO2 gegenüber Bakterien ist gleichwertig 
bzw., aufgrund der schnelleren Inaktivierungsrate, besser als die von freiem 
Chlor (Junli et al., 1997a). Gegenüber Viren und bestimmten Protozoen ist 
ClO2 ein effektiveres Desinfektionsmittel als Chlor (Junli et al., 1997b, Asano et 
al., 2007, Hoehn et al., 2010). In Anhang 1 ist die Spannbreite der spezifischen 
Restkonzentration (C) an Chlordioxid multipliziert mit der Kontaktzeit (t) 
dargestellt, die notwendig sind um 99 % der aufgeführten Organismen in 
Reinwasser unter Laborbedingungen zu inaktivieren. 
Unter optimalen Produktionsbedingungen werden durch die Chlordioxiddosie-
rung keine THM und nur geringe Mengen HAA gebildet (Richardson et al., 
2007, Hoehn et al., 2010). Im Gegensatz zu Chlorgas hydrolysiert ClO2 nicht in 
Wasser; seine Löslichkeit ist rund zehnmal höher als die von Chlorgas (USEPA, 
1999). Die beiden wichtigsten DNP bei der Chlordioxiddosierung sind Chlorite 
und Chlorate, die beide potentiell toxisch sind. Organische Wasserinhaltsstoffe 
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werden in Gegenwart von ClO2 schnell oxidiert. Hierbei wird ClO2 größtenteils 
in Chlorit und in einem geringeren Maße zu Chlorat umgewandelt (Gates, 
1998, in: Clarke und Bettin, 2006). Je nach Abwasserzusammensetzung 
werden 70 bis 80 % des eingesetzten ClO2 bei der Desinfektion von behandel-
tem Abwasser zu Chlorit umgewandelt (Leong et al., 2008). Chlorit kann 
sowohl durch die Reduktion von ClO2, als auch bei der Produktion von ClO2 
entstehen (Tchobanoglous et al., 2003). Bei der Einleitung von mit ClO2 
behandeltem Abwasser in Oberflächengewässer stellt Chlorit keine Gefahr dar, 
weil hier die Chlorit-Ionen zu ungefährlichen Chlorid-Ionen reduziert werden 
(Schmidt, 2010). Untersuchungen von Swietlik et al. (2004) kamen zu dem 
Ergebnis, dass bei der Chlordioxiddosierung hochmolekulare organische 
Wasserinhaltsstoffe in niedermolekulare umgewandelt werden, was dazu führt, 
dass diese Stoffe leichter biologisch abbaubar sind und damit das Wiederver-
keimungspotential des behandelten Wassers erhöhen. 
Die Vorteile der Anwendung der Chlordioxiddesinfektion liegen in der nachge-
wiesenen effektiven und schnellen Desinfektionswirkung gegenüber einem 
breiten Spektrum an Bakterien und der sehr guten Wirksamkeit zur Abtötung 
bzw. Inaktivierung von Viren, (Oo-)zysten von Cryptosporidium spp. und 
Giardia spp. (Junli et al., 1997b). Außerdem reagiert es nicht mit organischen 
Substanzen unter Bildung von THM und HAA und generiert weniger sonstige 
organische halogenierte Nebenprodukte als Chlor. ClO2 geht mit Ammonium 
oder Aminoverbindungen keine Reaktion ein (Thurston-Enriquez et al., 2005). 
Durch die Dosierung von ClO2 kann störender Geruch, der durch Algen oder 
Phenole verursacht wurde, beseitigt werden. Des Weiteren ist ClO2 im Wasser 
sehr beständig. Nach abgeschlossener Zehrung lässt sich ein Überschuss über 
längere Zeit aufrechterhalten. ClO2 ist relativ einfach vor Ort herzustellen und 
seine Desinfektionswirkung ist nicht durch den pH-Wert des Wassers beein-
flusst (USEPA, 1999). Die Reaktivität von ClO2 zur Oxidation anthropogener 
Spurenstoffe liegt zwischen der von Ozon und der von freiem Chlor (Snyder et 
al., 2007). Verglichen mit Ozon, reagiert es langsamer und mit weniger Sub-
stanzen. Die Ergebnisse einer Studie, bei der die Wirkung von ClO2 auf neun 
ausgewählte pharmazeutische Spurenstoffe untersucht wurde zeigen dass die 
Chlordioxiddosierung eine effiziente Methode zur Oxidation von Östrogenen 
sowie Antibiotika aus den Gruppen der Sulfonamide und Makrolide ist (Huber 
et al., 2005). 
Nachteilig bei der Desinfektion von behandeltem Abwasser mit ClO2 ist, dass 
ClO2 als Gas explosiv ist und deshalb nur in wässriger Lösung in niedrigen 
Konzentrationen vor Ort produziert werden kann (Schmidt, 2010). Der Produk-
tionsprozess und die dazu notwendigen Chemikalien sind relativ bedienungs- 
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und kostenaufwändig. Außerdem stellen der Transport, die Lagerung und der 
Umgang mit Natriumchlorit für die Chlordioxidproduktion ein Sicherheitsrisiko 
dar. Weiterhin werden spezifische DNP gebildet, die zu einem großen Teil noch 
nicht erforscht sind und die toxisch wirken können (Leong et al., 2008). Die 
Dosierung von ClO2 erhöht außerdem die Korrosivität des behandelten Was-
sers. 
2.2.4. Ozonung 
Ozon wird bereits seit mehr als einem Jahrhundert in der Wasseraufbereitung 
zur Desinfektion und zur Oxidation (z. B. zur Entfernung von Geruchs- und 
Geschmacksstoffen, Entfärbung, Elimination anthropogener Spurenstoffe) 
eingesetzt (USEPA, 1999). Es ist eines der stärksten Oxidations- und Desinfek-
tionsmittel, das in der Wasser- und Abwasserbehandlung angewendet wird 
(Burns, 2010). Die Verbreitung von Ozonungsanlagen zur Desinfektion von 
behandeltem Abwasser ist noch gering, so ergab eine US-amerikanische Um-
frage, dass lediglich 0,2 % der befragten kommunalen Abwasserbehandlungs-
anlagen Ozon als Desinfektionsmittel einsetzen. Seit einigen Jahren wird dieser 
Technologie, aufgrund der zusätzlich erreichbaren Reinigungsziele wie der 
Entfernung anthropogener Spurenstoffe, Entfärbung und Desodorierung, 
jedoch ein steigendes Interesse entgegengebracht (Gottschalk et al., 2010).  
Ozon ist im Wasser nicht stabil und zerfällt unter Bildung von OH-Radikalen, 
welches die stärksten Oxidantien in Wasser sind (von Gunten, 2003). Das 
Verhalten von Ozon in reinem Wasser sowie in Anwesenheit einzelner definier-
ter Substanzen wurde ausführlich in grundlegenden Untersuchungen von 
Staehelin und Hoigné (1985) beschrieben. Beim Eintrag von Ozon in Wasser 
kommt es einerseits zur direkten Reaktion von Ozon mit den Wasserinhalts-
stoffen; diese Reaktion verläuft sehr selektiv. Andererseits kommt es zur 
indirekten Reaktion der OH-Radikale mit den Wasserinhaltsstoffen; diese 
werden ständig neu gebildet und reagieren sehr schnell und unspezifisch mit 
verschiedensten Substanzen. Welche Rolle der jeweilige Reaktionsweg spielt, 
hängt unter anderem von der Ozondosis, den radikalfangenden Eigenschaften 
der Abwassermatrix sowie dem pH-Wert ab (Sievers, 2011). Die angegriffenen 
organischen Stoffe werden in der Regel nicht vollständig mineralisiert, sondern 
lediglich in vorwiegend unbekannte Oxidationsprodukte umgewandelt (Lee 
und von Gunten, 2012). Während beim Desinfektionsprozess das Ozon die 
dominierende Rolle spielt, findet die unspezifische Oxidation sowohl durch 
Ozon als auch durch die OH-Radikale statt (Abegglen et al., 2009).  
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Die Inaktivierungsmechanismen von Ozon umfassen die Oxidation von Kompo-
nenten der Zellmembran, die Störung der Enzymaktivität und die Beschädi-
gung der Nukleinsäuren sowie der Proteinhüllen (USEPA, 1999). Anhand von 
E. coli konnte gezeigt werden, dass Ozon, als starkes Oxidationsmittel, zuerst 
Komponenten der Zellwände beschädigt, bevor innere Zellkomponenten 
angegriffen werden (Cho et al., 2010). Generell gilt Ozon als wirksames 
Desinfektionsmittel gegenüber einem breiten Spektrum an Mikroorganismen. 
(Oo-)zysten von Protozoen, speziell die von Giardia spp. und Cryptosporidium 
spp., sowie bakterielle Sporen sind resistenter gegenüber Ozon als Bakterien 
und Viren (Paraskeva and Graham, 2002). Die relative Empfindlichkeit von 
Mikroorganismen folgt grob folgender Reihenfolge (mit absteigender Empfind-
lichkeit): Bakterien, Viren, Protozoen (Gottschalk et al., 2010). In Anhang 1 ist 
die Spannbreite der spezifischen Restkonzentration (C) an Ozon multipliziert 
mit der Kontaktzeit (t) dargestellt, die notwendig sind um 99 % der aufgeführ-
ten Organismen in Reinwasser zu inaktivieren.  
Ozon ist als unstabiles Gas in allen Aggregatzuständen explosiv und wird in der 
Wasseraufbereitung und in der Abwasserbehandlung in der Regel direkt vor 
Ort aus Luftsauerstoff oder reinem Sauerstoff durch das Verfahren der Korona-
entladung (auch „stille elektrische Entladung“ genannt) hergestellt. Die elekt-
rische Entladung erfolgt in einem Gasraum zwischen zwei Elektroden, die 
durch ein Dielektrikum getrennt sind. An diese Elektroden wird Wechselstrom 
angelegt. Im Gasraum kommt es beim Durchleiten des sauerstoffhaltigen Gases 
zur Entladung und dadurch zur Ozonbildung (DVGW, 1999a). Nur ein geringer 
Anteil der eingespeisten Energie wird hierbei direkt zur Ozonerzeugung ver-
wendet; der größte Teil wird in Wärme umgewandelt und muss abgeführt 
werden, da die Ozonausbeute mit steigender Temperatur geringer wird (Schra-
der, 2007). Die technologische Weiterentwicklung der Ozongeneratoren hat 
den Energie- und Sauerstoffverbrauch des Herstellungsprozesses deutlich 
verringert. Heute können im Vergleich zu vor 25 Jahren mit der gleichen 
Menge an elektrischer Energie Ozonkonzentrationen von 12 % Massenanteil im 
Gasgemisch anstatt von 1 % erreicht werden (Leong et al., 2008).  
Eine Vielzahl organischer und anorganischer DNP können bei der Reaktion von 
Ozon und OH-Radikalen mit organischen und anorganischen Wasserinhalts-
stoffen entstehen (von Gunten, 2003). Durch die Ozonung werden die Wasse-
rinhaltsstoffe in der Regel nicht vollständig mineralisiert, sondern zu meist 
unbekannten Zwischenprodukten transformiert (Shang et al., 2006, Stalter et 
al., 2009). Befinden sich Bromid-Ionen im Wasser, werden diese durch kom-
plexe chemische Prozesse zu Bromat oxidiert, welches im Verdacht steht 
krebserzeugend für den Menschen sowie gentoxisch zu sein (von Gunten und 
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Hoigné, 1994, Chrobok, 2003, Richardson et al., 2007) und deshalb in der 
Regel mit Grenzwerten belegt ist. Von Gunten et al. (2010) berichten von einer 
möglichen Bildung von NDMA (kanzerogen) bei der Ozonanwendung bei 
Anwesenheit spezifischer Vorläuferprodukte im zu behandelnden Wasser. Als 
weitere Desinfektionsnebenprodukte konnten unter anderem aliphatische 
Carbonsäuren, Ketone, Aldehyde und aromatische Säuren identifiziert werden 
(Chrobok, 2003). Die gebildeten organischen Nebenprodukte bei der Ozonung 
sind generell wesentlich leichter biologisch abbaubar als ihre Ausgangsstoffe 
(Graham, 2000). Als Folge der Abwasserozonung kann eine Veränderung der 
Molekülgrößenverteilung beobachtet werden, wobei eine Strukturumwandlung 
der organischen Matrix hin zu kleineren, polareren und weniger aromatischen 
Verbindungen stattfindet (Bahr et al., 2007). Anorganische Abwasserinhalts-
stoffe können mit Ozon viel schneller reagieren als organische Substanzen 
(Gottschalk, 2010). Reduziert vorliegende anorganische Verbindungen wie 
Eisen (Fe2+), Mangan (Mn2+), Schwefel (S2-) und Stickstoffdioxid (NO2
-) 
werden durch Ozon relativ schnell, Ammonium hingegen wird relativ langsam 
oxidiert (Schumacher, 2006). Die Ozonzehrung eines Wassers kann je nach 
seinen Inhaltsstoffen unterschiedlich hoch sein. Dadurch verringert sich die für 
den Desinfektionsprozess zur Verfügung stehende Ozonmenge entsprechend.  
Die Vorteile der Ozonung liegen in erster Linie in der guten und schnellen 
Desinfektionswirkung gegenüber einem breiten Spektrum an Mikroorganismen 
(Leong et al., 2008). Die Desinfektionswirkung ist kaum durch den pH-Wert 
beeinflusst. Außerdem werden durch die Ozonherstellung vor Ort die Sicher-
heitsrisiken von Transport, Lagerung und Handhabung gefährlicher Stoffe 
vermieden (Tchobanoglous et al., 2003). Die Ozonung erhöht den Sauerstoff-
gehalt des behandelten Wassers (USEPA, 1999). Des Weiteren kann durch die 
Ozonung die Entfernung von Geruchs- und Geschmacksstoffen, die Entfärbung, 
die Oxidation von Eisen, Mangan und Sulfid sowie die Elimination anthropoge-
ner Spurenstoffe erzielt werden. Letzteres wird als zukünftiges Reinigungsziel 
kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen aktuell vermehrt diskutiert und vor 
allem in der Schweiz, für einige Anlagen auch in Deutschland, bereits umge-
setzt. Mit der Weiterentwicklung der analytischen Messmethoden werden 
fortlaufend Stoffe neu entdeckt und in den Gewässern nachgewiesen. Hierbei 
sind in den vergangenen Jahren besonders die anthropogenen Spurenstoffe 
(Arzneimittel, Industriechemikalien etc.) ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
gelangt. Weltweit sind derzeit etwa 55 Millionen chemischen Substanzen 
registriert, hinzu kommen Abbauprodukte, die aus diesen Substanzen entste-
hen können und noch nicht erfasst sind. Bereits in niedrigen Konzentrationen 
können anthropogene Spurenstoffe und deren Metabolite negative Auswirkun-
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gen auf den Menschen und auf Wasserorganismen haben. Viele dieser „neuen 
Stoffe“ sind bislang nicht ausreichend untersucht und es liegen keine umfang-
reichen Daten für eine toxikologische Bewertung und Risikoeinschätzung vor 
(Hüttl und Bens, 2012). Zahlreiche Studien haben die Wirksamkeit von Ozon 
zur Verringerung der Konzentration vieler anthropogener Spurenstoffe be-
schrieben und nachgewiesen (Schumacher, 2006, Joss et al., 2006, Ternes et 
al., 2006, Bahr et al., 2007, LANUV, 2007, Abegglen et al., 2009, Lee und von 
Gunten 2012). Bisher nicht abschließend geklärt sind das Umweltverhalten und 
die Toxizität gebildeter Transformationsprodukte (Miehe, 2011). 
Nachteilig bei der Ozondesinfektion ist die Bildung zahlreicher DNP, von denen 
viele noch nicht eingehend erforscht sind und einige potentiell gesundheitsge-
fährdend sind. Weiterhin wird durch die Reaktion mit einem breiten Spektrum 
an Wasserinhaltsstoffen Ozon gezehrt, welches dann dem Desinfektionsprozess 
nicht mehr zur Verfügung steht. Bei der Abwasserozonung nimmt die Konzent-
ration von biologisch verfügbarem Kohlenstoff zu; dadurch erhöht sich das 
Wiederverkeimungspotential des behandelten Wassers (Graham, 2000). Der 
Betrieb von Ozonungsanlagen ist relativ kosten- und energieintensiv und 
komplex; erfahrenes Betriebspersonal muss den Prozess überwachen und 
steuern (Leong et al., 2008). Außerdem wirkt Ozon korrosiv, ist krebserzeu-
gend und erbgutverändernd, sodass es aus der Abluft entfernt werden muss. 
Durch die Ozonung wird keine Depotwirkung erzielt (USEPA, 1999). 
2.2.5. UV-Bestrahlung 
Die desinfizierende Wirkung von UV-Strahlung ist bereits seit Ende des 
19. Jahrhunderts bekannt und die erste UV-Lampe zur Wasserdesinfektion 
wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Betrieb genommen. Doch erst tech-
nologische Fortschritte im Laufe des 20. Jahrhundert machten die UV-Bestrah-
lung zu einer praktikablen Wasserdesinfektionsmethode (Roeske, 2007). Vor 
allem die Entdeckung der guten Desinfektionswirkung von UV-Strahlen gegen-
über den Oozysten des chlorresistenten Krankheitserregers Cryptosporidium 
spp. verhalf dieser Desinfektionsmethode zum Durchbruch (Clancy et al., 1998, 
in: Hijnen et al., 2006). Weiterhin haben auch die Etablierung von Validie-
rungstests und die Zertifizierungen von kommerziell erhältlichen UV-Lampen 
zur vermehrten Anwendung der UV-Bestrahlung vor allem bei der Trink-
wasserdesinfektion beigetragen (Cabaj et al., 2012). Der Einsatz von UV-
Strahlung zur Desinfektion von behandeltem Abwasser gewann in Europa in 
den letzten Jahren insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung mikro-
biologischer Grenzwerte für Badegewässer stark an Bedeutung. 
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UV-Strahlung ist eine Form elektromagnetischer Strahlung, deren Wellenlänge 
sich zwischen 100 und 380 nm bewegt. Zwischen 100 und 380 nm ist die UV-
Strahlung in die drei Bereiche UV-A (315-380 nm), UV-B (280-315 nm) und 
UV-C (100-280 nm) unterteilt (siehe Abbildung 9) (Kowalski, 2009). Zwischen 
200 und 290 nm reagieren die Mikroorganismen am empfindlichsten auf die 
UV-Bestrahlung (Cabaj et al., 2002).  
Abbildung 9: Teil des elektromagnetischen Spektrums (nach Rott und Schöler, 2001) 
Die Desinfektionswirkung beruht auf der Absorption der UV-Strahlung durch 
Nukleinsäuren und weiteren Zellkomponenten der Mikroorganismen, wodurch 
photochemische Reaktionen ausgelöst werden, die diese essentiellen Zellkom-
ponenten verändern (USEPA, 1999). Die photochemischen Reaktionen bewir-
ken bei benachbarten Thyminbasen in Nukleinsäuren die Bildung von Doppel-
bindungen (Dimeren), wodurch die Replikation gestört wird. Der Wellen-
längenbereich, bei welchem eine maximale Absorption stattfindet, liegt für 
Nukleinsäuren (DNS und RNS) im Bereich von 260 nm (Knieling, 2005). 
Vergleicht man die Wellenlängenabhängigkeiten der Absorption der Strahlung 
durch die wichtigsten Bausteine der Nukleinsäuren (Adenine, Guanine, Thymi-
ne und Cystosine) und der Inaktivierungsrate von E. coli (siehe Abbildung 10 
und Abbildung 11), fällt die Nähe der Maxima der Kurven zueinander auf.  
DNS und RNS sind Träger der für die Reproduktion notwendigen Informatio-
nen; daher führt eine Veränderung oder Beschädigung dieser Stoffe zu einem 
Verlust der Vermehrungsfähigkeit der Zellen, sofern ein Ausmaß erreicht wird, 
das die Reparaturfähigkeit der Zellen überfordert. Untersuchungen von Cho et 
al. (2010) zeigen, dass nach einer Inaktivierung von E. coli mittels UV254-
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Bestrahlung14 keine Beschädigungen der Zellwände unter dem Elektronenmik-
roskop sichtbar sind. Auch konnte nachgewiesen werden, dass die Permeabili-
tät der Zellwände unbeeinflusst durch die UV-Bestrahlung bleibt. 
 
Abbildung 10: UV-Absorption der Nukleotide (nach Jagger, 1967, in: Masschelein und Rice, 
2002) 
UV-Bestrahlung ist allgemein ein wirksames Desinfektionsverfahren gegenüber 
einem weiten Spektrum wasserassoziierter Krankheitserreger (Hijnen et al., 
2006). In Anhang 1 ist die Spannbreite der spezifischen UV-Bestrahlungs-
intensität (I) multipliziert mit der Bestrahlungsdauer (t) dargestellt, die not-
wendig sind um 99 % der aufgeführten Organismen in Reinwasser zu inaktivie-
ren. Die Wasserdesinfektion mit UV-Strahlung ist, im Gegensatz zur chemi-
schen Desinfektion, zur Inaktivierung von Cryptosporidien und Giardien sehr 
effektiv. Am resistentesten gegenüber der UV-Desinfektion sind Viren, gefolgt 
von sporenbildenden Bakterien (Koutchma et al., 2009). Zahlreiche Untersu-
chungen kamen zu dem Ergebnis, dass unter den Viren die Gruppe der Adeno-
viren die höchste Resistenz gegenüber UV-Desinfektion mittels Nieder-
druckstrahlern aufweisen (Meng und Gerba, 1996, Thurston-Enriquez et al., 
2003. Nwachuku et al., 2005, Linden et al., 2007, Eischeid et al., 2009). Eine 
                                         
14 Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich im Folgenden bei der Schreibweise ‚UV-Bestrahlung‘ immer um die Bestrahlung 
mit Niederdruckstrahlern. Auf den Index 254 als Hinweis auf die Wellenlänge der Strahlung wird im Weiteren verzichtet. 
Gleiches gilt für ‚UV-Dosis‘ und ‚UV-Desinfektion‘. 
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übersichtliche Literaturstudie und Datengrundlage zur Wirksamkeit der UV-
Desinfektion gegenüber Bakterien, Viren und Protozoen findet sich in Hijnen et 
al. (2006). 
Die Erzeugung von UV-Strahlung zur Wasserdesinfektion erfolgt üblicherweise 
mit Quecksilberdampf (Hg)-Strahlern. Unterschieden werden hierbei Nieder-
druck- und Mitteldruckstrahler. Letztere emittieren polychromatische UV-
Strahlung im desinfektionsrelevanten Spektrakbereich von 200-300 nm, wobei 
nicht nur der Angriff auf die Nukleinsäuren von Mikroorganismen zur Inakti-
vierung beiträgt, sondern auch eine Veränderung der Proteine eine Rolle 
spielen könnte (Masschelein und Rice, 2002, Eischeid, 2009). Quecksilber-
niederdruckstrahler emittieren monochromatische UV-Strahlung bei einer 
Wellenlänge von 254 nm (siehe Abbildung 11). Eine Weiterentwicklung stellen 
die Hochleistungs-Niederdruckstrahler dar, die mit Amalgan dotiert sind, 
welches den Quecksilberdampfdruck verringert (Asano et al., 2007). Dadurch 
ist es möglich, mehr Leistung pro Länge verglichen mit einem normalen Nie-
derdruckstrahler zu erzeugen. Weiterhin wird aktuell am Einsatz von ultravio-
letten Leuchtdioden (UV-LEDs) geforscht, die eine wesentlich höhere Energie-
effizienz als vergleichbare Methoden der UV-Desinfektion aufweisen (Kneissl et 
al., 2010). 
 
Abbildung 11: Inaktivierung von E. coli, verglichen mit dem emittierten Wellenlängenspek-
trum von Mittel- und Niederdruckstrahlern (Kowalski, 2009) 
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Die Fluenz der UV-Bestrahlung (im Weiteren verallgemeinernd als Dosis 
bezeichnet) wird in J/m² (international häufig auch in mJ/cm²) gemessen und 
ist das Produkt aus der Bestrahlungsstärke [W/m² oder mW/cm²] und der 
Dauer des Bestrahlungsvorganges [s] (DVGW, 2006a). Die exakte Bestimmung 
der Bestrahlung (im Folgenden als Bestrahlungsdosis bezeichnet) während des 
Betriebs ist nicht möglich. Während der UV-Bestrahlung in einem Durchfluss-
reaktor wirken sich zahlreiche Faktoren in einer komplexen Kombination auf 
die Bestrahlungsdosis aus: die Strahlungsintensität der Lampen, die UV-Trans-
mission des Wassers und ganz besonders die hydraulischen Eigenschaften der 
UV-Anlage. Um letztere genauer abzubilden und zu modellieren, stellt bei-
spielsweise die numerische Simulation mittels Computational Fluid Dynamics 
(CFD) ein hilfreiches Werkzeug dar. Die Verifikation dieser Ergebnisse mittels 
Biodosimetrie ist dennoch unerlässlich (Cabaj et al., 2012). Bei nach DVGW 
(2006a) typgeprüften, zertifizierten UV-Desinfektionsanlagen wird eine mikro-
biologische Verifizierung einer bestimmten Bestrahlungsdosis durchgeführt. Bei 
diesem Verfahren der Biodosimetrie werden Testkeime mit einer zuvor be-
stimmten UV-Empfindlichkeit durch die zu prüfende Anlage geschickt. Durch 
Auszählung der Keime vor und nach der Anlage kann die genaue Dosis be-
stimmt werden (Weibler, 2005). Außerdem ist ein standardisierter UV-Sensor, 
der kontinuierlich die UV-Bestrahlung im Reaktor misst, erforderlich. Daneben 
sollten weitere Betriebsparameter wie der Durchfluss und die UV-Transmission 
des Wassers überwacht werden (Cabaj et al., 2012).  
Neben der nachgewiesenen allgemeinen guten Desinfektionswirkung liegen die 
Vorteile der UV-Desinfektion darin, dass nur kurze Reaktionszeiten und daher 
keine großen Reaktionsbehälter notwendig sind (Sommer, 2006). Außerdem 
entstehen bei der Verwendung der für die Desinfektion erforderlichen Bestrah-
lungsdosis und Wellenlängen keine nachweisbaren, die Wasserqualität beein-
trächtigenden, photochemischen Reaktionsprodukte (Bernhardt, 1994). De 
Veer et al. (1994) konnten nach einer Bestrahlung von Wasser mit Nieder- und 
Mitteldruckstrahlern bei einer Bestrahlungsdosis von 2.500 J/m² keine Er-
höhung der Mutagenität feststellen. Es verbleiben keine toxischen Restdesinfek-
tionsmittel im behandelten Wasser und der Gehalt an gelösten Stoffen wird 
nicht erhöht (Tchobanoglous et al., 2003). Weiterhin ist, im Gegensatz zu den 
chemischen Desinfektionsverfahren, die UV-Desinfektionsleistung weder pH-
Wert- noch temperaturabhängig und sehr gut wirksam gegenüber Dauerformen 
von Parasiten (z. B. Oocysten von Cryptosporidium spp.) (Sommer, 2006). Auch 
entfällt im Gegensatz zu den meisten chemischen Desinfektionsmitteln der 
Transport und die Lagerung von Gefahrstoffen (Leong et al., 2008). Die Kon-
zentration anthropogener Spurenstoffe, die UV-Strahlung im Wellenlängenbe-
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reich der natürlichen Sonnenstrahlung absorbieren, wie beispielsweise Diclofen-
ac und Triclosan, kann durch mehrstündige Bestrahlung unter Sonnenlicht 
verringert werden. Deren Transformationsprodukte können unter Umständen 
jedoch eine höhere Toxizität gegenüber aquatischen Organismen aufweisen als 
die Ursprungsstoffe (Schmitt-Jansen et al., 2007). Mit der für die UV-
Desinfektion mit Niederdruckstrahlern typischen Bestrahlungsdosis kann aber 
insgesamt nur eine geringfügige Verringerung der Konzentration anthro-
pogener Spurenstoffe erreicht werden (Snyder et al., 2007). Eine Studie von 
Keen et al. (2012) stellte fest, dass beim Einsatz von Mitteldruck-UV-Strahlern 
zur Desinfektion von Abwasser mit einem Nitratgehalt von mindestens 5 mg/L 
die Konzentration anthropogener Spurenstoffe durch weitergehende Oxida-
tionsprozesse verringert werden. Bei einer Erhöhung der Dosis erhöht sich auch 
der Effekt der Spurenstoffelimination. Gleichzeitig wurde jedoch von einem 
Anstieg der Toxizität des behandelten Wassers berichtet (Yuan et al., 2011). 
Nachteilig bei der UV-Desinfektion ist, dass die Inaktivierung der Mikroorga-
nismen nur am Ort der Strahlung erfolgt (Sommer, 2006) und somit kein 
Restdesinfektionsmittel im Wasser verbleibt. Neben der Gefahr der Wiederver-
keimung können molekulare Reparaturmechanismen zu einem Anstieg der 
Mikroorganismenanzahl nach erfolgter Desinfektion führen (Hijnen et al., 
2006, Jungfer, 2006). Sommer et al. (2000) untersuchten bei sieben verschie-
denen pathogenen E. coli-Stämmen und bei einem nichtpathogenen Stamm die 
Fähigkeit der Dunkelreparatur und der Photoreaktivierung nach einer UV-
Bestrahlung durch Niederdruckstrahler. Um eine Verringerung der Konzentra-
tion um 6 log-Stufen des pathogenen E. coli-Stammes O157:H7 sofort nach der 
Bestrahlung zu erreichen, genügte eine Dosis von 12 J/m2; wohingegen bis zu 
300 J/m2 erforderlich waren, wenn der Prozess der Photoreaktivierung berück-
sichtigt wurde (die Dunkelreparatur spielte keine wesentliche Rolle). Verschie-
dene Studien haben die Unterschiede in der Fähigkeit von E. coli zur Photore-
aktivierung nach einer Bestrahlung durch Niederdruck- und Mitteldruckstrahler 
untersucht. Die Mehrzahl der Studien kamen zu dem Schluss, dass die Fähig-
keit der Mikroorganismen zur Photoreaktivierung nach einer UV-Bestrahlung 
mit Mitteldruckstrahlern geringer ist als bei Anwendung von Niederdruck-
strahlern (Oguma et al., 2002, Zimmer und Slawson, 2002, Kalisvaart, 2004). 
Hierfür wird das Enzym Photolyase verantwortlich gemacht, welches eine 
Photoreaktivierung initiieren kann und bei der Bestrahlung mittels Nieder-
druckstrahlern nicht beschädigt wird (Hu und Quek, 2008). Untersuchungen 
von Guo et al. (2009) mit Abwasser zufolge kann es sowohl nach einer UV-
Bestrahlung mit Mitteldruck- als auch mit Niederdruckstrahlern zu einer 
Photoreaktivierung von E. coli kommen. Bei einer Dosis von 400 J/m² war die 
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nachgewiesene Photoreaktivierung bei beiden Strahlertypen jedoch vernach-
lässigbar gering. Daraus kann gefolgert werden, dass die Photoreaktivierung 
von E. coli und anderer Bakterien, die das Enzym Photolyase besitzen, kein 
kritischer Prozess ist, solange die Bestrahlungsdosis größer als 400 J/m² ist 
(Sommer et al., 2000, Guo et al., 2009).  
Als weiterer Nachteil der UV-Desinfektion ist die nur indirekte Messbarkeit der 
aktuellen UV-Dosis während des praktischen Einsatzes zu nennen (Sommer, 
2006). Außerdem enthalten die allermeisten UV-Lampen Quecksilber, welches 
bei einem Strahlerwechsel gesondert entsorgt werden muss (Bolton und 
Cotton, 2008). 
2.2.6. Weitere mögliche Verfahren 
Die Membranverfahren trennen partikuläre oder gelöste Stoffe von einer 
flüssigen Phase ab. Bei Membranverfahren zur Wasseraufbereitung wird 
Wasser unter Anwendung von Druck durch eine Membran geleitet. Die einge-
setzten Membranen werden in Abbildung 12 nach Größe der größten noch 
durchgelassenen Komponenten unterschieden. Je nachdem, ob die Membran 
mikroskopisch erkennbare Poren aufweist oder nicht, spricht man von porösen 
(Mikro- und Ultrafiltration) oder „dichten“ Membranen (Nanofiltration und 
Umkehrosmose) (Melin und Rautenbach, 2007).  
 
Abbildung 12: Membranverfahren für die Wasseraufbereitung, Porendurchmesser und 
Partikel- bzw. Molekülgrößen (nach Wricke et al., 2011) 
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Eine zusätzliche Filtrationswirkung kann sich durch Ausbildung einer Deck-
schicht im Verlauf des Filtrationsprozesses sowie durch Aggregatbildung von 
Partikeln einstellen. Dadurch - sowie durch Sorptionsmechanismen und elektro-
statische Abstoßung von Partikeln durch die Membranoberfläche - können auch 
Partikel, deren Durchmesser kleiner als der Porendurchmesser ist, zurückgehal-
ten werden (Abbildung 13) (Madaeni, 1999, Melin und Rautenbach, 2007, 
Huang et al., 2012). Auch der Rückhalt von Mikroorganismen wird durch die 
genannten Mechanismen erzielt.  
 
i – Sorption; ii – physikalische Siebung; iii – elektrostatische Abstoßung;  
iv und v – partikelinduzierter Rückhalt 
Abbildung 13: Mögliche Mechanismen des Virenrückhalts bei der Membranfiltration (Huang 
et al., 2012) 
In der kommunalen Klärtechnik werden fast ausschließlich Mikro- und Ultra-
filtrationsverfahren eingesetzt, da der Energieverbrauch von Nanofiltration und 
Umkehrosmose sehr hoch ist (Miehe, 2011). Als Membranverfahren zum 
Rückhalt von Mikroorganismen kommt vor allem die Ultrafiltration in Frage, 
mit der prinzipiell auch Partikel im Größenbereich von Viren zurückgehalten 
werden können. Als Testverfahren zur Ermittlung des Virenrückhaltes können 
Testorganismen wie beispielsweise MS2-Phagen oder auch inerte Nanopartikel 
als Modellsubstanzen eingesetzt werden (Duek et al., 2012). Ein standardisier-
tes Testverfahren existiert bislang nicht. Weiterhin besteht noch Forschungsbe-
darf zu Online-Überwachungsmethoden für den Rückhalt von Partikeln im 
Größenbereich von Viren sowie für Integritätsprüfungen im laufenden Betrieb 
(DVGW, 2006b). Aus diesen Gründen wird bei der membranbasierten Trink-
wasseraufbereitung von mikrobiell belastetem Wasser meist eine zusätzliche 
Desinfektion nachgeschaltet (Wricke et al., 2011). 
Ein weiteres Verfahren, welches zur Desinfektion von behandeltem Abwasser 
eingesetzt wird (siehe Abbildung 5), ist die Dosierung von Peressigsäure. 
Verschiedene Untersuchungen konnten die Desinfektionswirksamkeit von 
Peressigsäure gegenüber Bakterien und Viren nachweisen (Baldry et al., 1991, 
Lefevre et al., 1992, Liberti et al., 2000, Gehr et al., 2003, Koivunen und 
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Heinonen-Tanski, 2005). Soroushian und Kitis (2003) berichten, dass die 
relative Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegenüber Peressigsäure folgen-
der absteigenden Reihenfolge folgt: Bakterien, Viren, Bakteriensporen, Proto-
zoen (Bandy, 2009). Bislang wurden keine toxischen Desinfektionsnebenpro-
dukte identifiziert (Dell'Erba, 2007). In konzentrierter Form wirkt Peressigsäure 
akut toxisch; ein kanzerogenes oder mutagenes Potential konnte nicht nachge-
wiesen werden (Block, 2001). Bei der Dosierung von Peressigsäure ist es 
möglich, eine Depotwirkung im behandelten Wasser aufrechtzuerhalten. Seit 
einigen Jahren wird der Einsatz von Perameisensäure (Performic acid - PFA) 
für die Desinfektion behandelten Abwassers erforscht. PFA ist ein unstabiles 
Produkt und muss vor Ort beispielsweise mittels Ameisensäure, Wasserstoff-
peroxid und Peressigsäure hergestellt werden (Gehr et al., 2009). Neuere 
Forschungsergebnisse zeigen die Effektivität in der Inaktivierung von Bakterien, 
Viren und Protozoen sowie die toxikologische Unbedenklichkeit der Restdesin-
fektionsmittel (Maya et al., 2012b, Ragazzo et al., 2012). 
Weiterhin können Kombinationen der beschriebenen Desinfektionsverfahren 
angewendet werden. Vorteile bieten sich hierbei durch die Inaktivierung eines 
erweiterten Spektrums an Mikroorganismen, die mögliche Minimierung der 
Bildung von Desinfektionsnebenprodukten oder durch weitere Synergieeffekte, 
die bei der kombinierten Anwendung genutzt werden können. 
2.3. Nachweis des Desinfektionserfolgs 
2.3.1. Indikatorkonzept 
Die Vielzahl und Vielfalt an human-pathogenen Keimen in Abwasser macht die 
Anwendung des sogenannten Indikatorkonzeptes notwendig. Es basiert auf der 
Voraussetzung, dass eine einfache Methode zur Verfügung steht, mit der relativ 
schnell eine Aussage über die mikrobiologische Charakteristik einer Probe 
getroffen werden kann. Da es nicht praktikabel ist, eine Wasserprobe auf alle 
möglichen Krankheitserreger hin zu untersuchen, soll der Indikatororganismus 
als Anzeiger für die Krankheitserreger herangezogen werden. Bei der Beurtei-
lung des Desinfektionserfolges soll der Indikatororganismus vor allem als 
Stellvertreter (oder Modellorganismus) für pathogene Mikroorganismen 
dienen15. Idealerweise sollte dieser Organismus selbst nicht pathogen sein, 
jedoch in großer Zahl und immer dann in Fäkalien vorzufinden sein, wenn 
                                         
15 Im Folgenden wird der Begriff Indikatororganismus auch im Sinne eines Modellorganismus, Surrogats oder Stellvertreters für 
pathogene Organismen verwendet. 
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auch Krankheitserreger präsent sind. Er sollte im Wasser nicht vermehrungs-
fähig sein sowie schnell, einfach und kostengünstig identifizierbar sein. Außer-
dem sollte er hinsichtlich seines Wachstums, Absterbens und seiner Empfind-
lichkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und veränderten Umweltbedingungen 
ähnliche Merkmale aufweisen wie die Krankheitserreger (Rose et al., 2004).  
Die Indikatororganismen, die am häufigsten verwendet werden, gehören zur 
Gruppe der coliformen Bakterien. Coliforme Bakterien kommen im Darm von 
Warmblütern immer in großer Zahl vor. Coliforme Bakterien sind gramnega-
tive, nicht-sporenbildende Stäbchenbakterien. Zur Gruppe der gesamt-
coliformen Bakterien zählen verschiedene Gattungen der Enterobakterien, wie 
Escherichia, Citrobacter, Enterobacter und Klebsiella sowie elf weitere Gattungen 
(Schindler, 2008). Hierunter ist E. coli das einzige Bakterium, das ausschließ-
lich fäkalen Ursprungs ist; es macht 95 % der Enterobakterien der Fäkalien aus 
(Manafi, 2005) und gilt als der geeignetste Fäkalindikator (WHO, 2011). Das 
primäre Habitat von E. coli ist der Darm von Warmblütern, also auch Men-
schen. Dieses Habitat ist durch nährstoffreiche Bedingungen mit einem Über-
schuss an Kohlenstoffquellen und einer Sauerstofflimitierung gekennzeichnet. 
E. coli gehört zu den am besten untersuchten Organismen in Bezug auf seine 
Physiologie, Biochemie und sein Genom (Neidhardt et al. 1996, Blattner et al. 
1997, Han und Lee 2006, in: Keil, 2007). E. coli ist in der Regel nicht pathogen, 
es existieren aber einige pathogene E. coli-Varianten wie beispielsweise entero-
hämorrhagische E. coli (EHEC), enteropathogene E. coli (EPEC) und enterotoxi-
sche E. coli (ETEC). Obwohl sich coliforme Bakterien seit ihrer ersten Anwen-
dung als Indikatoren zur Beurteilung wasserassoziierter Gesundheitsrisiken vor 
mehr als hundert Jahren bewährt haben, zeigen sich auch einige Schwächen 
bei der alleinigen Verwendung dieser Indikatororganismen (WHO und OECD, 
2003).  
E. coli weist eine deutlich geringere Überlebensrate im Wasser im Vergleich zu 
bestimmten bakteriellen Krankheitserregern auf, weshalb die Verwendung 
zusätzlicher bakterieller Fäkalindikatoren (Modellorganismen) wie beispiels-
weise intestinaler Enterokokken empfehlenswert sein kann (Ottoson, 2005). 
Intestinale Enterokokken sind grampositive Bakterien, die in hoher Anzahl in 
den Fäkalien von Menschen (105 bis 107 KBE/g) und warmblütigen Tieren 
vorkommen. Sie können im Wasser länger überleben und sind durch ihren 
Zellwandaufbau resistenter gegenüber Umwelteinflüssen und Desinfektions-
maßnahmen als E .coli (Schindler, 2008). Eine Studie von Kay et al. (1994) 
belegt, dass Enterokokken als Indikatoren zur Beurteilung der Gesundheits-
risiken in Verbindung mit Badegewässern besser geeignet sind als E. coli. 
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Wasserassoziierte Krankheiten können nicht nur durch Bakterien, sondern auch 
durch Viren und Parasiten hervorgerufen werden (siehe auch Kapitel 2.1.1). 
Viren und Parasiten unterscheiden sich von Bakterien hinsichtlich ihres Verhal-
tens und Überlebens in der Umwelt und können unter Umständen trotz eines 
negativen Untersuchungsergebnisses auf bakterielle Indikatororganismen im 
Wasser vorhanden sein (WHO und OECD, 2003). Eine Vielzahl von Publikatio-
nen beschäftigen sich mit diesen Einschränkungen, die mit der alleinigen 
Verwendung bakterieller Indikatoren einhergehen (z. B.: Melnick und Gerba, 
1982, Payment et al., 1985, Rose et al., 1986, Barrell et al., 2000, Nwachuku et 
al., 2002, Carducci et al., 2009).  
Studien in Europa und den USA ergaben, dass die meisten Infektionen in 
Verbindung mit abwasserbeeinflussten Freizeit- und Badegewässern durch 
Viren verursacht werden (z. B.: Medema et al., 1995, Gray et al., 1997, in: 
Wyn-Jones, 2011). Im Rahmen des EU-Projektes Virobathe zeigte das Resultat 
einer statistischen Ergebnisanalyse, dass bei einem Anteil von mehr als 30 % 
der Gewässerproben pathogene Viren vorhanden sind, während gleichzeitig ein 
negativer Befund für fäkale Indikatorbakterien vorliegt (Wyer, 2012). Die hohe 
Infektiosität bestimmter Viren, ihre geringe Größe und ihre hohe Widerstands-
fähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Desinfektionsmaßnahmen unter-
streichen die Notwendigkeit eines erweiterten Indikatorkonzepts (Hüttl und 
Bens, 2012) sowie die Etablierung verlässlicher, standardisierter Nachweis-
methoden (Francy et al., 2012, O‘Toole et al., 2012, Forslund, 2012).  
Für den mikrobiologischen Nachweis pathogener Viren gilt, noch ausgeprägter 
als für Bakterien, dass dieser mit einem sehr hohen Zeit-, Kosten- und Arbeits-
aufwand verbunden ist. Außerdem existiert auch hier eine große Vielfalt 
unterschiedlichster Arten. Dies führt dazu, dass auch für den Virennachweis 
häufig das Indikatorkonzept angewendet wird (Jurzik, 2012). Somatische 
Coliphagen sind Viren, die E. coli infizieren und als Indikatoren für die An-
wesenheit pathogener Viren dienen können (Contreras-Coll et al., 2002, 
Carducci et al., 2009). Sie weisen viele strukturelle Ähnlichkeiten (Größe, 
Morphologie, und Zusammensetzung) mit enterischen Viren auf (Jjemba et al., 
2010a) und können hinsichtlich ihres Verhaltens bei der Wasseraufbereitung 
und Abwasserbehandlung stellvertretend für humanpathogene Viren analysiert 
werden (Ottoson et al., 2006, WHO, 2011). Bakteriophagen sind im Vergleich 
zu anderen Viren einfach zu handhabende, ausgiebig untersuchte und kosten-
günstig zu analysierende Organismen ohne pathogene Eigenschaften für höhere 
Lebewesen (Huber, 2008).  
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Geeignete Indikatororganismen für (Oo-)zysten von Protozoen und Wurmeier 
existieren bislang nicht. Der Nachweis von Vertretern dieser Mikroorganismen 
ist aufwändig und kostenintensiv und häufig nur mit niedrigen Wieder-
findungsraten realisierbar. Im Bereich der Trinkwasseraufbereitung werden 
teilweise Sporen des Bakteriums Clostridium perfringens (C. perfringens) als 
Indikatoren bzw. Modellorganismen für Protozoen herangezogen, da sie eine 
ähnliche Chlorresistenz wie die Dauerformen parasitärer Protozoen aufweisen 
(Hummel, 2008). In einer Studie zur Untersuchung zum Verbleib von Krank-
heitserregern in Abwasserbehandlungsanlagen von Wen et al. (2009) wurden 
jedoch große Abweichungen zwischen der Verringerung der Konzentration von 
C. perfringens und den pathogenen parasitären Protozoen Cryptosporidium spp. 
and Giardia spp. festgestellt. Ergebnisse von Huber und Popp (2005) zeigen, 
dass auch die Sensitivität gegenüber UV-Bestrahlung nicht vergleichbar mit der 
von parasitären Protozoen ist. 
In Regionen, in denen Erkrankungen aufgrund eines Befalls mit humanpatho-
genen Würmern eine hohe Prävalenz haben (beispielsweise 34,2 % und 71,2 % 
für Ascaris lumbricoides unter Schulkindern im Südwesten Nigerias und in 
Nordindien (Adefioye et al., 2011, Wani et al., 2010)), müssen Wurmeier 
direkt im Abwasser nachgewiesen werden. In Mitteleuropa, wie in den meisten 
industrialisierten Ländern, ist der parasitäre Wurmbefall beim Menschen 
deutlich seltener als in Entwicklungsländern (Jimenez, 2009). Die meisten 
Nachweise lassen sich auf Infektionen in tropischen oder subtropischen Gebie-
ten zurückführen (Aspöck et al., 2002). Ein geeigneter Indikator hat sich 
bislang in der Praxis nicht bewährt. Pecson et al. (2006) berichten von einer 
vielversprechenden molekularbiologischen Methode, mit der eine Gensequenz, 
die nur bei lebensfähigen Wurmeiern einer bestimmten Spezies vorhanden ist, 
nachgewiesen werden kann. Problematisch bei dieser Methode ist unter ande-
rem, dass sie nur zur Identifizierung von Wurmeiern in einem spezifischen 
Entwicklungsstadium eindeutige Ergebnisse liefert. Chavez et al. (2004) wiesen 
nach, dass eine gute Korrelation zwischen der online gemessenen Partikel-
größenverteilung und der Anzahl an Wurmeiern im Abwasser zu finden ist. 
Diese kostengünstige und schnelle Methode ist vermutlich aber nur für Abwäs-
ser mit sehr hohen Konzentrationen an Wurmeiern anwendbar und die Korrela-
tion muss für das spezifische Abwasser jeweils vorher bestimmt werden 
(Chavez et al., 2004). 
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2.3.2. Mikrobiologische Nachweismethoden 
Mikroorganismen können über Vergrößerung (mikroskopisch) oder über 
Vermehrung (Kultivierung) sichtbar gemacht werden. Traditionell erfolgt der 
Nachweis spezifischer Mikroorganismen mittels Kultivierungsverfahren. 
Methoden zur Isolierung bakterieller pathogener Mikroorganismen mithilfe 
entsprechender Nährmedien wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts erforscht. 
Louis Pasteur entwickelte 1861 die erste flüssige Anreicherungsbouillon für 
humanpathogene Bakterien (Georgi und Bierbach, 2007). Der kulturelle 
Nachweis für Bakterien, Viren und Parasiten gilt in der mikrobiologischen 
Diagnostik weiterhin als unübertroffenes Nachweisverfahren, an dem sich jedes 
neue Verfahren messen muss, und ist für viele Bakterien aufgrund des schnel-
len Wachstums auf einfachen Nährmedien leicht durchführbar (Schnitzler, 
2012). 
Generell kann die Anzucht von Bakterien mit flüssigen, halbfesten sowie festen 
Nährmedien erfolgen (Messelhäußer, 2010). Zum spezifischen Nachweis 
bestimmter Mikroorganismen wird die Begleitflora durch die selektiven Bedin-
gungen des Kultivierungsverfahrens unterdrückt. Der Nachweis beruht in der 
Regel auf physiologischen Eigenschaften der nachzuweisenden Bakterienart. So 
können beispielsweise E. coli-Zellen in kulturellen Verfahren durch die Enzym-
aktivität der β-Glucuronidase bestimmt werden (Petry-Hansen, 2005). Zum 
Erhalt quantitativer Aussagen können beispielsweise Membranfiltrationsverfah-
ren sowie Flüssigkulturverfahren nach der Most-Probable-Number (MPN)-
Methode zur Anwendung kommen. Durch die Membranfiltration werden die 
Mikroorganismen aus einem großen Wasservolumen auf die Fläche des Memb-
ranfilters konzentriert, der anschließend auf einen festen Nährboden aufgelegt 
und bebrütet wird. Die gewachsenen Kolonien können nach einer bestimmten 
Bebrütungsdauer ausgezählt werden (Uhlig, 2008). Bei der MPN-Methode wird 
ein definiertes Wasservolumen mit einer Nährlösung vermischt und bebrütet. 
Hierbei handelt es sich um ein statistisches Verfahren, bei dem aus der Anzahl 
bewachsener Kulturen in mehreren parallelen Verdünnungsreihen die Zahl 
vermehrungsfähiger Mikroorganismen bestimmt wird (Cypionka, 2010). Bis ein 
auswertbares Ergebnis vorliegt, vergehen für beide Verfahren mehrere Stun-
den, teilweise sogar mehrere Tage. Flüssigkulturverfahren haben den Vorteil, 
dass sich vorgeschädigte Bakterien darin besser als auf festen Nährmedien 
vermehren können (Schindler, 2008).  
Viele Mikroorganismen lassen sich jedoch mit den bekannten Kultivierungs-
methoden gar nicht zur Massenvermehrung bringen (Cypionka, 2010). Eine 
weitere Beschränkung der Kultivierungsverfahren liegt darin, dass hierbei alle 
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wachstumsfähigen Organismen nachgewiesen werden können, nicht aber die, 
die zwar lebensfähig, aber (zeitweise) nicht vermehrungsfähig (VBNC - viable 
but non-culturable) sind. Bei Bakterien, die in einen solchen VBNC-Zustand 
gelangen können, geschieht dies als Reaktion auf einen oder mehrere Stressfak-
toren wie beispielsweise Nährstoffmangel, Abweichung der Umgebungstempe-
ratur oder Sauerstoffkonzentration vom Optimum sowie subletale Einwirkun-
gen von Chemikalien und Strahlung. Aus diesem Stadium können sich wiede-
rum einige Bakterien bei Wegfall der Stressfaktoren erholen und unter Um-
ständen ihre Infektiosität wiedererlangen (Oliver, 2005, Jungfer, 2006, Bodet 
et al., 2012). Von etwa 60 Bakterienspezies existieren Untersuchungen, die 
belegen, dass diese fähig sind, in einen VBNC-Zustand überzugehen; darunter 
befinden sich auch einige Krankheitserreger (Varela Villarreal et al., 2011).  
Die Durchflusszytometrie stellt ein modernes, schnelles Verfahren zur direkten 
Sichtbarmachung von Mikroorganismen dar. Bei dieser prinzipiell relativ 
einfachen Technik werden die Mikroorganismen einzeln durch eine Glas-
kapillare geschleust, die von einem Lichtstrahl durchdrungen wird. Trifft der 
Lichtstrahl auf eine Zelle, wird ein Teil der Strahlung abgelenkt und kann über 
Linsen-, Spiegel- und Filtersysteme auf einen Lichtdetektor umgeleitet und 
erfasst werden. Die Zellen können zusätzlich mit fluoreszierenden Farbstoffen 
angefärbt werden, die an bestimmte Zellkomponenten wie Nukleinsäuren, 
Proteine oder Strukturen der Zelloberfläche binden. Auf diese Weise können 
zum Beispiel lebende von toten oder inaktiven Zellen unterschieden werden. 
Mit Hilfe des Farbstoffs CFDA (Carboxyfluoresceindiacetat) beispielsweise kann 
die Anzahl aktiver Zellen bestimmt werden, da er in aktiven Zellen von Ester-
spaltenden Enzymen in eine fluoreszierende Verbindung umgewandelt wird 
(Egli et al., 2008). Ein Problem bei dieser Methode besteht in der korrekten 
Zählung der einzelnen Zellen, aufgrund der Schwierigkeit eine vollständige 
Disaggregation von Zellansammlungen zu erreichen, ohne dabei Zellen zu 
zerstören (Prorot et al., 2012). 
In neuerer Zeit entwickelte Nachweisverfahren sind in der Lage, mittels mole-
kularbiologischer Methoden unter geringem Zeitaufwand auch solche Orga-
nismen zu erfassen, die sich in einem VBNC-Zustand befinden. Die molekular-
biologische Analytik von pathogenen Mikroorganismen wird als die Summe der 
Untersuchungsverfahren verstanden, bei denen subzelluläre biologische Ana-
lyten nachgewiesen oder quantifiziert werden (Wagner, 2010). Mehrere 
verschiedene molekularbiologische Nachweismethoden werden heute ange-
wendet; am weitesten verbreitet im Bereich der Wasserforschung sind Verfah-
ren, die auf Polymerasekettenreaktionen (polymerase chain reactions, PCR) 
basieren (Kuhlmann und Preuß, 2009, Girones et al., 2010). Bei der PCR wird 
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mit Hilfe von spezifischen Gensonden (Primer) ein genau definierter Bereich 
der Nukleinsäure vermehrt und so nachgewiesen. Diese speziell konstruierten 
Gensonden können sich nur an einen ganz bestimmten Bereich der Ziel-DNS 
anlagern, wodurch diese Methode eine sehr hohe Spezifität besitzt. An-
schließend kann mit Hilfe eines speziellen Enzyms eine Kopie der betreffenden 
Zielsequenz hergestellt werden. Dieser Vorgang wird dann mehrfach wieder-
holt, wobei es zu einer milliardenfachen Vermehrung der gesuchten Ziel-DNS 
kommt, sodass deren Nachweis möglich wird (Narendja, 2009).  
 
1. In einem ersten Schritt werden die beiden Stränge der DNS-Helix getrennt. 
2. Danach können sich die spezifischen DNS-Gensonden anlagern 
3. Das Enzym Taq-Polymerase ergänzt das fehlende Stück DNS.  
Die erste Kopie der Ziel-DNS ist fertig. 
4. Der Vorgang beginnt von neuem… 
Abbildung 14: Funktionsweise der PCR (Narendja, 2009) 
Eine Fortentwicklung der PCR ist die Real-Time-PCR-Technologie, die eine 
Echtzeitanalyse der PCR über die Messung von Fluoreszenzsignalen erlaubt und 
damit auch die Möglichkeit der Quantifizierung bietet (Konrad und Busch, 
2010). Die Auswertung beruht im Gegensatz zur klassischen PCR-Analytik nicht 
auf einer Bestimmung der PCR-Produkte am Ende des Nachweisverfahrens, 
sondern auf einer Messung der Zunahme von Fluoreszenz während der PCR 
infolge der Bildung spezifischer Amplifikationsprodukte (Hübner, 2010). Bei 
beiden Methoden existiert jedoch der große Nachteil, dass nicht zwischen freier 
Nukleinsäure, toten, infektiösen und nicht infektiösen Organismen unterschie-
den werden kann (Shin und Sobsey, 2008, Lim et al., 2011, Villarreal et al., 
2011, Jurzik, 2012, Wyer, 2012, USEPA, 2012, Rodriguez et al., 2013). Aus 
diesem Grund können DNS-basierte Techniken zu falsch-positiven Ergebnissen 
und damit zu einer Überschätzung des Risikopotentials der untersuchten Probe 
führen. In einem Forschungsvorhaben von Volkmann et al. (2011) wurde 
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diesem Problem begegnet, indem die Substanz Propidium-Monoazid (PMA) 
eingesetzt wurde, um die DNS lebender und toter bzw. membrangeschädigter 
Bakterienzellen unterscheiden zu können. Diese Substanz besitzt die Eigen-
schaft, selektiv nur in tote Zellen mit gestörter Membranintegrität einzudringen 
und sich dort in die DNS einzulagern. Auf diese Weise modifizierte DNS steht 
für die nachfolgende PCR-Analytik nicht mehr zur Verfügung und verhindert so 
falsch-positive Ergebnisse (Volkmann et al., 2011). Cho et al. (2010) beschrei-
ben in einer Studie der Inaktivierungsmechanismen von E. coli durch die 
Desinfektionsmittel Ozon, Chlordioxid, freies Chlor und UV-Strahlung, dass die 
Zellmembran der inaktivierten Organismen für jedes der untersuchten Desin-
fektionsmittel einen unterschiedlichen Grad der Beschädigung aufweist. Nach 
einer UV-Bestrahlung beispielsweise weisen inaktivierte Zellen eine völlig 
intakte Zellmembran auf (Joux und Lebaron, 2000) und werden mit der von 
Volkmann et al. (2011) beschriebenen Methode nicht als inaktivierte Zellen 
erfasst (Nocker et al., 2007). Liang und Keeley (2012) stellten fest, dass die 
Wasserinhaltsstoffe natürlicher Gewässer die Aussagekraft der PMA/PCR-
Methode einschränken können. Die Ergebnisse ihrer Studie deuteten auf eine 
Überschätzung der Anzahl lebensfähiger Oozysten von Cryptosporidien bei 
Anwendung dieser Methode hin. Diese Überschätzung war auch abhängig von 
der Art der vorgeschalteten Desinfektionsmethode. Verschiedene weitere 
zusätzliche Analyseschritte, die die PCR-Techniken dahingehend ergänzen oder 
verändern können, dass der physiologische Zustand der untersuchten Zellen 
exakter erfasst werden kann, werden aktuell erforscht (Banihashemi et al., 
2012). 
Molekularbiologische Verfahren können häufig nur nach Voranreicherung des 
Zielorganismus eingesetzt werden und daher mit den kulturellen Verfahren die 
ersten analytischen Schritte der Anreicherung teilen, was wiederum den 
Zeitaufwand und die Einschränkungen eines Kultivierungsprozesses mit sich 
bringt und eine Quantifizierung mittels PCR-Analytik erschwert. Grund dafür 
ist die Nachweisgrenze, die bei den meisten molekularbiologischen Verfahren 
im Bereich von mindestens 105 KBE/ml liegt (Wagner, 2010). Des Weiteren 
stellt die Anwesenheit von Inhibitoren (z. B.: Huminstoffe (Gibson et al., 
2012)), die die Effizienz bei der Extraktion der Nukleinsäuren beeinflussen, 
eine Limitierung in der Analyse von Umweltproben und vor allem von Abwas-
serproben dar (Girones et al., 2010). Eine weitere Einschränkungen bei der 
Anwendung von PCR-Verfahren und der Interpretation deren Ergebnisse liegt 
darin, dass hierzu noch keine standardisierten Analyseprotokolle vorliegen. Die 
spezifischen Untersuchungsbedingungen bei der Verwendung von PCR-Verfah-
ren, insbesondere welche Primer und welche Sonden eingesetzt werden, 
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können zu signifikant unterschiedlichen Ergebnissen führen (Bofill-Mas et al., 
2006). PCR-basierte Verfahren werden im Bereich der Wasseranalytik bislang 
fast ausschließlich in der Forschung eingesetzt, im Zuge der Weiterentwicklung 
dieser Verfahren wird jedoch deren Standardisierung auf europäischer Ebene 
bereits in Normungsgremien diskutiert (Kuhlmann et al., 2009). Laut USEPA 
(2012) können molekularbiologische Nachweismethoden bislang nur zur 
Analyse im Ablauf von physikalischen Abtrennungsverfahren zielführend 
eingesetzt werden. Die alleinige Anwendung dieser Nachweismethode zur 
Beurteilung über die Wirksamkeit anderer Desinfektionsverfahren ist aufgrund 
der noch fehlenden Differenzierbarkeit zwischen infektiösen und nicht infek-
tiösen Mikroorganismen nicht ausreichend (USEPA, 2012). Es wird noch 
weiterer Forschungsbedarf vor allem zur Entwicklung neuer DNS-Isolationsme-
thoden und zum besseren Verständnis der Interpretation der gewonnenen 
Analyseergebnisse gesehen, bis die beschriebenen Problematiken in der An-
wendung und der Interpretation der Ergebnisse molekularbiologischer Wasser-
analysen gelöst sind (Narendja, 2009, Girones et al., 2010, NRC, 2012). 
2.3.3. Mikrobiologische Stabilität  
Nach der Desinfektion von Abläufen kommunaler Abwasserbehandlungs-
anlagen kann es in den aufnehmenden Gewässern sowie in Speichern und 
Verteilungsnetzen von Wasserwiederverwendungssystemen zu einem Wieder-
anstieg der Anzahl an Mikroorganismen, sowohl suspendiert im Wasser als 
auch in Biofilmen, kommen. Dieser Anstieg kann entweder durch äußere 
Keimeinträge, durch Reparaturmechanismen der zuvor inaktivierten Keime 
oder durch eine Wiederverkeimung hervorgerufen werden. Für den letztge-
nannten Prozess ist der Abbau mikrobiell verwertbarer Wasserinhaltsstoffe der 
wichtigste Auslöser (Van der Kooij, 2000, Hambsch und Werner, 2008). Als 
mikrobiologisch stabil wird ein Wasser bezeichnet, welches im Verteilungsnetz 
nicht zu Vermehrung von Mikroorganismen neigt. Außer der Verfügbarkeit von 
leicht abbaubaren organischen Substanzen und Nährstoffen, begünstigen 
erhöhte Temperaturen, lange Aufenthaltszeiten und fehlende Depotwirkung 
der eingesetzten Desinfektionsmittel das mikrobielle Wachstum (Uhl, 2001, 
Lautenschlager et al., 2010). In Abläufen vier verschiedener Abwasserbehand-
lungsanlagen, die zur Wiederverwendung genutzt werden sollten, beobachte-
ten Jjemba et al. (2010b) nach einer zunächst effektiven Inaktivierung von 
opportunistischen Krankheitserregern einen Wiederanstieg der Konzentrationen 
im Verteilungsnetz. 
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Nach erfolgter weitergehender Abwasserbehandlung, einschließlich Desinfek-
tion, enthalten die Abläufe in der Regel sowohl noch lebensfähige Mikroorga-
nismen als auch noch ausreichend biologisch leicht verfügbare Inhaltsstoffe, um 
ein mikrobiologisches Wachstum zu begünstigen. Desinfektionsprozesse 
können die Abwasserzusammensetzung dahingehend verändern, dass toxische 
Nebenprodukte entstehen, Restdesinfektionsmittel im Abwasser verbleiben und 
hochmolekulare organische Wasserinhaltsstoffe in niedermolekulare umge-
wandelt werden. Desinfektionsprozesse wie Chlorung, Chlordioxiddosierung 
und Ozonung können zu einer Erhöhung der Bioverfügbarkeit der organischen 
Substanz führen und damit das Wiederverkeimungspotential erhöhen (La-
zarova et al., 1998, Ramseier et al., 2011). Weitere mögliche Auslöser von 
Wiederverkeimung sind die Freisetzung biologisch abbaubarer Substanzen aus 
dem Material der Transportleitungen oder die unvorhergesehene Eintragung 
von biologisch abbaubaren Substanzen in das Verteilungsnetz (Kilb et al., 2003, 
Uhl und Schaule, 2004). Mikrobiologisch nicht stabiles Wasser kann nur 
bedingt für eine Wiederverwendung genutzt werden, da es zur Bildung von 
Biofilmen neigt und geruchliche Beeinträchtigungen mit sich bringt. Außerdem 
kann die Vermehrung pathogener Mikroorganismen ein bedeutendes Gesund-
heitsrisiko darstellen. Die Vermehrung der Mikroorganismen kann in der 
Wasserphase oder im Biofilm stattfinden, wo die Desinfektionsmittelresistenz 
gegenüber frei lebenden Mikroorganismen um das 150- bis 3.000-Fache höher 
ist (Fox und Reasoner, 1999). Der Desinfektionserfolg ist daher nicht nur 
unmittelbar im Anschluss an die Desinfektionsmaßnahme entscheidend, 
sondern auch noch im weiteren Verlauf des Nutzungszeitraumes des behandel-
ten Wassers. 
Als Maß für die biologische Stabilität kann beispielsweise der assimilierbare 
organische Kohlenstoff (AOC – assimilable organic carbon) oder der biologisch 
verfügbare gelöste Kohlenstoff (BDOC – biodegradable organic carbon) im 
Wasser herangezogen werden (LeChevallier et al., 1993, van der Kooij, 2000, 
Weinrich et al., 2009). BDOC-Konzentrationen über 0,3 mg/L und AOC Kon-
zentrationen über 10 µg/L ohne Restdesinfektionsmittel und über 100 µg/L mit 
Restdesinfektionsmitteln zeigten sich in verschiedenen Studien als starke 
Indikatoren für eine mikrobiologische Instabilität in Trinkwasserverteilungsnet-
zen (Dukan et al., 1996, Escobar und Randall, 2000, Page und Dillon, 2007, 
van der Kooij et al., 1982, Volk und LeChevallier, 2000, in: Weinrich et al., 
2010). Vergleichbare Studien zur Bestimmung der mikrobiologischen Stabilität 
existieren für Abläufe kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen oder Wasser 
zur Wiederverwendung kaum. Hierfür liegen nur begrenzte Daten über die 
Konzentrationen leicht abbaubarer organischer Substanzen vor. Laut Ryu et al. 
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(2005) und Weinrich et al. (2009) liegen diese typischerweise, gemessen als 
AOC, um das 5- bis 10-Fache höher als im Trinkwasser, wodurch ein hohes 
Wiederverkeimungspotential gegeben ist. Die mittlere AOC-Konzentration von 
Abläufen 12 verschiedener großtechnischer Abwasserbehandlungsanlagen mit 
Belebtschlammverfahrensstufen in den USA lag in einer Untersuchung von 
Weinrich et al. (2010) bei 800 µg/L. Untersuchungen an großtechnischen 
Abwasserbehandlungsanlagen in der Schweiz und in Japan berichten, je nach 
verwendetem Behandlungsverfahren, von AOC-Konzentrationen zwischen 40 
und 200 µg/L. Eine anschließende Ozonung des behandelten Wassers ließ die 
Werte auf bis zu 740 µg/L ansteigen, wobei eine nachgeschaltete Sandfiltration 
die Konzentration wiederum um 50 % verringern konnte (Zimmermann et al., 
2011, Kasuga et al., 2012). In einer Studie von Ryu et al. (2005) in verschiede-
nen Verteilungsnetzen von Wasserwiederverwendungssystemen verringerte 
sich die Konzentration von AOC im Verlauf des Verteilungsnetzes auf ein 
Drittel. Das gleichzeitige bakterielle Wachstum verhielt sich dazu umgekehrt 
proportional. Untersuchungsergebnisse von Vital et al. (2012) legen nahe, dass 
nicht nur die Höhe der Konzentration leicht abbaubarer organischer Sub-
stanzen, sondern auch deren Zusammensetzung für die mikrobiologische 
Stabilität entscheidend ist.  
Zur Hemmung des Wachstums pathogener Bakterien unter eutrophen Bedin-
gungen war nach Untersuchungen von Ottosson und Stenström (2003) mit 
Grauwasser die Konkurrenz durch besser angepasste Mikroorganismen der 
wichtigste Faktor. Die normalerweise auftretende Biozönose hemmte das 
Wachstum pathogener Bakterien in nährstoffreichen Sedimenten. Bei Nähr-
stoffmangel spielte der Wassertemperatureinfluss die größte Rolle. Eine aus-
reichende Konzentration von Restdesinfektionsmitteln wirkt sich hemmend auf 
eine Wiederverkeimung aus, ebenso wie die Limitierung essentieller Nährstoffe 
(Jjemba et al., 2010a). 
Die hygienische Relevanz einer Wiederverkeimung hängt vor allem von der Art 
der Mikroorganismen ab, die im Wasser nachgewiesen werden. Krankheits-
erreger, die mit menschlichen und tierischen Fäkalien freigesetzt werden, 
vermehren sich mit wenigen Ausnahmen im Wasser nicht. Fakultativ pathogene 
Mikroorganismen16, wie beispielsweise Legionellen oder Pseudomonaden, 
können sich jedoch unter bestimmten Bedingungen im Wasser vermehren und 
damit zu realen Infektionsgefährdungen führen (Exner, 2002). Pseudomonas 
aeruginosa (P. aeruginosa) ist ein Bakterium, welches im Abwasser zu finden ist 
                                         
16 Fakultative Krankheitserreger können bei Menschen mit intakter Immunabwehr in der Regel keine Infektionen hervorrufen. Bei 
Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem hingegen schon. Sie werden auch opportunistische Krankheitserreger genannt 
(Georgi und Bierbach, 2007).  
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und mit sehr geringen Nährstoffkonzentrationen überleben kann. P. aeruginosa 
verursacht bei gesunden Personen in der Regel keine Erkrankungen, kann aber 
bei Personen mit geschwächtem Immunsystem zu lebensbedrohlichen Erkran-
kungen führen (Botzenhart, 2008). P. aeruginosa gilt als einer der wichtigsten 
Krankheitserreger, der in der Lage ist, Biofilme in wasserdurchströmten Syste-
men auszubilden (Exner et al., 2002). Sein Nachweis dient nicht als Indikation 
für eine fäkale Belastung des Wassers, sondern ist ein Hinweis auf eine mög-
liche Biofilmbildung und eine Wiederverkeimungsneigung (Lenz, 2011). 
2.3.4. Weitere umweltrelevante Reaktionen mit Wasserinhaltsstoffen 
Desinfektionsprozesse können neben der Inaktivierung pathogener Mikroorga-
nismen weitere erwünschte und unerwünschte Auswirkungen auf die Zusam-
mensetzung des behandelten Wassers haben. In Kapitel 2.2 wurden die in 
dieser Arbeit eingesetzten Desinfektionsprozesse erläutert und mögliche 
Reaktionsprodukte, die bei deren Anwendung mit Wasserinhaltsstoffen entste-
hen können, beschrieben. Bislang wurde allein als Folge der Desinfektion mit 
Chlor, Ozon, Chlordioxid und Chloraminen von der Bildung von 600 bis 700 
möglichen DNP in der Literatur berichtet (Krasner et al., 2006, Richardson und 
Ternes, 2011). Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl weiterer 
bislang nicht identifizierter DNP existieren, deren potentielle Toxizität und 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit unbekannt sind (Kristiana et al., 
2012). Bei der (Ab-)Wasserdesinfektion muss, je nach eingesetztem Verfahren, 
häufig ein Zielkonflikt zwischen der Minimierung der mikrobiologischen 
Gesundheitsrisiken und der Minimierung der DNP gelöst werden. Die meisten 
Studien zur Untersuchung möglicher Gesundheitsrisiken im Zusammenhang 
mit DNP konzentrierten sich auf THM und HAA. So werden in Verbindung mit 
gechlortem Wasser THM für ein erhöhtes Blasenkrebsrisiko verantwortlich 
gemacht (Hebert et al., 2010). Die Kanzerogenität der erst seit dem letzten 
Jahrzehnt im Trinkwasser näher untersuchten Nitrosamine (vor allem NDMA), 
die beispielsweise bei der Chlorung stickstoffhaltiger Wässer entstehen können, 
ist, verglichen mit der von THM und HAA, deutlich höher (Hrudey und 
Charrois, 2012).  
Nur für wenige bekannte DNP ist die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte 
vorgeschrieben. Die Trinkwasserrichtlinie der WHO (2011) listet neben Grenz-
werten für THM und HAA auch für Chlorat, Chlorit, Bromat und NDMA 
Grenzwerte auf (WHO, 2011). Zum Teil sind diese Parameter auch für Bade-
beckenwasser (beispielsweise in der DIN 19643) reguliert und Leit-, Ziel- und 
Richtwerte für Wasser zur Wiederverwendung (z. B.: Leitwert der WHO (2006) 
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für Chloroform von maximal 0,47 mg pro kg Boden bei der landwirtschaft-
lichen Wasserwiederverwendung) werden empfohlen. Mittels Gaschromato-
graphie bzw. Ionenchromatographie lassen sich die regulierten DNP nachwei-
sen (siehe auch Kapitel 4.4). Auch wenn häufig für die genannten Parameter 
keine gesetzlich verbindlichen Grenzwerte festgelegt sind, sollte generell ein 
Minimierungsgebot aus Vorsorgegründen berücksichtigt werden (Joss et al., 
2008). Der Konsum landwirtschaftlicher Produkte, die mit gechlortem Brauch-
wasser bewässert wurden, kann beispielsweise ein Expositionspfad des Men-
schen zu DNP darstellen (Levine und Asano, 2004). Auch durch die Inhalation 
von freigesetzten THM bei der Beregnung oder bei Toilettenspülungen, kann es 
zu einer Aufnahme von DNP durch den Menschen im Rahmen einer Wasser-
wiederverwendung kommen (Villanueva et al., 2007). THM und viele weitere 
DNP bzw. Transformationsprodukte weisen eine hohe Persistenz auf und haben 
dadurch die Fähigkeit, über viele Jahre im Gewässer zu verbleiben und poten-
tiell trinkwasserrelevant zu sein (Moran et al., 2007, DWA, 2008b).  
Eine Studie von Liviac et al. (2010) hatte zum Ziel anstatt der Vielzahl einzel-
ner Desinfektionsnebenprodukte für Badegewässer, die mit unterschiedlichen 
chlorbasierten Verfahren desinfiziert wurden, die Gentoxizität als Summen-
parameter zu analysieren. Alle untersuchten Proben zeigten eine signifikant 
erhöhte Gentoxizität im Vergleich mit dem eingesetzten Rohwasser. Ein ähn-
licher Ansatz wurde bereits in einer Studie von Monarca et al. (2000) verfolgt, 
hierbei wurde der Ablauf einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage 
parallel mit Chlordioxid, Ozon, Peressigsäure und UV-Strahlung desinfiziert 
und hinsichtlich seiner Gentoxizität und Toxizität gegenüber Leuchtbakterien 
analysiert. Die Ergebnisse belegen auch hier eine erhöhte Gentoxizität im 
Wasser nach erfolgter Desinfektion, vor allem nach der Behandlung mit Ozon 
und Chlordioxid. Toxizitätsanalysen, gemessen als hemmender Effekt auf die 
Lumineszenz der Bakterien Vibrio fischeri (V. fischeri), zeigten in den Sommer-
monaten eine Toxizitätserhöhung in Wasserproben, die mittels chemischer 
Produkte desinfiziert wurden (Monarca et al., 2000). Laut Wang et al. (2007) 
hat sich unter den Toxizitätstests im Abwasserbereich der Leuchtbakterientest 
zur zuverlässigen Messung des toxischen Einflusses der eingesetzten Chemi-
kalien im Aufbereitungsprozess und der entstandenen Reaktionsprodukte 
etabliert. Auch in einer großangelegten Studie zur Untersuchung zum Einsatz 
der Ozonung von gereinigtem Abwasser von Abegglen et al. (2009) wurden, 
mit Hilfe einer internationalen Expertengruppe, geeignete Biotests zur Bewer-
tung der Umweltrelevanz der eingesetzten Maßnahme überprüft, wobei der 
Leuchtbakterientest zur Messung der Gesamtbelastung einer Probe (Basistoxizi-
tät) ausgewählt wurde. Im Gegensatz zur Betrachtung von Einzelstoffen 
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können im Bereich der Untersuchungen der ökotoxischen Auswirkungen die 
Wechselwirkungen der Einzelstoffe, auch von bislang analytisch nicht nach-
weisbaren Substanzen, und deren Gesamtwirkung berücksichtigt werden 
(Böhler et al., 2009, Reungoat et al., 2012). 
Bereits im unbehandelten Abwasser sind zahlreiche anthropogene Spurenstoffe 
vorhanden, die den Desinfektionsmitteln als mögliche Reaktionspartner zur 
Verfügung stehen. Mit der Weiterentwicklung der analytischen Messmethoden 
werden fortlaufend Spurenstoffe neu entdeckt und in den Gewässern nachge-
wiesen. Bereits in niedrigen Konzentrationen können anthropogene Spuren-
stoffe und deren Transformationsprodukte negative Auswirkungen auf den 
Menschen und auf Wasserorganismen haben. Viele dieser „neuen Stoffe“ sind 
bislang nicht ausreichend untersucht und es liegen keine umfangreichen Daten 
für eine toxikologische Bewertung und Risikoeinschätzung vor (Hüttl und Bens, 
2012). Die Verringerung der Konzentration anthropogener Spurenstoffe wird 
als zukünftiges Reinigungsziel kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen 
aktuell vermehrt diskutiert und vor allem in der Schweiz, aber auch in Deutsch-
land (UM BW, 2012) bereits umgesetzt. Zahlreiche Studien haben die Wirk-
samkeit verschiedener Desinfektionsverfahren zur Verringerung der Konzentra-
tion vieler anthropogener Spurenstoffe beschrieben und nachgewiesen (siehe 
auch Kapitel 2.2, Huber et al., 2005, Joss et al., 2006, Ternes et al., 2006, 
Snyder et al., 2007, Schmitt-Jansen et al., 2007, Deborde und von Gunten, 
2008). Bisher nicht abschließend erforscht sind die Eigenschaften und Umwelt-
auswirkungen möglicher Transformationsprodukte (Schirmer, 2011, Miehe, 
2011). 
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3. Motivation und Zielsetzung 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich die Lebenserwartung und die Le-
bensqualität der Menschen in Industrieländern drastisch erhöht. Dies kann im 
Wesentlichen auf die Erfolge von Hygiene und öffentlicher Gesundheit zurück-
geführt werden, zu denen die Errichtung von Wasserversorgungs- und Abwas-
serbehandlungsanlagen einen zentralen Beitrag geleistet haben (Bunker et al., 
1994, Exner et al., 2001). Schon vor über 4.000 Jahren wurde in Ägypten ein 
Zusammenhang zwischen verschmutztem Wasser und dem Ausbruch von 
Epidemien erkannt (Morris, 2003). Doch erst durch die Erfindung des Mikro-
skops im Jahre 1683 durch Antonie van Leewenhoek konnte die Existenz von 
Mikroorganismen nachgewiesen werden. Rund 200 Jahre später wies Robert 
Koch nach, dass spezifische Mikroorganismen jeweils spezifische Krankheiten 
verursachen können. Nach Ausbruch der Cholera in Hamburg im Jahr 1892 
entwickelte Robert Koch Systeme zur Wasserfiltration, die in der Lage waren, 
Bakterien weitgehend zurückzuhalten. Seit den 1920er Jahren hat die klassi-
sche Kombination von Sedimentation, Filtration und Chlorung Ausbrüche von 
Cholera und Typhus in den Industrieländern, wo diese Verfahren zur Trinkwas-
seraufbereitung angewendet wurden, nahezu verschwinden lassen (Smeets et 
al., 2006). Trotz dieser bahnbrechenden Innovationen im Bereich der Trink-
wasseraufbereitung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, stellen durch Wasser 
übertragbare Krankheiten auch im 21. Jahrhundert nach wie vor noch weltweit 
eine große Herausforderung dar. Rose und Masago (2008) führten dies unter 
anderem darauf zurück, dass der Elimination von Krankheitserregern in der 
Abwasserbehandlung bislang zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 
Das Verfahren, das zur (Ab-)Wasserdesinfektion weltweit immer noch am 
häufigsten eingesetzt wird, ist die Chlorung (Lazarova et al., 1999). Ein sich 
näherndes Ende der „Chlor-Ära“ wird jedoch prognostiziert, wodurch ein 
Forschungsbedarf bei der Entwicklung effizienter Methoden der Wasser-, 
Abwasser- und Schlammdesinfektion entsteht, bei deren Anwendung uner-
wünschte Nebeneffekte weitgehend vermieden werden können (Sedlak und 
von Gunten, 2011, Cabaj et al., 2012). Im Jahr 1979 nutzten 95 % der befrag-
ten kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen der Vereinigten Staaten von 
Amerika Chlor zur Desinfektion von behandeltem Abwasser. Seitdem hat sich 
der Prozentsatz, aufgrund von Bedenken, die auf neueren Erkenntnissen 
hinsichtlich einer Desinfektion mit Chlor und Chlorverbindungen basieren, auf 
75 % im Jahr 2003 verringert (Leong et al., 2008).  
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Zu diesen Erkenntnissen zählen vor allem die Chlorresistenz einiger Krank-
heitserreger (z. B.: Oozysten von Cryptosporidium spp. (Carey et al., 2004) und 
Noroviren (Shin und Sobsey, 2008)) sowie die Gefahr der Bildung einer Reihe 
potentiell gesundheitsschädlicher DNP, wie THM, HAA und NDMA (Rook, 
1974, Richardson, 2002, Schreiber und Mitch, 2006). Abläufe kommunaler 
Kläranlagen enthalten in der Regel eine weitaus höhere Konzentration orga-
nischer Substanzen und weiterer Vorläufersubstanzen von Desinfektionsneben-
produkten, als dies in der Trinkwasseraufbereitung der Fall ist. Dadurch ist das 
Bildungspotential von Desinfektionsnebenprodukten bei der Desinfektion von 
behandeltem Abwasser deutlich höher als bei der Trinkwasserdesinfektion. 
Weitere Nachteile bei der Nutzung von Chlor und seinen Verbindungen beste-
hen aufgrund von Betriebssicherheitsbedenken beim Transport und Umgang 
mit den entsprechenden Gefahrstoffen und der Toxizität von Restdesinfek-
tionsmitteln. 
Als Alternative zur Verwendung von Chlor und Chlorverbindungen zur Des-
infektion von behandeltem Abwasser, stehen zahlreiche erprobte und neu 
entwickelte Verfahren wie beispielsweise UV-Bestrahlung, Ozonung, Ultra-
/Nanofiltration, Pasteurisierung sowie die Dosierung von Chlordioxid, Peressig-
säure und Wasserstoffperoxid zur Verfügung. Ein ideales Desinfektionsmittel 
sollte die folgenden Anforderungen erfüllen: 
• effektive und schnelle Zerstörung, Inaktivierung oder Rückhalt eines 
breiten Spektrums an pathogenen Mikroorganismen, 
• keine Toxizität gegenüber Menschen und Tieren, 
• keine Reaktion mit sonstigen Wasserbestandteilen, 
• dauerhafte Depotwirkung, 
• bewirkt höchstens minimale Veränderung der Wassercharakteristik 
(z. B.: Salzgehalt), 
• ungefährlich bei Transport, Lagerung, Handhabung und Gebrauch, 
• nicht korrosiv und nicht färbend, 
• pH-Wert unabhängig, 
• wirksam bei Umgebungstemperatur, 
• einfache Anwendbarkeit, gute Kontroll- und Überwachungs-
möglichkeiten, 
• bewirkt keine ästhetische Beeinträchtigung des behandelten Wassers, 
• kostengünstig und in großen Mengen verfügbar  
(nach: Eichelsdörfer, 1996, in: Chrobok, 2003, Tchobanoglous et al., 2003, 
Curtis, 2003, Asano et al., 2007). Zusätzliche positive Nebeneffekte der Des-
infektionsmaßnahme auf die Wasserqualität können zu einer Erhöhung der 
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Kosteneffizienz des Desinfektionsverfahrens beitragen, indem mehrere Rei-
nigungsziele mit Hilfe einer Verfahrensstufe erreicht werden. So ist für Wasser 
zur urbanen Wasserwiederverwendung häufig eine Entfärbung und Desodorie-
rung erwünscht. Des Weiteren wurde in den letzten Jahren vermehrt die 
Entfernung anthropogener Spurenstoffe (Schluep et al., 2006, LANUV, 2007, 
Snyder et al., 2007) aus dem Abwasser als zukünftige Anforderung der kom-
munalen Abwasserbehandlung diskutiert. 
Die Ergebnisse vieler Autoren, die einzelne Studien zur Desinfektionswirksam-
keit spezifischer Verfahren verfasst haben, sind aufgrund der großen Zahl 
relevanter Variablen kaum miteinander vergleichbar (Botzenhart, 2007). Des 
Weiteren ist bekannt, dass Labororganismen, wie sie in den meisten Studien 
verwendet wurden, empfindlicher gegenüber Desinfektionsmaßnahmen sind 
als natürlicherweise im Abwasser vorkommende Mikroorganismen (Smeets et 
al., 2006). Junge Bakterienkulturen und frei schwebende Organismen werden 
durch die verschiedenen Desinfektionsmittel schneller inaktiviert als ältere 
Bakterienkulturen und aggregiert oder partikelassoziiert vorliegende Mikro-
organismen (Jacangelo et al., 2002). 
In der vorliegenden Arbeit wurden die Desinfektionsmethoden zur Unter-
suchung ausgewählt, die momentan am häufigsten zur Desinfektion von 
behandeltem Abwasser angewendet werden. Hierfür wurden neben der 
Chlorung die Ozonung, die UV-Bestrahlung sowie die Chlordioxiddosierung 
identifiziert (Tchobanoglous et al., 2003, Leong et al., 2008). Anstatt der 
konventionellen Chlorung wird die Chlorelektrolyse, deren Wirkung ebenfalls 
auf der mikrobiellen Inaktivierung mittels Chlorverbindungen basiert, als ein 
innovatives Desinfektionsverfahren für behandeltes Abwasser in die Unter-
suchungen integriert. Während eines kontinuierlichen Betriebes im halbtech-
nischen Maßstab wird kommunales Abwasser, welches mit unterschiedlichen 
vorgeschalteten Behandlungsverfahren gereinigt wird, desinfiziert. Der paral-
lele Betrieb der Desinfektionsverfahren unter identischen Randbedingungen 
bewirkt eine direkte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Verfahren. Die 
Verwendung von realem Abwasser, mit natürlicherweise vorkommenden 
Mikroorganismen anstatt mit Labororganismen, ermöglicht eine direkte Über-
tragbarkeit der erzielten Ergebnisse auf die Praxis.  
Der Verfahrensschritt der Desinfektion wird unter Einbeziehung der vorher-
gehenden Behandlungsprozesse sowie der anschließenden beabsichtigten 
Nutzung, nach den in Tabelle 7 aufgeführten Kriterien analysiert. 
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Tabelle 7: Untersuchungsschwerpunkte 
Kriterien zur Beurteilung des  
Desinfektionsverfahrens 
 Evaluationsparameter 
(1) Inaktivierung von Krankheits-
erregern 
 Indikatororganismen (E. coli, gesamt-
coliforme Bakterien, Enterokokken, 
somatische Coliphagen) 
(2) Mikrobiologische Stabilität des 
behandelten Wassers 
 Indikatororganismen (Koloniezahl, 
P. aeruginosa, (E. coli, gesamtcoliforme 
Bakterien)), organische Substanzen 
(3) Auswirkungen auf die Umwelt  Toxizität, spez. Desinfektionsneben-
produkte, Restdesinfektionsmittel, 
Auswirkungen auf weitere Wasserin-
haltsstoffe (z. B.: Spurenstoffe, 
organische Substanzen) 
(4) Kosteneffizienz und Praktikabi-
lität  
 Kapital- und Betriebskosten, Energie-
bedarf, deskriptiver Vergleich von 
Betriebsaspekten (im Wesentlichen auf 
Basis von Literaturdaten) 
 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine vergleichende Untersuchung zum 
Einsatz von Desinfektionsverfahren in der kommunalen Abwasserbehandlung. 
Neben einer theoretischen Grundlagenstudie im Vorfeld wurde anhand der 
eingesetzten Versuchsanlagen untersucht, unter welchen abwassertechnischen 
Randbedingungen welches Verfahren unter hygienischen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten, im Hinblick auf eine mögliche Wasser-
wiederverwendung, eingesetzt werden kann. Außerdem wurde untersucht, 
welchen Einfluss die Art der Abwasserbehandlung vor der Desinfektionsstufe 
auf den Desinfektionserfolg hat.  
Die Auswahl der zu untersuchenden Abwasserbehandlungsverfahren lehnte 
sich an die Richtlinie der USEPA (2012) an, die, je nach beabsichtigter Art der 
Wasserwiederverwendung und dem damit verbundenen zu erwartenden 
Expositionsgrad des Menschen gegenüber dem behandelten Wasser, einen 
entsprechend angepassten Grad der Abwasserbehandlung empfiehlt. Eine 
mechanisch-biologische Abwasserbehandlung (secondary treatment) mit 
nachgeschalteter Desinfektion wird als Behandlungsverfahren für Arten der 
Wasserwiederverwendung beschrieben, bei denen nur eine eingeschränkte 
Exposition des Menschen gegenüber dem behandelten Wasser zu erwarten ist 
(z. B.: landwirtschaftliche Bewässerung von Non-Food-Kulturen oder 
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industrielle Kühlwassernutzung). Steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen 
mit dem Wasser zur Wiederverwendung in Kontakt kommen können (z. B. bei 
der häuslichen Wasserwiederverwendung oder der landwirtschaftlichen 
Bewässerung von Kulturen zur Nahrungsmittelerzeugung), empfiehlt die 
Richtlinie eine weitergehende Abwasserbehandlung mit mechanisch-
biologischer Abwasserbehandlung und anschließender Filtration (tertiary 
treatment) mit nachgeschalteter Desinfektion. Eine Wasserwiederverwendung 
von Abläufen rein mechanischer Abwasserbehandlung (primary treatment) 
wird nicht empfohlen. Weltweit wird jedoch, wegen mangelnder finanzieller 
und technischer Ressourcen, eine Wasserwiederverwendung, auch ohne 
vorherige adäquate Abwasserbehandlung, häufig praktiziert (Cornel und Meda, 
2008, Jimenez-Cisneros, 2011). Die chemisch unterstützte mechanische Abwas-
serbehandlung (chemically enhanced primary treatment (CEPT)) wurde von 
Harleman und Murcott (2001) als die kostengünstigste Abwasserbehandlungs-
methode beschrieben, bei der der Ablauf desinfiziert und wiederverwendet 
werden kann. De Feo et al (2012) berichten darüber hinaus, dass die Energie-
bilanz dieses Verfahrens, durch die Einsparung der Belüftung und die Möglich-
keit der Biogasgewinnung aus Primärschlamm, günstiger ist als bei anderen 
Abwasserbehandlungsverfahren. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit 
auch untersucht, ob eine Desinfektion direkt im Anschluss an eine chemisch 
unterstützte mechanische Abwasserbehandlung (CEPT) einen Ablauf erzeugt, 
der für eine Wasserwiederverwendung geeignet ist.  
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4. Material und Methoden 
4.1. Übersicht über die Versuchsphasen 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit basieren auf Versuchen, die mit Ver-
suchsanlagen im halbtechnischen Maßstab auf dem Versuchsfeld des Instituts 
IWAR auf dem Gelände der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage „Klär-
werk Süd“ in Darmstadt-Eberstadt der HEAG Südhessischen Energie (HSE) AG 
erzielt wurden. Eine Übersicht der Verfahrensschemata der unterschiedlichen 
Abwasserbehandlungsverfahren der jeweiligen Versuchsphasen ist in Abbildung 
15 dargestellt. Anlagenkomponenten des Klärwerks Süd sind in der nachfolgen-
den Abbildung dünn umrandet, Anlagenkomponenten der Versuchsanlagen 
sind fett umrandet. 
 
 * CEPT-  chemisch unterstützte mechanische Abwasserbehandlung  
   (chemically enhanced primary treatment) 
** BSV-  Belebtschlammverfahren mit Nitrifikation, Denitrifikation und  
  Phosphorentfernung 
Abbildung 15: Verfahrensschema der verschiedenen Versuchsphasen 
Die Versuchsdurchführung erfolgte in vier sequentiell durchgeführten Ver-
suchsphasen in einem Zeitraum von insgesamt 2,5 Jahren; beginnend im 
August 2008. Während jeder der vier Versuchsphasen wurden parallel vier 
verschiedene Desinfektionsverfahren im Ablauf der unterschiedlichen Abwas-
serbehandlungsverfahren betrieben und untersucht. Eine tabellarische Auflis-
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tung der Versuchsphasen und Bilder der Versuchsanlagen finden sich in An-
hang 2 und Anhang 14. Alle Parameter zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Desinfektionsverfahren zur Inaktivierung von Krankheitserregern 
sowie hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt (Kriterien (1) und (3), 
siehe Tabelle 7) wurden während jeder der oben beschriebenen Versuchs-
phasen ermittelt. Weitere Erläuterungen zum Ablauf der einzelnen Versuchs-
phasen finden sich in den folgenden Kapiteln und in Anhang 2. 
Die Ermittlung der Parameter zur Beurteilung der mikrobiologischen Stabilität 
(Kriterium (2)) erfolgte in einer gesonderten Versuchsphase, bei der die 
Versuchsanlagen analog zur Verfahrensvariante Phase IIIa betrieben wurden 
(Abbildung 15). Der Ablauf der vier verschiedenen Desinfektionsanlagen sowie 
eine nicht desinfizierte Ablaufprobe wurden für zwei Wochen bei 25 °C im 
Dunkeln aufbewahrt. Zu Beginn des Versuchs (t=0), nach 2, nach 5 und nach 
7 Stunden sowie nach 1, 3, 6, 9 und 14 Tagen wurden mikrobiologische und 
physikalisch-chemische Analysen durchgeführt. 
Die Kosteneffizienz und Praktikabilität der untersuchten Desinfektionsverfahren 
(Kriterium (4)) wurden im Wesentlichen auf Grundlage von Literaturdaten 
beurteilt. Zusätzlich wurde der Stromverbrauch der Versuchsanlagen während 
der Versuchsphase IIIa jeweils zu Zeitpunkten gemessen, an denen vergleich-
bare Desinfektionsleistungen der einzelnen Desinfektionsverfahren erzielt 
wurden.  
4.2. Abwasserbehandlungsverfahren vor der Desinfektion 
Im Folgenden werden sowohl die Versuchsanlagen vor der Desinfektion als 
auch den Desinfektionsanlagen vorgeschaltete Anlagenkomponenten, die 
Bestandteile der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage „Klärwerk Süd“ in 
Darmstadt-Eberstadt sind, beschrieben (siehe Abbildung 15). 
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4.2.1. Chemisch unterstützte mechanische Abwasserbehandlungs-
stufe - Phase I 
 
Abbildung 16: Versuchsanlage zur Abwasserbehandlung vor der Desinfektion, Phase I 
Während der Phase I der Untersuchungen wurde der kommunalen Abwasser-
behandlungsanlage Darmstadt-Eberstadt ein Teilstrom nach dem Sandfang 
kontinuierlich entnommen. Das Fließschema der nachfolgenden Behandlungs-
stufen ist in Abbildung 16 dargestellt. Nach einer Feinsiebung mit einem 
Spaltsieb (Passavant GmbH, Aarbergen) mit Spaltweiten von 0,5 mm wurde 
Fäll- und Flockungsmittel mittels einer Membrandosierpumpe zudosiert. Im 
Vorfeld wurden Laborversuche mit Produkten verschiedener Anbieter durchge-
führt. Die beste Fällungs- und Flockungswirkung wurde mit den Produkten PAX 
XL 31 (Polyaluminiumchlorid (PACl), Kemira Germany GmbH, Rheinberg) und 
Splitol (Bentonitprodukt, Erbslöh Lohrheim GmbH, Lohrheim) erzielt. Die 
Verwendung des letztgenannten Produktes hätte im Betrieb deutlich höhere 
Kosten verursacht. Die Praxisrelevanz dieses Produkts für den in der vorliegen-
den Arbeit betrachteten Anwendungsfall wird aus ökonomischen Gründen als 
gering erachtet, weshalb für die weiteren Untersuchungen das Produkt PAX XL 
31 verwendet wurde. In weiteren Jartests17 wurde die Dosiermenge des PACl 
für die Versuchsanlage in Abhängigkeit der erzielten Eliminationsleistung 
anhand der Parameter chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) und Trübung des 
Überstandwassers bestimmt. Die vollständigen Ergebnisse der Vorversuche 
können dem Anhang 3 entnommen werden. Die Dosierstelle für das PACl mit 
einer Membrandosierpumpe mit durchflussbezogener Dosiermenge von 150 bis 
250 mL/m³ befand sich direkt im Anschluss an die Exzenterschneckenpumpe 
zur Förderung des zu behandelnden Abwassers. Sie verfügte über eine regelba-
re Förderkapazität von 3 bis 6 m³/h und wurde gefolgt von einem statischen 
Mischer (PMS Mischersysteme und Technik, Arnsberg). Dadurch wurde eine 
homogene Einmischung des Fällungs- und Flockungsmittels bewirkt, um eine 
nachfolgende Entstabilisierung von Trübstoffen und Kolloiden gewährleisten zu 
                                         
17 Jartests – Standardmethode zur experimentellen Bestimmung des optimalen Einsatzes von Fällungs- und Flockungsmitteln mit 
Hilfe eines Reihenrührgerätes mit sechs gleichen Bechergläsern (nach Anger, 2004). 
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können. Eine magnetisch induktive Durchflussmessung (Endress und Hauser 
Messtechnik GmbH u. Co. KG, Weil am Rhein) war in der Zuleitung zum 
Flockungsbecken installiert. Im Flockungsbecken von 1 m³ Volumen fand bei 
einer langsamen Durchmischung mittels eines frequenzgesteuerten Rührwerks 
(~30 Umdrehungen/Minute) die Flockenbildung statt. 
Im nachgeschalteten Lamellenabsetzbecken (JKF GmbH & Co. KG, Pforzheim) 
mit einer rechnerischen Aufenthaltszeit von 21 Minuten bei einem Durchfluss Q 
von 4 m³/h wurden die Flocken abgetrennt, der Schlamm kontinuierlich 
abgezogen und der Überlauf dem Mikrosieb zugeleitet. Der Volumenstrom des 
Schlammabzugs wurde gemäß dem gemessenen Vergleichsschlammvolumen 
der Vorversuche abgeschätzt und auf 15 % des Zulaufvolumenstroms (450 bis 
900 L/h) eingestellt. Das Gefälle der Zuleitung zum Lamellenabsetzbecken 
wurde im Zuge der Versuchsanlagenoptimierung verringert, um eine Zer-
störung der Makroflocken zu verhindern. Weiterhin wurden die Eigenschaften 
des Lamellenabsetzbeckens durch den Umbau der Prallwände im Einlauf-
bereich dahingehend verändert, dass hydraulische Toträume weitestgehend 
vermieden werden konnten. Das Lamellenabsetzbecken hatte ein effektives 
Volumen von 1,4 m³ mit eingebauten Lamellen im Winkel von α=55°, einem 
Abstand von 4 cm und einer Oberfläche A von insgesamt 8 m² (max. Ober-
flächenbelastung qA=Q/(A·cosα)=0,87 m/h). Nach der Mikrosiebung (RoDisc, 
Huber SE, Berching) mit einer Maschenweite von 10 µm wurde das behandelte 
Abwasser den Desinfektionsanlagen mittels einer frequenzgesteuerten Ex-
zenterschneckenpumpe mit einer Förderkapazität von 2 bis 5 m³/h zugeführt. 
Die technischen Details des Mikrosiebes und dessen Betrieb sind im Kapitel 
4.2.3 beschrieben. Im Unterschied zu der in Kapitel 4.2.3 beschriebenen 
Betriebsweise des Mikrosiebes erfolgte die Spülung der Siebscheiben mit 
Trinkwasser anstatt mit Filtratwasser. Der Grund hierfür lag in der Begrenzung 
der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Lamellenabsetzbeckens auf maximal 
4 m³/h. Durch die Spülung mit Trinkwasser konnte der gesamte vom Lamel-
lenabsetzbecken zufließende Abwasservolumenstrom den Desinfektionsanlagen 
zugeführt werden. Durch Messung der Leitfähigkeit im Zulauf zum Mikrosieb, 
im Filtratwasser und im Trinkwasser, konnte die jeweilige Spülwassermenge, 
die von den Scheiben reflektiert wurde und mit dem Filtratwasser abgezogen 
wurde, abgeschätzt werden. Sie belief sich während der ersten Tage des 
stabilen Betriebs dieser Versuchsphase in einem Bereich zwischen 6 und 7 % 
des Zulaufs und wurde bei der Ergebnisauswertung berücksichtigt.  
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4.2.2. Belebtschlammverfahren, inklusive Nitrifikation,  
Denitrifikation und Phosphorelimination - Phase II 
Ein Teilstrom des Ablaufs der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage in 
Darmstadt-Eberstadt von 4 m³/h wurde während der Phase II der Untersu-
chungen als Zulauf den vier parallel geschalteten Desinfektionsanlagen der 
Versuchsanlagen zugeführt. Das vereinfachte Fließschema der Behandlungs-
stufen der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage ist in Abbildung 17 
dargestellt. 
Abbildung 17: Kommunale Abwasserbehandlungsanlage vor der Desinfektion, Phase II 
Die kommunale Abwasserbehandlungsanlage „Klärwerk Süd“ in Darmstadt-
Eberstadt hat eine Auslegungsgröße von 35.000 Einwohnergleichwerten mit 
einem Tageszufluss Qd von rund 6.500 m³/d und umfasst jeweils zwei parallel 
geschaltete  
• Rechenanlagen mit Gitterstababständen von 6 mm,  
• 2 belüftete Sandfänge mit einem Volumen von je 300 m³, einer Länge 
von 6 m und Aufenthaltszeiten bei Trockenwetter von 19 Minuten,  
• 2 Belebungsanlagen einschließlich Nitrifikation, Denitrifikation und 
Phosphorentfernung sowie 2 Nachklärbecken.  
o Gesamtvolumen der Belebungsbecken je 3.000 m³, davon je 
1.235 m³ Nitrifikationszone, 1.045 m³ Denitrifikationszone und 
720 m³ Wechselzone. Der Durchmesser der Rundbecken umfasst je 
28 m und die Tiefe je 5 m. 
o Die Belebungsanlage wird mit einem durchschnittlichen Schlamm-
alter von 12 Tagen, einem Trockensubstanzgehalt von 5 g/L und 
einer Schlammbelastung von 0,05 kg BSB5/(kg AFS·d) betrieben. 
Die Anlage behandelt pro Jahr rund 2 Mio. m³ Abwasser. 
o Die Nachklärbecken haben ein Volumen von je 2.725 m³ mit einer 
jeweiligen Tiefe von 4 m, einem Durchmesser von 30 m und einer 
Oberfläche von je 707 m² (HSE, 2007). 
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4.2.3. Belebtschlammverfahren mit anschließender Mikro-
siebung - Phase IIIa 
Während der Phase IIIa wurde der Ablauf der kommunalen Abwasserbehand-
lungsanlage Darmstadt-Eberstadt (identisch zur Phase II) zuerst über ein 
Mikrosieb geführt und anschließend den Desinfektionsanlagen zugeleitet 
(Abbildung 18). Bei dem Mikrosieb handelte es sich um einen RoDisc-Scheiben-
filter (Huber SE, Berching) mit einer Maschenweite von 10 µm.  
 
Abbildung 18: Versuchsanlage (umrandet) zur Abwasserbehandlung vor der Desinfektion, 
Phase IIIa 
Der Scheibenfilter bestand aus einer horizontal gelagerten und drehbaren 
Filterscheibe, die auf einer zentralen Welle montiert und bis zu 60 % eingestaut 
war. Die Filterscheibe bestand aus einzelnen Segmenten, die mit zwei Filter-
platten ausgerüstet waren, an welchen das Maschengewebe fixiert war. Die 
Segmente wurden durch das zu reinigende Abwasser von innen nach außen 
durchströmt. Die maximale Flächenbelastung für die eingesetzte Filterscheibe 
mit einer gesamten Filterfläche von 4,28 m² betrug 1,9 m/h, die minimale 
0,6 m/h. Während der Filtration lagerten sich Feststoffpartikel an der Sieb-
fläche ab, wobei mit zunehmender Filtrationsdauer das Quadratmaschen-
gewebe durch zurückgehaltene Feststoffe belegt wurde. Beim Erreichen einer 
vorgewählten maximalen Wasserspiegelhöhendifferenz (hydraulischer Druck-
verlust) von 10 cm erfolgte die Reinigung der Filterfläche durch eine der 
Filterfläche entlanggeführte Spritzdüsenleiste während der langsamen Rotation 
der Scheibe. Die Beschickung der Düsen erfolgte über eine Spülwasserpumpe, 
die mit einem Druck von 7 bar das Filtratwasser zu den Filterflächen leitete. 
Die Siebung wurde bei diesem Reinigungsprozess nicht unterbrochen. Das 
Spülwasser mit dem abgespülten Schlamm/Siebgut verließ die Anlage über 
eine Freispiegelleitung und wurde anschließend zum Zulauf der Abwasser-
behandlungsanlage gefördert. 
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4.2.4. Belebtschlammverfahren mit anschließender Sand-
filtration - Phase IIIb 
Während der Phase IIIb wurde der Ablauf der kommunalen Abwasserbehand-
lungsanlage Darmstadt-Eberstadt (identisch zur Phase II) zuerst über einen 
Sandfilter (RB-Umwelttechnik, Pressbaum, Österreich) geführt und an-
schließend den Desinfektionsanlagen zugeleitet (Abbildung 19).  
 
Abbildung 19: Versuchsanlage (umrandet) zur Abwasserbehandlung vor der Desinfektion, 
Phase IIIb 
Bei dem eingesetzten Drucksandfilter handelte es sich um eine mit Filtrat-
wasser automatisch rückspülbare Zweischichtfilteranlage. Auf einer Quarzkies-
Stützschicht folgten die beiden Filterschichten aus Quarzsand (Körnung: 0,8 bis 
1,2 mm) und Hydroanthrazit (Körnung: 1,25 bis 3,15 mm). Das Filtergehäuse 
bestand aus Polyethylen und war mit glasfaserverstärktem Epoxydharz um-
wickelt. Der Filter hatte einen Durchmesser von 62 cm (A=0,3 m²), eine 
Filterbetthöhe von 160 cm mit oberem Verteilersystem für die Filtration und 
unterem Verteilersystem für die Rückspülung. Bei einem maximalen Durchfluss 
von 4,5 m³/h ergab sich eine Filtergeschwindigkeit von 14,9 m/h, bei einem 
minimalen Durchfluss von 2,5 m³/h eine Filtergeschwindigkeit von 8,3 m/h. 
Die Rückspülung erfolgte automatisch mittels Differenzdruckschalter. Ab einem 
voreingestellten Differenzdruck, der sich durch die Belegung des Filters auf-
gebaut hatte, wurde eine Rückspülung des Filters mit Filtratwasser ausgelöst. 
Das Spülwasser wurde dem Zulauf der Abwasserbehandlungsanlage zugeführt. 
4.3. Versuchsanlagen zur Desinfektion von behandeltem Abwasser 
Die Versuchsanlagen zur Desinfektion von behandeltem Abwasser wurden 
ebenfalls auf dem Gelände der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage 
„Klärwerk Süd“ in Darmstadt-Eberstadt im halbtechnischen Maßstab errichtet. 
Die Versuchsanordnung war während jeder der vier Versuchsphasen identisch 
(vgl. Abbildung 15). Es wurden eine Chlorelektrolyseanlage, eine Chlordioxid-
anlage, eine UV-Desinfektionsanlage sowie eine Ozonungsanlage in zwei 
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Seecontainer eingebaut. Bei allen vier Desinfektionsanlagen handelte es sich 
um Sonderanfertigungen, die an die speziellen Randbedingungen einer abwas-
sertechnischen Versuchsanlage angepasst wurden. Eine gesonderte Steuerein-
heit gewährleistete eine kontinuierliche Betriebsüberwachung und Datenauf-
zeichnung der gesamten Anlagen sowie die Verknüpfung der sicher-
heitstechnischen Einrichtungen (Gassensoren, Ventilatoren, Wasserstands- und 
Drucksensoren etc.) zur Notabschaltung der Anlagen. Die einzelnen Desinfek-
tionsanlagen verfügten außerdem über eigenständige Steuereinheiten und 
Regelkreise. Die zentrale Steuerungs- und Regeleinheit basierte auf modularen, 
frei programmierbaren Automationssystemkomponenten (TAC, Malmö, Schwe-
den), die über eine Bedienoberfläche am angeschlossenen Computer an unter-
schiedliche Versuchsbedingungen anpassbar waren. Die online gemessenen 
Daten konnten ebenfalls direkt über den angeschlossenen Computer visualisiert 
und aufgezeichnet werden. 
An der Zulaufleitung zum Vorlagebehälter im Versuchscontainer war ein 
abflammbares Probenahmeventil angebracht. Im Vorlagebehälter waren ein 
Füllstandssensor, eine pH- und eine Leitfähigkeitssonde (Endress und Hauser 
Messtechnik GmbH u. Co. KG, Weil am Rhein) sowie eine Sonde zur Messung 
des spektralen Absorptionskoeffizienten (SAK254) (Hach-Lange GmbH, Düssel-
dorf) eingebaut. Die Messwerte der drei Sonden wurden direkt am Messum-
former über dem Vorlagebehälter angezeigt und an die Anlagensteuerung 
übertragen. Die online gemessenen Daten konnten optional direkt zur zentralen 
Anlagensteuerung weiterverwendet werden. Vier frequenzgesteuerte Exzenter-
schneckenpumpen förderten das Abwasser aus dem Vorlagenbehälter zu den 
vier, in den folgenden Kapiteln beschriebenen, Desinfektionsanlagen. 
4.3.1. Chlorelektrolyseanlage 
Die Chlorelektrolyseanlage (newtec Umwelttechnik GmbH, Berlin) stellte 
gasförmiges Chlor und weitere elektrochemisch generierte Oxidantien (ECO) 
aus Kochsalz, enthärtetem Wasser und elektrischem Strom vor Ort her (Abbil-
dung 8). Die Anlage wurde in ihrer Leistung soweit reduziert (Größe der 
Elektroden), dass sie bei einer Stromstärke von 10 A in einen Volumenstrom 
von 1 m³/h Abwasser laut Herstellerangaben (Messung siehe Kapitel 4.2.1.1) 
eine maximale Konzentration von 10 mg/L an freiem Chlor eintragen konnte. 
Hierzu wurden auch die hydraulischen Armaturen und das Gaseintragssystem 
auf die verringerte Durchsatzmenge angepasst. 
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Abbildung 20: Fließschema der Chlorelektrolyseanlage 
Der Chlorelektrolysereaktor arbeitete unter Einsatz einer Membranzelle. 
Kathoden- und Anodenraum waren durch eine perfluorierte, polymere Katio-
nenaustauschermembran voneinander getrennt. Diese erlaubt die Trennung des 
produzierten Wasserstoffs vom produzierten Chlor und verhindert, dass diese 
miteinander reagieren können. Außerdem werden auf diese Weise Nebenreak-
tionen wie die Hypochlorit- und Chloratbildung unterdrückt (Schmidt, 2004). 
Die Chlorgasproduktion erfolgte nach folgendem Prinzip: die aus der Dissozia-
tion des Natriumchlorids entstandenen Natrium-Ionen diffundieren aufgrund 
des angelegten elektrischen Felds durch die Membran in den Kathodenraum. 
An der platinierten Titananode werden die entstandenen Chlorid-Ionen zu 
Chlor oxidiert. An der Stahlkathode wird Wasser zu Wasserstoff und Hydroxid-
Ionen reduziert (siehe Abbildung 8). 
Folgende grundlegenden Reaktionen laufen im Elektrolysereaktor ab (nach 
Varjian, 2003): 
Anodenraum:  2 NaCl   Cl2 + 2 Na
+ + 2 e- 
Kathodenraum:  2 H2O + 2 e
-  H2 + 2 OH
- 
Gesamt:   2 NaCl + 2 H2O  2 NaOH + Cl2 + H2 
Die Zuleitung von NaCl in den Anodenraum erfolgte mit Hilfe einer Dosier-
pumpe, die Kochsalzlösung (300 g NaCl/L) aus einem Vorlagebehälter in die 
Elektrolysezelle förderte. Das Wasser zur Herstellung der Solelösung bestand 
aus Leitungswasser, welches mittel Ionenaustauscher zuvor enthärtet wurde. 
Von der Reinheit der Natriumchloridsole hängt in starkem Maße die Lebens-
dauer der Membranen ab (Wolf, 2009). Der Kathodenraum wurde ebenfalls mit 
enthärtetem Wasser gespeist. Chlorgas und mögliche weitere ECO (siehe auch 
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Kapitel 2.2.2) wurden aus dem Anodenraum abgezogen und mittels zweier 
parallel eingebauter Flüssigkeitsstrahl-Ventilatoren in den Abwasserstrom 
eingetragen. Sie arbeiteten nach dem Strahlpumpenprinzip ohne mechanischen 
Antrieb. Der Abwasserstrahl wurde nach dem Austritt aus der Treibdüse in 
einzelne Tropfen aufgelöst. Diese nahmen das Chlorgasgemisch mit und 
förderten es in den speziell angefertigten Reaktionsbehälter. Auf der Kathoden-
seite wurde der dort entstehende Wasserstoff permanent verdünnt und durch 
einen Ventilator ausgeblasen. Ein Strömungssensor überwachte diesen Prozess. 
Über ein zeitgesteuertes Auslaufventil wurde in regelmäßigen Abständen 
Natronlauge aus dem Kathodenraum abgezogen und entsorgt. Aus dem Ano-
denraum wurde täglich per Hand 50 bis 200 mL Anolyt (abkonzentrierte Sole) 
entnommen und entsorgt. Die Nachspeisung des Anodenraums mit konzentrier-
ter Kochsalzlösung und die des Kathodenraums mit enthärtetem Wasser 
wurden anschließend durch den jeweiligen Wasserstandssensor ausgelöst. Die 
Elektroden wurden nach jeweils einem Jahr Betriebsdauer erneuert; die 
Membran nach 6 bis 8 Monaten Betriebsdauer. Die Anlagensteuerung wurde 
während der Betriebslaufzeit fortwährend kontrolliert und an die Versuchsbe-
dingungen angepasst. Die Anlagensteuerung sowie die Überwachung der 
relevanten Betriebsparameter wurden durch eine separate, programmierbare 
Steuereinheit gewährleistet. 
Massenstrom des produzierten Chlorgases 
In Versuchen, die im Vorfeld zu den Desinfektionsversuchen mit dem Chlor-
elektrolysereaktor durchgeführt wurden, wurde der Massenstrom des on-site 
produzierten Chlorgases bestimmt. Basierend auf den in Kapitel 2.2.2 vorge-
stellten Verfahrensgrundlagen wird davon ausgegangen, dass die elektro-
chemisch generierten Chlorverbindungen die dominierende Rolle bei der 
mikrobiellen Inaktivierung spielen. Im Rahmen der weiteren Versuchsdurch-
führungen zur Desinfektion von behandeltem Abwasser war vorgesehen, den 
Chlorelektrolysereaktor mit einer konstanten Stromstärke von 10 A (ent-
sprechend einer eingetragenen Ladung von 11,4 mAh je Liter behandeltes 
Wasser bzw. einer Stromdichte von 286 mA/cm²) zu betreiben. Nachdem der 
Elektrolysereaktor diese Stromstärke unter Betriebsbedingungen erreicht hatte, 
wurde mit Hilfe eines Gasprobenehmers (Desaga GmbH, Wiesloch) ein kon-
stanter Gasvolumenstrom aus dem Reaktorraum über einen definierten Zeit-
raum abzogen. In der Leitung zwischen dem Chlorelektrolysereaktor und dem 
Gasprobenehmer wurden drei Gaswaschflaschen mit Fritteneinsatz hinter-
einandergeschaltet angebracht (siehe Abbildung 21).  
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Abbildung 21: Versuchsaufbau zur Bestimmung der produzierten Chlorgasmenge 
Die ersten beiden Gaswaschflaschen waren mit jeweils 30 mL 0,1-molarer 
Natronlauge gefüllt; die dritte mit 100 mL destilliertem Wasser. Anschließend 
wurde die Konzentration von freiem Chlor (Cl2, HClO, ClO
–) und Gesamtchlor 
(freies und gebunden vorliegendes Chlor), einschließlich weiterer ECO, mittels 
der DPD-Methode (N,N-Diethyl-p-phenylendiamin) nach DIN EN ISO 7393-2 
(2000) in der Natronlauge und im destillierten Wasser gemessen. Bei dieser 
Methode reagiert DPD direkt mit freiem Chlor unter Bildung einer rot gefärbten 
Verbindung. Die Konzentration von freiem Chlor wird spektrometrisch be-
stimmt. In einer zweiten Messung wird der Probe neben DPD noch Kaliumiodid 
hinzugegeben. Gesamtchlor sowie weitere oxidierende Substanzen (wie bei-
spielsweise Wasserstoffperoxid, Ozon und Chlordioxid) reduzieren Iodid zu 
Iod, welches ebenfalls mit DPD reagiert. Weiterhin wurden die Chloridkon-
zentrationen ionenchromatographisch nach DIN EN ISO 10304-1 (2009) durch 
das Zentrallabor der Hessenwasser GmbH & Co KG, Darmstadt bestimmt. 
Unter der Annahme, dass sich entsprechend folgender Gleichung zu gleichen 
Teilen Natriumhypochlorit und Natriumchlorid bilden: 
2 NaOH + Cl2  NaOCl + NaCl + H2O 
konnte der erzeugte Massenstrom an Chlorgas anhand der gemessenen Natri-
umhypochlorit-Konzentration ermittelt werden. Natriumhypochlorit wurde mit 
der DPD-Methode vollständig erfasst. Die Störung durch das Natriumchlorid bei 
der Messung war vernachlässigbar. Durch die Absaugung des Messvolumen-
stroms wurde der Volumenstrom, der zur Injektion in das zu behandelnde 
Abwasser abgezogen wurde, qualitativ nicht beeinflusst. 
Dieser Versuch wurde dreimal wiederholt und mit den Messdaten der ionen-
chromatographisch bestimmten Chloridkonzentrationen verifiziert. Die Berech-
nung ergab, dass bei einer Stromstärke von 10 A (bei neuen Elektroden und 
neuer Membran) ein Massenstrom von 12,3 g Cl2/h durch den Chlorelektro-
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lysereaktor erzeugt wurde. Die ermittelte Dosis betrug 14,1 mg Cl2/L bei einem 
zu behandelnden Wasservolumenstrom von 0,875 m³/h. 
Charakterisierung der hydraulischen Bedingungen im Reaktionsraum 
Sowohl für die Chlorelektrolyseanlage als auch für die Chlordioxidanlage 
wurde ein PVC-Reaktionsbehälter angefertigt, der jeweils ein Volumen von 500 
Litern umfasste. Der Reaktionsbehälter wurde durch elf Trennböden in zwölf 
miteinander verbundene gleich große Kammern unterteilt (Abbildung 22). An 
einer Seitenwand des Behälters wurden jeweils zwischen zwei Kammern sechs 
abflammbare Probeentnahmehähne angebracht. An der gleichen Stelle wurden 
Handöffnungen eingearbeitet, um eine manuelle Reinigung des Reaktorinnen-
raumes zu ermöglichen. Das Abwasser durchströmte den Behälter serpentinen-
förmig, sodass eine angenäherte Pfropfenströmung vorgegeben war. Dies hat 
den Vorteil, dass, im Vergleich zu einem Behälter gleicher Größe ohne Einbau-
ten, Kurzschlussströmungen verhindert werden konnten und eine gleich-
mäßigere Einwirkungszeit der Desinfektionsmittel gegeben war. Tracer-
versuche mit einer Kochsalzlösung und eine numerische Simulation zur Be-
stimmung der Aufenthaltszeit und der Fließgeschwindigkeiten wurden für diese 
Reaktionsbehälter durchgeführt. Die berechnete mittlere Aufenthaltszeit ti [s] 
bis zum Probenahmeventil i (ti = Reaktorvolumen Vi [m³]/Durchfluss Q 
[m³/s]) deckte sich mit geringen Abweichungen mit der Zeit, die 50 % des 
Tracers benötigte, um den Reaktionsbehälter bis zum jeweiligen Probenahme-
ventil zu durchströmen (T50). Weiterhin wurden entsprechend die Aufent-
haltszeiten T90 und T10 bestimmt. Das Verhältnis von T90/T10 wird auch als 
Morrill Dispersions Index (MDI) bezeichnet. Er gibt Auskunft über die hydrauli-
sche Charakteristik eines Reaktionsbehälters. Bei einer idealen Pfropfen-
strömung ist dieser Wert genau 1. Wird ein Wert kleiner als 2 für einen Reak-
tionsbehälter ermittelt, kann dies als ausreichende Annäherung an eine Pfrop-
fenströmung betrachtet werden (USEPA, 1986). Am oberen Probenahmeventil 
(siehe Abbildung 20) entspricht der MDI bei einem Durchfluss Q von 
0,875 m³/h genau dem Wert 2. Daraus kann gefolgert werden, dass der Reak-
tionsbehälter eine ausreichend gute Verteilung des Desinfektionsmittels ge-
währleistet und Kurzschlussströmungen weitestgehend vermieden werden. Die 
Ergebnisse dieser Vorversuche sowie eine Darstellung der Geschwindigkeitsver-
teilung, wie sie mit Hilfe des numerischen Strömungssimulationsprogramms 
Fluent für die Reaktionsbehälter berechnet wurde, können Anhang 4 entnom-
men werden. 
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4.3.2. Chlordioxidanlage 
Die verwendete Chlordioxidanlage Bello Zon® CDVb (proMaqua GmbH, 
Heidelberg) arbeitet nach dem Säure-Chlorit-Verfahren. Dabei wurde eine 
Chlordioxidlösung durch die Umsetzung von Natriumchloritlösung mit Salz-
säure erzeugt: 
  4HCl + 5NaClO2 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O 
Die durch das Säure-Chlorit-Verfahren erzeugte Chlordioxidlösung mit 20 g 
ClO2/L, wurde in einem Vorlagebehälter zusammen mit Trinkwasser zu einer 
Stammlösung mit einer Konzentration von 0,2 bis 1 g ClO2/L angesetzt. Von 
hier aus wurde die vorverdünnte Chlordioxidlösung kontinuierlich über eine 
Membrandosierpumpe mit einer Förderleistung von maximal 29 L/h in den zu 
desinfizierenden Abwasserstrom von 1 m³/h gepumpt, der in den speziell 
angefertigten Reaktionsbehälter (siehe vorheriger Abschnitt: Chlorelektrolyse-
anlage) einleitete (Abbildung 22).  
 
Abbildung 22: Fließschema der Chlordioxidanlage 
Zur Kontrolle der Chlordioxidkonzentration und des Redoxpotentials durchlief 
ein Teilstrom des behandelten Abwassers permanent eine Messvorrichtung, die 
eine Chlordioxidsonde sowie einen Redoxsensor (ProMinent, Heidelberg) 
enthielten und deren Daten angezeigt sowie an die zentrale Steuerungseinheit 
weitergegeben wurden. 
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4.3.3. Ozonungsanlage 
Ozon wurde vor Ort durch einen wassergekühlten Ozongenerator (Ozonia AG, 
Dübendorf, Schweiz) mittels stiller elektrischer Entladungen aus technischem 
Sauerstoff (Flaschenbündel à 12 Flaschen, AirLiquide, Düsseldorf) erzeugt. Die 
elektrische Entladung erfolgte in einem Gasraum zwischen zwei Elektroden, die 
durch ein Dielektrikum getrennt waren. An diese Elektroden wurde Wechsel-
strom angelegt. In dem Gasraum kommt es beim Durchleiten des Sauerstoffs 
zur Entladung und dadurch zur Ozonbildung (DVGW, 1999a). Die Anlage 
bestand aus den Komponenten Säulenreaktor, Ozongenerator mit Sauer-
stoffversorgung, photometrisches Ozon-Analysengerät (BMT 964, BMT Mess-
technik GmbH, Stahnsdorf) sowie Druck- und Durchflussmessgeräte (Abbil-
dung 23). Das produzierte Ozon-Sauerstoffgemisch wurde mittels einer Kera-
mikfilterkerze in der Edelstahl-Reaktionskolonne mit dem zu behandelnden 
Abwasser in Kontakt gebracht. Die Durchleitung des zu behandelnden Wassers 
erfolgte im Gegenstrom zum eingetragenen Ozon-Sauerstoffgemisch. Der 
Abwasserdurchfluss wurde mit einem magnetisch-induktiven Durchfluss-
messgerät (Endress und Hauser Messtechnik GmbH u. Co. KG, Weil am Rhein) 
bestimmt, der Massenstrom des Ozon-Sauerstoffgemischs mittels eines ther-
mischen Massendurchfluss-Mess- und Regelgerätes (Bronkhorst High-tech B.V, 
Ruurlo, Niederlande). Der Reaktionsbehälter hatte einen Durchmesser von 
40 cm und ein effektives Volumen von 150 Litern. Die rechnerischen Kontakt-
zeiten lagen dementsprechend, je nach vorgewähltem Durchfluss von 0,5 bis 
1 m³/h, zwischen 9 und 18 Minuten. 
Zur rechnerischen Bestimmung der relevanten Betriebsparameter war es 
notwendig, die Ozonkonzentration in der Zuluft zum Ozonungsreaktor und in 
der Abluft zu bestimmen. Dies wurde durch den Einbau einer Bypassleitung 
realisiert, die jeweils einen Teilstrom sowohl der Zu- als auch der Abluft (siehe 
Abbildung 23) über ein photometrisches Ozon-Analysengerät leiten konnte. Das 
Ozon in der Flüssigphase wurde photometrische mittels DPD-Verfahren nach 
DIN 38408-3 gemessen (detaillierte Beschreibung der Analytik siehe Kapitel 
4.4.3). 
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Abbildung 23: Fließschema der Ozonungsanlage 
Die grundlegenden Betriebsparameter wurden für den Durchflussreaktor in 
Anlehnung an Gottschalk et al. (2010) anhand folgender Gleichungen be-
stimmt: 
Eingesetzte Ozondosis, I: QO3 · cO3,in / QAbw    [mg/L] 
Eingetragene Ozondosis, DO3: QO3 · (cO3,in - cO3,off)/ QAbw  [mg/L] 
mit: 
QO3 - Durchfluss Ozon    [L/h] 
QAbw - Durchfluss Abwasser   [L/h] 
cO3,in  Ozonkonzentration in der Zuluft [mg/L] 
cO3,off  Ozonkonzentration in der Abluft [mg/L] 
4.3.4. UV-Anlage 
Die UV-Desinfektionseinheit bestand aus einem magnetisch-induktiven Durch-
flussmessgerät (Endress und Hauser Messtechnik GmbH und Co. KG, Weil am 
Rhein) und der UV-Desinfektionsanlage Abox® (Umex GmbH, Kirchheim), 
inklusive Vorschaltgerät und UV-Sensor. Das Vorschaltgerät wurde für die 
Versuchsanlage dahingehend modifiziert, dass es in zwei Einheiten unterteilt 
wurde, sodass eine Umstellung bei Austausch der Quecksilberdampf-Nieder-
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druckstrahler von 80 auf 120 Watt erfolgen konnte (alle Komponenten entspra-
chen baugleichen, nach DIN EN 14897 (2000) typgeprüften Systemkomponen-
ten). Die Probenahme im Ablauf der UV-Anlage erfolgte am Probenahmeventil, 
das an seiner Metallendung abflammbar war (Abbildung 24).  
 
Abbildung 24: Fließschema der UV-Anlage 
Der UV-Sensor der Anlage diente zur kontinuierlichen Überwachung und 
Erfassung der UV254-Bestrahlungsintensität in Abhängigkeit der UV254-Trans-
mission des zu behandelnden Wassers, der Quarzrohrablagerungen und der 
Strahleremission, dessen Messwert sowohl am Vorschaltgerät angezeigt als 
auch zur zentralen Steuerung weitergegeben wurde. Von hier aus wurde der 
Wert aufgezeichnet und die Frequenzsteuerung der Beschickungspumpe 
(Exzenterschneckenpumpe) des Abwassers so eingestellt, dass die gewünschte 
UV-Dosis erreicht wurde. Der UV-Strahler befand sich in einem Hüllrohr aus 
Quarzglas, das in einen speziellen Dünnschichtreaktor für Wasser mit niedriger 
UV-Transmissivität montiert war. Das Hüllrohr wurde in regelmäßigen Abstän-
den per Hand gereinigt, um mögliche Ablagerungen, die die UV-Transmissivität 
beeinträchtigen könnten, zu entfernen. Der Reaktor hatte eine Länge von 
1.000 mm (durchflossene Länge 865 mm) und einen Außendurchmesser von 
51 mm. Das den UV-Strahler umgebende, vom Abwasser durchflossene Volu-
men betrug 1,27 L. Der Durchfluss der Beschickungspumpe war variabel 
zwischen 250 und 1.250 L/h regelbar, woraus eine rechnerische hydraulische 
Aufenthaltszeit im Reaktor von 4 bis 18 Sekunden resultierte. Die UV-Dosis war 
je nach eingesetztem UV-Strahler und Qualität des zu behandelnden Wassers 
variabel einstellbar von 40 bis 800 J/m². 
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4.4. Probenahme und Analytik 
4.4.1. Probenahme 
Die Probenahmestellen sind im Verfahrensschema in Abbildung 15 gekenn-
zeichnet. Die Proben wurden als Stichproben genommen und erfolgten für die 
mikrobiologischen Proben unter sterilen Bedingungen entsprechend DIN EN 
ISO 19458 (2006). Bei jeder Probenahme wurden die Proben in der Reihen-
folge der Fließrichtung und nach bestimmten Zeitabständen, die mit den 
Aufenthaltszeiten im jeweiligen System korrespondierten, genommen. Zur 
Inaktivierung der Desinfektionsmittel Chlor, Chlordioxid und Ozon ab dem 
Zeitpunkt der Probenahme, wurde den Probenahmeflaschen Natriumthiosulfat 
hinzugegeben. Alle mikrobiologischen Proben wurden gekühlt bei ca. 4 °C 
gelagert und hinsichtlich E. coli, coliforme Bakterien und Enterokokken inner-
halb des gleichen Arbeitstages maximal 6 Stunden nach der Probenahme 
analysiert.  
Die weiteren mikrobiologischen Analysen, die durch ein externes Labor vorge-
nommen wurden, wurden spätestens am Folgetag durchgeführt. Anfangs 
wurden regelmäßig, später nur in Einzelfällen, Mehrfachbestimmungen durch-
geführt. Die Analysen wurden sowohl im Labor des Versuchsfeldes Darmstadt-
Eberstadt als auch im Labor des Instituts IWAR in Darmstadt durchgeführt. Ein 
Teil der Proben wurde im Zentrallabor der Hessenwasser GmbH & Co. KG 
(Darmstadt) analysiert (akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle 
Chemie (DACH)). Bei der Auswertung wurden die Daten und Messwerte einer 
Plausibilitätsprüfung unterzogen. Eine Übersicht der eingesetzten Analysever-
fahren ist in Anhang 5 in tabellarischer Form zusammengestellt, bei der ver-
merkt ist, welche Analysen durch die Hessenwasser GmbH & Co. KG durch-
geführt wurden. 
4.4.2. Mikrobiologische Analysen 
Auswahl der mikrobiologischen Analyseparameter 
Basierend auf den in Kapitel 2.3 beschriebenen Grundlagen zum Nachweis des 
Desinfektionserfolgs wurde als Leitparameter zur Evaluierung der Leistungs-
fähigkeit der einzelnen Desinfektionsverfahren zur Inaktivierung von Krank-
heitserregern, unmittelbar im Anschluss der Desinfektion, das Bakterium E. coli 
ausgewählt. Gleichzeitig wurden gesamtcoliforme Bakterien quantifiziert, die 
neben E. coli weltweit häufig zur Verifikation der mikrobiologischen Wasser-
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qualität herangezogen werden. Weiterhin wurde die Konzentration von Entero-
kokken vor und nach den Desinfektionsmaßnahmen bestimmt, um Bakterien, 
welche allgemein resistenter gegenüber Umwelteinflüssen und Desinfektions-
maßnahmen als E. coli sind (Schindler, 2008), in die Untersuchung miteinzu-
beziehen. Wegen der besonderen Relevanz viraler wasserassoziierter Krank-
heitserreger (siehe Kapitel 2.3.1) wurden im Rahmen dieser Arbeit als Indi-
katoren und Modellorganismen für pathogene Viren somatische Coliphagen 
quantifiziert. Auf die Analyse von Wurmeiern und Protozoen wurde im Rahmen 
dieses Forschungsvorhabens aus verschiedenen Gründen verzichtet. Für die 
Analytik dieser Parameter wurden bislang keine geeigneten Indikatororganis-
men identifiziert. Die pathogenen Mikroorganismen müssen demzufolge direkt 
nachgewiesen werden (siehe Kapitel 2.3.1). Für Deutschland kann davon 
ausgegangen werden, dass die Konzentration von Wurmeiern im Abwasser 
nach einer Behandlung in der Regel unter der Nachweisgrenze liegt (nach 
Jimenez (2009) beträgt in Deutschland die Konzentration im Klärschlamm 
< 1 Wurmei/g TS). In Anbetracht des zu erwartenden zusätzlichen Erkenntnis-
gewinns im Verhältnis zum erforderlichen Analyseaufwand, wurde auf den 
Nachweis dieser Parameter daher verzichtet.  
Für die Toxizitätsanalyse im Abwasserbereich hat sich laut Wang et al. (2007) 
der Leuchtbakterientest zur zuverlässigen Messung des toxischen Einflusses der 
eingesetzten Chemikalien im Aufbereitungsprozess und der entstandenen 
Reaktionsprodukte etabliert (siehe Kapitel 2.3.3). Um den Einfluss der Desin-
fektionsmaßnahmen auf die Toxizität des behandelten Wassers zu untersuchen, 
wurde daher in dieser Arbeit als Leitparameter der hemmende Effekt auf die 
Lumineszenz der Leuchtbakterien V. fischeri untersucht.  
In einem nährstoffarmen Milieu wird das Wachstum heterotropher Bakterien in 
erster Linie durch die Verfügbarkeit organischer Substanzen (messbar als BDOC 
bzw. AOC) begrenzt (Henning et al., 2005). Die Analyse dieser Parameter war 
im Rahmen dieser Untersuchung nicht umsetzbar. Als Leitparameter zur 
Evaluierung der mikrobiologischen Stabilität wurden neben der Quantifizie-
rung der kultivierbaren heterotrophen Mikroorganismen (gemessen als Kolo-
niezahl bei 22 und 36 °C) die opportunistischen Krankheiterreger P. aeruginosa 
analysiert (siehe Kapitel 2.3.3).  
Es wurden ausschließlich Kultivierungsverfahren zum mikrobiologischen 
Nachweis der oben genannten Zielorganismen eingesetzt, da hierzu erprobte 
und standardisierte Analyseprotokolle zur Verfügung stehen. Die Analysen 
konnten vor Ort bzw. in unmittelbarer Nähe der Probenahme mit einfachen, 
zuverlässigen Methoden durchgeführt werden. Zur Auswertung und Interpreta-
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tion der Ergebnisse konnte auf langjährige Erfahrungen und international ver-
gleichbare Grenzwerte zurückgegriffen werden. Die Grenzen der Aussagekraft 
dieser Methoden sind in Kapitel 2.3.2 erläutert. 
E. coli und gesamtcoliforme Bakterien 
Der Nachweis und die Quantifizierung von E. coli und gesamtcoliformen Bakte-
rien als Kultivierungsverfahren in einem Flüssigmedium erfolgte nach der 
Defined Substrate Technology mittels Colilert®18-Reagenzien (Idexx, West-
brook, USA). Die Reaktionen beruhen auf der Aktivität der Enzyme β-Glucuro-
nidase (E. coli) und β-Galactosidase (Gesamtcoliforme Bakterien). Die Analy-
sendurchführung erfolgte entsprechend der ISO 9308-2 (2012) und gemäß den 
Angaben des Herstellers (Idexx, 2011a). Die Probe wurde in einem sterilen 
100 mL-Gefäß mit dem Substrat vermischt. Die so hergestellte Lösung wurde in 
ein steriles Quanti-Tray® (Idexx, Westbrook, USA) mit 49 großen und 48 
kleinen Vertiefungen gegeben, verschweißt und 19 Stunden bei 35 °C im 
Brutschrank inkubiert. Bei Metabolisierung des im Substrat enthaltenen Nähr-
stoffindikators o-Nitrophenyl-ß-D-Galactosid durch coliforme Bakterien verfärbt 
sich die Probe gelb. Bei Metabolisierung des außerdem im Substrat enthaltenen 
Nährstoffindikators Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid durch E. coli tritt eine 
blaue Fluoreszenz auf (Carlson und Seidel, 2010). Nach der Inkubationszeit 
erfolgte die Auszählung der gelben Vertiefungen als Hinweis auf gesamt-
coliforme Bakterien und deren Umrechnung in MPN. Anschließend wurden 
unter Lichtausschluss die fluoreszierenden Vertiefungen als Hinweis auf E. coli 
mit einer UV-Lampe bei einer Wellenlänge von 366 nm sichtbar gemacht. Das 
Ergebnis der wahrscheinlichsten Anzahl (MPN) von E. coli und gesamtcolifor-
men Bakterien wurde nach Zählung der gelben und fluoreszierenden Vertie-
fungen, nach einem statistischen Modell gemäß ISO 9308-2 (2012), errechnet. 
Die Ergebnisse wurden als MPN/100 mL angegeben. Die Bestimmungsgrenze 
liegt bei 1 MPN/100 mL. 
Intestinale Enterokokken (Enterokokken) 
Enterokokken wurden nach der Defined Substrate Technology mittels Entero-
lert®-Reagenzien (Idexx, Westbrook, USA) quantifiziert. Die Analysendurch-
führung erfolgte in Anlehnung an die DIN EN ISO 7899-1 (1999) und gemäß 
den Angaben des Herstellers. Die beschriebene Nachweismethode wurde als 
Alternativverfahren zu EPA-Methode 1600 (USEPA, 2002) zum Nachweis von 
Enterokokken in Abwasser anerkannt und entspricht US-amerikanischen 
Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser (APHA et al., 
2012). Die Probe wurde in einem sterilen 100 mL-Gefäß mit dem Substrat 
vermischt und anschließend in ein steriles Quanti-Tray® (Idexx, Westbrook, 
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USA) mit 49 großen und 48 kleinen Vertiefungen gegeben, verschweißt und 24 
Stunden bei 41 °C im Brutschrank inkubiert. Der Test basiert auf der Meta-
bolisierung des im Substrat enthaltenen Nährstoffindikators 4-Methylumbellife-
ryl-ß-D-Glucosid bei Anwesenheit von Enterokokken, woraus eine Fluoreszenz 
der Probe resultiert (Idexx, 2011b). Die Anzahl der positiven Probenvertiefun-
gen wurde entsprechend dem Verfahren zum Nachweis von E. coli ausgezählt 
und die wahrscheinlichste Anzahl (MPN) ermittelt. Die Ergebnisse wurden als 
MPN/100 mL angegeben. Die Bestimmungsgrenze liegt bei 1 MPN/100 mL. 
Somatische Coliphagen 
Der Nachweis von somatischen Coliphagen erfolgte nach DIN EN ISO 10705-2 
(2002) durch Bebrütung der Probe mit einem E. coli-Wirtsstamm. Es wurde der 
nach Sinton et al. (1996) für Proben, die eine große, bakterielle Hintergrund-
flora aufweisen, empfohlene Nalidixinsäure-resistente Stamm E. coli DSM 
12242 als Wirt verwendet. Verdünnungsreihen der zu untersuchenden Proben 
wurden mit einem kleinen Volumen halbfesten Nährmediums vermischt, eine 
Kultur des Wirtsstammes wurde hinzugefügt und auf einem festen Nähr-
medium ausplattiert. Im Anschluss wurden die Platten bei 36 °C über einen 
Zeitraum von 18 Stunden bebrütet und die sichtbaren Plaques auf den Platten 
abgelesen. Die Ergebnisse wurden als Anzahl Plaque-formender Einheiten 
(PFU - plaque forming units) je mL Probe angegeben. Die Bestimmungsgrenze 
liegt bei 1 PFU/mL. 
Kultivierbare heterotrophe Mikroorganismen (Koloniezahl) 
Als Koloniezahl wurden alle aeroben Bakterien, Hefen und Pilze bestimmt, die 
in der Lage sind, in dem in DIN EN ISO 6222 (1999) angegebenen Nährmedi-
um (Hefeextraktagar) und unter den dort beschriebenen Bedingungen Kolonien 
zu bilden. Verdünnungsreihen der zu untersuchenden Proben wurden durch 
Mischen in Petrischalen in das Nährmedium eingeimpft und anschließend bei 
36 °C für 44 Stunden und parallel bei 22 °C für 68 Stunden bebrütet. Die 
Angabe der Ergebnisse erfolgte nach Auszählen der Kolonien in koloniebilden-
de Einheiten (KBE) je mL. Die Bestimmungsgrenze liegt bei 1 KBE/mL. 
P. aeruginosa 
P. aeruginosa wurde basierend auf dem Nachweis bakterieller Enzyme mittels 
Pseudalert®-Reagenzien (Idexx, Westbrook, USA) quantifiziert. Die Probe 
wurde in einem sterilen 100 mL-Gefäß mit dem Substrat vermischt und an-
schließend in ein steriles Quanti-Tray® (Idexx, Westbrook, USA) mit 49 großen 
und 48 kleinen Vertiefungen gegeben, verschweißt und 24 Stunden bei 38 °C 
im Brutschrank inkubiert. Die Nachweismethode zeigt das Vorliegen von P. 
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aeruginosa durch Hydrolyse eines im Pseudalert®-Reagenz enthaltenen Sub-
strats an. Die Zellen von P. aeruginosa wachsen und reproduzieren sich wäh-
rend der Inkubationszeit, indem sie den hohen Gehalt an Aminosäuren, Vita-
minen und anderen Nährstoffen des verwendeten Reagenz nutzen. Aktiv 
wachsende Stämme von P. aeruginosa weisen ein Enzym auf, dass das Substrat 
des Reagenz spaltet und im UV-Licht eine blaue Fluoreszenz bewirkt (Idexx, 
2011c). Die Anzahl der positiven Probenvertiefungen wurde entsprechend dem 
Verfahren zum Nachweis von E. coli ausgezählt und die wahrscheinlichste 
Anzahl (MPN) ermittelt. Die Ergebnisse wurden als MPN/100 mL angegeben. 
Die Bestimmungsgrenze liegt bei 1 MPN/100 mL. Eine Untersuchung von 
Schneider (2011) bestätigte die Vergleichbarkeit der Ergebnisse des beschrie-
benen Verfahrens mit der Nachweismethode nach DIN EN ISO 16266 (2008) 
am Beispiel von Wasseruntersuchungen aus Naturfreibädern.  
Leuchtbakterientest 
Zur Bestimmung der Toxizität der untersuchten Wasserproben wurde der 
Leuchtbakterientest nach DIN EN ISO 11348-3 (2009) eingesetzt. Die Proben-
ahme erfolgte ohne den Einsatz von Chemikalien zur Probenkonservierung. 
Verschiedene Verdünnungsstufen der zu analysierenden Probe wurden mit 
einer Suspension der Leuchtbakterien vermischt. Es wurden hierbei marine 
Bakterien V. fischeri (Stamm NRRL B-11177) eingesetzt, die in der Lage sind, 
Licht in einer bestimmten Wellenlänge auszusenden, wobei die Intensität dieser 
Lichtemission durch Schadstoffe beeinträchtigt wird. Die Intensität der ausge-
sendeten Lichtintensität wurde mit Hilfe eines Luminometers gemessen. Die 
Ergebnisse wurden als G-Werte angegeben. Dier G-Wert entspricht der gerings-
ten Verdünnung, bei der keine Hemmung der Leuchtintensität beobachtet 
wurde. Diese Verdünnungsstufe entspricht dem reziproken Wert des Volumen-
anteils von Abwasser im Verdünnungswasser (DIN EN ISO 11348-3, 2009). Die 
Ergebnisse wurden in Abläufe mit niedrigster, mittlerer und höchster Toxizität, 
in Anlehnung an Gellert (2000), eingeteilt. 
4.4.3. Chemisch-physikalische Analysen 
Auswahl der chemisch-physikalischen Analyseparameter 
Basierend auf den in Kapitel 2.1.4 beschriebenen Wasserqualitätsparametern, 
die einen Einfluss auf den Desinfektionsprozess haben bzw. die durch den 
Einsatz der Desinfektionsverfahren beeinflusst werden können und den in 
Kapitel 2.3.3 beschriebenen zu erwartenden Desinfektionsnebenprodukten, 
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wurden für die vorliegende Untersuchung folgende Analyseparameter ausge-
wählt: 
• Organische Substanzen (können eine Desinfektionsmittelzehrung bewir-
ken und beeinflussen das Vorkommen von Desinfektionsnebenprodukten. 
Mikrobiologisch leicht verfügbare organische Substanzen können nach 
der Desinfektion eine Wiederverkeimung begünstigen, siehe Kapitel 2.3.3 
und 4.4.2). 
• Stickstoffverbindungen (können eine Desinfektionsmittelzehrung (bei 
der Chlorung) bewirken und beeinflussen das Vorkommen von Desinfek-
tionsnebenprodukten) 
• Partikel und Trübstoffe (können zu erhöhtem Verbrauch von Desinfek-
tionsmitteln führen, Mikroorganismen einbetten und vor Desinfektions-
mitteln abschirmen) 
• pH-Wert (beeinflusst die Verteilung zwischen hypochloriger Säure und 
Hypochlorit-Ionen und damit die Desinfektionswirkung des eingesetzten 
Chlors; beeinflusst den Ozonzerfall) 
• Leitfähigkeit (Hinweis auf eine Aufsalzung des behandelten Wassers in-
folge der Desinfektionsmaßnahme) 
• Redoxpotential (Maß für die oxidierende bzw. desinfizierende Wirkung 
des vorhandenen Desinfektionsmittels (Chlor, Chlordioxid, Ozon) unter 
Berücksichtigung der vorliegenden reduzierenden Wasserinhaltsstoffe) 
• Temperatur (Desinfektionsgeschwindigkeit steigt mit steigender Tempe-
ratur) 
• Restdesinfektionsmittel (Referenz für Depotwirkung, mögliche Erhöhung 
der Toxizität des behandelten Wassers) 
• Desinfektionsnebenprodukte (mögliche Erhöhung der Toxizität sowie 
mögliche Erhöhung des Anteils an organisch verfügbaren Wasserinhalts-
stoffen des behandelten Wassers) 
• Anthropogene Spurenstoffe  
 
Organik, Stickstoffverbindungen, abfiltrierbare Stoffe (AFS) und Trübung 
Die Konzentrationen von Ammoniumstickstoff (NH4-N), Nitratstickstoff (NO3-
N), Gesamtstickstoff, chemischem Sauerstoffbedarf (CSB) und gesamtem 
gelösten organischen Kohlenstoff (DOC – dissolved organic carbon) wurde 
mittels Küvettentests (Hach-Lange GmbH, Düsseldorf) bestimmt (Tabelle 8). 
Die Durchführung der Messungen erfolgte nach den Angaben des Herstellers. 
Die photometrischen Messungen wurden mit einem DR 2800-Spektralphoto-
meter (Hach-Lange GmbH, Düsseldorf) durchgeführt. Die Analysen wurden, 
außer für die Bestimmung von DOC, in der unfiltrierten, homogenisierten 
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Probe durchgeführt. Die Wasserprobe zur Bestimmung des DOC wurde zuerst 
über einen Membranfilter (Pall, New York, USA) mit einer Porenweite von 
0,45 µm filtriert. 
Tabelle 8: Eingesetzte Küvettentests zur Abwasseranalyse 
Parameter Messbereich Methode Küvettentestnummer 
Gesamtstickstoff* 1 – 16 mg/L 
20 – 100 mg/L 
Koroleff-Aufschluss LCK138 
LCK338 
NH4-N 0,015 – 2 mg/L 
1 – 12 mg/L 
Indophenolblau LCK304 
LCK305 
NO3-N 0,23 - 13,5 mg/L 2,6-Dimethylphenol LCK339 
CSB 15 – 150 mg/L 
100 – 2.000 mg/L 
Oxidation mit 
Chromschwefelsäure 
LCK314 
LCK514 
DOC 3 – 30 mg/L 
30 – 300 mg/L 
Austreibmethode, 
Persulfat-Aufschluss 
LCK385 
LCK386 
 
Zusätzlich zu den in Tabelle 8 aufgeführten Analysen wurden in regelmäßigen 
Abständen CSB mittels Dichromatverfahren nach DIN ISO 15705 (2003) mit 
Hilfe der Küvettentests LCI500 (Hach-Lange GmbH, Düsseldorf) bestimmt und 
DOC-Analysen nach DIN EN 1484 (1997). Bei letztgenannter Nachweis-
methode wurde der organische Kohlenstoff durch thermische Verbrennung zu 
Kohlendioxid oxidiert. Die Messung des gebildeten CO2 erfolgte durch IR-
Spektrometrie (highTOC, Elementar Anlagensysteme GmbH, Hanau).  
Der biochemische Sauerstoffbedarf nach fünf Tagen (BSB5) wurde anhand des 
Verdünnungs- und Impfverfahrens nach Zugabe von Allylthioharnstoff nach 
DIN EN 1899-1 (1998) nachgewiesen. Hierbei wurden der zu untersuchenden 
Wasserprobe unterschiedliche Mengen an mit Sauerstoff angereichertem 
Verdünnungswasser, welches mit aeroben Mikroorganismen (Belebtschlamm) 
angeimpft war, hinzugegeben. Die Zugabe von Allylthioharnstoff diente als 
Nitrifikationshemmung. Die so behandelte Probe wurde im Dunkeln in einer 
vollständig gefüllten, verschlossenen Flasche für 5 Tage bei 20 °C inkubiert. 
Anhand der Messung der Konzentration von gelöstem Sauerstoff vor und nach 
der Inkubation wurde die Masse an verbrauchtem Sauerstoff je Liter Probe 
berechnet.  
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Die Messung des spektralen Absorptionsskoeffizienten (SAK254) erfolgte ent-
sprechend der DIN 38404-3 (2005). Gemessen wurde die durch Absorption in 
der Wasserprobe verursachte Abschwächung der Strahlung der Wellenlänge 
254 nm mit einem Zeiss-Spektralphotometer (PMQ 3, Carl Zeiss GmbH, Jena) 
in einer Quarzglas-Küvette. Auf eine Filtration der Probe wurde verzichtet. Zur 
Kompensation von ungelösten Wasserinhaltsstoffen, wurde zusätzlich die durch 
Absorption in der Wasserprobe verursachte Abschwächung der Strahlung der 
Wellenlänge 550 nm bestimmt. Das Ergebnis dieser Messung wird nach DIN 
38404-3 (2005) zur Trübungskompensation vom ermittelten SAK254 der 
unfiltrierten Probe abgezogen. Die Bestimmung des SKK254 erfolgte durch die 
Messung des unfiltrierten Wassers in Quarzküvetten bei 254 nm (analog DIN 
38404, Teil 3). 
Zur Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe (AFS) nach DIN 38409-2 (1987) 
wurden die Wasserproben über einen Membranfilter (Pall, New York, USA) mit 
einer Porenweite von 0,45 µm filtriert. Der Filter wurde anschließend bei 
105 °C im Wärmeschrank getrocknet. Das Probenvolumen wurde entsprechend 
der zu erwartenden Konzentration so gewählt, dass mindestens eine Trocken-
masse von 20 mg AFS auf dem Filter zurückgehalten wurde. Die Angabe der 
Ergebnisse erfolgte in mg/L. Die Messung der Trübung wurde nach DIN EN ISO 
7027 (2000) mit einem NEPHLA-Labor-Trübungsphotometer (Hach-Lange 
GmbH, Düsseldorf) durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in Formazin-
nephelometrischen Einheiten (FNU - Formazine Nephelometric Units) angege-
ben.  
pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur und Redoxpotential 
Der pH-Wert wurde im Labor potentiometrisch mit einer Glaselektrode (Sen-
Tix41, WTW, Weilheim) gemessen. Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit 
erfolgte mit dem konduktiven Leitfähigkeitsmessgerät WTW LF 197 und dem 
Messsensor WTW TetraCon 325. Beide Messgeräte erlauben die gleichzeitige 
Messung der Temperatur. Die Redox-Einstabsmesssonde RHEP-Pt-SE (Pro-
Minent, Heidelberg) wurde zur Messung des Redoxpotentials eingesetzt. 
Restdesinfektionsmittel 
Die Untersuchung dieser Proben erfolgte unmittelbar nach der Probenahme mit 
Hilfe eines mobilen Photometers (Dulcotest DT1, ProMinent, Heidelberg). 
Chlordioxid wurde in Anlehnung an die DIN 38408-5 (1990) nach dem DPD-
Verfahren kolorimetrisch bestimmt. Chlordioxid reagiert mit DPD bei einem 
pH-Wert von 6,2 bis 6,5 zu einem roten Farbstoff; proportional zur Reduktion 
von Chlordioxid zu Chlorit. Die Bestimmung der Chlordioxidkonzentration 
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erfolgte durch spektralphotometrische Messung der Färbungsintensität. Die 
Konzentrationen an freiem Chlor (Cl2, HClO, ClO
–) und Gesamtchlor (freies 
und gebunden vorliegendes Chlor), einschließlich weiterer ECO, wurden 
mittels der DPD-Methode nach DIN EN ISO 7393-2 (2000) gemessen. Bei 
dieser Methode reagiert DPD direkt mit freiem Chlor unter Bildung einer rot 
gefärbten Verbindung. Die Konzentration von freiem Chlor wurde spektralpho-
tometrisch bestimmt. In einer zweiten Messung wurde der Probe neben DPD 
noch Kaliumiodid hinzugegeben. Gesamtchlor sowie weitere oxidierende 
Substanzen (wie beispielsweise Wasserstoffperoxid, Ozon und Chlordioxid) 
reduzieren Iodid zu Iod, welches ebenfalls mit DPD reagiert. Die Konzentration 
von Gesamtchlor wurde gleichzeitig mit vorhandenen elektrochemisch gene-
rierten Oxidantien spektralphotometrisch bestimmt (DIN EN ISO 7393-2, 
2000). Ozon wurde ebenfalls nach dem DPD-Verfahren in Anlehnung an die 
DIN 38408-3 (2011) kolorimetrisch bestimmt. Ozon oxidiert hierbei lodid zu 
lod, das mit DPD unter Bildung eines roten Farbstoffes reagiert, welcher 
spektralphotometrisch gemessen wurde. 
Desinfektionsnebenprodukte 
Die Bestimmung der Chloritkonzentration erfolgte entsprechend der DIN EN 
ISO 10304-4 (1999), mit einem Ionenchromatographen (IC LC20, Dionex, 
Sunnyvale, USA). Als stationäre Phase diente ein Ionenaustauscher hoher 
Kapazität. Als mobile Phase (Eluent) wurde eine Natriumcarbonatlösung 
verwendet. Der Nachweis erfolgte mittels eines Leitfähigkeitsdetektors. Bromat 
wurde in Anlehnung an DIN EN ISO 15061 (2001) ionenchromatographisch 
(Metrohm, Herisau, Schweiz) nachgewiesen. Die Probe wurde über eine 
Trennsäule gegeben. Nach anschließender Nachsäulenderivatisierung mit 
Kaliumiodid und Molybdat in einer Mischwendel erfolgte eine photometrische 
Detektion. Als stationäre Phase diente ein Ionenaustauscher hoher Kapazität. 
Als mobile Phase (Eluent) wurde eine Schwefelsäurelösung, als Nachsäulen-
reagenz wurde eine Kaliumiodidlösung mit Ammoniumheptamolybdat als 
Katalysator verwendet. Das in der Probe enthaltene Bromat wirkte dabei unter 
katalytischem Einfluss oxidierend auf das Kaliumiodid, wobei Bromat zu 
Bromid reduziert. Die Detektion der gebildeten Ionen erfolgte anschließend 
mittels UV/Vis Detektor (LAMBDA 1010, Bischoff, Leonberg) bei einer Wellen-
länge von 352 nm. 
Die Bestimmung von AOX erfolgte unter Verwendung eines AOX-Analyse-
systems (TOX-10, Abimed, Langenfeld) in der mit Salpetersäure angesäuerten 
Probe nach DIN EN ISO 9562 (2005). Die organischen Wasserinhaltsstoffe 
wurden aus der Wasserprobe durch das Schüttelverfahren an Aktivkohle 
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adsorbiert. Das Verdrängen der anorganischen Halogenide erfolgte durch 
Spülen des Harzes mit angesäuerter Natriumnitratlösung. Anschließend wurde 
die beladene Aktivkohle im Sauerstoffstrom verbrannt, wobei die organisch 
gebundenen Halogene zu Halogenwasserstoffen umgesetzt und bestimmt 
wurden. Die Angabe der Ergebnisse erfolgte als Massenkonzentration von 
Chlorid. Als Trihalogenmethane (THM) wurden Bromdichlormethan, 
Chlordibrommethan, Tribrommethan und Trichlormethan nach DIN EN ISO 
10301 (1997) nachgewiesen. Die einzelnen Substanzen wurden aus der 
Wasserprobe durch Erhitzen und Aussalzen mit Natriumsulfat in die Gasphase 
überführt. Nach der Anreicherung in der Gasphase wurde diese gaschromato-
graphisch mit zwei verschiedenen Säulen getrennt und mit einem Elektronen-
einfangdetektor analysiert (5890 Serie II, Hewlett Packard, Palo Alto, USA). 
Die Verbindungen wurden über den Vergleich der Retentionszeit des Detektor-
signals der Wasserprobe mit derjenigen einer Standardsubstanz identifiziert. 
Die Massenkonzentrationen der identifizierten Substanzen in einer Probe 
wurden durch Vergleich der Messsignalintensität im Gaschromatogramm der 
Probe mit der einer Kalibrierung berechnet. 
Anthropogene Spurenstoffe 
Die Analysen der anthropogenen Spurenstoffe wurden im Technologiezentrum 
Wasser in Karlsruhe durchgeführt. Für die Beschreibung der Analysemethoden 
der untersuchten anthropogenen Spurenstoffe wird auf Meda (2012, S. 190 ff.) 
verwiesen. Die Auswahl der analysierten Spurenstoffe Amdotrizoesäure 
(Röntgenkontrastmittel), Sulfamethoxazol (Antibiotikum), Carbamazepin 
(Antiepileptikum), Diclofenac (Schmerzmittel) und Estron (Steroidhormon) 
richtete sich nach den Kriterien Umweltpersistenz, Abdeckung unterschiedli-
cher Wirkstoffgruppenzugehörigkeiten, Nachweisbarkeit mit erprobten Analy-
semethoden sowie Vorkommen und Nachweisbarkeit im Ablauf der kommuna-
len Abwasserbehandlungsanlage Darmstadt-Eberstadt (Meda, 2012).  
4.5. Datenauswertung und Darstellungsweise 
4.5.1. Messdaten 
Die Angabe der durch die untersuchten Verfahren erzielten Konzentrationsver-
ringerungen der Indikatororganismen erfolgte in der Regel als log10-Reduktion 
in Abhängigkeit der gemessenen Restdesinfektionsmittel bzw. der eingesetzten 
Dosis. Hierbei wurde die Konzentration im Ablauf der jeweiligen Verfahrens-
stufe log10 (N) von der Zulaufkonzentration der betrachteten Mikroorganismen 
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log10 (N0) abgezogen (log (N0/N)). Diese Art der Datenauswertung und  
-darstellung bietet den Vorteil, dass eine direkte Vergleichbarkeit der Inakti-
vierungsleistung in Bezug auf die untersuchten Indikatororganismen, unabhän-
gig von deren Anfangskonzentration, gegeben ist. Zusätzlich wurde eine direkte 
Darstellung der Konzentration der Indikatororganismen in Abhängigkeit der 
Restdesinfektionsmittel bzw. der Dosis hinzugefügt.  
Bei der statistischen Auswertung und der grafischen Darstellung von mikro-
biologischen Messwerten, die im Ablauf der Desinfektionsverfahren unter der 
Bestimmungsgrenze lagen, wurde der Messwert in Höhe der Bestimmungs-
grenze angenommen. Diese Vorgehensweise führt tendenziell zu einer Unter-
schätzung der Desinfektionswirkung, was jedoch bei einer Nichtberücksichti-
gung dieser Messwerte in noch stärkerem Maße der Fall wäre. Bei der statisti-
schen Auswertung wurde die Höhe des Anteils der Messwerte unter der Be-
stimmungsgrenze mit aufgeführt. Bei grafischen Darstellungen, bei denen 
einzelne Messwerte differenzierbar waren, wurden die Werte unter der Be-
stimmungsgrenze als gesonderte Datenpunkte bzw. Datenreihe (< Bestim-
mungsgrenze (BG) bzw. ≤ BG) dargestellt. Entsprechend wurden gesonderte 
Datenpunkte aufgeführt, für Messwerte bei denen die Inaktivierungsleistung 
größer oder gleich war als die Zulaufkonzentration (Reduktion ≥ N0) der 
betrachteten Indikatororganismen. 
Bei der Darstellung der mikrobiologischen Messwerte in Boxplot-Diagrammen, 
repräsentiert die untere und obere Abgrenzung der Box den Bereich, in dem 
50 % aller Messwerte liegen (25- und 75-Perzentil). Die horizontale Linie 
markiert den Median und die vertikale Linie den gesamten Wertebereich der 
Messwerte (Minimal- und Maximalwert). 
4.5.2. Literaturdaten 
Die ermittelten Literaturdaten zur Betrachtung der Kosteneffizienz und des 
Energiebedarfs der einzelnen Desinfektionsverfahren beziehen sich jeweils auf 
das Volumen des behandelten Wassers. Die Gesamtkosten setzen sich aus den 
Kapitalkosten (Kalkulatorische Abschreibung der Investitionskosten und 
Verzinsung des Kapitals) sowie aus den Betriebskosten (Energie-, Betriebs-
mittel-, Unterhaltungs- und Wartungskosten) zusammen. Die Systemgrenze, 
die bei der Betrachtung des elektrischen Energiebedarfs angesetzt wurde, 
umfasst ausschließlich die Abwasserbehandlungsanlage. Der Energiebedarf, der 
außerhalb der Systemgrenze entsteht, beispielsweise zur Produktion und zum 
Transport der notwendigen Chemikalien und Betriebsmittel, ist in dieser 
Betrachtung nicht enthalten.  
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4.6. Abwasserzusammensetzung im Zulauf der Versuchsanlagen 
Während der Phase I der Untersuchungen bestand der Zulauf zu den Versuchs-
anlagen aus dem Ablauf des Sandfangs der kommunalen Abwasserbehand-
lungsanlage „Klärwerk Süd“ in Darmstadt-Eberstadt. Die Probenahmestelle im 
Ablauf des Feinsiebes (Spaltweite 0,5 mm) ist im Verfahrensschema in Abbil-
dung 15 gekennzeichnet. Tabelle 9 gibt einen Überblick über die Wasserquali-
tät im Zulauf der Versuchsanlage zur chemisch unterstützten mechanischen 
Abwasserbehandlung (Phase I).  
Tabelle 9: Wasserqualität des Abwassers der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage 
nach Rechen, Sandfang und Feinsieb  
Parameter Einheit 
Ablauf Feinsieb 
Mittelwert  
(Anzahl n) 
Standardab-
weichung 
CSB mg/L 760 (8) 136,6 
BSB5 mg/L 416 (8) 72,8 
SAK254 1/m 158 (8) 52,4 
SSK254 1/m 225 (8) 61,6 
NH4-N mg/L 107 (8) 25,2 
Trübung FNU 293 (9) 64,6 
AFS mg/L 409 (9) 100,9 
pH - 8,0 (9) 0,3 
Leitfähigkeit* µS/cm 1.475 (8) 576 
E. coli MPN/100 mL 9,6 · 106 (8) 3,3 · 106 
Gesamtcoliforme  
Bakterien 
MPN/100 mL 2,1 · 107 (8) 7,7 · 106 
Enterokokken MPN/100 mL 3,7 · 106 (7) 1,8 · 106 
* erhöhte Leitfähigkeit jahreszeitlich bedingt (Streusalzeinsatz) 
Während der Phasen II, IIIa und IIIb bestand der Zulauf zu den Versuchsanla-
gen zur Desinfektion von behandeltem Abwasser (Phase II) bzw. zur Mikro-
siebung und zur Sandfiltration (Phasen IIIa und IIIb) aus dem Ablauf der 
Nachklärung der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage Darmstadt-Eber-
stadt. Die Probenahmestelle im Ablauf der Nachklärung ist im Verfahrens-
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schema in Abbildung 15 gekennzeichnet. Tabelle 10 gibt einen Überblick über 
die Wasserqualität im Zulauf der Versuchsanlagen als Mittelwert während der 
Versuchsphasen II, IIIa und IIIb. Eine nach Versuchsphasen getrennte Auf-
listung der Abwasserzusammensetzung im Ablauf der Abwasserbehandlungs-
anlage Darmstadt-Eberstadt ist in Anhang 6 zu finden. 
Tabelle 10: Wasserqualität des behandelten Abwassers der kommunalen Abwasser-
behandlungsanlage im Ablauf der Nachklärung  
Parameter Einheit 
Ablauf Nachklärung 
Mittelwert  
(Anzahl n) 
Standardab-
weichung 
CSB mg/L 31,6 (70) 9,6 
BSB5 mg/L < 3 (18) - 
SAK254 1/m 20,3 (69) 4,3 
SSK254 1/m 23,6 (43) 5,1 
NH4-N mg/L 0,25 (55) 0,28 
Trübung FNU 4,8 (66) 3,5 
AFS mg/L 9,9 (16) 5,7 
pH - 7,2 (65) 0,2 
Leitfähigkeit µS/cm 985 (65) 250 
E. coli MPN/100 mL 3,1 · 104 (67) 2,8 · 104 
Gesamtcoliforme  
Bakterien 
MPN/100 mL 9,3 · 104 (63) 6,7 · 104 
Enterokokken MPN/100 mL 6,9 · 103 (27) 4,6 · 103 
Somatische 
Coliphagen 
PFU/100 mL 1,3 · 104 (16) 9,4 · 103 
 
Die Daten aus Tabelle 10 wurden mit den Messdaten des Klärwerkbetreibers 
für die Ablaufwerte während der Monate der Versuchsphasen für die Parameter 
CSB, BSB5, NH4-N, Trübung, pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur auf 
Plausibilität überprüft. 
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5. Ergebnisse und Diskussion 
5.1. Reinigungsleistung der Versuchsanlagen vor der Desinfektion 
Im Folgenden wird die Reinigungsleistung der Versuchsanlagen vor der Desin-
fektion in der Reihenfolge der durchgeführten Versuchsphasen dargestellt 
(siehe Abbildung 15 in Kapitel 4.1). Während der Phase II wurde der Ablauf 
der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage „Klärwerk Süd“ in Darmstadt-
Eberstadt direkt den Desinfektionsanlagen zugeleitet, ohne eine weitere Be-
handlung mittels Versuchsanlagen. Die Abwasserzusammensetzung für diese 
Versuchsphase kann Tabelle 10 in Kapitel 4.6 bzw. Anhang 6 entnommen 
werden. 
5.1.1. Reinigungsleistung der chemisch unterstützten mechanischen 
Abwasserbehandlung 
Während des Betriebs der Versuchsanlage in Phase I wurden an den drei in 
Abbildung 25 dargestellten Probenahmestellen (P1 bis P3) die Reinigungs-
leistung anhand der physikalisch-chemischen Parameter CSB, SAK254, NH4-N, 
Trübung und AFS sowie der mikrobiologischen Parameter E. coli, gesamt-
coliforme Bakterien und Enterokokken analysiert.  
 
Abbildung 25: Probenahmestellen an der Versuchsanlage zur Abwasserbehandlung vor der 
Desinfektion, Versuchsphase I 
Die erzielten Reinigungsleistungen zwischen den Probenahmestellen P1 und P3 
zeigten zunächst eine Verringerung der organischen Substanzen (gemessen als 
CSB) um nahezu 80 % und die der partikulären Abwasserinhaltsstoffe (gemes-
sen als AFS und Trübung) um nahezu 90 % (Abbildung 26 und Anhang 7). 
Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit denen der vorhergehenden Laborversu-
che zur Auswahl eines geeigneten Fällmittels (siehe Kapitel 4.2.1 und Anhang 
P 1 
P 2 P 3 
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3) und decken sich mit Literaturwerten vergleichbarer Abwasserbehandlungs-
anlagen. Studien aus Norwegen, bei denen über 50 kommunale chemisch 
unterstützte mechanische Abwasserbehandlungsanlagen untersucht wurden, 
wiesen Reinigungsleistungen kleiner Anlagen (kleiner 2.000 EW) hinsichtlich 
AFS von 90 % und hinsichtlich CSB von 75,5 % nach (Odegaard und Skrovseth, 
1995, in: Odegaard, 1998). Harleman und Murcott (2001) berichten von einer 
Verringerung der AFS um 85 % und des BSB5 um mehr als 55 % bei Einsatz von 
chemisch unterstützter mechanischer Abwasserbehandlung (chemically enhan-
ced primary treatment – CEPT) in der kommunalen Abwasserbehandlungsanla-
ge in San Diego, Kalifornien. Betriebsdaten einer Abwasserbehandlungsanlage 
in Hong Kong zeigen ebenfalls Reinigungsleistungen mittels CEPT in der 
Größenordnung von 85 % für AFS und 74 % für BSB5 (Harleman und Murcott, 
2001).  
EC – E. coli; GC – Gesamtcoliforme Bakterien; EK – Enterokokken 
* Reinigungsleistung nach Herausrechnung des Verdünnungseinflusses des reflektierten Spülwassers 
Abbildung 26: Mittelwert und Standardabweichung ausgewählter Abwasserparameter an drei 
Messstellen der Versuchsanlage zur chemisch unterstützten mechanischen Ab-
wasserbehandlung 
Diese Reinigungswirkung der Versuchsanlage konnte aufgrund massiver 
Biofilmbildung allerdings nicht über einen längeren Zeitraum stabil aufrecht-
erhalten werden. Nach wenigen Betriebstagen bildete sich sowohl im Filtrat-
tank des Mikrosiebs als auch in den Reaktionsbehältern im Anschluss an die 
Desinfektionsmitteldosierung ein schnell wachsender Biofilm aus. Ablösungen 
aus dem Biofilm der Reaktionsbehälter verschlechterten die Ablaufqualität 
erheblich. Mit zunehmendem Bewuchs im Filtrattank des Mikrosiebes stieg der 
Anteil des Spülwassers auf bis zu 50 % des Zulaufvolumenstroms an. Abbildung 
27 zeigt den Biofilm im Reaktionsbehälter der Chlordioxid-Desinfektionsanlage 
nach dreitägigem Betrieb von Phase I.  
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Abbildung 27: Belags-/Biofilmbildung im Reaktionsbehälter der Chlordioxidanlage 
Zur näheren Untersuchung der Entstehungsbedingungen und der biologischen 
Aktivität des gebildeten Belags, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. 
Eine Wasserprobe aus dem Ablauf des Mikrosiebes wurde in einen Imhoff-
trichter gefüllt und nach 24 Stunden Stagnation wurde der Schlammspiegel 
abgelesen. In diesem stationären Zustand war nach 24 Stunden weder eine 
Belagsbildung noch ein Absetzen zu beobachten. Die Ergebnisse der Analyse 
des sich gebildeten Belags (Tabelle 11) weisen darauf hin, dass es sich um 
einen biologisch aktiven Biofilm mit hoher Atmungsaktivität18 handelt, der sich 
bei ständigem Durchfluss von nährstoffreichem Abwasser bildete.  
Tabelle 11: Biofilmuntersuchung nach chemisch-physikalischer Abwasserbehandlung 
Parameter Einheit Biofilm 
Atmungsgeschw. mg O2/(L·h) 73 
 mg O2/(g AFS·h) 22,7 
BSB5 mg/L 2.950 
CSB mg/L 5.815 
AFS mg/L 3.220 
GV % 67 
Trübung FNU > 100 
 
Dem Kapitel 5.2, das die Desinfektionsergebnisse beschreibt, wird für diese 
Versuchsphase hier vorgegriffen, da, aufgrund der massiven Biofilmbildung des 
                                         
18 Zum Vergleich: die Atmungsaktivität eines Belebtschlamms liegt zwischen 10 und 40 mg O2/(g AFS·h) (Banduch, 2011) 
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desinfizierten Ablaufs der Versuchsanlage mit den Verfahrensstufen der che-
misch unterstützten mechanischen Abwasserbehandlung, eine Eignung zur 
Wasserwiederverwendung ausgeschlossen werden kann. Eine Desinfektion bis 
hin zu einer E. coli-Konzentration von weniger als 1.000 MPN/100 mL war zu 
Beginn der Betriebsphase technisch machbar. Zum Teil traten bedingt durch die 
erhöhte Trübung und Färbung mikrobiologische Ergebnisse auf, die nicht 
eindeutig auswertbar waren und im Folgenden nicht weitergehend ausgewertet 
werden. 
5.1.2. Reinigungsleistung des Mikrosiebes 
Während des Betriebs der Versuchsanlagen in Phase IIIa wurden an den beiden 
in Abbildung 28 dargestellten Probenahmestellen (P4 und P5) die Reinigungs-
leistung anhand der physikalisch-chemischen Parameter CSB, DOC, SAK254, 
NH4-N, Trübung und AFS sowie der mikrobiologischen Parameter E. coli, 
gesamtcoliforme Bakterien und Enterokokken analysiert. Das Mikrosieb mit 
10 µm Maschenweite konnte, im Unterschied zur im vorhergehenden Kapitel 
(5.1.1) beschriebenen Problematik, im Ablauf des Nachklärbeckens der bio-
logischen Abwasserbehandlungsstufe ohne Störungen durch vermehrte Bio-
filmbildung und damit verbundenem erhöhtem Spülwasserverbrauch betrieben 
werden. Der Spülwasserverbrauch belief sich auf 2 bis 3 % des Zulaufvolumen-
stroms. 
 
Abbildung 28: Probenahmestellen an der Versuchsanlage zur Abwasserbehandlung vor der 
Desinfektion, Versuchsphase IIIa 
Die durchschnittliche Reinigungsleistung des Mikrosiebs hinsichtlich der 
organischen Abwasserinhaltsstoffe betrug gemessen als CSB in der homogeni-
sierten Probe 25 % (Abbildung 29 und Anhang 8). Der Rückhalt der orga-
nischen Inhaltsstoffe durch das Mikrosieb beschränkte sich weitgehend auf den 
partikulären Anteil, was sich an der Verringerung des gelösten organischen 
Kohlenstoffs von nur 3 % zeigte. Der Rückhalt des partikulären Anteils der 
Abwasserinhaltsstoffe durch die Mikrosiebung zeigte sich auch in der Verrin-
gerung der Trübung um 69 %. Die Konzentration von AFS im Ablauf des 
P 4 P 5 
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Mikrosiebes betrug in den an acht Versuchstagen durchgeführten Analysen 
jeweils weniger als 3 mg/L mit einem Minimalwert von 1,5 mg/L. Bei Konzent-
rationen von 1 mg/L müssen mindestens 20 Liter des Ablaufs filtriert werden, 
um die nach DIN 38409-2 (1987) geforderte Trockenmasse von mindesten 
20 mg AFS zu erhalten. Um den Analysenaufwand zu reduzieren, wurden für 
die weiteren Versuche routinemäßig nur noch die Trübung als Parameter zur 
Erfassung der ungelösten Substanzen (DIN EN ISO 7027, 2000) gemessen und 
stichprobenhafte Messungen von AFS durchgeführt. Die Konzentration von 
NH4-N, der pH-Wert und die Leitfähigkeit des behandelten Wassers blieben 
unbeeinflusst durch die Mikrosiebung. Auch die Konzentration der unter-
suchten Mikroorganismen änderte sich nur geringfügig.  
EC – E. coli; GC – Gesamtcoliforme Bakterien; EK – Enterokokken; SC – Somatische Coliphagen 
Abbildung 29: Mittelwerte und Standardabweichungen ausgewählter Abwasserparameter im 
Zu- und Ablauf des Mikrosiebes 
Vergleichbare Ergebnisse lieferte eine Studie von Persson et al. (2006) zur 
Untersuchung der Reinigungsleistung von Mikrosieben im Ablauf von Schwe-
bebett-Biofilmreaktoren in Bezug auf AFS. Die Studie berichtet von Ablaufkon-
zentrationen zwischen 2 und 3 mg AFS/L nach einer Mikrosiebung mit einer 
Maschenweite von 10 µm von behandeltem Abwasser mit 10 bis 15 mg AFS/L. 
Eine weitere Studie von Mattson et al. (2008) bestätigt diese Ergebnisse. 
Abläufe von Belebtschlammanlagen (8 bis 15 mg AFS/L) und Abläufe von 
Schwebebett-Biofilmreaktoren (20 bis 30 mg AFS/L) wiesen demnach nach 
einer Mikrosiebung mit Maschenweiten von 10 und 18 µm Ablaufkonzent-
rationen von 2 bis 5 mg AFS/L auf. 
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5.1.3. Reinigungsleistung des Sandfilters 
Während des Betriebs der Versuchsanlagen in Phase IIIb wurden an den beiden 
in Abbildung 30 dargestellten Probenahmestellen (P4 und P6) die Reinigungs-
leistung anhand der physikalisch-chemischen Parameter CSB, DOC, SAK254, 
NH4-N und Trübung sowie der mikrobiologischen Parameter E. coli, gesamt-
coliforme Bakterien und Enterokokken analysiert. Der Spülwasserverbrauch des 
Sandfilters belief sich auf 4 bis 5 % des Zulaufvolumenstroms. 
 
 
Abbildung 30: Probenahmestellen an der Versuchsanlage zur Abwasserbehandlung vor der 
Desinfektion, Versuchsphase IIIb 
Die Reinigungsleistung des Sandfilters bei einer Filtergeschwindigkeit von 
14 m/h war bezüglich der Mehrzahl der analysierten Abwasserparameter 
vergleichbar mit der des Mikrosiebes. Hinsichtlich der organischen Abwasser-
inhaltsstoffe (gemessen als CSB in der homogenisierten Probe) betrug die 
Reinigungsleistung durchschnittlich 23 % (Abbildung 31 und Anhang 8). Der 
Rückhalt der organischen Inhaltsstoffe durch den Sandfilter beschränkte sich 
auch hier weitgehend auf den partikulären Anteil, was sich an der Verringerung 
des gelösten organischen Kohlenstoffs von nur 3 % zeigte. Der Rückhalt des 
partikulären Anteils der Abwasserinhaltsstoffe durch die Sandfiltration zeigte 
sich auch in der Verringerung der Trübung um 72 %. Leitfähigkeit und pH-Wert 
des behandelten Wassers blieben unbeeinflusst durch die Sandfiltration. Der 
NH4-N Gehalt verringerte sich um durchschnittlich 63 %. Es konnte eine 
stärkere Verringerung der Konzentration der untersuchten Mikroorganismen als 
bei der Mikrosiebung beobachtet werden; sie blieb aber mit weniger als einer 
Größenordnung (< 1-log10) dennoch geringfügig.  
P 4 
P 6 
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EC – E. coli; GC – Gesamtcoliforme Bakterien; EK – Enterokokken; SC – Somatische Coliphagen 
Abbildung 31: Mittelwerte und Standardabweichungen ausgewählter Abwasserparameter im 
Zu- und Ablauf des Sandfilters sowie mittlere Reinigungsleistungen 
Die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Reinigungsleistung in Bezug auf 
den Rückhalt von AFS und CSB liegen geringfügig unter der durchschnittlichen 
Reinigungsleistung sechs verschiedener großtechnischer Raumfilter, die in 
einer Studie von Barjenbruch (2007) im Ablauf kommunaler Abwasser-
behandlungsanlagen in Deutschland untersucht wurden. Dies ist vermutlich auf 
die (im Trockenwetterfall) geringeren Filtergeschwindigkeiten der in dieser 
Studie untersuchten Raumfilter von etwa 7,5 m/h zurückzuführen. Barjenbruch 
beziffert die mittlere Reinigungsleistung für AFS auf 79 % und für CSB auf 
28 %. Gomez et al. (2006) berichten, in guter Übereinstimmung mit den in 
dieser Arbeit erzielten Ergebnissen, von einer Verringerung von E. coli im 
Ablauf von Belebtschlammanlagen mittels Drucksandfiltration um 34 %. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kam auch eine Studie von Abegglen et al. (2009), wobei 
sich die Konzentration von DOC um 8,3 %, die von E. coli um 38,1 % und die 
von Enterokokken um 36,6 % im Ablauf einer kommunalen Abwasserbehand-
lungsanlage (Belebtschlammverfahren) durch eine nachgeschaltete Sand-
filtration bei einer Filtergeschwindigkeit von 14 m/h verringerte. 
5.1.4. Vergleich der Abwasserbehandlungsverfahren vor der  
Desinfektion 
Während der Versuchsphase I (chemisch unterstützte mechanische Abwasser-
behandlung) konnte die anfänglich gute Reinigungsleistung der Versuchsanlage 
aufgrund massiver Biofilmbildung nicht über einen längeren Zeitraum stabil 
aufrechterhalten werden (siehe Kapitel 5.1.1). Eine Eignung des entsprechend 
behandelten Wassers zur Wasserwiederverwendung wurde demzufolge ausge-
schlossen und die erzielten Ergebnisse dieser Versuchsphase im Folgenden 
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nicht weitergehend ausgewertet. Während der Versuchsphase II wurde direkt 
der Ablauf des Nachklärbeckens der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage 
Darmstadt-Eberstadt (Belebtschlammverfahren) als Zulauf zu den Desinfek-
tionsversuchsanlagen verwendet. Die Säulen „Ablauf NKB (Phase II+III)“ in 
Abbildung 32 zeigen die Ablaufwerte im Ablauf des Nachklärbeckens sowohl 
während der Versuchsphase II als auch während der Versuchsphasen IIIa und 
IIIb. Außerdem sind die Ablaufwerte im Anschluss an die Mikrosiebung (Phase 
IIIa) und die Sandfiltration (Phase IIIb) dargestellt. 
EC – E. coli; GC – Gesamtcoliforme Bakterien; EK – Enterokokken; SC – Somatische Coliphagen 
Abbildung 32: Mittelwerte und Standardabweichungen ausgewählter Abwasserparameter im 
Ablauf der Abwasserbehandlungsverfahren vor der Desinfektion während der 
Versuchsphasen II, IIIa und IIIb  
Die gemessenen Konzentrationen des CSB und BSB5 liegen im Ablauf des Nach-
klärbeckens, verglichen mit den Durchschnittswerten aller in Deutschland 
erfassten kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen (DWA, 2011), im mittle-
ren Bereich, die von NH4-N deutlich unter dem deutschlandweiten Mittelwert. 
Die Differenz der Konzentrationen der Indikatororganismen E. coli und gesamt-
coliforme Bakterien beträgt zwischen dem Zulauf des Belebungsbeckens 
(Tabelle 9) und dem Ablauf der Nachklärung (Tabelle 10) rund 2 log10-Stufen. 
Dies entspricht der maximal zu erwartenden Verringerung von Bakterien durch 
das Belebtschlammverfahren (siehe Tabelle 3).  
Eine Messreihe mit Analysen in der filtrierten (0,45 µm) und in der homogeni-
sierten Ablaufprobe zeigte, dass der CSB im Ablauf der Nachklärung zu 80 % in 
gelöster Form vorlag (Messwerte siehe Anhang 9). Die nachfolgende Mikro-
siebung bzw. Sandfiltration im Ablauf des Nachklärbeckens erreichte eine 
Verringerung des CSB um rund 20 %. Außerdem wurde eine deutliche Ver-
ringerung der partikulären Abwasserinhaltsstoffe, gemessen als AFS (> 70 %) 
bzw. als Trübung (> 65 %), erzielt. Unterschiedliche Reinigungsleistungen des 
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Sandfilters im Vergleich zum Mikrosieb zeigten sich in Bezug auf NH4-N. Die 
deutlich stärkere Verringerung der NH4-N-Konzentration bei gleichzeitiger 
Verringerung der Sauerstoffkonzentration im Ablauf des Sandfilters (aber bei 
nur geringer Verringerung der DOC Konzentration) deutet auf eine gering-
fügige biologische Aktivität des Sandfilters hin. Weiterhin ist der Rückhalt von 
Indikatorbakterien durch die Sandfiltration (Verringerung gegenüber Ablauf 
NKB um 40 bis 62 %, Abbildung 31) etwas höher als durch die Mikrosiebung 
(Verringerung gegenüber Ablauf NKB um 4 bis 16 %, Abbildung 29). Der 
Filtrationswiderstand von Mikrosieben ist verglichen mit dem von Sandfiltern, 
aufgrund der geringen Dicke und einheitlichen Porengröße des Filtermediums, 
geringer. Dies spiegelt sich im Energieverbrauch wider, der bei großtechnischen 
Sandfiltern im Ablauf kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen mit 22 bis 
55 Wh/m³ (Müller et al., 1999, Haberkern et al., 2008, Miehe et al., 2011) 
deutlich höher als der von großtechnischen Mikrosieben mit 9 bis 24 Wh/m³ 
(Roth, 1991, Müller et al., 1999, Miehe et al., 2011) ist. Der Spülwasser-
verbrauch großtechnischer Sandfilter im Ablauf kommunaler Abwasser-
behandlungsanlagen liegt mit durchschnittlich 9 % des Zulaufwasservolumen-
stroms (Barjenbruch, 2007) ebenfalls deutlich über dem von Mikrosieben (mit 
10 µm Maschenweite) im halbtechnischen Maßstab mit durchschnittlich 2 % 
des Zulaufvolumenstroms (Miehe et al., 2011). 
5.2. Desinfektion des behandelten Abwassers 
Die Gliederung der folgenden vier Kapitel ist jeweils identisch aufgebaut und 
beschreibt die Versuchsergebnisse in der Reihenfolge der in Tabelle 7 erläuter-
ten Untersuchungsschwerpunkte: 
(1) Inaktivierung von Krankheitserregern 
(2) Mikrobiologische Stabilität 
(3) Umweltauswirkungen 
(4) Kosteneffizienz und Praktikabilität 
Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Desinfektionsverfahren zur Inaktivierung 
von Krankheitserregern (1) wird in der vorliegenden Arbeit, anhand der in 
Kapitel 4.1 beschriebenen Versuchsphasen, in erster Linie anhand der Indi-
katororganismen E. coli beurteilt. Näheres zur Auswahl der zusätzlich unter-
suchten Indikatororganismen findet sich in Kapitel 4.4.2. 
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Basierend auf den in Kapitel 2.3.3 beschriebenen Grundlagen zur mikrobio-
logischen Stabilität (2) des behandelten Wassers wurde eine gesonderte 
Versuchsphase zur Ermittlung der mikrobiologischen Stabilität, sowohl des 
Ablaufs jeder einzelnen Desinfektionsanlage als auch einer nicht desinfizierten 
Ablaufprobe, durchgeführt. Die Auswahl der mikrobiologischen Leitparameter 
ist in Kapitel 4.4.2 erläutert. 
Die Auswirkungen der Desinfektionsverfahren auf die Umwelt (3) wurden, in 
Anlehnung an die in Kapitel 2.3.4 beschriebenen umweltrelevanten Reaktionen 
der Desinfektionsmittel mit Wasserinhaltsstoffen, primär anhand der Toxizität 
des behandelten Wassers analysiert. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der 
DNP-Analysen der einzelnen Desinfektionsverfahren dargestellt. Weitere 
Auswirkungen auf Wasserinhaltsstoffe, die mit Hilfe der eingesetzten Desinfek-
tionsverfahren verursacht werden können, werden ebenfalls unter diesem 
Untersuchungsschwerpunkt (3) in Bezug auf die Verringerung der Konzentra-
tion ausgewählter anthropogener Spurenstoffe dargestellt. Basierend auf den in 
Kapitel 2.2 beschriebenen möglichen Auswirkungen, die die Anwendung der 
Desinfektionsverfahren auf die Abwasserinhaltsstoffe haben können, wurden 
zusätzlich im Ablauf der Desinfektionsverfahren mit oxidativ wirksamen 
Substanzen (Chlor, Chlordioxid und Ozon) die Konzentrationsveränderungen 
der organischen Summenparameter CSB, DOC und SAK254 untersucht. Außer-
dem wurden die Auswirkungen der genannten Desinfektionsverfahren auf den 
pH-Wert, die Leitfähigkeit sowie die Auswirkungen der Chlorelektrolyse auf die 
Ammoniumkonzentration des behandelten Wassers analysiert. 
Der Untersuchungsschwerpunkt (4) beinhaltet neben der Betrachtung der 
Kosteneffizienz auch eine Energiebedarfsbetrachtung; beide Betrachtungen 
basieren auf Literaturdaten (siehe Kapitel 4.5.2). Die Breite der Datengrund-
lage fällt, je nach Verbreitung des Verfahrens im großtechnischen Einsatz 
(siehe Kapitel 2.2), sehr unterschiedlich aus. Zusätzlich wurde der Energiebe-
darf der im Rahmen dieser Arbeit konzeptionierten und betriebenen Versuchs-
anlagen (als Summe des Energiebedarfs aller Bauelemente der jeweiligen 
Desinfektionsanlage) gemessen, der jedoch aufgrund der besonderen Randbe-
dingungen der Versuchsanlagen nicht repräsentativ für großtechnische Anlagen 
ist. In Kapitel 5.2.5 sind diese Ergebnisse des Vergleichs des Energiebedarfs der 
Versuchsanlagen den Ergebnissen der Literaturdaten gegenübergestellt. Dar-
über hinaus werden unter dem Untersuchungsschwerpunkt (4) Sicherheits-
aspekte sowie weitere Aspekte, die für die Planung und den Betrieb der vier 
verschiedenen Desinfektionsverfahren relevant sind, erläutert. Hierzu zählen 
Möglichkeiten einer optimierten Mess- und Steuerungsstrategie, Betriebssicher-
heit der Anlagen sowie hydraulische Gesichtspunkte der Reaktionsbehälter.  
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5.2.1. Chlorelektrolyse 
Inaktivierung von Krankheitserregern mittels Chlorelektrolyse 
Die Versuchsergebnisse zur Verringerung der Konzentration von E. coli mittels 
Chlorelektrolyse, die während der Versuchsphasen II, IIIa und IIIb erzielt 
wurden, sind in Abbildung 33 in Abhängigkeit der gemessenen Konzentration 
von Restdesinfektionsmitteln, nach abgeschlossener Reaktionszeit von 25 
Minuten, aufgetragen. Der Chlorelektrolysereaktor wurde kontinuierlich mit 
einer Stromstärke von 10 A (entsprechend einer eingetragenen Ladung von 
11,43 mAh je Liter behandeltes Wasser bzw. einer Stromdichte bezogen auf die 
effektive Anodenoberfläche von 286 mA/cm²) betrieben. Der behandelte 
Wasservolumenstrom betrug 0,875 m³/h. Entsprechend der durchgeführten 
Versuche zur Bestimmung des Massenstroms, des unter diesen Bedingungen 
erzeugten Chlorgases, kann von einer maximalen Dosis von 14,1 mg/L ausge-
gangen werden (bei neuer Membran und neuen Elektroden). Bei dem hier 
angewandten Prozess der Desinfektion mittels Chlorelektrolyse spielte Chlor 
die dominierende Rolle (vergleiche auch Schmalz et al., 2009 und Kapitel 
2.2.2). Daher entsprechen die Restdesinfektionsmittelkonzentrationen, angege-
ben als ECO, näherungsweise der Gesamtchlorkonzentration. Die Konzentra-
tion von freiem Chlor war in 53 % der Analysen ≤ 0,03 mg/L. Durchschnittlich 
betrug der Anteil von freiem Chlor am Gesamtchlor 18,5 %, wobei während der 
Phase II, durch die deutlich höheren Ammoniumkonzentrationen und der 
dadurch erhöhten Chloraminbildung, der Anteil bei nur 7 % lag. Laut Koby-
linski und Bhandari (2010) müssen zur Knickpunktchlorung von behandeltem 
Abwasser, welches 1 mg NH4-N/L enthält, durchschnittlich 10 mg Cl2/L dosiert 
werden, um eine messbare Konzentration von freiem Chlor im behandelten 
Wasser zu erreichen. Der pH-Wert des behandelten Wassers lag während der 
Versuchsphasen II, IIIa und IIIb zwischen 7,1 und 7,3. Demzufolge kann nach 
Abbildung 6 davon ausgegangen werden, dass 70 bis 75 % des produzierten 
freien Chlors im behandelten Abwasser als hypochlorige Säure vorlag. 
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  BG – Bestimmungsgrenze 
Abbildung 33: Inaktivierung von E. coli mittels Chlorelektrolyse, Messwerte und Modellergeb-
nisse (nach Selleck-Collins (Collins et al., 1971, in: Kobylinski und Bhandari, 
2010)) 
Mit steigender Restdesinfektionsmittelkonzentration erhöhte sich die Desinfek-
tionswirkung. Ab einer Restdesinfektionsmittelkonzentration von 1,5 mg/L ECO 
bzw. Gesamtchlor nach abgeschlossener Reaktionszeit war die Inaktivierung 
von E. coli ≥ 4 log10-Stufen und ab einer Restdesinfektionsmittelkonzentration 
von 2 mg/L ECO lag die E. coli Konzentration unter der Bestimmungsgrenze 
von 1 MPN/100 mL. In der Literatur finden sich nur wenige Studien, in denen 
Untersuchungsergebnisse mit elektrolytisch hergestellten Desinfektionsmitteln 
zur Wasserbehandlung beschrieben sind. In einer Studie von Venczel et al. 
(2004) wurde im Laborversuch einer gepufferten Wasserlösung ohne chlorzeh-
rende Inhaltsstoffe, die mit unterschiedlichen Mikroorganismen beimpft wurde, 
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ein elektrolytisch hergestelltes Desinfektionsmittel (Aufbau und Betrieb der 
Elektrolysezelle vergleichbar mit der in dieser Arbeit verwendeten Anlage) 
zudosiert. Bei einem eingestellten pH-Wert von 6 und 8 waren Restdesinfek-
tionsmittelkonzentrationen von 1 und 2 mg ECO/L erforderlich, um eine 
Verringerung der E. coli-Konzentration um 4 log10-Stufen zu erreichen. Bei 
einem ähnlichen Versuchsaufbau zeigten Casteel et al. (2000) in einer gepuf-
ferten Wasserlösung mit einem pH-Wert von 7, dass bei Restdesinfektions-
mittelkonzentrationen von 1,3 mg ECO/L nach 30-minütiger Kontaktzeit eine 
Inaktivierung von E. coli um mehr als 5 log10-Stufen erreicht wurde. Obwohl 
das in der vorliegenden Arbeit behandelte Wasser chlorzehrende Substanzen 
enthielt, ist der Desinfektionserfolg vergleichbar mit dem in den beiden vorge-
stellten Studien. Vergleicht man die in dieser Untersuchung erzielten log10-
Reduktionen mit denen nach dem Selleck-Collins-Modell (Collins et al., 1971, 
in: Kobylinski und Bhandari, 2010) für die Desinfektion von behandeltem 
Abwasser theoretisch errechneten, nach: 
Nt = N0(1+0,23·C·t)
-3 
mit:  
Nt= Anzahl der Mikroorganismen zum Zeitpunkt t  
N0 = Anzahl der Mikroorganismen zum Zeitpunkt t = 0 
C = Konzentration des Restdesinfektionsmittels als Gesamtchlor (hier: ECO) (mg/L) 
t = Kontaktzeit (min), hier 25 min 
zeigt sich ein etwas besserer Desinfektionserfolg als der nach dem Modell 
errechnete. Bei einer Restkonzentration von ECO von 2 mg/L ergäbe sich eine 
theoretische log10-Reduktion von 3,2 gegenüber einer 4 log10-Reduktion, wie 
sie durch die Chlorelektrolyse erzielt wurde (siehe Abbildung 33). Dies kann 
ein Hinweis auf die Desinfektionswirkung weiterer elektrochemisch gebildeter 
Oxidationsmittel, außer Chlorgas, sein. 
Die Menge an erzeugten ECO nahm mit der Alterung der Elektroden deutlich 
ab. Dies zeigte sich unter anderem an den Messergebnissen hinsichtlich der 
Inaktivierungseffektivität gegenüber E. coli von Phase IIIb (siehe Abbildung 34).  
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Abbildung 34: Mittlere Zu- und Ablaufwerte bei der Desinfektion mittels Chlorelektrolyse 
Bei gleicher Anlagenbetriebsweise und vergleichbarer Wasserqualität wie in 
Phase IIIa, wurden geringere Konzentrationen an Restdesinfektionsmitteln und 
eine niedrigere Desinfektionswirkung gemessen. Die Versuchsphasen II und IIIa 
wurden in sehr kurzem zeitlichem Abstand durchgeführt, sodass bei deren 
Vergleich der Einfluss der Materialalterung vernachlässigbar ist. Die Abwasser-
charakteristik im Zulauf zu den Desinfektionsanlagen wies hinsichtlich der 
Parameter CSB, DOC und SAK254 in Phase IIIa, trotz weitergehender Abwasser-
behandlung nur geringfügige Unterschiede zu den in Phase II gemessenen 
Werten auf (vergleiche Kapitel 4.6 und 5.1.2). Bei gleicher Anlagenbetriebs-
weise ließen sich bei Versuchsphase II vergleichbare Mengen an Restdesinfek-
tionsmitteln, gemessen als ECO/Gesamtchlor, nachweisen. Bei einer Wieder-
holung von Versuchsphase II mit Elektroden, die bereits sechs Monate im 
Betrieb waren, zeigten sich ähnliche Ergebnisse wie in Phase IIIb, weshalb 
davon auszugehen ist, dass der Einfluss der Elektrodenalterung auf den Desin-
fektionserfolg höher ist als die Wasserqualitätsunterschiede zwischen den 
Phasen II, IIa und IIIb. 
Neben der Desinfektionswirkung gegenüber E. coli, wurde auch die gegenüber 
gesamtcoliformen Bakterien, Enterokokken und somatischen Coliphagen im 
Laufe der verschiedenen Versuchsphasen untersucht. Die Grundgesamtheit der 
in Abbildung 35 dargestellten Messergebnisse ist auf die Versuchstage (n=16) 
der Versuchsphasen II bis IIIb reduziert, bei denen im Ablauf der Chlorelektro-
lyse alle vier genannten Indikatororganismen zeitgleich gemessen wurden. Die 
Inaktivierung gegenüber E. coli und gesamtcoliformen Bakterien war mit einem 
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Mittelwert von 4,1 und 4,5 log10-Stufen um mehr als eine log-Stufe höher als 
die gegenüber Enterokokken von 3,0 log10-Stufen. Die Desinfektionswirkung 
gegenüber somatischen Coliphagen war mit einer mittleren Inaktivierung von 
2,0 log10-Stufen am geringsten. Die mittleren Zulaufkonzentrationen lagen für 
alle vier Indikatororganismen zwischen 104 und 105 MPN/100 mL bzw. 
PFU/100 mL. Abbildung 35 zeigt eine statistische Auswertung der gemessenen 
log10-Reduzierungen für die vier unterschiedlichen Indikatororganismen. Der 
Anteil der Proben mit Messwerten unterhalb der Bestimmungsgrenze lag für 
gesamtcoliforme Bakterien bei 6 %, für E. coli bei 38 %, für Enterokokken bei 
6 % und für somatische Coliphagen bei 88 %. Ähnliche Ergebnisse werden auch 
in einer Studie von Alcalde et al. (2012) vorgestellt. Hier wurde nach einer 
weitergehenden Behandlung des Ablaufes einer kommunalen Abwasserbe-
handlungsanlage (Belebtschlammverfahren) mittels Fällungs- und Flockungs-
mittel, Sedimentation, Sandfiltration und anschließender Chlorung mit 
8 mg/L Cl2 (dosiert als Natriumhypochlorit) eine Verringerung der Konzentra-
tion von fäkalcoliformen Bakterien (im Wesentlichen E. coli) um 3,4 log10-
Stufen, der von Enterokokken um 2,5 log10-Stufen und der von somatischen 
Coliphagen um 0,9 log10-Stufen erzielt. Diese Ergebnisse lassen sich dadurch 
erklären, dass somatische Coliphagen eine höhere Resistenz gegenüber chlor-
basierten Desinfektionsmitteln aufweisen als E. coli und Enterokokken (Ashbolt 
et al., 2001). 
 
 * 88 % der Ergebnisse: Reduktion ≥ N0 
Abbildung 35: Inaktivierung ausgewählter Indikatororganismen mittels Chlorelektrolyse 
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Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach Chlorelektrolyse 
Bei der Versuchsreihe zur Untersuchung der mikrobiologischen Stabilität des 
behandelten Wassers wurde aus technischen Gründen, stellvertretend für die 
Chlorung mittels Chlorelektrolyse, Natriumhypochlorit (NaOCl) mit einer Dosis 
von 12,5 mg Cl2/L hinzugegeben. Der Restchlorgehalt lag mit Gesamtchlor von 
0,61 mg/L und freiem Chlor unter der Bestimmungsgrenze (0,03 mg/L) im 
Bereich der mittleren Restchlorkonzentrationen der Chlorelektrolyseversuchs-
reihen. Demzufolge wird von einer guten Vergleichbarkeit der erzielten Ergeb-
nisse ausgegangen. Nach der Natriumhypochloritdosierung und 25-minütiger 
Reaktionszeit verringerte sich die Konzentration von gesamtcoliformen Bakte-
rien und E. coli um 4,2 log10-Stufen, die der Koloniezahlen bei 22 °C und bei 
36 °C um 2,6 und 2,8 log10-Stufen und die der Bakterien P. aeruginosa um mehr 
als 3,1 log10-Stufen (bis unter die Bestimmungsgrenze von 1 MPN/100 mL). 
Bereits nach 24-stündiger Stagnation bei 25 °C im Dunkeln konnte ein Anstieg 
der Koloniezahlen festgestellt werden (Abbildung 36). Nach weiteren fünf 
Tagen war die Koloniezahl in der desinfizierten Probe höher als in der nicht 
desinfizierten Abwasserprobe. Die Ursache hierfür liegt vermutlich in einer 
Erhöhung der Bioverfügbarkeit der organischen Substanzen durch die Chlorung 
(Wricke et al., 2002, Batté et al., 2003, Weinrich et al., 2010, Thayanukul, 
2013). Erst am letzten Probenahmetag, nach 14-tägiger Stagnation, konnte 
eine leichte Abnahme der Koloniezahlen, bei der mit NaOCl behandelten Probe, 
beobachtet werden. Die Anzahl der gesamtcoliformen Bakterien nahm ebenfalls 
in der mit NaOCl behandelten Probe im Verlauf der Stagnationszeit zu und war 
nach 14 Tagen höher als in der nicht desinfizierten Abwasserprobe. Eine 
Zunahme der Konzentration von E. coli und P. aeruginosa konnte nicht beo-
bachtet werden. Die Konzentration von freiem Chlor war bereits direkt nach 
30-minütiger Reaktionszeit mit NaOCl unter der Bestimmungsgrenze. Gesamt-
chlor nahm von 0,61 mg/L nach abgeschlossener Reaktionszeit kontinuierlich 
ab und konnte nach 6-tägiger Stagnation noch mit 0,05 mg/L nachgewiesen 
werden. Der Gehalt an DOC und CSB verringerte sich in der stagnierenden 
Probe nach 14 Tagen um 5 und um 12 %. Der SAK254 verringerte sich um 22 %. 
Die vollständigen Messdaten dieser Versuchsreihe sind in Anhang 10 zusam-
mengestellt.  
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Abbildung 36: Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach Chlorelektrolyse 
(oben) und in der nicht desinfizierten Ablaufprobe (unten) 
Auch eine Studie von Zhang und DiGiano (2002) zur mikrobiologischen 
Stabilität in Trinkwasserverteilungsnetzen stellte einen Anstieg der Bakterien-
zahl mit ansteigender Stagnationszeit und abnehmender Restdesinfektions-
mittelkonzentration fest. Zhang und DiGiano (2002) leiten daraus die Notwen-
digkeit der Aufrechterhaltung ausreichender Restdesinfektionsmittelkonzentra-
tionen im Verteilungsnetz zur Verhinderung einer Wiederverkeimung ab. 
Hambsch (2009) empfiehlt hingegen, das Wiederverkeimungspotential durch 
eine Verringerung der Konzentration des mikrobiell leicht verfügbaren Kohlen-
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stoffs während der Trinkwasseraufbereitung zu verringern, sodass es auch bei 
fehlenden Restdesinfektionsmittelgehalten im behandelten Wasser nicht zu 
einer Wiederverkeimung kommt. Die Übertragbarkeit dieser Empfehlungen für 
die Wasserwiederverwendung sollte in zukünftigen Forschungsvorhaben 
untersucht werden. In Übereinstimmung mit den in der vorliegenden Arbeit 
erzielten Ergebnissen, nahm bei abnehmender Restdesinfektionsmittelkonzent-
ration die Bakterienanzahl im Verteilungsnetz großtechnischer Wasserwieder-
verwendungssysteme mit zunehmendem Abstand zur Aufbereitungsanlage zu 
(Jjemba et al., 2010b, Thayanukul et al., 2013). Bei einer Studie von Jjemba et 
al. (2010b) zur mikrobiologischen Stabilität in Speichern und Verteilungs-
netzen von Anlagen zur Wasserwiederverwendung zeigte sich, dass die 
Chlordosierung zu einem Anstieg der AOC- und BDOC-Konzentrationen im 
behandelten Wasser führte, welche mit einem erhöhten Wiederverkeimungs-
potential in Zusammenhang gebracht werden konnte. Die Häufigkeit, mit der 
gesamtcoliforme Bakterien und Pseudomonas spp. in Wasserwiederverwen-
dungssystemen identifiziert werden konnte, nahm mit steigender AOC-Kon-
zentration zu.  
Umweltauswirkungen der Chlorelektrolyse 
Im Ablauf der Chlorelektrolyseanlage konnte sowohl das Desinfektionsneben-
produkt Trihalogenmethan (THM) als auch eine deutliche Erhöhung der 
Parameter AOX und Toxizität, gemessen als Hemmung der Lichtemission der 
Leuchtbakterien V. fischeri, festgestellt werden. In Abbildung 37 ist die Kon-
zentration von THM und AOX im Ablauf der Chlorelektrolyse in Abhängigkeit 
des DOC-Gehaltes des behandelten Wassers dargestellt. Die Chlorelektro-
lyseanlage wurde durchgehend mit einer Stromstärke von 10 A (entsprechend 
einer eingetragenen Ladung von 11,43 mAh je Liter behandeltes Wasser bzw. 
einer Stromdichte bezogen auf die effektive Anodenoberfläche von 
286 mA/cm²) betrieben (siehe ersten Abschnitt diesen Kapitels). Im Zulauf zu 
den Desinfektionsanlagen konnten in keiner der untersuchten Proben THM 
nachgewiesen werden. Die mittlere Zulaufkonzentration von AOX betrug 
40 µg/L. Mit steigendem DOC-Gehalt des behandelten Wassers nahm die 
Bildung von AOX durch die Chlorelektrolyse deutlich zu.  
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Abbildung 37: Desinfektionsnebenproduktbildung nach Chlorelektrolyse 
Die THM-Konzentrationen im Ablauf der Chlorelektrolyseanlage betrugen 
durchschnittlich 48 µg/L. Laut Gallard und von Gunten (2002) entspricht die 
THM-Bildung einer Kinetik zweiter Ordnung, die abhängig ist von der DOC-
Konzentration und der Chlordosis. Wie bereits in früheren Studien berichtet 
wird (Koukouraki und Diamadopoulos, 2003, Yang et al., 2005, Metamoros et 
al., 2007), macht Trichlormethan (Chloroform) hierbei mit einem Anteil von 
89 % den wesentlichen Bestandteil der gemessenen THM aus (vollständige 
Daten siehe Anhang 11). Von einer ähnlichen Abwasserzusammensetzung wie 
in der vorliegenden Arbeit (CSB: 33,5 mg/L und NH4-N: 0,2 mg/L) wird auch 
in einer Studie von Matamoros et al. (2007) vom Ablauf einer kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlage in Lloret de Mar in Spanien berichtet. Eine 
Chlorung dieser Abläufe mit einer Dosis von 14 bis 16 mg Cl2/L führte zu THM-
Konzentrationen von durchschnittlich 55 µg/L. Die Chlorung von Abläufen 
kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen ohne Nitrifikation und NH4-N-
Ablaufkonzentrationen von 18 bis 29 mg/L führte hingegen zu deutlich gerin-
gerer THM-Bildung. Die Chloraminbildung bei höheren NH4-N-Konzentrationen 
im behandelten Wasser bzw. einer unvollständigen Oxidation der gebildeten 
Chloramine (Gewichtsverhältnis von Cl2 zu NH4-N < 7,5 (Wricke, 2011)) 
wurde hierbei für die geringeren THM-Konzentrationen im Ablauf verantwort-
lich gemacht (Metamoros et al., 2007). Auch Forschungsergebnisse von Wang 
et al. (2007) weisen darauf hin, dass bei steigendem NH4-N-Gehalt des behan-
delten Abwassers die Bildung toxischer DNP bei der Chlorung verringert wird. 
Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass als Folge der Chloramin-
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bildung NDMA entstehen kann (Huitric et al., 2006), welches eine vielfach 
höhere Kanzerogenität als THM aufweist (siehe Kapitel 2.2.2).  
Bei Untersuchungen von Haaken et al. (2010) führte die Anwendung der 
elektrochemischen Desinfektion (in dieser Studie wurde die natürliche Salz-
matrix des zu behandelnden Wassers zur In-situ-Erzeugung der Desinfektions-
mittel genutzt) ebenfalls zu einer Zunahme der AOX-Konzentrationen im 
behandelten Wasser. Die Erhöhung der Ausgangskonzentration von durch-
schnittlich 25 µg/L auf AOX-Konzentrationen im Ablauf von 103 bis 112 µg/L 
wurde hier, als Folge unerwünschter Nebenreaktionen des elektrochemisch 
gebildeten freien Chlors mit den organischen Abwasserinhaltsstoffen, beobach-
tet (Haaken et al., 2010). 
Die Toxizitätsanalyse des behandelten Wassers ergab für den Großteil der 
Proben einen deutlichen Toxizitätsanstieg. In Abbildung 38 ist die Darstellung 
der Versuchsergebnisse nach DIN EN ISO 11348-3 (2009) aufgetragen, bei der 
die Verdünnungsstufe bestimmt wird, ab der die Leuchtwirkung der Bakterien 
V. fischeri um weniger als 20 % gehemmt wird. 
 
Abbildung 38: Veränderung der Toxizität des behandelten Wassers im Zulauf zu und im 
Ablauf der Chlorelektrolyse 
Die Ursache der Toxizitätserhöhung ist zum einen in der Toxizität der Rest-
desinfektionsmittel und zum anderen in der Toxizität der gebildeten DNP zu 
suchen. Studien von Wang et al. (2007) und Watson et al. (2012) stellten fest, 
dass behandeltes Abwasser nach einer Chlorung auch nach anschließender 
Entchlorung noch eine höhere Toxizität aufweist als das behandelte Abwasser 
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vor der Chlorung (die eingesetzten Entchlorungschemikalien konnten als 
Ursache der Toxizitätserhöhung ausgeschlossen werden). Weiterhin berichten 
Wang et al. (2007), dass die Toxizität des behandelten Abwassers mit steigen-
der DOC-Konzentration zunahm, was ebenfalls ein Hinweis auf DNP als Mit-
verursacher der Toxizitätserhöhung im behandelten Wasser ist.  
Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchung hinsichtlich der Verringerung 
der Konzentration ausgewählter anthropogener Spurenstoffe, als Folge des 
Einsatzes der Chlorelektrolyse an zwei verschiedenen Versuchstagen mit einer 
eingetragenen Ladung von 11,4 mAh/L (Stromdichte von 286 mA/m²), zeigten, 
dass die Konzentrationen des Röntgenkontrastmittels Amdotrizoesäure 
(3,3 µg/L), des Antibiotikums Sulfamethoxazol (0,6 µg/L) und des Antiepilep-
tikums Carbamazepin (von 2,9 auf 2,75 µg/L) nicht bzw. kaum verringert 
wurden (vollständige Ergebnisse siehe Anhang 12). Die Konzentration des 
Schmerzmittels Diclofenac hingegen wurde um durchschnittlich 61 % (von 1,7 
auf 0,8 µg/L) verringert und die Konzentration des Steroidhormons Estron lag 
an beiden Versuchstagen im Ablauf der Chlorelektrolyseanlage unter der 
Bestimmungsgrenze von 5 ng/L. Deborde und von Gunten (2008) beschreiben, 
dass zahlreiche anthropogene Spurenstoffe in Abläufen kommunaler Abwasser-
behandlungsanlagen durch die Chlordesinfektion, in Abhängigkeit der Reaktivi-
tät ihrer funktionellen Gruppen gegenüber Chlor, in weniger reaktive Produkte 
transformiert werden können. In Übereinstimmung mit den in der vorliegenden 
Arbeit erzielten Ergebnissen, steht Diclofenac laut Snyder et al. (2007) bei-
spielhaft für polyzyklische aromatische Kohlenstoffe (PAK) mit einer hohen 
Reaktivität gegenüber Chlor und dementsprechend hoher zu erwartender 
Konzentrationsverringerungen durch die Chlorung. Darüber hinaus wird für 
phenolische Steroide wie Estron berichtet, dass diese durch Chlor oxidiert 
werden können (Snyder et al., 2007, Lee und von Gunten, 2010). Abweichend 
von den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung, konnte in einer Studie 
von Lee und von Gunten (2010) die Konzentration von Sulfamethoxazol durch 
Chlor um über 90 % verringert werden, die von Carbamazepin allerdings nur 
um weniger als 5 %. Auch Li und Zhang (2011) berichten von einer Konzentra-
tionsverringerung von Sulfamethoxazol um 27 % durch Chlorung im Ablauf 
einer Abwasserbehandlungsanlage. 
Die Messung der organischen Wasserinhaltsstoffe (gemessen als CSB, DOC und 
SAK254) im Zu- und Ablauf der Chlorelektrolyseanlage ergab lediglich für den 
Summenparameter SAK254 eine Veränderung um mehr als 5 %. Während der 
Versuchsphasen II bis IIIb zeigte sich eine Verringerung des SAK254 durch die 
Chlorelektrolyse von durchschnittlich 8,3 %. Gallard und von Gunten (2002) 
führen die bei der Chlorung beobachtete Abnahme der UV254-Absorption bei 
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gleichzeitiger Bildung von THM auf eine Substitution aktivierter aromatischer 
Strukturelemente zurück. Die Konzentration von NH4-N verringerte sich 
während der Versuchsphasen II bis IIIb um durchschnittlich 23,3 %. Die dabei 
entstandenen Chloramine konnten als gebundenes Chlor nachgewiesen wer-
den. Eine Veränderung des pH-Wertes und der elektrischen Leitfähigkeit, durch 
die mögliche Reduktion des eingetragenen Chlors zu Chlorid, konnte nicht 
beobachtet werden (durchschnittliche Veränderungen < 2 %).  
Kosteneffizienz und Praktikabilität der Chlorelektrolyse 
Großtechnische Anlagen zur Desinfektion behandelten Abwassers mittels 
elektrolytisch hergestellten Chlorgases existieren bislang nicht. Als Kostenver-
gleichskenngrößen wurden die Daten von Anlagen herangezogen, die mit fast 
identischer Verfahrenstechnik eine Desinfektion von behandeltem Abwasser 
mittels elektrolytisch hergestellten Natriumhypochlorits durchführen. Nach 
Elefritz (2000) und Gillette et al. (2003) belaufen sich die Betriebskosten auf 
0,02 bis 0,03 €/m³ (Leong et al., 2008). Die Daten von Elefritz beziehen sich 
auf eine Natriumhypochloritdosis von 10 mg/L (gemessen als Cl2). Lazarova 
(2004) gibt unterschiedliche Kostenanteile für eine Hochrechnung der Be-
triebskosten auf die Gesamtkosten, bezogen auf das Volumen an behandeltem 
Abwasser, für verschiedene Desinfektionsanlagen an. Bei der Chlorung machen 
die Betriebskosten einen Anteil von 60 % aus. Unter Annahme der Übertrag-
barkeit (die Betriebsmittelkosten für die Chlorelektrolyseanlage sind zwar 
geringer, dafür sind die Strom- und Wartungskosten höher als für Chlorgasan-
lagen, sodass der Betriebskostenanteil an den Gesamtkosten etwa gleich ist 
(Gillette et al., 2003)), folgen daraus Gesamtkosten für das hier betrachtete 
Chlorelektrolyseverfahren von 0,03 bis 0,05 €/m³. 
Auch zur Ermittlung von Kenngrößen zum Energiebedarf wird auf Daten 
großtechnischer Anlagen zurückgegriffen, die eine Wasserdesinfektion mittels 
elektrolytisch hergestellten Natriumhypochlorits, statt direkt mit Chlorgas, 
durchführen. Nach Gillette et al. (2003) und Salveson und McKay (2012) 
beläuft sich der Energiebedarf zur On-site-Herstellung von Natriumhypochlorit 
bei einer Dosis von 10 mg/L (gemessen als Cl2) auf 0,03 bis 0,07 kWh/m³.  
Chlorgas ist ein Gefahrstoff, der reizend auf die Augen und Atmungsorgane 
wirkt. Bei längerem Einatmen großer Mengen kann infolge eines Lungenödems 
der Tod eintreten. Flüssiges Chlor wirkt auf die Haut stark ätzend. Chlor wirkt 
brandfördernd und reagiert mit Feuchtigkeit in der Luft unter Bildung von 
Salzsäure, die starke Korrosionen auslösen kann (DGUV, 1997). Bei Chlor-
elektrolyseanlagen entfallen der Transport und die Lagerung von Gefahrstoffen. 
Bei der elektrolytischen Chlorgasproduktion entsteht jedoch Wasserstoff, der 
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ebenfalls zu den Gefahrstoffen zählt, da er hochentzündlich ist und in Verbin-
dung mit Chlor die Gefahr einer Chlorknallgasreaktion besteht. Zahlreiche 
Maßnahmen zum Unfallverhütungsschutz sind beim Betrieb einer Chlor-
elektrolyseanlage zu treffen. Der maximale Arbeitsplatzgrenzwert liegt für 
Chlorgas bei 1,5 mg/m³ (TRGS 900, BMAS, 2006). Als notwendige Sicher-
heitsmaßnahmen sind laut BGV D5 (DGUV, 1997) beispielsweise Belüftungs-
vorrichtungen, Gaswarnanlage mit Warnblinkleuchte und Signalhupe, Strö-
mungssensoren mit automatischer Abschaltvorrichtung und feuerhemmende 
Trennung zu anderen Räumen aufgeführt. Bei einer Einleitung des behandelten 
Wassers in Oberflächengewässer ist gegebenenfalls eine Entchlorungsanlage 
vorzusehen. Diese Sicherheitseinrichtungen müssen in regelmäßigen Abständen 
gewartet werden (vor allem Gas- und Strömungssensoren) und erhöhen 
insgesamt die Kapital- und Betriebskosten deutlich (in oben genannten Ge-
samtkosten berücksichtigt). 
Der Anlagenbetrieb kann mit Hilfe entsprechender Mess- und Steuereinrichtun-
gen weitgehend automatisiert werden. Zuverlässige Kontroll- und Über-
wachungsinstrumente (siehe Kapitel 4.3.1) gewährleisten eine hohe Betriebs-
sicherheit. Der Betrieb erfordert eine regelmäßige Wartung und einen Aus-
tausch der Verschleißteile (Membran: halbjährlich, Kathoden: jährlich). Be-
triebsmittel (im Wesentlichen Kochsalz) müssen in regelmäßigen Zeitabständen 
nachgefüllt werden. Die Anfahrphase bis zu einem stabilen Betrieb bei voller 
Desinfektionsleistung beträgt für die Chlorelektrolyseanlage mindestens eine 
Woche. Das Eintragssystem des Chlorgases in das zu behandelnde Wasser 
besteht aus einem Flüssigkeitsstrahlventilator, bei dem der Injektor empfindlich 
gegenüber Partikeln mit einem Durchmesser größer als 1 mm ist. Eine vorge-
schaltete Feinsiebung oder Sandfiltration, zumindest des Teilstroms, der durch 
den Flüssigkeitsstrahlventilator geführt wird, ist unerlässlich. Nachdem die 
Chlorelektrolyseanlage ihre volle Desinfektionsleistung erreicht hatte, traten bei 
der vorliegenden Untersuchung keine nennenswerten Betriebsstörungen auf, 
sodass ein stabiler Anlagenbetrieb durchgängig möglich war. 
5.2.2. Chlordioxiddosierung 
Inaktivierung von Krankheitserregern mittels Chlordioxiddosierung 
Die Versuchsergebnisse zur Verringerung der Konzentration von E. coli mittels 
Chlordioxiddosierung, die während der Versuchsphasen II, IIIa und IIIb erzielt 
wurden, sind in Abbildung 39 in Abhängigkeit der gemessenen Konzentration 
von Restchlordioxid, nach abgeschlossener Reaktionszeit von 25 Minuten, 
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sowohl als log10-Reduktion von E. coli (oben), als auch als E. coli-Konzentration 
vor und nach der Chlordioxiddosierung (unten) aufgetragen. 
 
 
  BG – Bestimmungsgrenze 
Abbildung 39:  Inaktivierung von E. coli mittels Chlordioxiddosierung in Abhängigkeit der 
Restchlordioxidkonzentration 
Mit steigender Restdesinfektionsmittelkonzentration erhöhte sich die Desinfek-
tionswirkung. Eine eindeutige, mathematisch beschreibbare Dosis-Wirkungs-
kurve ist den hier dargestellten Daten, aufgrund der instationären Charakteris-
tik der Wasserzusammensetzung, nicht zuzuordnen. Die Unterschiede in der 
Abwasserzusammensetzung im Zulauf zu den Desinfektionsanlagen zwischen 
den Versuchsphasen II, IIIa und IIIb lassen keine klare Abgrenzung in der 
Desinfektionseffektivität in Bezug zur Art der vorhergehenden Abwasser-
behandlung erkennen. Ab einer Restchlordioxidkonzentration von 0,2 mg/L 
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betrug die Inaktivierung von E. coli mindestens 3 log10-Stufen. Ab einer Rest-
chlordioxidkonzentration von 0,4 mg/L bzw. ab einer Chlordioxiddosis von 
4 mg/L lag die E. coli-Konzentration unter der Bestimmungsgrenze von 
1 MPN/100 mL (Abbildung 40). In einer Studie von de Luca et al. (2008) 
wurde der Ablauf einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage, mit mittle-
ren CSB-Konzentrationen von 40 mg/L und AFS-Konzentrationen von 15 mg/L, 
mit einer Chlordioxiddosis von 2 mg/L desinfiziert. Daraus resultierte eine 
Verringerung der E. coli-Konzentration um 1,5 log10-Stufen. Die Ergebnisse der 
E. coli-Inaktivierung in der vorliegenden Arbeit wiesen eine große Streubreite 
bei dieser Dosis auf, lagen demgegenüber jedoch um durchschnittlich 2 log10-
Stufen höher. Dies lässt sich vermutlich auf die geringeren AFS- und CSB-
Konzentrationen des im Rahmen der vorliegenden Untersuchung behandelten 
Wassers (siehe Tabelle 10, Abbildung 29 und Abbildung 31) zurückführen. 
 
 
  BG – Bestimmungsgrenze 
Abbildung 40: Inaktivierung von E. coli mittels Chlordioxiddosierung 
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Eine Dosis-Wirkungsbeziehung lässt sich unter Bedingungen, wie sie auf 
Versuchsanlagen mit realem Abwasser anzutreffen sind, nur näherungsweise 
darstellen. Im Gegensatz zu Laborbedingungen wirken hier zahlreiche variable 
Einflussparameter auf den Desinfektionsprozess ein, die zu deutlichen Abwei-
chungen des linearen Zusammenhangs zwischen log-Reduktion der Mikroorga-
nismen und dem Produkt aus Dosis/Restdesinfektionsmittelkonzentration und 
Kontaktzeit19 (siehe Kapitel 2.1.3, Abbildung 3) führen. Aus vorhergehenden 
Studien ist bekannt, dass bei der chemischen Desinfektion von Wasser mit 
geringen Konzentrationen an organischen Inhaltsstoffen bei gleicher Do-
sis/Restdesinfektionsmittelkonzentration und Reaktionszeit (gleicher Ct-
Wert/CRt-Wert) eine höhere Inaktivierung von Mikroorganismen erreicht wird 
als bei Wasser mit hohen Konzentrationen organischer Inhaltsstoffe (Swietlik et 
al., 2004). Aus diesem Grund kann die spezifische Chlordioxiddosis, bezogen 
auf die Konzentration organischer Wasserinhaltsstoffe, eine bessere Korrelation 
zur erreichten Inaktivierung von Mikroorganismen liefern. Abbildung 41 zeigt 
die Auftragung der Desinfektionswirkung der einzelnen Versuchsphasen 
getrennt voneinander, in Abhängigkeit zur jeweiligen Dosis bezogen auf den 
SAK254-Wert. Hierbei wurden für jede Phase nur Messwerte, die bei gleichen 
Wassertemperaturen (±1,5 °C) erzielt wurden, ausgewählt, sodass der Tempe-
ratureinfluss auf den Desinfektionserfolg für die jeweilige Phase gleich war. 
Eine ähnliche Auftragung der Ergebnisse der spezifischen Chlordioxiddosis, 
bezogen auf den DOC und auf die spezifische UV-Absorption (SUVA), lieferte 
ein ähnliches Bild, die Korrelation zwischen der spezifischen Dosis und der 
Inaktivierung der analysierten Indikatororganismen war hier jedoch etwas 
geringer. Die erforderliche spezifische Dosis zur Erreichung der gleichen 
Desinfektionswirkung war während der Versuchsphase II höher als die während 
der Versuchsphasen IIIa und IIIb. Die Abwasserzusammensetzung dieser 
Phasen unterschied sich von Phase II in erster Linie in einer höheren Trübung 
bzw. einem höherem Gehalt an AFS, was sich negativ auf den Desinfektions-
prozess auswirken kann. Der Temperatureinfluss scheint demgegenüber eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. 
                                         
19 Bei gleichbleibender Kontaktzeit wie in dieser Untersuchung, kann die Kontaktzeit vernachlässigt werden. 
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Abbildung 41: Inaktivierung von E. coli mittels Chlordioxid in Abhängigkeit der spezifischen 
Chlordioxiddosis 
Neben der Desinfektionswirkung gegenüber E. coli, wurde auch die gegenüber 
gesamtcoliformen Bakterien, Enterokokken und somatischen Coliphagen im 
Laufe der verschiedenen Versuchsphasen untersucht. Die Grundgesamtheit der 
in Abbildung 42 dargestellten Messergebnisse ist auf die Versuchstage (n=8) 
der Versuchsphasen II bis IIIb reduziert, bei denen im Ablauf der Chlordioxid-
dosierung alle vier genannten Indikatororganismen zeitgleich gemessen wur-
den. Die Inaktivierung gegenüber gesamtcoliformen Bakterien und E. coli war 
mit einem Mittelwert von 3,6 und 3,9 log10-Stufen rund eine Zehnerpotenz 
höher, als die gegenüber Enterokokken von 2,8 log10-Stufen. Die Desinfek-
tionswirkung gegenüber somatischen Coliphagen war mit einer mittleren 
Inaktivierung von 2,1 log10-Stufen am geringsten. Die mittleren Zulaufkonzent-
rationen lagen für alle vier Indikatororganismen im Bereich von 7 · 103 bis 
9 · 104 MPN/100 mL bzw. PFU/100 mL. Abbildung 42 zeigt eine statistische 
Auswertung der gemessenen log10-Reduzierungen für die vier unterschiedlichen 
Indikatororganismen. Der Anteil der Proben mit Messwerten unterhalb der 
Bestimmungsgrenze lag für gesamtcoliforme Bakterien bei 0 %, für E. coli bei 
13 %, für Enterokokken bei 0 % und für somatische Coliphagen bei 75 %. 
Somatische Coliphagen weisen demzufolge eine höhere Resistenz gegenüber 
Chlordioxid auf als E. coli und Enterokokken. Dies zeigen auch Ergebnisse von 
Alcalde et al. (2007) im Rahmen einer Studie, bei der der Ablauf einer kommu-
nalen Abwasserbehandlungsanlage (Belebtschlammverfahren) nach einer 
Filtration mit Chlordioxid desinfiziert wurde. Eine Dosis von 5 mg/L resultierte 
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hier in einer Verringerung der Konzentration von E. coli um 4,7 log10-Stufen 
und der von somatischen Coliphagen um 2,1 log10-Stufen. 
 
* 75 % der Ergebnisse: Reduktion ≥ N0 
Abbildung 42: Inaktivierung ausgewählter Indikatororganismen mittels Chlordioxiddosierung 
Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach Chlordioxiddosierung 
Nach einer Dosierung von 7,5 mg/L ClO2 verringerten sich die Konzentrationen 
von gesamtcoliformen Bakterien und E. coli um mehr als 5,2 log10-Stufen, die 
der Koloniezahlen um mehr als 4,3 log10-Stufen und die der Bakterien P. 
aeruginosa um mehr als 3,1 log10-Stufen (die Konzentration aller untersuchter 
Bakterien lag nach erfolgter Desinfektion unter der Bestimmungsgrenze von 
1 MPN/100 mL). Außer in der Messung der Koloniezahl bei 36 °C nach 7 
Stunden Stagnationszeit, konnte während der gesamten Dauer des 14-tägigen 
Versuchs keine der untersuchten Mikroorganismen mit den in Kapitel 4.4.2 
beschriebenen Methoden nachgewiesen werden (siehe Abbildung 43). Die 
Konzentration von Restchlordioxid betrug nach 30-minütiger Reaktionszeit 
noch 4,3 mg/L und konnte auch noch nach 14-tägiger Stagnationszeit noch mit 
0,08 mg/L nachgewiesen werden. Die Änderung der DOC-Konzentration 
während des Versuchszeitraums war nur minimal (Abbildung 43). Die voll-
ständigen Messdaten dieser Versuchsreihe sind in Anhang 10 zusammenge-
stellt.  
* 
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Abbildung 43: Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach Chlordioxid-
dosierung (oben) und in der nicht desinfizierten Ablaufprobe (unten) 
Die eingesetzte Dosis war ausreichend hoch, um die Aufrechterhaltung nach-
weisbarer Restdesinfektionsmittelkonzentrationen über den gesamten 14-
tägigen Untersuchungszeitraum zu gewährleisten. Anders als bei einer Unter-
suchung von Lautenschlager et al. (2010), in der bei einer niedrigen ClO2-Dosis 
im Trinkwasserverteilungssystem eine Wiederverkeimung nach einer Stag-
nation über Nacht nachgewiesen wurde, konnte in der vorliegenden Arbeit 
keine Wiederverkeimung festgestellt werden. Diese Ergebnisse werden durch 
die Ergebnisse einer Studie von Narkis et al. (1995) unterstützt, bei der in mit 
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Chlordioxid behandeltem Abwasser nur dann eine Wiederverkeimung nach-
weisbar war, wenn die Restdesinfektionsmittel entfernt wurden. Auch die von 
Bischoff et al. (2013) publizierten Ergebnisse zeigen, dass mit sinkender 
Chlordioxiddosis (zwischen 2 und 10 mg/L) in dem behandelten Abwasser ein 
zunehmender Wiederanstieg der Konzentration heterotropher Bakterien zu 
beobachten war. 
Umweltauswirkungen der Chlordioxiddosierung 
Im Ablauf der Chlordioxidanlage konnten sowohl das Desinfektionsneben-
produkt Chlorit als auch eine geringfügige Erhöhung der Toxizität festgestellt 
werden. In Abbildung 44 ist die Konzentration von Chlorit im Ablauf der 
Chlordioxidanlage in Abhängigkeit der Chlordioxiddosis dargestellt. Im Zulauf 
zu den Desinfektionsanlagen konnte in keiner der untersuchten Proben Chlorit 
nachgewiesen werden. Durchschnittlich wurden bei einer mittleren Dosis, der 
auf Chlorit untersuchten Proben von 3,4 mg/L Chlordioxid (0,050 mmol/L), 
1,9 mg/L Chlorit (0,037 mmol/L) nachgewiesen. Dementsprechend wurden, in 
Übereinstimmung mit einer Studie von Veschetti et al. (2003), 74 % des 
eingesetzten Chlordioxids zu Chlorit reduziert. 
 
Abbildung 44: Desinfektionsnebenproduktbildung nach Chlordioxiddosierung 
Die Toxizitätsanalyse des behandelten Wassers ergab für einen kleinen Teil der 
Proben einen Toxizitätsanstieg. Die Ursache der Toxizitätserhöhung ist, ähnlich 
wie bei der Chlorelektrolyse, zum einen in der Toxizität der Restdesinfektions-
mittel und zum anderen in der Toxizität der gebildeten DNP zu suchen, wobei 
in der Literatur nur wenige Daten zur Toxizitätsuntersuchung von mit ClO2 
behandeltem Wasser zu finden sind. In Tierversuchen zeigten sich vor allem 
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neurologische Entwicklungsstörungen sowie Herz- und Atemwegsprobleme, als 
Folge der oralen Aufnahme bzw. Exposition gegenüber hohen Konzentrationen 
von ClO2 und Chlorit; mit einer deutlich höheren Toxizität von ClO2 als der von 
Chlorit (Svecevicius et al., 2005). Richardson et al. (1994) identifizierten mehr 
als 40 DNP in Trinkwasser, welches mit Chlordioxid behandelt wurde. Die 
Toxizität dieser DNP ist bislang weitestgehend unbekannt (Richardson et al., 
1994). In Abbildung 45 ist die Darstellung der Versuchsergebnisse nach DIN EN 
ISO 11348-3 (2009) aufgetragen, bei der die Verdünnungsstufe bestimmt wird, 
ab der die Leuchtwirkung der Bakterien V. fischeri um weniger als 20 % ge-
hemmt wird. 
 
Abbildung 45: Veränderung der Toxizität des behandelten Wassers im Zulauf zu und im 
Ablauf der Chlordioxiddosierung 
Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchung hinsichtlich der Verringerung 
der Konzentration ausgewählter anthropogener Spurenstoffe, als Folge des 
Einsatzes der Chlordioxiddosierung an zwei verschiedenen Versuchstagen mit 
einer mittleren Dosis von 3,9 mg/L, zeigten eine geringfügige Verringerung der 
Konzentration des Röntgenkontrastmittels Amdotrizoesäure von durchschnitt-
lich 10 %. Die Konzentrationen des Antibiotikums Sulfamethoxazol und des 
Antiepileptikums Carbamazepin (2,4 µg/L) wurden durch die Chlordioxid-
dosierung nicht verringert (vollständige Ergebnisse siehe Anhang 12). Die 
Konzentration des Schmerzmittels Diclofenac hingegen wurde um über 90 % 
verringert (von 2,2 auf 0,1 µg/L) und die Konzentration des Steroidhormons 
Estron lag an beiden Versuchstagen im Ablauf der Chlordioxidanlage unter der 
Bestimmungsgrenze von 5 ng/L. Die Reaktivität von ClO2 zur Oxidation von 
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Spurenstoffen liegt laut Snyder et al. (2007) über der von freiem Chlor, was die 
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen. Die Ergebnisse einer Studie, bei 
der die Wirkung von ClO2 auf neun ausgewählte pharmazeutische Spurenstoffe 
untersucht wurde, zeigen, dass die Chlordioxiddosierung eine effiziente Me-
thode zur Oxidation von Sulfonamiden, Antibiotika und Östrogenen ist. Sowohl 
in dieser als auch in einer Studie von Lee und von Gunten (2010) wurde, 
abweichend von den Ergebnissen der vorliegenden Studie, eine Verringerung 
der Konzentration von Sulfamethoxazol von über 90 % erreicht. Die Konzentra-
tion des Steroidhormons Estron lag, übereinstimmend mit den Ergebnissen der 
vorliegenden Untersuchung, nach der Dosierung von ClO2 unter der Bestim-
mungsgrenze (Huber et al., 2005). 
Die Messung der organischen Wasserinhaltsstoffe (gemessen als CSB, DOC und 
SAK254) im Zu- und Ablauf der Chlordioxidanlage während der Versuchsphasen 
II bis IIIb ergab keine Veränderung des Summenparameters DOC (durch-
schnittliche Veränderungen < 2 %) und eine geringfügige Verringerung des 
CSB und des SAK254 um durchschnittlich 6,8 % und 5,2 %. Eine Veränderung 
des pH-Wertes und der elektrischen Leitfähigkeit, durch die mögliche Reduk-
tion von Chlordioxid zu Chlorid, konnte nicht beobachtet werden (durch-
schnittliche Veränderungen < 2 %). Dies deckt sich mit den Ergebnissen von 
Alcalde et al (2007), die zeigen, dass die Dosierung von 3 bis 8 mg ClO2/L zu 
keiner Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit im behandelten Abwasser 
führte. 
Kosteneffizienz und Praktikabilität der Chlordioxiddosierung 
Kostendaten für großtechnische Anlagen zur Desinfektion von behandeltem 
Abwasser mittels Chlordioxid existieren bislang noch nicht. Kostendaten des 
Anlagenherstellers proMaqua GmbH, die auf Erfahrungswerten großtechnischer 
Anlagen aus den Bereichen der Getränkeindustrie und der Trinkwasserdes-
infektion beruhen, geben Betriebskosten von 0,05 bis 0,08 €/m³ an (Wirth, 
2010). Diese Kosten wurden auf Grundlage von einer Dosis von 4 mg/L Chlor-
dioxid ermittelt. Im Rahmen einer Studie der USEPA (1998) wurden die 
Betriebskosten für eine Anlage zur Desinfektion von behandeltem Abwasser 
untersucht, die von Chlorgas auf Chlordioxid umgerüstet wurde. Die hierbei 
ermittelten Betriebskosten betragen 0,03 bis 0,08 €/m³ bei einer Dosis von 
5 mg/L Chlordioxid (Leong et al., 2008). Lazarova (2004) gibt unterschiedliche 
Kostenanteile für eine Hochrechnung der Betriebskosten auf die Gesamtkosten, 
bezogen auf das Volumen an behandeltem Abwasser, für verschiedene Desin-
fektionsanlagen an. Unter der Annahme, dass sich die Kostenaufteilung für die 
Chlordioxiddesinfektion gleich verhält wie die für die Chlordesinfektion, 
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machen die Betriebskosten einen Anteil von 60 % aus. Daraus folgen Gesamt-
kosten von 0,05 bis 0,13 €/m³. 
Die Ermittlung von Kenngrößen zum Energiebedarf erfolgte ebenfalls auf 
Grundlage von Erfahrungswerten des Anlagenherstellers proMaqua GmbH, 
welche mit Energiebedarfsdaten großtechnischer Natriumhypochloritdosier-
anlagen abgeglichen wurden. Der wesentliche Anteil des Energiebedarfs 
entsteht für beide Desinfektionsverfahren durch die Dosierpumpen und die 
Überwachungs- und Steuerungseinrichtungen. Nach Wirth (2010) beläuft sich 
der Energiebedarf für Anlagen zur Chlordioxiddosierung bei einer Dosis von 
4 mg/L auf 0,001 kWh/m³, was sich mit Energieverbrauchsdaten zur Natrium-
hypochloritdosierung zu behandeltem Abwasser deckt (Gillette et al., 2003, 
Monteith et al., 2007).  
Chlordioxid ist ein Gefahrstoff, der reizend auf die Schleimhäute von Augen 
und Atemorganen wirkt. Beim Einatmen großer Mengen Chlordioxid kann es in 
schweren Fällen zu Lungenödemen mit Atemnot, Sauerstoffmangelerscheinun-
gen und Kreislaufversagen kommen. In den schwersten Fällen kann dies zum 
Atem- bzw. Herzstillstand führen (DGUV, 1997). Hinzu kommen die zur 
Herstellung vor Ort verwendeten Chemikalien Salzsäure und Natriumchlorit, 
die ebenfalls zu den Gefahrstoffen zählen. Sowohl wässrige Chlordioxidlösun-
gen (ab 30 g/L) als auch gasförmiges Chlordioxid (ab 300 g/m³) sind in hohen 
Konzentrationen explosionsgefährlich. Zahlreiche Maßnahmen zum Unfallver-
hütungsschutz sind beim Transport, bei der Lagerung und der Handhabung der 
Chemikalien sowie beim Betrieb einer Chlordioxidanlage zu treffen. Der 
maximale Arbeitsplatzgrenzwert liegt für Chlordioxid bei 0,28 mg/m³ (TRGS 
900, BMAS, 2006). Für Chlordioxidanlagen sind, ebenso wie für Chlorgasanla-
gen, in der BGV D5 (DGUV, 1997) notwendige Sicherheitsmaßnahmen aufge-
führt. Die Kapital- und Betriebskosten erhöhen sich insgesamt deutlich durch 
die in regelmäßigen Abständen notwendigen Wartungsarbeiten der Sicher-
heitseinrichtungen (in oben genannten Gesamtkosten berücksichtigt). 
Der Anlagenbetrieb kann mit Hilfe entsprechender Mess- und Steuereinrichtun-
gen weitgehend automatisiert werden. Zuverlässige Kontroll- und Über-
wachungsinstrumente (siehe Kapitel 4.3.2) gewährleisten eine hohe Betriebs-
sicherheit. Strategien zur Steuerung der Chlordioxiddosierung konnten aus den 
vorliegenden Ergebnissen gefolgert werden. Zur Anpassung der Chlordioxid-
dosis an den tatsächlichen aktuellen Bedarf können prinzipiell zwei verschie-
dene Steuerungsstrategien angewendet werden. Im Laufe der Datenauswertung 
konnte der SAK254 als ein geeigneter Online-Steuerungsparameter identifiziert 
werden (siehe Abbildung 41). Dieser Parameter kann als Summenparameter 
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für organische Abwasserinhaltsstoffe, die eine maßgebliche Desinfektions-
mittelzehrung bewirken, herangezogen werden. Eine Anlagensteuerung, die in 
Abhängigkeit des online gemessenen SAK254-Wertes (unter Einbeziehung der 
Wassertemperatur) die aktuell erforderliche Desinfektionsmitteldosis einstellt, 
kann sowohl zu einer Verringerung der insgesamt eingesetzten Desinfektions-
mittelmenge als auch zur Minimierung der toxischen Auswirkungen der Desin-
fektionsmaßnahmen beitragen.  
Der Betrieb erfordert eine regelmäßige Wartung und einen Austausch der Ver-
schleißteile (Wartungsintervall der Anlage: jährlich). Betriebsmittel (im We-
sentlichen Salzsäure und Natriumchlorit) müssen in regelmäßigen Zeitabstän-
den nachgefüllt werden. Die Anfahrphase bis zu einem stabilen Betrieb bei 
voller Desinfektionsleistung beträgt für die Chlordioxidanlage, je nach Vorhan-
densein und Größe des Vorlagebehälters für die Stammlösung, einige Stunden. 
Betriebsstörungen traten während des gesamten Untersuchungszeitraumes 
nicht auf, sodass ein stabiler Anlagenbetrieb durchgängig möglich war. 
5.2.3. Ozonung 
Inaktivierung von Krankheitserregern mittels Ozonung 
Die Versuchsergebnisse zur Verringerung der Konzentration von E. coli mittels 
Ozonung, die während der Versuchsphasen II, IIIa und IIIb erzielt wurden, sind 
in Abbildung 46 in Abhängigkeit der gemessenen Konzentration von Restozon, 
nach abgeschlossener Reaktionszeit von 20 Minuten, sowohl in Bezug auf die 
log10-Reduktion von E. coli (oben) als auch auf die Konzentration von E. coli vor 
und nach der Ozonung (unten) aufgetragen.  
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Abbildung 46: Inaktivierung von E. coli mittels Ozonung in Abhängigkeit der Restozon-
konzentration 
Mit steigender Restdesinfektionsmittelkonzentration erhöhte sich die Desinfek-
tionswirkung. Auch für die Ozonung gilt, dass sich eine Dosis-Wirkungsbe-
ziehung unter Bedingungen, wie sie auf Versuchsanlagen mit realem Abwasser 
anzutreffen sind, nur näherungsweise darstellen lässt. Die aus Abbildung 46 
ersichtliche Inaktivierung von Indikatororganismen um 2 bis 4 log10-Stufen bei 
Restozonkonzentrationen unter der Bestimmungsgrenze von 0,02 mg/L konnte 
in ähnlicher Weise auch in einer Studie von Xu et al. (2002) und Bandy (2009) 
festgestellt werden. Die Anwendung des klassischen Ct-bzw. CRt-Konzeptes 
(siehe Kapitel 2.1.3) ist für die Desinfektion von behandeltem Abwasser mittels 
Ozon daher ungeeignet (Absi et al., 1993, Janex et. al., 2000, Lazarova et al., 
1998, Paraskeva und Graham, 2002). Abbildung 47 zeigt die Darstellung der 
E. coli-Inaktivierung in Abhängigkeit der eingetragenen Ozondosis. Die Er-
mittlung der eingetragenen Ozondosis erfolgte entsprechend der Beschreibung 
in Kapitel 4.3.3.  
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Abbildung 47: Inaktivierung von E. coli  mittels Ozonung in Abhängigkeit der eingetragenen 
Ozondosis 
Eine eingetragene Ozondosis von 10 mg/l führte zu einer durchschnittlichen 
Inaktivierung von E. coli um 3 log10-Stufen. Vergleichbare Ergebnisse werden in 
einer Studie von Williams et al. (2009) vorgestellt, bei der der Ablauf einer 
kommunalen Abwasserbehandlungsanlage mit einer Trübung des zu behan-
delnden Wassers von 5 NTU mit 10 mg O3/L zu einer mittleren Verringerung 
der E. coli Konzentration um 2,9 log10-Stufen führte. Bei höheren eingetragenen 
Ozondosen zeigt sich ein Tailingeffekt, der durch partikelassoziierte Mikro-
organismen verursacht sein könnte (siehe Kapitel 2.1.3 und 2.1.4), wie er 
ähnlich auch in Untersuchungen von Hunt und Marinas (1997), Finch et al. 
(1993) und Bandy (2009) beschrieben wurde und in der vorliegenden Arbeit 
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vor allem bei den Ergebnissen der Phase II (Ablauf NKB) deutlich wird. Die zu 
erwartende Verringerung der E. coli-Konzentration bis unter die Bestimmungs-
grenze von 1 MPN/100 mL in Abhängigkeit der eingesetzten Dosis bzw. der 
nachweisbaren Restdesinfektionsmittelkonzentration konnte in der vorliegen-
den Untersuchung während der Phase II mit Dosen bis 23 mg O3/L nicht 
erreicht werden.  
Analog zur Darstellung der Chlordioxiddosierung ist in Abbildung 48 die 
Desinfektionswirkung der einzelnen Versuchsphasen getrennt voneinander, in 
Abhängigkeit der jeweiligen Dosis bezogen auf den SAK254, dargestellt. Hierbei 
wurden für jede Phase nur Messwerte, die bei gleichen Wassertemperaturen 
(±1,5 °C) erzielt wurden, ausgewählt, sodass der Temperatureinfluss auf den 
Desinfektionserfolg für die jeweilige Phase gleich war. Eine ähnliche Auftra-
gung der Ergebnisse der spezifischen Chlordioxiddosis bezogen auf den DOC 
und auf die spezifische UV-Absorption (SUVA) lieferte ein ähnliches Bild, die 
Korrelation zwischen der spezifischen Dosis und der Inaktivierung der analy-
sierten Indikatororganismen war hier jedoch etwas geringer. Das mittlere 
Verhältnis von SAK254 zu DOC betrug im Zulauf der Desinfektionsanlagen 2,5. 
Verglichen mit Untersuchungsergebnissen von Schumacher (2006), Abegglen et 
al. (2009) und Schaar und Kreuzinger (2011), bei denen die spezifische 
Ozondosis auf den DOC des behandelten Abwassers bezogen wurde, liegt die 
eingesetzte Dosis in der vorliegenden Arbeit geringfügig über den dort veröf-
fentlichten Werten. So berichtet Schumacher (2006) von einer Konzentrations-
verringerung der Indikatororganismen fäkal- und gesamtcoliforme Bakterien 
und Entero-kokken um mehr als 3 log10-Stufen bei eingetragenen Ozondosen 
> 1 mg O3/mg DOC (bezogen auf die Ergebnisse der vorliegenden Unter-
suchung entspricht der Wert in etwa 0,4 (m·mg)/L O3/SAK254). Bei Abegglen et 
al. (2009) und Schaar und Kreuzinger (2011) führte eine eingetragene Dosis 
von 1,07 und 0,87 mg O3/mg DOC (entsprechend etwa 0,43 und 
0,35 (m·mg)/L O3/SAK254) zu einer Konzentrationsverringerung von E. coli um 
2,5 log10-Stufen. Die drei genannten Studien hatten in erster Linie die Elimina-
tion von Mikroverunreinigungen zum Ziel, wofür bereits Ozondosen von 
0,6 mg O3/mg DOC (entsprechend etwa 0,24 (m·mg)/L O3/SAK254) eine 
weitgehende Konzentrationsverringerung erzielen und als wirtschaftlich und 
betriebliches Optimum beschrieben werden (Abegglen et al., 2009). 
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Abbildung 48: Inaktivierung von E. coli mittels Ozonung in Abhängigkeit der spezifischen 
Ozondosis 
Die erforderliche spezifische Dosis zur Erreichung der gleichen Desinfektions-
wirkung war während der Versuchsphasen II und IIIb höher als die während 
der Versuchsphase IIIa (Abbildung 48). Die Abwasserzusammensetzung dieser 
Phase unterscheidet sich von Phasen II und IIIb in einer höheren Wassertempe-
ratur, welche sich positiv auf den Desinfektionserfolg auswirkt (Gottschalk et 
al., 2010). Die unterschiedliche Abwasserzusammensetzung hinsichtlich der 
Partikelkonzentration scheint demgegenüber eine untergeordnete Rolle zu 
spielen.  
Neben der Desinfektionswirkung gegenüber E. coli, wurde auch die gegenüber 
gesamtcoliformen Bakterien, Enterokokken und somatischen Coliphagen im 
Laufe der verschiedenen Versuchsphasen untersucht. Die Grundgesamtheit der 
in Abbildung 49 dargestellten Messergebnisse ist auf die Versuchstage (n=18) 
der Versuchsphasen II bis IIIb reduziert, bei denen im Ablauf der Ozonung alle 
vier genannten Indikatororganismen zeitgleich gemessen wurden. Die Inakti-
vierung gegenüber E. coli und gesamtcoliformen Bakterien lag, mit einem 
Mittelwert von 3,9 und 4,3 log10-Stufen, geringfügig höher als die gegenüber 
Enterokokken von 3,5 log10-Stufen. Die Desinfektionswirkung gegenüber 
somatischen Coliphagen war mit einer mittleren Inaktivierung von 2,0 log10-
Stufen am geringsten. Die mittleren Zulaufkonzentrationen lagen für alle vier 
Indikatororganismen im Bereich von 7 · 103 bis 9 · 104 MPN/100 mL bzw. 
PFU/100 mL. Abbildung 49 zeigt eine statistische Auswertung der gemessenen 
log10-Reduzierungen für die vier unterschiedlichen Indikatororganismen. Der 
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Anteil der Proben mit Messwerten unterhalb der Bestimmungsgrenze lag für 
gesamtcoliforme Bakterien bei 17 %, für E. coli bei 28 %, für Enterokokken bei 
39 % und für somatische Coliphagen bei 72 %. Die niedrigere erzielte Konzent-
rationsverringerung von somatischen Coliphagen bei gleicher eingetragener 
Ozondosis lässt sich durch die generell größere Resistenz von Viren gegenüber 
Ozon im Vergleich zu Bakterien erklären. Um eine Inaktivierung um 4 log10-
Stufen von E. coli zu erreichen, ist laut Langlais et al. (1991) eine etwa 100-
fach geringere Ozondosis notwendig als zur Inaktivierung von Rotaviren um 
die gleiche Größenordnung (Hunt und Marinas, 1997, Langlais et al., 1991, in: 
von Sonntag und von Gunten, 2012).  
 
 * 72 % der Ergebnisse: Reduktion ≥ N0 
Abbildung 49: Inaktivierung ausgewählter Indikatororganismen mittels Ozonung 
Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach Ozonung 
Nach einer Dosierung von 20 mg O3 /L und 20-minütiger Kontaktzeit verrin-
gerte sich die Konzentration von gesamtcoliformen Bakterien um 5,1 log10-
Stufen und die von E. coli um mehr als 5,2 log10-Stufen. Die Koloniezahlen 
verringerten sich um 3,5 log10-Stufen und die Konzentration der Bakterien P. 
aeruginosa um mehr als 3,1 log10-Stufen (für diese Bakterien und für E. coli 
lagen die Konzentrationen nach erfolgter Desinfektion unter der Bestimmungs-
grenze von 1 MPN/100 mL). Bereits nach 24-stündiger Stagnation bei 25 °C im 
Dunkeln stiegen die Koloniezahlen an und waren in etwa so hoch wie in der 
nicht desinfizierten Probe (Abbildung 50). Nach dreitägiger Stagnation erreich-
ten die Messwerte der Koloniezahlen in der desinfizierten Probe ihren höchsten 
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Stand. Anschließend verringerte sich die Koloniezahl kontinuierlich, wobei sie 
nach 14-tägiger Stagnation immer noch um rund 2 log10-Stufen höher als in der 
nicht desinfizierten Abwasserprobe war. Der Grund hierfür liegt vermutlich an 
der Erhöhung der Bioverfügbarkeit der organischen Substanzen durch die 
Ozonung (Swietlik et al., 2004, Hammes et al., 2006, Wert et al., 2007, Siegrist 
et al., 2010, Ramseier et al., 2011). Die Anzahl der gesamtcoliformen Bakterien 
nahm ebenfalls in der mit Ozon behandelten Probe zu und entsprach nach 
fünftägiger Stagnationszeit der der nicht desinfizierten Abwasserprobe. Bei den 
nachfolgenden Messungen sank die Konzentration jedoch wieder bis unter die 
Bestimmungsgrenze von 1 MPN/100 mL. Die Konzentration von P. aeruginosa 
zeigte einen geringfügigen Anstieg von 3 auf 7 MPN/100 mL nach 48-stündiger 
Stagnation. Anschließend verringerte sich die Konzentration wieder bis unter 
die Bestimmungsgrenze von 1 MPN/100 mL, konnte jedoch nach 14 Tagen 
Stagnation wieder nachgewiesen werden. Eine Zunahme der Konzentration von 
E. coli wurde nicht beobachtet. Die Restozonkonzentration im behandelten 
Wasser sank von zunächst 1,8 mg/L nach 20-minütiger Reaktionszeit bereits in 
der folgenden Messung unter die Bestimmungsgrenze von 0,02 mg/L.  
Der Gehalt an DOC verringerte sich in der stagnierenden Probe nach 14 Tagen 
um 41 % (Abbildung 50). Der SAK254 und die CSB-Konzentration wurden durch 
die Ozonung unmittelbar um rund 70 % und 40 % verringert und veränderten 
sich während der anschließenden Stagnationszeit kaum. Die vollständigen 
Messdaten dieser Versuchsreihe sind in Anhang 10 zusammengestellt. Eine 
deutlich stärkere Verringerung der UV-Absorption bei 254 nm als die der DOC-
Konzentration durch die Ozonung unmittelbar nach abgeschlossener Reakti-
onszeit beobachteten auch Drewes (1997) und Schumacher (2006). Beide 
Autoren zeigten in Untersuchungen für den Ablauf der Kläranlage Berlin-
Ruhleben, bei einer spezifischen Ozondosis von 2 mg O3/mg DOC (die entspre-
chende Dosis lag bei der Versuchsanordnung in der vorliegenden Arbeit bei 
2,5 mg O3/mg DOC), eine Verringerung des DOC um 10 % und die der UV-
Absorption bei 254 nm um 65 %. Schumacher (2006) stellte in diesem Zusam-
menhang fest, dass durch die Ozonung eine strukturelle Veränderung der 
organischen Verbindungen stattfindet. Aromatische Strukturen werden aufge-
brochen und die organischen Moleküle werden kleiner, polarer und biologisch 
leichter verfügbar (Schumacher, 2006).  
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Abbildung 50: Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach Ozonung (oben) und 
in der nicht desinfizierten Ablaufprobe (unten) 
Zahlreiche weitere Studien weisen auf die Erhöhung der Bioverfügbarkeit der 
organischen Substanzen und der damit einhergehenden Erhöhung des Wieder-
verkeimungspotentials durch die Ozonung hin (Swietlik et al., 2004, Hammes 
et al., 2006, Wert et al., 2007, Siegrist et al., 2010, Ramseier et al., 2011). 
Messungen der Gesamtzellzahl im Ablauf der Ozonung und im Ablauf der 
nachgeschalteten Sandfiltration wiesen bei Untersuchungen von Zimmermann 
et al. (2011) bei einer spezifischen Dosis von 1,24 mg O3/mg DOC im Ablauf 
einer Abwasserbehandlungsanlage auf eine Wiederverkeimung hin. Aus der 
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gleichbleibenden Konzentration von E. coli im Ablauf der Ozonung und im 
Ablauf der nachgeschalteten Sandfiltration, wurde jedoch geschlossen, dass 
wahrscheinlich keine Wiederverkeimung mit pathogenen Mikroorganismen zu 
erwarten ist (Zimmermann et al., 2011, von Gunten und von Sonntag, 2012). 
Neben dem Anstieg der Koloniezahl um mehr als 4 log10-Stufen während der 
Stagnationszeit wurde in der vorliegenden Untersuchung hingegen auch ein 
Anstieg der fakultativ pathogenen Mikroorganismen P. aeruginosa nachgewie-
sen. Gleichzeitig lagen die Messwerte der Indikatororganismen E. coli unter der 
Bestimmungsgrenze. Der Wiederanstieg der Konzentration von P. aeruginosa, 
nachdem die Messwerte zwischenzeitlich unter der Bestimmungsgrenze lagen 
(Abbildung 50), könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese Bakterien vorüber-
gehend in einem lebensfähigen, aber nicht kultivierbaren (viable but non-
culturable - VBNC) Zustand vorlagen. Nach 14 Tagen waren die Bakterien 
jedoch wieder vermehrungsfähig. Auch Bendinger und Benölken (2011) fanden 
in einer Studie zur Biofilmuntersuchung von Trinkwasserinstallationen Hinwei-
se darauf, dass P. aeruginosa in einem VBNC-Zustand überdauern können und 
sich zu einem späteren Zeitpunkt unter veränderten Milieubedingungen wieder 
vermehren können. Ähnliches berichten Giao et al. (2009) und Bodet et al. 
(2012), die für Legionella pneumophila nachwiesen, dass diese in Gegenwart 
von oxdativem Stress (Chlor) in einen VBNC-Zustand übergehen können, sich 
jedoch unter bestimmten Umständen wieder erholen und ihre Vermehrungsfä-
higkeit zurückerlangen.  
Umweltauswirkungen der Ozonung 
Im Ablauf der Ozonungsanlage konnten sowohl das Desinfektionsnebenprodukt 
Bromat als auch eine Erhöhung der Toxizität festgestellt werden. Im Zulauf zu 
den Desinfektionsanlagen wurde die Vorläufersubstanz Bromid mit Konzent-
rationen von 50 bis 150 µg/L nachgewiesen, welches teilweise durch die 
Ozonung in einem komplexen chemischen Prozess, der neben der Bromidkon-
zentration vor allem durch die Ozondosis, aber auch durch den pH-Wert, die 
Ammoniumkonzentration, den DOC-Gehalt und die Reaktionszeit beeinflusst 
ist, zu Bromat oxidiert wird (von Gunten und Hoigne, 1994, Bahr et al., 2007). 
In keiner der untersuchten Zulaufproben konnte Bromat nachgewiesen werden. 
In Abbildung 51 ist die Konzentration von Bromat im Ablauf der Ozonungsan-
lage in Abhängigkeit der Ozondosis dargestellt. 
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Abbildung 51: Desinfektionsnebenproduktbildung nach Ozonung 
Die Bromatkonzentration nahm mit steigender Ozondosis tendenziell zu und 
lag im Mittel bei 16,5 µg/L. Eine Studie von Bahr et al. (2007) berichtet von 
einer ähnlichen Tendenz, wobei hier Bromat im behandelten Abwasser, mit 
Ausgangskonzentrationen von Bromid von 100 bis 600 µg/L, ab einer spezi-
fischen Ozondosis von 0,5 mg O3/mg DOC nachweisbar war. Mit steigender 
Ozondosis nahm die Bromatkonzentration zu und erreichte für 
1,4 mg O3/mg DOC (entspricht in etwa der Ozondosis von 10 mg/L in der 
vorliegenden Arbeit) einen Wert von etwa 50 µg/L (Bahr et al., 2007). Margot 
et al. (2011) stellten bei der Ozonung behandelten Abwassers einen direkten 
Zusammenhang von Bromatbildung und Ozondosis fest. Ausgangskonzentra-
tionen von Bromid von durchschnittlich 70 µg/L führten bei einer maximalen 
Dosis von 1,9 mg O3/mg DOC (entspricht in etwa der Ozondosis von 13,3 mg/L 
in der vorliegenden Arbeit) zu Bromatkonzentrationen von 26 µg/L (Margot et 
al., 2011). 
Die Toxizitätsanalyse des behandelten Wassers ergab für einen großen Teil der 
Proben einen Toxizitätsanstieg. In Abbildung 52 ist die Ergebnisdarstellung 
nach DIN EN ISO 11348-3 (2009) aufgetragen, bei der die Verdünnungsstufe 
bestimmt wird, ab der die Leuchtwirkung der Bakterien V. fischeri um weniger 
als 20 % gehemmt wird. 
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Abbildung 52: Veränderung der Toxizität des behandelten Wassers im Zulauf zu und im 
Ablauf der Ozonung 
Die Toxizitätserhöhung als Folge der Ozonung kann nicht durch Restdesinfek-
tionsmittel verursacht sein, da Ozon im behandelten Abwasser nicht stabil ist 
(Zerfall innerhalb weniger Minuten (Paraskeva und Graham, 2002)). Die 
Ursache der Toxizitätserhöhung muss daher in der Bildung von DNP bzw. 
Transformationsprodukten liegen. Hierbei scheint die Konzentrationserhöhung 
von Bromat, welches laut Hutchinson et al. (1997) erst ab einer Konzentration 
von 30 mg/L toxische Auswirkungen auf aquatische Organismen ausübt, keine 
Rolle zu spielen, sondern die Toxizität weiterer DNP bzw. Transformationspro-
dukte. Die Ozonung hat sowohl das Potential zur Erhöhung als auch zur 
Verringerung der Toxizität des behandelten Wassers. Stalter et al. (2010) 
berichten, dass die positiven Auswirkungen einer Ozonung von behandeltem 
Abwasser mit einer Dosis von durchschnittlich 6,6 mg O3/L durch die Toxizität 
der gebildeten Nebenprodukte überlagert werden können. Untersuchungen von 
Magdeburg et al. (2012) zeigen eine erhöhte oder gleichbleibende Toxizität 
nach der Ozonung von behandeltem Abwasser mit einer Dosis von 2 bis 
5 mg O3/L, je nach verwendetem Toxizitätstest. Wirkungsbasierte In-vitro-
Testsysteme weisen meist eine Verringerung der Toxizität des behandelten 
Wassers nach der Ozonung nach (Escher et al., 2009), wohingegen In-vivo-
Testsysteme (beispielsweise mit Hilfe von Leuchtbakterien oder Ringelwurm-
spezies) kontroverse Ergebnisse liefern, häufig jedoch eine Erhöhung der 
Toxizität anzeigen (Stalter et al., 2010, Zimmermann, 2011). Sowohl Bahr et 
al. (2007) als auch Petala et al. (2008) wiesen bei einer steigenden Ozondosis 
(> 5,7 mg O3/L bzw. > 5 mg O3/L) einen leichten Trend hin zu einem höheren 
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Toxizitätswert, gemessen als Toxizität gegenüber den Leuchtbakterien V. 
fischeri, nach. Verschiedene Studien stellten fest, dass durch eine der Ozonung 
nachgeschaltete Sandfiltration die Toxizität deutlich (bis unter den Ausgangs-
wert) verringert werden kann (Bahr et al., 2007, Abegglen et al., 2009, Magde-
burg et al., 2012, von Sonntag und von Gunten, 2012).  
Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchung hinsichtlich der Verringerung 
der Konzentration ausgewählter anthropogener Spurenstoffe, als Folge des 
Einsatzes der Ozonung an drei verschiedenen Versuchstagen mit einer mittle-
ren Dosis von 14,7 mg/L, zeigten eine Verringerung der Konzentration des 
Röntgenkontrastmittels Amdotrizoesäure um durchschnittlich 38 % (von 3,7 
auf 2,3 µg/L). Die Konzentration des Antibiotikums Sulfamethoxazol wurde 
durch die Ozonung um mehr als 80 % verringert (von 0,6 µg/L) auf Werte 
unter der Bestimmungsgrenze von 0,05 µg/L bzw. an einem Messtag auf 0,06 
µg/L (vollständige Ergebnisse siehe Anhang 12). Die drei weiteren untersuch-
ten Spurenstoffe Carbamazepin (2,8 µg/L), Diclofenac (2,4 µg/L) und Estron 
(0,01 µg/L) waren an allen drei Tagen im Ablauf der Ozonungsanlage nicht 
mehr nachweisbar (< 0,05 bzw. für Estron < 0,005 µg/L). In zahlreichen 
Publikationen wird die hohe Reaktivität eines breiten Spektrums anthropogener 
Spurenstoffe gegenüber Ozon bzw. der gebildeten freien Radikale beschrieben 
(u. a.: Ternes et al., 2003, 2006, Snyder et al., 2007, Nakada et al., 2007, 
Hollender et al., 2009, Abegglen et al., 2009, Lee und von Gunten, 2010, 
Pisarenko et al., 2012). Laut Ergebnissen von Ternes et al. (2003) und einer 
Zusammenstellung von Versuchsergebnissen von Snyder et al. (2007), verur-
sacht Ozon im Ablauf von Abwasserbehandlungsanlagen bereits in Dosen ab 
5 mg/L eine Konzentrationsverringerung von Sulfamethoxazol, Carbamazepin, 
Diclofenac und Estron von über 80 %. Eine Ausnahme in der Untersuchung von 
Snyder et al. (2007) stellten, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der 
vorliegenden Arbeit, Röntgenkontrastmittel dar, die nur eine Konzentrations-
verringerung von 20 bis 50 % nach der Ozonung aufwiesen. Auch Ergebnisse 
großtechnischer Ozonungsanlagen im Ablauf von Abwasserbehandlungsanla-
gen zeigen ähnliche Ergebnisse. Hollender et al. (2009) berichten von Konzent-
rationsverringerungen im Ablauf der Ozonung einer Schweizer Abwasserbe-
handlungsanlage (Wüeri) von mehr als 90 % bzw. bis unter die Bestimmungs-
grenze unter anderem für die anthropogenen Spurenstoffe Diclofenac, 
Carbamazepin und Sulfamethoxazol bei einer Dosis von 0,62 mg O3/mg DOC. 
Auch in dieser Studie zeigten die Röntgenkontrastmittel lediglich eine Konzent-
rationsverringerung von weniger als 50 % (Hollender et al., 2009).  
Die Messung der organischen Wasserinhaltsstoffe (gemessen als CSB, DOC und 
SAK254) im Zu- und Ablauf der Ozonungsanlage während der Versuchsphasen II 
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bis IIIb ergab nahezu keine Veränderung des Summenparameters DOC unmit-
telbar nach abgeschlossener Reaktionszeit (durchschnittliche Veränderungen 
< 2 %). Die Summenparameter CSB und SAK254 verringerten sich jedoch 
deutlich um durchschnittlich 24,2 % und 66,6 %. In Übereinstimmung mit der 
in der vorliegenden Arbeit gemessenen Konzentrationsverringerung von CSB, 
berichten auch Paraskeva und Graham (2002) bei der Ozonung von behandel-
tem Abwasser mit einer Dosis von 4 bis 10 mg O3/L von Verringerungen um 20 
bis 30 % und bei einer Dosis von 20 mg O3/L von CSB-Konzentrationsverringe-
rungen um 30 bis 50 %. Die Verringerung des SAK254 wurde in ähnlicher 
Größenordnung auch bei Untersuchungen von Drewes (1997), Schumacher 
(2006) und Gerrity et al. (2012) festgestellt (siehe Abschnitt Mikrobiologische 
Stabilität des behandelten Wassers nach Ozonung). Auch die Studie von Abegg-
len et al. (2009) zeigte keine Verringerung der DOC-Konzentrationen und 
deutliche Verringerungen der UVA254 nach der Ozonung von behandeltem 
Abwasser. Diese Veränderung im Verhältnis der organischen Summenparame-
ter untereinander zeigt, dass die organischen Substanzen durch die Ozonung 
nicht mineralisiert werden, sondern sich ihre Zusammensetzung verändert. 
Eine Veränderung des pH-Wertes und der elektrischen Leitfähigkeit konnte 
nicht beobachtet werden (durchschnittliche Veränderungen < 2 %).  
Kosteneffizienz und Praktikabilität der Ozonung 
Die Betriebskosten für die Ozonung bestehen nach Leong et al. (2008) für 
Anlagen, die Ozon mittels technischen Sauerstoffs herstellen, zu 52 % aus 
Energiekosten. Ried et al. (2009) berichten, dass moderne Ozonungsanlagen 
einen Energieverbrauch von 6 bis 10 kWh/kg Ozon aufweisen. Daraus ergeben 
sich, auf Basis eines Strompreises von 0,15 €/kWh, einer Dosis von 10 bis 
15 g/m³ Ozon und der Annahme eines Verhältnisses von eingetragener Ozon-
menge zu produzierter Ozonmenge von 80 %, Energiekosten von 0,01 bis 
0,03 €/m³ und dementsprechend Betriebskosten von 0,02 und 0,05 €/m³ 
behandelten Wassers. Lazarova (2004) gibt unterschiedliche Kostenanteile für 
eine Hochrechnung der Betriebskosten auf die Gesamtkosten, bezogen auf das 
Volumen an behandeltem Abwasser, für verschiedene Desinfektionsanlagen an. 
Bei der Desinfektion mittels Ozon machen die Betriebskosten einen Anteil von 
58 % aus. Daraus folgen Gesamtkosten, einschließlich Kapitalkosten für An-
lagen und Infrastruktur, von 0,03 bis 0,07 €/m³. Dies deckt sich gut mit 
aktuellen Literaturdaten für Ozonungsanlagen zur Elimination anthropogener 
Spurenstoffe. Hier werden bei Dosen von 5 bis 10 mg/L Kosten im Bereich von 
0,03 bis 0,06 €/m³ genannt (Schumacher, 2006, Pinnekamp und Merkel, 2008, 
Fahlenkamp et al., 2008, Hoibye et al., 2008, Abegglen et al., 2011). 
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Zur Ermittlung von Kenngrößen zum Energiebedarf konnte auf Daten groß-
technischer Anlagen und Versuchsanlagen im Ablauf von Abwasserbehand-
lungsanlagen zurückgegriffen werden. Nach Abegglen et al. (2009) liegt der 
Energiebedarf auf der Abwasserbehandlungsanlage für Ozonungsanlagen 
zwischen 10 und 15 kWh/kg O3. Bei einer mittleren Dosis von 16 g O3/m³ 
ergibt sich demnach ein elektrischer Energiebedarf von 0,16 bis 0,24 kWh/m³. 
Monteith et al. (2007) berichten von einem mittleren Energiebedarf von 
Ozonungsanlagen im Ablauf von Abwasserbehandlungsanlagen von 
0,14 kWh/m³. Schumacher (2006) bezifferte den Energiebedarf bei einer Dosis 
von 12 mg/L auf 0,17 bis 0,4 kWh/m³.  
Ozon ist ein Gefahrstoff, der bereits in sehr niedrigen Konzentrationen stark 
reizend auf Augen und Schleimhäute wirkt. Die Einatmung von Ozon kann 
vorübergehende oder bleibende Gesundheitsschäden hervorrufen und 
schlimmstenfalls zum Tode führen. Ozon wurde nach TRGS 905 (BMAS, 2005) 
als möglicherweise krebserzeugend, brandfördernd, sehr giftig, ätzend und 
chemisch instabil eingestuft. Der maximale Arbeitsplatzgrenzwert liegt für 
Ozon bei 0,2 mg/m³ (TRGS 900, BMAS, 2006). Zahlreiche Maßnahmen zum 
Unfallverhütungsschutz sind beim Betrieb einer Ozonungsanlage zu treffen. Für 
Ozonungsanlagen sind als notwendige Sicherheitsmaßnahmen in der ZH 1/474 
(HVBG, 1986), DIN 19 627 (1993) und bei der Verwendung von Sauerstoff als 
Ausgangsgas in BGR 500 (DGUV, 2008) beispielsweise Belüftungsvorrichtun-
gen, Kennzeichnungspflichten, Gaswarnanlage mit Warnblinkleuchte und 
Signalhupe, Atemschutzgeräte, Notabschaltvorrichtung und Restozonver-
nichtungsvorrichtungen aufgeführt. Die Kapital- und Betriebskosten erhöhen 
sich insgesamt deutlich durch die in regelmäßigen Abständen notwendigen 
Wartungsarbeiten der Sicherheitseinrichtungen (in oben genannten Gesamtkos-
ten enthalten). 
Der Anlagenbetrieb kann mit Hilfe entsprechender Mess- und Steuereinrichtun-
gen weitgehend automatisiert werden. Zuverlässige Kontroll- und Über-
wachungsinstrumente (siehe Kapitel 4.3.3) gewährleisten eine hohe Betriebs-
sicherheit. Eine Steuerung der Desinfektionsmitteldosis über die online gemes-
sene Restdesinfektionsmittelkonzentration ist bei der Ozonung von behandel-
tem Abwasser (im Gegensatz zu Trinkwasser) nur eingeschränkt anwendbar, 
da hier auch bei Restozonkonzentrationen unter der Bestimmungsgrenze 
(0,02 mg/L) bereits eine drastische Verringerung der Indikatororganismen (um 
1 bis 4 log10-Stufen) erzielt werden kann (Abbildung 46, Xu et al., 2002, Wert 
et al., 2007). Als geeigneter Online-Steuerungsparameter der Ozondosis konn-
ten aus der Auswertung der vorliegenden Ergebnisse der SAK254 identifiziert 
werden (siehe Abbildung 48). Dieser Parameter kann als Summenparameter 
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für organische Abwasserinhaltsstoffe, die eine maßgebliche Desinfektions-
mittelzehrung bewirken, herangezogen werden. Eine Anlagensteuerung, die in 
Abhängigkeit des online gemessenen SAK254-Wertes (unter Einbeziehung der 
Wassertemperatur) die Desinfektionsmitteldosis einstellt, kann sowohl zu einer 
Verringerung der insgesamt eingesetzten Desinfektionsmittelmenge als auch 
zur Minimierung der toxischen Auswirkungen der Desinfektionsmaßnahmen 
beitragen.  
Der Betrieb erfordert eine regelmäßige Wartung und einen Austausch der Ver-
schleißteile (Wartungsintervall der Anlage: jährlich). Betriebsmittel (im We-
sentlichen Sauerstoff) müssen in regelmäßigen Zeitabständen nachgefüllt 
werden. Die Anfahrphase bis zu einem stabilen Betrieb bei voller Desinfek-
tionsleistung beträgt für die Ozonungsanlage wenige Minuten. Nennenswerte 
Betriebsstörungen traten während des gesamten Untersuchungszeitraumes 
nicht auf, sodass ein stabiler Anlagenbetrieb durchgängig möglich war. 
5.2.4. UV-Bestrahlung 
Inaktivierung von Krankheitserregern mittels UV-Bestrahlung 
Die Versuchsergebnisse zur Verringerung der Konzentration von E. coli mittels 
UV-Bestrahlung während der Phasen II, IIIa und IIIb sind in Abbildung 53 in 
Abhängigkeit der eingesetzten UV-Dosis (-Fluenz) aufgetragen.  
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  BG – Bestimmungsgrenze 
Abbildung 53: Inaktivierung von E. coli mittels UV-Bestrahlung 
Es wird davon ausgegangen, dass sich der log-lineare Bereich der E. coli-Inak-
tivierung (siehe Kapitel 2.1.3) bei einer Dosis von weniger als 50 J/m² befindet, 
wie es sich auch bei Untersuchungen von Winward (2007) bei der UV-
Desinfektion von Grauwasser zeigte. Bei höheren eingesetzten UV-Dosen zeigt 
sich ein Tailingeffekt, der vermutlich durch partikelassoziierte Mikroorganis-
men verursacht wurde (siehe Kapitel 2.1.3 und 2.1.4), wie er ähnlich auch bei 
Untersuchungen anderer Autoren (Emerick et al, 2000, Rott und Schöler, 2001, 
Dietrich et al., 2003, Schmidtlein, 2012) beobachtet wurde. Die Unterschiede 
in der Abwasserzusammensetzung im Zulauf zu den Desinfektionsanlagen 
zwischen den Versuchsphasen II, IIIa und IIIb lassen keine klare Abgrenzung in 
der Desinfektionseffektivität in Bezug zur Art der vorhergehenden Abwasserbe-
handlung erkennen. Die erzielten Ergebnisse liegen in guter Übereinstimmung 
mit in der Literatur zu findenden Bestrahlungsdosen zur Inaktivierung von E. 
coli. Liu und Zhang (2006) erzielten eine Verringerung der Konzentration von 
E. coli um 4,5 bis 5 log10-Stufen bei einer UV-Dosis von 100 J/m². Eine Zusam-
menstellung von Literaturwerten von Hunter und Townsend (2010) zeigt 
notwendige UV-Bestrahlungsdosen in Höhe von 67 und 84 J/m² zur E. coli-
Inaktivierung um 3 und 4 log10-Stufen. Passantino und Malley (2001) beschrei-
ben, dass der Gehalt partikulärer Wasserinhaltsstoffe bei einer Trübung 
< 10 NTU keinen Einfluss auf den Desinfektionserfolg hat. Ähnliches wurde 
auch von Nasser et al. (2006) festgestellt, die den Desinfektionserfolg mittels 
UV-Bestrahlung von Abläufen des Nachklärbeckens nach dem Belebtschlamm-
verfahren mit und ohne nachgeschaltete Flockungsfiltration miteinander 
verglichen. Bereits der unfiltrierte Ablauf wies eine Trübung von nur 5 NTU auf 
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und die Ergebnisse hinsichtlich der Desinfektionswirkung unterschieden sich 
nicht von denen des Ablaufs nach der Flockungsfiltration mit einer Trübung 
von 1 NTU. Auch die Ergebnisse von Thompson et al. (2003) zeigen anhand 
der UV-Desinfektion von Abläufen kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen 
im Vergleich zur UV-Desinfektion von Wasser zur Trinkwasseraufbereitung 
keine Unterschiede in der Desinfektionswirkung bei gleicher UV-Fluenz.  
Die durchschnittliche erzielte Desinfektionswirkung durch die verwendete UV-
Bestrahlungsdosis liegt geringfügig über der der drei anderen in der vorliegen-
den Arbeit untersuchten Desinfektionsverfahren. Die empfohlene UV-Dosis liegt 
jedoch mit 400 J/m² (DVGW, 2006a) zur Trinkwasserdesinfektion und 300 bis 
450 J/m² (ATV, 1998) zur Desinfektion behandelten Abwassers (nach NWRI 
(2012) sogar 1.000 J/m²) deutlich über der hier eingesetzten UV-Dosis. Aus 
diesem Grund wurde eine Versuchsreihe zur Messung der Inaktivierung der 
Indikatororganismen E. coli und gesamtcoliforme Bakterien mit einer UV-Dosis 
von 400 J/m² durchgeführt. Bei durchschnittlichen Anfangskonzentrationen 
von 7,4 · 104 und 1,3 · 105 MPN/100 mL (n=24) im Ablauf der Nachklärung 
nach dem Belebtschlammverfahren (entsprechend Phase II) lag die Konzentra-
tion sowohl von E. coli als auch von gesamtcoliformen Bakterien nach der UV-
Bestrahlung in allen untersuchten Proben unter der Bestimmungsgrenze von 
1 MPN/100 mL.  
Neben der Desinfektionswirkung gegenüber E. coli wurde auch die gegenüber 
gesamtcoliformen Bakterien, Enterokokken und somatischen Coliphagen im 
Laufe der verschiedenen Versuchsphasen untersucht. Die Grundgesamtheit der 
in Abbildung 54 dargestellten Messergebnisse ist auf die Versuchstage (n=22) 
der Versuchsphasen II bis IIIb reduziert, bei denen im Ablauf der UV-Anlage 
alle vier genannten Indikatororganismen zeitgleich gemessen wurden. Die 
Inaktivierung gegenüber E. coli und gesamtcoliformen Bakterien lag mit einem 
Mittelwert während der Versuchsphasen II, IIIa und IIIb von 4,1 und 4,6 log10-
Stufen geringfügig höher als die gegenüber Enterokokken von 3,7 log10-Stufen. 
Die Desinfektionswirkung gegenüber somatischen Coliphagen war mit einer 
mittleren Inaktivierung von 2,1 log10-Stufen am geringsten. Die mittleren 
Zulaufkonzentrationen lagen für alle vier Indikatororganismen im Bereich von 
7 · 103 bis 9 · 104 MPN/100 mL bzw. PFU/100 mL. Abbildung 54 zeigt eine 
statistische Auswertung der gemessenen log10-Reduzierungen für die vier 
unterschiedlichen Indikatororganismen. Der Anteil der Proben mit Messwerten 
unterhalb der Bestimmungsgrenze lag für gesamtcoliforme Bakterien bei 23 %, 
für E. coli bei 73 %, für Enterokokken bei 46 % und für somatische Coliphagen 
bei 100 %. Bei der Interpretation der Ergebnisse zur Reduzierung der Konzent-
ration somatischer Coliphagen ist zu beachten, dass die tatsächliche log10-
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Inaktivierung etwas über dem angegebenen Wert liegt. Aus Zusammenstellun-
gen von Literaturwerten von Jacangelo et al. (2002) und Crittenden et al. 
(2012) geht jedoch ebenfalls hervor, dass zur Inaktivierung von Viren um die 
gleiche Größenordnung wie E. coli eine deutlich höhere UV-Dosis notwendig 
ist.  
 
* 73 % der Ergebnisse: Reduktion ≥ N0 
** 100 % der Ergebnisse: Reduktion ≥ N0 
Abbildung 54: Inaktivierung ausgewählter Indikatororganismen mittels UV-Bestrahlung 
Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach UV-Bestrahlung 
Nach einer UV-Bestrahlung mit einer Dosis von 50 J/m² verringerte sich die 
Konzentration von gesamtcoliformen Bakterien und E. coli um 4,3 und 
4,2 log10-Stufen, die der Koloniezahlen um 3,3 log10-Stufen und die der Bakte-
rien P. aeruginosa um mehr als 3,1 log10-Stufen (die Konzentration dieser 
Bakterien lag nach erfolgter Desinfektion unter der Bestimmungsgrenze von 
1 MPN/100 mL). Sowohl die Konzentration von gesamtcoliformen Bakterien als 
auch die von E. coli wiesen nach 24-stündiger Stagnation einen Maximalwert 
auf, der 0,9 und 0,5 log10-Stufen über der Ausgangskonzentration direkt nach 
erfolgter Desinfektion lag. Anschließend erfolgte eine Verringerung der Kon-
zentration mit einem ähnlichen Verlauf wie in der nicht desinfizierten Probe. 
Vergleichbar verhielt es sich auch bei den Koloniezahlen bei 22 und bei 36 °C 
Bebrütungstemperatur, die einen Maximalwert am dritten und sechsten Tag 
der Stagnationsphase erreichten und anschließend ebenfalls einen ähnlichen 
abnehmenden Verlauf wie in der nicht desinfizierten Probe zeigten. P. aerugi-
nosa war während der ersten drei Tage der Stagnationszeit nicht nachweisbar. 
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Anschließend nahm deren Konzentration jedoch zu und erreichte nach 14-
tägiger Stagnation einen Maximalwert von 166 MPN/100 mL, der in etwa dem 
in der nicht desinfizierten Probe entsprach (siehe Abbildung 55). Die Konzent-
rationen der organischen Summenparameter veränderten sich unmittelbar 
durch die UV-Bestrahlung nicht. Der SAK254, der Gehalt an DOC und CSB 
verringerten sich in der stagnierenden Probe nach 14 Tagen um 20, 9 und 
12 %. Die vollständigen Messdaten dieser Versuchsreihe sind in Anhang 10 
zusammengestellt.  
 
 
Abbildung 55: Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers nach UV-Bestrahlung 
(oben) und in der nicht desinfizierten Ablaufprobe (unten) 
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Ähnlich wie nach der Ozonung, könnte in der vorliegenden Studie der Wieder-
anstieg der Konzentration von P. aeruginosa nach der UV-Bestrahlung, nach-
dem die Messwerte während der ersten drei Tage der Stagnationsphase unter 
der Bestimmungsgrenze lagen (Abbildung 55), ein Hinweis auf einen vorüber-
gehenden VBNC-Zustand der Bakterien sein. Nach sechs Tagen waren diese 
Bakterien jedoch wieder vermehrungsfähig. Nach 14 Tagen war, bei einer 
Konzentration der Indikatororganismen E. coli unter der Bestimmungsgrenze, 
eine Konzentration der opportunistischen Krankheitserreger P. aeruginosa von 
166 MPN/100 mL nachweisbar. Eine Studie von Friedler und Gilboa (2010) 
stellte ebenfalls nach einer UV-Bestrahlung von Grauwasser mit einer Dosis von 
690 J/m² sowohl einen Wiederanstieg der Koloniezahl als auch einen Wieder-
anstieg der Konzentration von P. aeruginosa fest. Die Konzentration fäkal-
coliformer Bakterien nahm in dieser Studie im Verlauf der Aufenthaltszeit des 
UV-bestrahlten Grauwassers im Verteilungsnetz kontinuierlich ab. Guo et al. 
(2009) untersuchten die Entwicklung der Koloniezahl von UV-bestrahlten, 
behandelten Abwasserproben während der Dauer einer Stagnationsphase von 
fünf Tagen. Nach spätestens fünf Tagen überstieg die Koloniezahl der mit UV-
Dosen von 50 bis 400 J/m² bestrahlten Proben, ähnlich wie in der vorliegenden 
Arbeit, die der nicht desinfizierten Probe. Der Wiederanstieg der Koloniezahl 
verlief in den Proben, die eine höhere Bestrahlungsdosis erhielten, langsamer 
als in denen mit einer Bestrahlungsdosis von 50 J/m². Eine Kombination aus 
Dunkelreparaturmechanismen der beschädigten Bakterien und Vermehrung der 
unbeschädigten bzw. reparierten Bakterien ist vermutlich für den Wiederan-
stieg der Koloniezahl verantwortlich (Guo et al., 2009). Untersuchungen von 
Bischoff et al. (2013) zeigen, dass nach einer UV-Bestrahlung von behandeltem 
Abwasser mit Dosen zwischen 50 und 150 J/m² ein signifikant höherer Wieder-
anstieg der Koloniezahl zu erwarten ist, wenn das stagnierende Wasser Son-
nenlicht ausgesetzt ist. Die Photoreaktivierung subletal geschädigter Mikro-
organismen scheint hier eine bedeutende Rolle zu spielen (Bischoff et al., 
2013) 
Umweltauswirkungen der UV-Bestrahlung 
Bei der UV-Bestrahlung von Abläufen kommunaler Abwasserbehandlungsanla-
gen ist, bei dem hier eingesetzten Wellenlängenbereich und UV-Dosen, nicht 
mit einer Bildung von DNP zu rechnen (siehe Kapitel 2.2.5). Im Ablauf der UV-
Desinfektionsanlage konnte in keiner der acht untersuchten Proben eine 
Erhöhung der Toxizität festgestellt werden.  
Die Auswirkungen auf die Konzentrationsverringerung der untersuchten 
anthropogenen Spurenstoffe durch eine UV-Bestrahlung mit durchschnittlich 
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127 J/m² waren an allen drei Versuchstagen nur geringfügig. Erstaunlicher-
weise zeigte sich jedoch beim Röntgenkontrastmittel Amdotrizoesäure eine 
Verringerung um 51 % (von 3,7 auf 1,8 µg/L). Die Konzentration des 
Schmerzmittels Diclofenac wurde durch die UV-Bestrahlung um durchschnitt-
lich 62 % verringert (von 2,4 auf 0,7 µg/L). Die Konzentrationen der drei 
weiteren untersuchten Spurenstoffe Carbamazepin (2,8 µg/L), Sulfomethoxazol 
(0,6 µg/L) und Estron (0,01 µg/L) waren an allen drei Tagen weitgehend 
unbeeinflusst durch die UV-Bestrahlung (Konzentrationsverringerungen von 
weniger als 20 %, vollständige Messdaten siehe Anhang 12). Laut Snyder et al. 
(2007) ist die UV-C-Strahlung in der Lage chemische Verbindungen in orga-
nischen Wasserinhaltsstoffen zu spalten (Photolyse). Dieser Prozess hängt stark 
von der Art des jeweiligen Wasserinhaltsstoffes sowie weiteren Wasserquali-
tätsparametern ab und hat bei einer UV-Dosis von ≤ 400 J/m² nur geringfügige 
Auswirkungen. Bei Untersuchungen, die UV-Dosen bis zu 300.000 J/m² ein-
setzten, wurde von einer Konzentrationsverringerung verschiedener Antibiotika 
bis unter die Nachweisgrenze berichtet (ein Anstieg der Toxizität des behandel-
ten Wassers wurde ebenfalls beobachtet) (Yuan et al., 2011). Untersuchungen 
mit Mitteldruckstrahlern, die auch einen Wellenlängenbereich kleiner 240 nm 
emittieren, führten ebenso wie die Anwendung der oxidativen Wasseraufberei-
tung (AOP - advanced oxidation processes, beispielsweise eine Kombination 
von UV-Bestrahlung mit Ozon, Wasserstoffperoxid oder Titandioxid), zu einer 
deutlich wirkungsvolleren Konzentrationsverringerung verschiedener anthro-
pogener Spurenstoffe (Snyder et al., 2007, Yuan et al., 2011, Keen et al., 2012, 
Pablos et al, 2013). 
Kosteneffizienz und Praktikabilität der UV-Bestrahlung 
Alle Kostenangaben beziehen sich auf Niederdruck-UV-Strahler, wie sie auch in 
der vorliegenden Arbeit verwendet wurden. Nach Darby et al. (1995) betragen 
die Betriebskosten 0,02 bis 0,03 €/m³ (Leong et al., 2008). Demgegenüber 
weisen aktuellere Kostendaten aus großtechnischen Anlagen in Australien nach 
Bixio und Wintgens (2006) mit Betriebskosten von maximal 0,01 €/m³ (ein-
schließlich Energie-, Ersatzteil-, Wartungs- und Unterhaltungskosten) sowie aus 
München mit Gesamtkosten von 0,02 bis 0,03 €/m³ behandelten Wassers 
(Böhm, 2007) darauf hin, dass die Kosten sich für die UV-Bestrahlung weiter 
verringert haben. Den weitaus größten Teil der Betriebskosten mit ca. 90 % 
machen die Kosten für Energie und Strahlerwechsel/-entsorgung aus (Samel et 
al., 2003). Lazarova (2004) gibt unterschiedliche Kostenanteile für eine Hoch-
rechnung der Betriebskosten auf die Gesamtkosten, bezogen auf das Volumen 
an behandeltem Abwasser, für verschiedene Desinfektionsanlagen an. Bei der 
Desinfektion mittels UV-Bestrahlung machen die Betriebskosten einen Anteil 
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von 47 % aus. Daraus folgen Gesamtkosten, entsprechend der Betriebskosten-
daten aus Australien, von maximal 0,02 €/m³, was im Bereich der für München 
und Berlin angegebenen Gesamtkosten von 0,02 bis 0,03 €/m³ liegt. Auch 
Hoibye et al. (2008) berichten von Gesamtkosten für die UV-Desinfektion von 
0,02 €/m³. 
Für die UV-Desinfektion liegen Energiebedarfsdaten großtechnischer Anlagen 
und Versuchsanlagen im Ablauf von Abwasserbehandlungsanlagen vor, auf die 
im Folgenden zurückgegriffen wird. Nach Monteith et al. (2007) beläuft sich 
der Energiebedarf für Niederdruck-UV-Anlagen zur Desinfektion behandelten 
Abwassers auf 0,045 kWh/m³ (der für Mitteldruck-UV-Desinfektionsanlagen 
liegt bei 0,145 kWh/m³). Betriebsdaten der Niederdruck-UV-Desinfektionsanla-
gen im Ablauf der Abwasserbehandlungsanlagen Bad Tölz und München 
beziffern den Energiebedarf auf 0,03 kWh/m³ (Haberkern et al., 2008), was im 
Bereich des von Salveson und McKay (2012) ermittelten Energiebedarfs 
vergleichbarer großtechnischer UV-Desinfektionsanlagen von 0,02 bis 
0,04 kWh/m³ liegt. 
UVC-Strahlung ist schädlich für Haut und Augen. Bestrahlung der Haut kann zu 
Hautrötungen und bei chronischer Exposition zu Hautkrebs führen (Memarza-
deh, 2010). UV-Desinfektionsanlagen sind daher so zu gestalten, dass UV-
Strahlung nicht direkt auf Augen oder Haut einwirken kann (DIN 12255-14, 
2004). Außer der durch die UV-Lampen vor-Ort-produzierten UV-Strahlung 
werden für die UV-Desinfektion keine weiteren Betriebsmittel benötigt. Eine 
Wartung der Anlage inklusive Mess- und Steuereinrichtungen (UV-Sensor, 
Durchflussmessgeräte) ist jährlich und ein Austausch der UV-Lampen ist nach 
maximal 8.000 Betriebsstunden erforderlich. Eine Anpassung der Strahlungs-
dosis ist bei Niederdruck-UV-Anlagen nur durch die Steuerung des Durchflusses 
möglich. Bei UV-Bestrahlungsanlagen mit mehreren UV-Reaktoren können 
diese durchflussabhängig zu- und abgeschaltet werden (DIN 12255-14, 2004). 
Die Anfahrphase bis zu einem stabilen Betrieb bei voller Desinfektionsleistung 
beträgt für die UV-Anlage wenige Minuten. Betriebsstörungen traten während 
des gesamten Untersuchungszeitraumes nicht auf, sodass ein stabiler Anlagen-
betrieb durchgängig möglich war.  
5.2.5. Vergleich der Desinfektionsverfahren  
Der nachfolgende Vergleich der vier eingesetzten Desinfektionsverfahren 
erfolgt analog zu Kapitel 5.2 in der Reihenfolge der Untersuchungsschwer-
punkte: Inaktivierung von Krankheitserregern (1), mikrobiologische Stabilität 
des behandelten Wassers (2), Auswirkungen auf die Umwelt (3) sowie Kosten-
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effizienz und Praktikabilität (4) der einzelnen Verfahren. Anhang 15 fasst die 
im Folgenden beschriebenen Ergebnisse als Netzdiagramm zusammen, und 
stellt dadurch die Stärken und Schwächen der einzelnen Verfahren im Hinblick 
auf die verschiedenen Untersuchungsschwerpunkte übersichtlich dar. 
Inaktivierung von Krankheitserregern 
Alle vier Desinfektionsverfahren erzielten hinsichtlich der analysierten Indi-
katororganismen eine vergleichbare Desinfektionswirkung. Die Grundgesamt-
heit der in Abbildung 56 dargestellten Messergebnisse ist auf die Versuchstage 
(n=40) der Versuchsphasen II bis IIIb reduziert, bei denen absolut identische 
Versuchsbedingungen, hinsichtlich der Charakteristik des behandelten Wassers, 
bei allen vier Desinfektionsanlagen herrschte. Abbildung 56 zeigt die log10-
Reduktion von E. coli bei der mittleren eingesetzten Dosis als Boxplot-Dia-
gramm.  
 
 MW – Mittelwert der E.coli log10-Reduktion 
Abbildung 56: Inaktivierung von E. coli mittels Chlorelektrolyse, Chlordioxiddosierung, 
Ozonung und UV-Bestrahlung 
Die Höhe der Desinfektionsmitteldosis variierte bei den eingesetzten Verfahren 
über eine gewisse Spannweite20. Die Konzentration der analysierten Indikator-
organismen konnte mit jedem der vier Desinfektionsverfahren, je nach einge-
setzter Dosis und vorhergehendem eingesetzten Behandlungsverfahren, bis 
                                         
20 Die Werte in Klammern in der Zeile „Dosis“ in Abbildung 56 geben die Standardabweichungen der mittleren eingesetzten Dosis 
an. 
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unter die Bestimmungsgrenze von 1 MPN/100 mL verringert werden. Die in der 
vorliegenden Arbeit gemessenen Desinfektionswirkungen in Abhängigkeit der 
eingesetzten Desinfektionsmitteldosen stimmten weitgehend mit den in ver-
gleichbaren Studien erzielten Ergebnissen überein (siehe Kapitel 5.2.1 bis 
5.2.4). In diesem Zusammenhang fiel auf, dass die Verfahren mit hydraulisch 
optimierten Kontaktbecken (Chlorelektrolyse, Chlordioxiddosierung und UV-
Bestrahlung) eine gleich hohe bzw. geringfügig höhere Desinfektionswirkung 
aufwiesen als die in vergleichbaren Untersuchungen erzielten Werte. Für die 
Ozonungsanlage wurde als einzige der vier Desinfektionsversuchsanlagen kein 
hydraulisch optimiertes Kontaktbecken konstruiert. Es zeigte sich, dass die 
erforderlichen Ozondosen zur Erreichung der gleichen Desinfektionswirkung 
bei der Versuchsanlage relativ (im Vergleich zu entsprechenden Literaturdaten) 
hoch lagen. Dies weist auf einen günstigen Einfluss einer optimierten Hydraulik 
im Desinfektionskontaktbecken hin, wodurch sowohl die Betriebskosten durch 
eine verminderte erforderliche Dosis als auch die toxischen Auswirkungen 
verringert werden können. 
Bei gleicher Dosierung wurde bei allen untersuchten Desinfektionsverfahren 
eine höhere Desinfektionsleistung gegenüber den Indikatororganismen für 
bakterielle Krankheitserreger (E. coli, gesamtcoliforme Bakterien und Entero-
kokken) als gegenüber den Indikatororganismen für virale Krankheitserreger 
(somatische Coliphagen) erzielt. Diese Ergebnisse liegen in Übereinstimmung 
mit Ergebnissen weiterer Autoren (Ashbolt et al., 2001, Jacangelo et al., 2002, 
Crittenden et al., 2012, Alcalde et al., 2007, von Sonntag und von Gunten, 
2012), die gleichermaßen für die Chlorung als auch für die Chlordioxid-
dosierung, Ozonung und UV-Bestrahlung von einer höheren Resistenz der 
Indikatororganismen für virale Krankheitserreger verglichen mit der für bak-
terielle Krankheitserreger berichten. Unter den Indikatororganismen für 
bakterielle Krankheitserreger zeigten Enterokokken die höchste Resistenz 
gegenüber den eingesetzten Desinfektionsmethoden (siehe Abbildung 35, 
Abbildung 42, Abbildung 49 und Abbildung 54). 
Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers 
In den Abläufen aller Desinfektionsanlagen, in denen keine oder zu geringe 
Konzentrationen an Restdesinfektionsmitteln im Wasser nachweisbar waren, 
konnte während der 14-tägigen Stagnationszeit ein Anstieg der Konzentration 
heterotropher kultivierbarer Mikroorganismen (gemessen als Koloniezahl bei 
36 °C) um bis zu 4,4 log10-Stufen beobachtet werden. In der mit UV-Strahlung 
behandelten Probe glich sich der Konzentrationsverlauf ab dem dritten Tag in 
etwa dem in der nicht desinfizierten Probe an. Zum gleichen Zeitpunkt übertraf 
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die Koloniezahl in den Proben, die mit chemischen Desinfektionsmitteln 
desinfiziert wurden und keine ausreichenden Restdesinfektionsmittelkonzentra-
tionen aufwiesen, die der nicht desinfizierten Probe. Nach 14-tägiger Stagna-
tion lag die Koloniezahl in den mit Ozon und Natriumhypochlorit behandelten 
Proben um mehr als 2 log10-Stufen höher als in der nicht desinfizierten Probe 
(Abbildung 57). Der Grund hierfür liegt vermutlich in erster Linie an der 
Erhöhung der Bioverfügbarkeit der organischen Substanzen durch die Chlorung 
und Ozonung (Swietlik et al., 2004, Hammes et al., 2006, Wert et al., 2007, 
Siegrist et al., 2010, Ramseier et al., 2011). Die Aufrechterhaltung einer 
wirksamen Restdesinfektionsmittelkonzentration ist bei den in dieser Studie 
untersuchten Verfahren prinzipiell nur nach der Dosierung von Chlor und 
Chlordioxid möglich. 
 
Abbildung 57: Mikrobiologische Stabilität des behandelten Abwassers, Koloniezahl  
Neben dem Wiederanstieg der Koloniezahl im Verlauf der Stagnationsphase 
nach erfolgter Desinfektion wurde in der vorliegenden Untersuchung auch ein 
Wiederanstieg der fakultativ pathogenen Mikroorganismen P. aeruginosa in den 
Proben, die mit Ozon und UV-Strahlung desinfiziert wurden, nachgewiesen. 
Der Wiederanstieg der Konzentration von P. aeruginosa, nachdem die Mess-
werte zwischenzeitlich unter der Bestimmungsgrenze von 1 MPN/100 mL 
lagen, kann ein Hinweis darauf sein, dass diese Bakterien vorübergehend in 
einem lebensfähigen, aber nicht kultivierbaren (viable but non-cultur-
able - VBNC) Zustand vorlagen, aus dem sie sich nach einigen Tagen wieder 
reaktivieren konnten und ihre Vermehrungsfähigkeit zurückerlangten. Ähn-
liches wurde auch von Bendinger und Benölken (2011) in einer Studie zur 
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Biofilmuntersuchung von Trinkwasserinstallationen berichtet. Zum Zeitpunkt 
des Nachweises von P. aeruginosa lagen die Messwerte der Indikatororga-
nismen E. coli im behandelten Wasser unter der Bestimmungsgrenze von 
1 MPN/100 mL (Abbildung 58).  
 
 
Abbildung 58: Mikrobiologische Stabilität des behandelten Abwassers, E. coli (oben), Pseu-
domonas aeruginosa (unten) 
Auswirkungen auf die Umwelt 
In allen Abläufen der chemischen Desinfektionsanlagen konnte die Bildung von 
jeweils unterschiedlichen Desinfektionsnebenprodukten nachgewiesen werden. 
Mögliche wasserrechtliche Auswirkungen im Zusammenhang mit den gefunde-
nen Konzentrationen von DNP sind in Kapitel 5.3.2 beschrieben. Gleichzeitig 
zeigten diese Abläufe unterschiedliche Erhöhungen der Toxizität, gemessen als 
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Hemmwirkung, die sie auf die Lichtemission der Bakterien V. fischeri ausübten. 
Das mit UV-Strahlung behandelte Wasser zeigte in den acht untersuchten 
Proben keine Erhöhung der Toxizität. Am stärksten war die Toxizitätserhöhung 
nach der Chlorelektrolyse (siehe Abbildung 59), gefolgt vom Ablauf der Ozo-
nungsanlage. Nach der Dosierung von Chlordioxid erhöhte sich die Toxizität 
nur in einem geringen Anteil der analysierten Proben. Tendenziell wies der 
Ablauf des Belebtschlammverfahrens (Phase II) eine höhere Toxizität auf als 
der Ablauf des Belebtschlammverfahrens mit anschließender Mikrosiebung 
(Phase IIIa). Die Abläufe des Belebtschlammverfahrens mit anschließender 
Sandfiltration (Phase IIIb) wiesen insgesamt die geringste Toxizität auf. Glei-
ches ließ sich auch bei den Abläufen der diesen Phasen nachgeschalteten 
Desinfektionsanlagen beobachten (siehe Anhang 13). Die Verringerung der 
Toxizität im Ablauf einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage durch die 
Sandfiltration (mit Filtergeschwindigkeiten zwischen 14 und 15 m/h) konnte 
auch bei Untersuchungen auf der Abwasserbehandlungsanlage Regensdorf 
(CH) festgestellt werden (Abegglen et al., 2009, Stalter et al., 2010, Magdeburg 
et al., 2012). Die Verringerung der Toxizität kann sowohl durch biologische 
Vorgänge als auch durch die mechanische Filtrationswirkung und den Zerfall 
instabiler Substanzen während der hydraulischen Aufenthaltszeit im Sandfilter 
verursacht sein (Magdeburg et al., 2012).  
 
Abbildung 59: Toxizität, gemessen als Hemmung der Lichtemission der Leuchtbakterien 
V. fischeri im Zulauf und in den Abläufen der Desinfektionsanlagen 
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Bedeutende Auswirkungen auf weitere Wasserinhaltsstoffe konnten vor allem 
bei der Ozonung von behandeltem Abwasser nachgewiesen werden. Hier zeigte 
sich anhand von stichprobenhaften Messungen anthropogener Spurenstoffe, 
dass die Konzentrationen aller untersuchten Spurenstoffe, bis auf das Röntgen-
kontrastmittel Amidotrizoesäure, um mehr als 80 % durch die Ozonung verrin-
gert wurden. Diese Ergebnisse werden bestätigt durch umfassendere Studien 
(Ternes et al., 2003, 2006, Snyder et al., 2007, Nakada et al., 2007, Hollender 
et al., 2009, Abegglen et al., 2009, Lee und von Gunten, 2010, Pisarenko et al., 
2012), die die hohe Reaktivität eines breiten Spektrums anthropogener Spuren-
stoffe gegenüber Ozon bzw. der gebildeten freien Radikale nachweisen. Die 
Desinfektion mit Chlordioxid konnte lediglich für das Schmerzmittel Diclofenac 
und das Steroidhormon Estron Konzentrationsverringerungen um mehr als 
80 % erzielen. Für Estron erreichte auch die Chlorelektrolyse eine Konzent-
rationsverringerung um mehr als 80 %. Diese Ergebnisse bestätigen Unter-
suchungen von Snyder et al. (2007), die berichten, dass die Reaktivität von 
Chlordioxid zur Oxidation anthropogener Spurenstoffe zwischen der von Ozon 
und freiem Chlor liegt. Die UV-Bestrahlung wirkte sich nur geringfügig auf die 
Konzentration der Spurenstoffe im behandelten Wasser aus (Abbildung 60). Bei 
einer UV-Bestrahlung mit einer Dosis von ≤ 400 J/m² sind übereinstimmend 
mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit nur geringfügige Auswirkungen 
auf die Konzentration anthropogener Spurenstoffe zu erwarten (Snyder et al., 
2007). 
 
Abbildung 60: Konzentrationen anthropogener Spurenstoffe im Zulauf und in den Abläufen 
der Desinfektionsanlagen 
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Bei keinem der untersuchten Desinfektionsverfahren wurden Auswirkungen auf 
den pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit des behandelten Wassers nach-
gewiesen (durchschnittliche Veränderungen < 2 %). Die Konzentration von 
NH4-N verringerte sich durch die Chlorelektrolyse während der Versuchsphasen 
II bis IIIb um durchschnittlich 23 %. Die dabei entstandenen Chloramine 
konnten als gebundenes Chlor nachgewiesen werden. Die Untersuchungen im 
Zu- und Ablauf der Desinfektionsverfahren mit oxidativ wirksamen Substanzen 
(Chlor, Chlordioxid und Ozon) hinsichtlich einer Konzentrationsveränderung 
der organischen Wasserinhaltsstoffe (gemessen als CSB, DOC und SAK254) 
ergaben für die Chlorelektrolyse und die Chlordioxiddosierung nur gering-
fügige Konzentrationsverringerungen (< 10 %). Die Ozonung hingegen führte 
zu einer deutlichen Verringerung der Summenparameter CSB und SAK254 um 
durchschnittlich 24 % und 67 % bei etwa gleichbleibender DOC-Konzentration. 
Diese Veränderung im Verhältnis der organischen Summenparameter unter-
einander, wie sie auch in Studien von Drewes (1997), Schumacher (2006), 
Bahr et al. (2007), Abegglen et al. (2009) und Gerrity et al. (2012) festgestellt 
wurde, zeigt, dass die organischen Substanzen durch die Ozonung nicht 
mineralisiert werden, sondern sich ihre Zusammensetzung verändert. Diese 
Veränderung lässt sich laut Bahr et al. (2007) als eine Strukturumwandlung 
der organischen Matrix hin zu kleineren, polareren und weniger aromatischen 
Verbindungen beschreiben. 
Kosteneffizienz und Praktikabilität 
Tabelle 12 zeigt eine Übersicht des spezifischen Energiebedarfs sowie der 
spezifischen Kapital- und Betriebskosten, wie sie in den Kapiteln 5.2.1 bis 5.2.4 
auf Basis von Literaturdaten erhoben wurden.  
Die Kapital- und Betriebskosten können für die einzelnen Desinfektionsverfah-
ren stark variieren und sind an die jeweiligen Randbedingungen wie Anlagen-
größe, Abwassercharakteristik, Behandlungsziele, gesetzliche Vorgaben, 
geografische Lage, Energiequelle sowie Anlagenauslegung und -auslastung 
gebunden. Bei der Betrachtung der Kostenvergleichsdaten muss weiterhin 
berücksichtigt werden, dass nur für die Desinfektion behandelten Abwassers 
mittels Ozon und UV-Strahlung umfassende Literaturdaten großtechnischer 
Anlagen zur Desinfektion von behandeltem Abwasser zur Verfügung standen. 
Bei der Ermittlung der Kostendaten für die Desinfektion behandelten Abwassers 
mittels Chlordioxid, wurde auf Planungsdaten und Erfahrungswerte groß-
technischer Anlagen aus den Bereichen der Getränkeindustrie und der Trink-
wasserdesinfektion zurückgegriffen. Hierbei handelte es sich jedoch im Wesent-
lichen um Anlagen, deren Behandlungskapazitäten deutlich unter denen der 
 Ergebnisse und Diskussion  161 
Kostenermittlung der drei anderen Desinfektionsverfahren zugrunde liegenden 
Anlagen lagen. Demzufolge ist davon auszugehen, dass die Kapital- und 
Betriebskosten für Chlordioxidanlagen zur Desinfektion von behandeltem 
Abwasser im großtechnischen Maßstab etwas niedriger liegen. 
Tabelle 12: Energiebedarf und Kosten der untersuchten Desinfektionsverfahren (nach *)  
Verfahren Spez. Energiebedarf** Spez. Kosten*** 
 [kWh/m³] [€/m³] 
Chlorelektrolyse 0,03 – 0,07 0,03 – 0,05 
Chlordioxiddosierung 
 
~ 0,001 0,05 – 0,13 
Ozonung 
 
0,17 – 0,40 0,03 – 0,07 
UV-Bestrahlung 0,02 – 0,04 0,02 – 0,03 
* Darby et al., 1995, USEPA, 1998, Elefritz, 2000, Gillette et al., 2003, Samel et al., 2003,  
   Lazarova, 2004, Schumacher, 2006, Bixio und Wintgens, 2006, Monteith et al., 2007,  
   Böhm, 2007, Pinnekamp und Merkel, 2008, Leong et al., 2008, Fahlenkamp et al., 2008,  
   Hoibye et al., 2008, Ried et al., 2009, Wirth, 2010, Abegglen et al., 2011, Salveson und  
   McKay, 2012, DWA, 2013 
** Systemgrenze umfasst ausschließlich die Betriebseinheiten der Abwasserbehandlungs-
anlage  
*** jähriche Kapital- und Betriebskosten pro m³ behandelten Wassers 
Die Vergleichbarkeit der gesamten Energiebedarfsdaten der vier verschiedenen 
Desinfektionsverfahren ist durch die Setzung der engen Systemgrenze (siehe 
Kapitel 4.5.2) insofern eingeschränkt, als dass Desinfektionsverfahren, die 
einen hohen Energiebedarf haben, der außerhalb der Systemgrenze entsteht 
(Chlordioxid- und Ozonungsverfahren21), bei dieser Betrachtung energie-
effizienter erscheinen als bei einer ökobilanziellen Betrachtung. Für umfassen-
dere Untersuchungen, die sowohl den Primärenergiebedarf als auch die Emissi-
onen von Treibhausgasen berücksichtigen, wird auf Life-Cycle-Analysen (LCA) 
und Ökobilanzen verwiesen (beispielsweise bei Hoibye et al., 2008, de Haas et 
al., 2008, Siegrist et al., 2010). Zusätzlich zu den Literaturdaten wurde der 
Energiebedarf der vier Versuchsanlagen (als Summe des Energiebedarfs aller 
Elemente der jeweiligen Desinfektionsanlage inklusive Pumpen, Mess- und 
Regelungsinstrumente etc.) gemessen. Die Stromverbrauchsmessungen wurden 
an drei verschiedenen Tagen durchgeführt, an denen die Betriebseinstellungen 
der Anlagen vergleichbare Desinfektionswirkungen gewährleisteten. Die 
                                         
21 Diese Verfahren benötigen deutlich mehr Betriebsmittel als die beiden anderen betrachteten Verfahren, die außerhalb der 
Kläranlage produziert werden müssen. Sie weisen somit mutmaßlich einen höheren externen Energiebedarf auf. 
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Messungen ergaben, dass die Ozonung und die Chlorelektrolyseanlage mit 
durchschnittlich 0,4 kWh/m³ den höchsten Stromverbrauch haben, gefolgt von 
der Chlordioxidanlage mit 0,3 kWh/m³. Den geringsten Stromverbrauch wies 
mit 0,2 kWh/m³ die UV-Anlage auf. Mit Ausnahme der Ozonungsanlage lagen 
die gemessenen Stromverbrauchsdaten deutlich über denen in der Literatur für 
großtechnische Anlagen beschriebenen Werten. Die Randbedingungen der 
Versuchsanlagen lassen demzufolge keine Rückschlüsse auf den Stromver-
brauch großtechnischer Anlagen zu. 
Der Anlagenbetrieb konnte mit Hilfe entsprechender Mess- und Steuereinrich-
tungen für alle vier Desinfektionsanlagen weitgehend automatisiert werden. 
Zuverlässige Kontroll- und Überwachungsinstrumente gewährleisteten bei allen 
Desinfektionsverfahren eine hohe Betriebssicherheit. Der Betrieb aller Desinfek-
tionsanlagen erforderte eine regelmäßige Wartung und ein Austausch der 
Verschleißteile. Betriebsmittel mussten sowohl bei der Chlorelektrolyseanlage 
als auch bei der Chlordioxid- und bei der Ozonungsanlage in regelmäßigen 
Zeitabständen nachgefüllt werden. Der Transport und die Lagerung von 
Gefahrstoffen sind für die Chlordioxidanlage und für die Ozonungsanlage (bei 
Einsatz von flüssigem Sauerstoff) notwendig. Ein Gefahrenpotential kann von 
den Flüssigkeiten und Gasen, die in den drei Anlagen zur Herstellung und 
Dosierung von chemischen Desinfektionsmitteln vor Ort produziert werden, 
ausgehen. Entsprechende sicherheitstechnische Vorkehrungen zur Vermeidung 
von Gesundheitsgefahren und negativen Umweltauswirkungen sind zu treffen. 
Auch die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen müssen in regelmäßigen 
Abständen (mindestens einmal jährlich) von Fachpersonal gewartet werden. 
Das Gefährdungspotential, das von der UV-Desinfektionsanlage ausgeht, ist nur 
minimal. Hierfür sind keine speziellen sicherheitstechnischen Einrichtungen zu 
installieren. Außerdem entfallen auch der Transport und der Umgang mit 
Gefahrstoffen.  
Die längste Anfahrphase bis zu einem stabilen Desinfektionsbetrieb ist für die 
Chlorelektrolyseanlage vorzusehen. Erst nach frühestens einer Woche Einfahr-
betrieb hat die Anlage ihre volle Desinfektionsleistung erreicht. Auch bei der 
Chlordioxidanlage ist eine Vorlaufphase von einigen Stunden vorzusehen, bis 
die Stammlösung in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Sowohl bei der 
Ozonung als auch bei der UV-Bestrahlung wird nach wenigen Minuten die volle 
Desinfektionsleistung erreicht. Durch die sehr kurzen Reaktionszeiten von nur 
wenigen Sekunden zwischen UV-Strahlung und Wasserinhaltsstoffen kann der 
UV-Reaktor, verglichen mit Desinfektionsreaktoren für chemische Desinfek-
tionsmittel, deutlich platzsparender ausgeführt werden. Genau wie für chemi-
sche Desinfektionsmittel haben jedoch die hydraulischen Eigenschaften des 
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Kontaktbeckens einen maßgeblichen Einfluss auf den Desinfektionserfolg. Das 
Kontaktbecken sollte eine Geometrie aufweisen, die im Idealfall eine Pfropfen-
strömung gewährleistet. 
Das Eintragssystem des Chlorgases in das zu behandelnde Wasser besteht aus 
einem Flüssigkeitsstrahlventilator, bei dem der Injektor empfindlich gegenüber 
Partikeln mit einem Durchmesser größer als 1 mm ist. Eine vorgeschaltete Fein- 
bzw. Mikrosiebung oder Sandfiltration, zumindest des Teilstroms, der durch 
den Flüssigkeitsstrahlventilator geführt wird, ist unerlässlich. Die Betriebs-
stabilität der drei weiteren Desinfektionsanlagen ist in Bezug auf die Wasser-
qualität des zu behandelnden Wassers relativ unempfindlich. Betriebsstörungen 
traten aufgrund der Zusammensetzung des behandelten Wassers bei diesen 
Anlagen zu keiner Zeit auf. 
5.3. Empfehlungen für die Praxis vor dem Hintergrund der weiteren 
Nutzung des behandelten Wassers 
Entsprechend der beabsichtigten weiteren Nutzung des behandelten Wassers 
unterscheiden sich die jeweiligen mikrobiologischen Anforderungen (siehe 
Kapitel 2.1.2). Grundsätzlich steigen die Anforderungen mit steigender Wahr-
scheinlichkeit, dass Menschen mit dem behandelten Wasser direkt in Kontakt 
kommen (USEPA, 2012). Praxisempfehlungen für unterschiedliche Anwen-
dungsfälle werden im Folgenden aus den gewonnenen Ergebnissen abgeleitet.  
Wegen der Vielzahl an möglichen Nutzungszwecken und entsprechend unter-
schiedlichen zu beachtenden rechtlichen Grundlagen (siehe Kapitel 2.1.2), 
werden im Folgenden verallgemeinernd, angelehnt an die Wasserwiederver-
wendungsrichtlinie der USEPA (2012), zwei unterschiedliche mikrobiologische 
Anforderungsklassen (AK) betrachtet. Für Wasserwiederverwendungszwecke, 
bei denen kein direkter menschlicher Kontakt mit dem behandelten Wasser zu 
erwarten ist (AK 1), wurde durch die USEPA (2012) für E. coli ein Schwellen-
wert von maximal 200 MPN/100 mL empfohlen. Für Wasserwiederver-
wendungszwecke, bei denen ein direkter menschlicher Kontakt mit dem 
behandelten Wasser wahrscheinlich ist (AK 2), sollen E. coli in 100 mL Wasser 
nicht nachweisbar sein. 
In Tabelle 6 (Kapitel 2.1.2) sind die Wasserqualitätsanforderungen zusam-
mengestellt, die neben den mikrobiologischen Anforderungen an das behandel-
te Wasser für die jeweiligen Nutzungszwecke erhoben werden. Die Grenzwerte 
der Abwasserverordnung (bzw. die für Einleitungen von behandeltem kommu-
nalem Abwasser in Oberflächengewässer regional gültigen Grenzwerte) müssen 
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ebenfalls beachtet werden in Fällen, in denen vor oder nach der beabsichtigten 
Nutzung eine Ableitung in Oberflächengewässer stattfindet.  
5.3.1. Abwasserbehandlung vor der Desinfektion 
Für Wasserwiederverwendungszwecke, bei denen kein direkter menschlicher 
Kontakt mit dem behandelten Wasser zu erwarten ist (AK 1), stellt die Wasser-
wiederverwendungsrichtlinie der USEPA (2012) an das Abwasserbehandlungs-
verfahren die Anforderung, dass mindestens eine mechanisch-biologische 
Reinigungsstufe der Desinfektion vorgeschaltet sein sollte. Die hierfür in 
Tabelle 6 aufgelisteten Wasserqualitätskriterien können alle mit Hilfe konven-
tioneller Abwasserbehandlungsverfahren (mechanisch-biologische Reinigungs-
stufe) eingehalten werden (siehe auch Kapitel 4.6). Basierend auf den Ergeb-
nissen der Versuchsphase I (siehe Kapitel 5.1.1) wurde eine Eignung des 
desinfizierten Ablaufs einer chemisch unterstützten mechanischen Abwasser-
behandlungsanlage zur Wasserwiederverwendung ausgeschlossen. Dement-
sprechend wird mindestens eine mechanisch-biologische Abwasserbehandlung 
vor der Desinfektion empfohlen, falls eine weitere Nutzung des behandelten 
Wassers zur Wiederverwendung beabsichtigt ist. 
Ist eine weitere Nutzung des behandelten Wassers vorgesehen, bei der ein 
direkter menschlicher Kontakt mit dem behandelten Wasser wahrscheinlich ist 
(AK 2), wird laut USEPA (2012) außer einer mechanisch-biologischen Reini-
gungsstufe noch eine zusätzliche Filtrationsstufe vor der Desinfektion empfoh-
len. Die Ablaufwerte der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage in der 
vorliegenden Untersuchung (Phase II) wiesen im Durchschnitt nur noch ver-
gleichsweise geringe Trübungswerte (5 FNU) und Konzentrationen von CSB, 
AFS und NH4-N auf (31 mg/L, 8 mg/L und 1 mg/L). Die anschließende Mikro-
siebung (Phase IIIa) bzw. Sandfiltration (Phase IIIb) konnte die Ablaufwerte 
zwar in Bezug auf partikuläre organische und anorganische Abwasserinhalts-
stoffe nochmals deutlich verbessern (siehe Abbildung 32), sodass der für die AK 
2 geforderte maximale Trübungswert von 2 NTU (Tabelle 6) eingehalten 
werden konnte22, der positive Effekt auf den Desinfektionserfolg konnte jedoch 
nicht für alle Desinfektionsverfahren eindeutig nachgewiesen werden. Dies gilt 
vor allem für die UV-Desinfektion, für die Ähnliches auch von Rott und Schöler 
(2001), Passantino und Malley (2001) sowie von Nasser et al. (2006) beschrie-
ben wurde. Die beiden letztgenannten Studien untersuchten Abläufe von 
Abwasserbehandlungsanlagen mit vergleichbarer Wasserqualität wie in der 
                                         
22 Unter der Annahme FNU = NTU 
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vorliegenden Untersuchung (Trübung < 10 NTU). Eine Filtration konnte die 
Trübungswerte zwar auch hier nochmals deutlich reduzieren, die Desinfek-
tionswirkung jedoch nicht nachweisbar verbessern. Demgegenüber zeigen 
Ergebnisse von Desinfektionsanlagen im Ablauf einer mechanisch-biologischen 
Abwasserbehandlungsanlage, die die Wasserqualitätsanforderungen für den 
AK 1 (Tabelle 6) gerade noch einhalten, dass eine weitergehende Entfernung 
partikulärer organischer und anorganischer Wasserinhaltsstoffe den Desinfek-
tionsprozess deutlich begünstigen kann (Bischoff et al. 2013). In dieser Unter-
suchung wurden mit den in Kapitel 4.3.2 und 4.3.4 beschriebenen Chlordioxid- 
und UV-Desinfektionsanlagen mechanisch-biologisch behandeltes Abwasser 
einer Versuchsanlage (mittlere Trübung: 19 NTU) in Shanghai desinfiziert. Der 
negative Einfluss auf den Desinfektionserfolg drückte sich dadurch aus, dass 
sich im Ablauf der UV-Desinfektionsanlage in Shanghai ein Tailingeffekt zeigte, 
der in einem höheren Konzentrationsbereich von Indikatororganismen lag (100 
bis 1.000 MPN gesamtcoliforme Bakterien/100 mL) als der, der sich bei der 
Desinfektion von behandeltem Wasser mit niedrigeren Trübungswerten zeigte 
(1 bis 10 MPN gesamtcoliforme Bakterien/100 mL). Für Desinfektionsver-
fahren, bei denen die Desinfektionsmittelzehrung von Wasserinhaltsstoffen eine 
große Rolle spielte (Chlordioxid, Ozon), konnte generell gezeigt werden, dass 
mit einer Verringerung der Konzentration organischer Wasserinhaltsstoffe die 
Desinfektionsmitteldosis zur Erzielung des gleichen Desinfektionserfolges 
verringert werden kann (siehe Kapitel 5.2.2 und 5.2.3, Abbildung 41 und 
Abbildung 48). Dadurch ergeben sich auch positive Effekte hinsichtlich einer 
Verringerung der Desinfektionsnebenproduktbildung. 
Neben der Steigerung der Desinfektionseffektivität, trägt eine Festlegung von 
Mindestanforderungen an die der Desinfektion vorgeschalteten Behandlungs-
verfahren dazu bei, die Zuverlässigkeit des Wasserbehandlungssystems zu 
erhöhen (USEPA, 2012). Aus diesen Gründen wird eine Filtrations- bzw. 
Mikrosiebungsstufe vor der Desinfektion für die nach AK 2 beschriebenen 
Wassernutzungszwecke empfohlen; insbesondere gilt dies für Abläufe mecha-
nisch-biologischer Abwasserbehandlungsanlagen mit hohem Partikelgehalt 
(Trübung > 10 FNU bzw. AFS > 15 mg/L)23 und bei Anwendung oxidativ 
wirksamer Desinfektionsmittel mit hohem Gehalt organischer Substanzen 
(CSB > 40 mg/L, BSB5 > 5 mg/L bzw. SAK254 > 25 1/m)
 24. 
  
                                         
23 Abgeleitet aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit. 
24 Abgeleitet aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit. 
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5.3.2. Betriebsempfehlungen für die Desinfektionsanlagen 
Desinfektionsmitteldosis 
Alle vier in dieser Arbeit untersuchten Desinfektionsverfahren sind prinzipiell 
dazu in der Lage, die nach USEPA (2012) geforderten mikrobiologischen 
Schwellenwerte für die entsprechenden Wasserwiederverwendungszwecke der 
AK 1 und 2 einzuhalten. Die erforderliche Desinfektionsmitteldosis ist wasser-
qualitätsspezifisch und die in Tabelle 13 genannten erforderlichen Dosen 
beziehen sich für AK 1 auf Abläufe mechanisch-biologischer Abwasserbehand-
lungsanlagen (Wasserqualität im Bereich der Werte „Ablauf NKB“, Abbildung 
32) und für AK 2 auf Abläufe mechanisch-biologischer Abwasserbehandlungs-
anlagen mit anschließender Filtration bzw. Mikrosiebung (Wasserqualität im 
Bereich der Werte „Ablauf Mikrosieb“, „Ablauf Sandfilter“, Abbildung 32).  
Tabelle 13: Erforderliche Dosis (bzw. Restdesinfektionsmittelkonzentration und spez. Dosis) 
zur Unterschreitung der mikrobiologischen Schwellenwerte nach USEPA (2012) 
(eigene Daten sowie nach Daten von*)  
  AK 125 AK 226 
Chlorelektrolyse Eingetragene Ladung 
[mAh/L] 
11,4 > 12** 
Restgesamtchlor  
[mg/L] 
1,0 > 2,0 
Chlordioxiddosierung ClO2-Dosis  
[mg/L] 
2 4 
Rest-ClO2  
[mg/L] 
0,2 0,4 
Spez. ClO2-Dosis bez. 
auf SAK254 [(m·mg)/L] 
0,1 0,2 
Ozonung O3-Dosis  
[mg/L] 
10 20 
Spez. O3-Dosis bez. auf 
SAK254 [(m·mg)/L] 
1 2 
UV-Bestrahlung UV-Fluenz/Dosis 
[J/m²] 
400 400 
*   Nelle 1994, Oberg, 1995, Lazarova et al., 1999, Paraskeva und Graham, 2002, Rose  
     et al., 2004, Asano et al., 2007, Alcalde et al., 2007, Kobylinski und Bhandari,  
     2010, Burns, 2010, Schmidtlein, 2012 
** die Versuchsanlage der vorliegenden Untersuchung war technisch auf eine eintrag 
     bare Ladung von 12 mAh/L begrenzt. 
 
                                         
25 AK1 - Wasserwiederverwendungszwecke, bei denen kein direkter menschlicher Kontakt mit dem behandelten Wasser zu 
erwarten ist (siehe Kapitel 2.1.2 und 5.3). 
26 AK2 - Wasserwiederverwendungszwecke, bei denen ein direkter menschlicher Kontakt mit dem behandelten Wasser 
wahrscheinlich ist (siehe Kapitel 2.1.2 und 5.3). 
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Die Angaben in Tabelle 13 stellen Orientierungswerte für die Dimensionierung 
von Anlagen zur Desinfektion von Abwasser dar, welches mit Hilfe der, dem 
weiteren Nutzungszweck entsprechenden, in Kapitel 5.3.1 beschriebenen 
Verfahren vor der Desinfektion behandelt wurde. Weitere Untersuchungen zur 
detaillierten Dimensionierung, in Abhängigkeit der jeweiligen anlagen- und 
abwasserspezifischen Voraussetzungen (mindestens Untersuchungen zur 
Zehrung des eingesetzten Desinfektionsmittels durch Abwasserinhaltsstoffe 
bzw. Bestimmung des SSK254
27 bei Anwendung der UV-Desinfektion), müssen 
für jede Desinfektionsanlage zusätzlich vorgenommen werden. Vor einer 
Einleitung in Oberflächengewässer muss gegebenenfalls eine Entfernung der 
Restdesinfektionsmittel (Chlordioxid und Chlor), beispielsweise durch Dosie-
rung von Natriumthiosulfat, erfolgen. 
Mikrobiologische Stabilität 
Für die Wasserwiederverwendung muss in der Regel die mikrobiologische 
Qualität auch während des Zeitraums einer Speicherung und Verteilung des 
behandelten Wassers sichergestellt sein. Sowohl die Ergebnisse dieser Unter-
suchung als auch Untersuchungen weiterer Autoren (Zhang und DiGiano, 
2002, Jjemba et al., 2010b) weisen darauf hin, dass behandeltes Wasser, 
welches direkt nach dem Desinfektionsprozess eine ausreichende mikrobio-
logische Qualität aufweist, nach einer Stagnationsphase im Speicher oder 
Verteilungsnetz mit einem mikrobiologischen Risikopotential, aufgrund eines 
möglichen Wiederanstiegs der Anzahl hygienerelevanter Mikroorganismen 
(sowohl suspendiert im Wasser als auch in Biofilmen), verbunden sein kann. 
Die Abwesenheit der Indikatororganismen E. coli schließt nicht die Anwesenheit 
sogenannter (opportunistischer) Umweltpathogene (beispielsweise P. aerugi-
nosa oder Legionella spp.) aus. Folgende Maßnahmen zur Minimierung dieses 
Risikopotentials können ergriffen werden: 
• Verfahrenstechnische Maßnahmen zur weitgehenden Verringerung mik-
robiell verwertbarer Wasserinhaltsstoffe.  
o Nachschaltung einer Sand-/Biofiltration zur Verringerung der 
(durch die Desinfektion entstandenen) mikrobiell verwertbaren 
Wasserinhaltsstoffe. 
• Aufrechterhaltung einer wirksamen Restdesinfektionsmittelkonzentration 
(bei den in dieser Studie untersuchten Verfahren prinzipiell nur nach der 
Dosierung von Chlor und Chlordioxid möglich). 
                                         
27 Daraus lässt sich direkt der spektrale Transmissionsgrad nach Ts,d (254) = 10 
(-SSK
254
 · d) berechnen (mit Schichtdicke d in mm) 
(DVGW, 2006a) 
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• Einhaltung einer UV-Mindestbestrahlungsdosis von 400 J/m², um der 
Gefahr mikrobieller Reparaturmechanismen (vor allem Photoreaktivie-
rung) zu begegnen (Sommer et al., 2000, Guo et al., 2009). 
• Verhinderung eines Keimeintrages in das Verteilungsnetz und die Was-
serspeicher. 
• Vermeidung langer Aufenthaltszeiten und erhöhter Temperaturen im 
Speicher und Verteilungsnetz (Uhl, 2001, Lautenschlager, 2010, Wein-
rich et al., 2010)28. 
• Periodisches Monitoring mindestens eines weiteren Indikatororganismus, 
außer E. coli, der stellvertretend für Mikroorganismen steht, die bei ge-
ringem Nährstoffangebot einen Wachstumsvorteil besitzen (beispiels-
weise P. aeruginosa) bzw. Monitoring von mikrobiell leicht verfügbaren 
organischen Substanzen (AOC oder BDOC). 
• Auswahl der Leitungsmaterialien und Werkstoffe in Anlehnung an die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik im Trinkwasserbereich (ent-
sprechend KTW-Leitlinie (UBA, 2008) und DVGW-Arbeitsblatt W 270, 
(1999b)), um eine erfolgreiche Reinigung und Desinfektion des Vertei-
lungssystems (auch bei gebildeten Biofilmen) gewährleisten zu können 
(Flemming, 2011). 
Steuerungsstrategien zur Verminderung der einzusetzenden Dosis und Verringe-
rung der negativen Umweltauswirkungen der Desinfektion 
Für die Wasserwiederverwendung sind meist keine gesetzlich verbindlichen 
Grenzwerte für DNP festgelegt (siehe Kapitel 2.3.4). Auch die zum Teil gemes-
sene Toxizitätserhöhung ist nicht reglementiert und hat keine direkten Auswir-
kungen auf die wasserrechtliche Eignung des behandelten Wassers für die 
Wasserwiederverwendung. Dennoch sollte für die genannten Parameter 
generell ein Minimierungsgebot aus Vorsorgegründen berücksichtigt werden, 
um das potentielle gesundheitliche Risiko für die Wassernutzer und mögliche 
negative Umweltauswirkungen zu verringern. AOX ist in Deutschland ein 
abwasserabgabenrelevanter Parameter mit einem Schwellenwert von 100 µg/L 
(AbwAG, 2005). In der vorliegenden Untersuchung wurde dieser Wert in 
nahezu allen Fällen im Ablauf der Chlorelektrolyseanlage überschritten, ebenso 
wie der im Anhang 3129 der Abwasserverordnung (AbwV, 2004) genannte 
                                         
28 Generell verschlechtert sich die Qualität des behandelten Wassers mit zunehmender Aufenthaltszeit im Speicher (Jjemba et al., 
2010a). Bei Anwendungsfällen, in denen das behandelte Wasser über längere Zeiträume gespeichert werden muss (land-
wirtschaftlichen Bewässerung), kann jedoch die natürliche Absterberate pathogener Mikroorganismen zu einer mikrobiolo-
gischen Wasserqualitätsverbesserung führen (RUB, 2010). 
29 Anhang 31 der Abwasserverordnung (1997): Wasseraufbereitung, Kühlsysteme, Dampferzeugung. Anwendbar auch für die 
Wasseraufbereitung von Betriebswasser. 
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Grenzwert von 200 µg/L. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV, 2011) hat 
Grenzwerte für die untersuchten DNP THM (50 µg/L), Chlorit (0,2 mg/L) und 
Bromat (10 µg/L) festgelegt, welche im überwiegenden Anteil der untersuchten 
Proben überschritten wurden. Für einige der untersuchten Parameter wurden 
Umweltqualitätsnormen (UQN) festgelegt bzw. vorgeschlagen (UQN-RL, 2008). 
Für Trichlormethan (eines der vier gemessenen THM) liegt der festgelegte Wert 
für Binnenoberflächengewässer bei 2,5 µg/L, welcher in allen Ablaufproben der 
Chlorelektrolyseanlage deutlich überschritten wird.  
Anhand der vorliegenden Ergebnisse konnte eine Strategie zur Steuerung von 
Anlagen für die Desinfektion behandelten Abwassers abgeleitet werden. Der 
spektrale Schwächungskoeffizient (SSK254) hat sich für die UV-Desinfektion als 
Kennwert (siehe DVGW W 294-1, 2006a) und Online-Steuerparameter für die 
Einstellung einer bestimmten UV-Dosis bewährt. Es konnte gezeigt werden, 
dass der spektrale Absorptionskoeffizient (SAK254) für die drei untersuchten 
chemischen Desinfektionsverfahren als Summenparameter für die organischen 
Abwasserinhaltsstoffe, die eine maßgebliche Desinfektionsmittelzehrung 
bewirken, herangezogen werden kann (siehe Kapitel 5.2.2 und 5.2.3). Eine 
Anlagensteuerung, die in Abhängigkeit des online gemessenen SAK254 (unter 
Einbeziehung der Wassertemperatur) die Desinfektionsmitteldosis einstellt, 
kann sowohl zu einer Verringerung der insgesamt eingesetzten Desinfektions-
mittelmenge als auch zur Minimierung der toxischen Auswirkungen der Desin-
fektionsmaßnahmen beitragen. Die Steuerung der eingesetzten Desinfektions-
mitteldosis bietet gegenüber einer Regelungsstrategie den Vorteil, dass die 
Dosis ohne eine zeitliche Verzögerung unmittelbar an die aktuelle Wassercha-
rakteristik angepasst werden kann. 
Weitere Betriebsempfehlungen 
Umfasst das Behandlungsziel auch die Elimination anthropogener Spurenstoffe, 
so haben die Ergebnisse in Übereinstimmung mit weiteren, umfassenderen 
Studien (u. a.: Snyder et al., 2007, Lee und von Gunten, 2010) gezeigt, dass 
eine maßgebende Elimination eines breiten Spektrums anthropogener Spuren-
stoffe nur durch die Ozonung erreicht wurde. Bisher nicht abschließend geklärt 
sind jedoch das Umweltverhalten und die Toxizität möglicher gebildeter 
Transformationsprodukte (Miehe, 2011). Außer nach der Ozonung, wurden die 
für die Spurenstoffe Carbamazepin, Sulfamethoxazol und Diclofenac vorge-
schlagenen UQN von 0,5 µg/L, 0,1 µg/L und 0,1 µg/L (UQN-RL, 2008) in den 
meisten untersuchten Proben nach erfolgter Desinfektion überschritten. 
Da die hydraulischen Eigenschaften des Kontaktbeckens den Desinfektionser-
folg bei allen eingesetzten Desinfektionsverfahren maßgeblich beeinflussen, 
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sollte das Kontaktbecken eine Geometrie aufweisen, die im Idealfall eine 
Pfropfenströmung gewährleistet (siehe Kapitel 2.1.3 und 4.3.1). Die Strö-
mungseigenschaften können mittels eines Tracertests oder mittels numerischer 
Simulation überprüft werden. 
Eine Korrosion der metallischen Leitungen und Werkstoffe kann zu Schäden am 
Wasserverteilungssystem führen. Eine Veränderung der Wasserbeschaffenheit 
durch die Desinfektion kann eine Korrosion begünstigen. Zu den Einfluss-
parametern zählen nach DIN EN 12 502 (2005) unter anderem die Wasser-
temperatur, der Gehalt des Wassers an Chlorid-Ionen, der pH-Wert und das 
Redoxpotential. Der pH-Wert des Wassers blieb nahezu unbeeinflusst durch die 
Desinfektionsmaßnahmen, ebenso wie die Wassertemperatur. Nach der Dosie-
rung von Chlordioxid wurde ein geringfügiger Anstieg (weniger als 2 %) der 
Leitfähigkeit nachgewiesen. Als Folge des Einsatzes der oxidativ wirksamen 
Desinfektionsmittel wurde eine deutliche Erhöhung des Redoxpotentials im 
behandelten Wasser gemessen. Es ist daher mit einer erhöhten Korrosivität des 
behandelten Wassers zu rechnen, vor allem wenn die Aufrechterhaltung einer 
Desinfektionskapazität vorgesehen wird. Bei der Auswahl der verwendeten 
Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die mit dem behandelten Wasser in 
Berührung kommen, ist dies zu berücksichtigen. 
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6. Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die Verbesserung der hygienischen Wasserqualität im Ablauf kommunaler 
Kläranlagen zum Schutz vor Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden, 
kann prinzipiell mittels aller vier untersuchter Desinfektionsverfahren erreicht 
werden. Die untersuchten Desinfektionsverfahren mit vorhergehender bio-
logischer Abwasserbehandlung erzeugten – je nach Dosis der Desinfektions-
mittel – einen Ablauf, der unbedenklich auch in sensible Oberflächengewässer 
eingeleitet werden kann beziehungsweise für verschiedene Wiederverwen-
dungszwecke geeignet ist.  
Wenngleich chemisch unterstützte mechanische Abwasserbehandlungsver-
fahren zum Teil erfolgreich vor einer Ableitung des behandelten Abwassers in 
Oberflächengewässer eingesetzt werden (Plum et al., 1998, Odegaard, 1998, 
Harleman und Murcott, 2001), wird auf Grundlage der vorliegenden Ergeb-
nisse mindestens eine mechanisch-biologische Abwasserbehandlung vor der 
Desinfektion und vor allem vor einer beabsichtigten Wasserwiederverwendung, 
bei der eine mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers über einen 
längeren Zeitraum erforderlich ist, empfohlen. Während der Versuchsphase I 
bestand das Behandlungsverfahren in einer chemisch unterstützten mecha-
nischen Abwasserbehandlungsstufe. Nach anfänglich guter Reinigungsleistung 
konnte der Anlagenbetrieb aufgrund massiver Biofilmbildung nicht über einen 
längeren Zeitraum stabil aufrechterhalten werden (siehe Kapitel 5.1.1). Eine 
Eignung des entsprechend behandelten Wassers zur Wasserwiederverwendung 
wurde demzufolge ausgeschlossen. Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse dieser 
und weiterer Untersuchungen (Emerick et al., 1999, Paraskeva und Graham, 
2002, Alcalde, 2007, Winward et al., 2008), dass eine weitergehende Entfer-
nung organischer Substanzen und partikulärer Wasserinhaltsstoffe den Desin-
fektionsprozess begünstigen. Die eingesetzte Desinfektionsmitteldosis kann in 
der Regel verringert werden (siehe Abbildung 41 und Abbildung 48) und der 
Tailingeffekt fällt weniger ausgeprägt aus (Bischoff et al., 2013), was in der 
Regel auch mit einer Verringerung der Bildung von DNP verbunden ist (siehe 
Abbildung 44 und Abbildung 51). 
Die Konzentration der analysierten Indikatororganismen konnte mit jedem der 
vier Desinfektionsverfahren, je nach eingesetzter Dosis und vorhergehendem 
Behandlungsverfahren, bis unter die Bestimmungsgrenze (< 1 MPN/100 mL 
bzw. < 1 PFU/mL) verringert werden. Neben Indikatororganismen für bakte-
rielle Krankheitserreger wurden auch somatische Coliphagen als Indikatororga-
nismen für virale Krankheitserreger analysiert. Bei gleicher Dosis wurde bei 
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allen untersuchten Desinfektionsverfahren jeweils eine höhere Desinfektions-
wirkung gegenüber den Indikatororganismen für bakterielle Krankheitserreger 
als gegenüber den Indikatororganismen für virale Krankheitserreger erzielt 
(Abbildung 35, Abbildung 42, Abbildung 49 und Abbildung 54). Virale und 
parasitäre Krankheitserreger zeigen häufig eine größere Umweltstabilität sowie 
eine deutlich niedrigere Infektionsdosis als bakterielle Krankheitserreger 
(WHO, 2011) und stellen daher ein besonderes Infektionsrisiko für die Was-
sernutzer dar. Die vorliegenden Ergebnisse sowie die Resultate weiterer Stu-
dien (Francy et al., 2012, O’Toole et al., 2012, Forslund et al., 2012) unter-
streichen die Notwendigkeit eines erweiterten Indikatorkonzepts, welches die 
mangelnde Korrelation zwischen dem Gehalt von E. coli und der Konzentration 
viraler und parasitärer Krankheitserreger berücksichtigt. Verschiedene Untersu-
chungen (Sobsey et al., 1995, Contreras-Coll et al., 2002, Ottoson et al., 2006) 
weisen auf eine Eignung von somatischen Coliphagen als Indikatororganismen 
und Modellorganismen für virale Krankheitserreger hin. Für die hygienische 
Bewertung von behandeltem Abwasser nach einer Desinfektion besteht noch 
Forschungsbedarf, um im Rahmen einer umfassenden Risikoanalyse geeignete 
Indikatoren zu identifizieren, die Aufschluss auf ein Infektionsrisiko bei der 
weiteren Wassernutzung mit parasitären Krankheitserregern geben können.  
In den Abläufen aller Desinfektionsanlagen, in denen keine oder zu geringe 
Konzentrationen an Restdesinfektionsmitteln im Wasser nachweisbar waren, 
konnte während einer anschließenden Stagnationszeit ein Anstieg der Konzent-
ration heterotropher kultivierbarer Mikroorganismen beobachtet werden. Nach 
14-tägiger Stagnation lag die Konzentration in den mit chemischen Desinfek-
tionsmitteln behandelten Proben, bei denen keine Restdesinfektionsmittel mehr 
nachweisbar waren, um mehr als 2 log10-Stufen höher als in der nicht desin-
fizierten Probe (Abbildung 57). Die Aufrechterhaltung einer wirksamen Rest-
desinfektionsmittelkonzentration ist bei den in dieser Studie untersuchten 
Verfahren prinzipiell nur nach der Dosierung von Chlor und Chlordioxid 
möglich. Weiterhin wurde im Laufe der Stagnationsphase ein Wiederanstieg 
der Konzentration fakultativ pathogener Mikroorganismen P. aeruginosa in 
Proben, die mit Ozon und mit UV-Strahlung (mit niedriger Dosis) desinfiziert 
wurden, nachgewiesen. Dieser Wiederanstieg, nachdem die Messwerte zwi-
schenzeitlich unter der Bestimmungsgrenze lagen, kann ein Hinweis darauf 
sein, dass diese Bakterien vorübergehend in einem lebensfähigen, aber nicht 
kultivierbaren (viable but non-culturable - VBNC) Zustand vorlagen, aus dem 
sie sich nach einigen Tagen wieder reaktivieren konnten und ihre Ver-
mehrungsfähigkeit zurückerlangten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sowie 
die weiterer Autoren (Zhang und DiGiano, 2002, Jjemba et al., 2010b) zeigen, 
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dass die Abwesenheit klassischer Fäkalindikatoren (E. coli) eine Anwesenheit 
(fakultativ) pathogener Mikroorganismen, suspendiert im Wasser oder im 
Biofilm, nicht ausschließt. Daraus lässt sich zum einen die Notwendigkeit 
ableiten, in Wasserwiederverwendungssystemen neben den klassischen Fäkal-
indikatoren auch Indikatoren, die die Anwesenheit opportunistischer Krank-
heitserreger anzeigen, zu überwachen. Zum anderen ist, vor allem für die 
Ozonung, zu empfehlen, dass dem durch die Desinfektionsmitteldosierung 
bewirktem Anstieg der Konzentration organisch verfügbarer Substanzen durch 
eine anschließende Biofiltration/Sandfiltration entgegengewirkt wird. Hambsch 
(2009) empfiehlt das Wiederverkeimungspotential generell durch eine Verrin-
gerung der Konzentration des mikrobiell leicht verfügbaren Kohlenstoffs 
während der Trinkwasseraufbereitung zu verringern, sodass es auch bei 
fehlenden Restdesinfektionsmittelgehalten im behandelten Wasser nicht zu 
einer Wiederverkeimung kommt. Die Übertragbarkeit dieser Empfehlungen aus 
dem Trinkwasserbereich (van der Kooij et al., 1982, Dukan et al., 1996, Volk 
und LeChevallier, 2000, Escobar und Randall, 2000, Page und Dillon, 2007, 
Weinrich et al., 2009) für die Wasserwiederverwendung sowie die Erarbeitung 
praktikabler Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung einer mikrobiologischen 
Stabilität (unter Berücksichtigung des Biofilms) sollte in zukünftigen For-
schungsvorhaben weiter untersucht werden. Die zu erwartende Weiter-
entwicklung der molekularbiologischen Analysemethoden, kann diese zu einem 
geeigneten Instrument zur gesicherten Identifizierung von VBNC-Organismen 
in Wasserwiederverwendungssystemen machen. 
In allen Abläufen der chemischen Desinfektionsanlagen wurde die Bildung von 
jeweils unterschiedlichen Desinfektionsnebenprodukten nachgewiesen (Kapitel 
5.2.1 bis 5.2.3). Gleichzeitig zeigten diese Abläufe eine Erhöhung der Toxizität, 
gemessen als Hemmwirkung, die sie auf die Lichtemission der Bakterien 
V. fischeri ausübten. Das mit UV-Strahlung behandelte Wasser zeigte in den 
acht untersuchten Proben keine Erhöhung der Toxizität. Am stärksten ausge-
prägt war die Toxizitätserhöhung nach der Chlorelektrolyse (siehe Abbildung 
59), gefolgt vom Ablauf der Ozonungsanlage. Nach der Dosierung von Chlor-
dioxid erhöhte sich die Toxizität nur in einem geringen Anteil der analysierten 
Proben. Die Toxizitätserhöhung im Ablauf der Desinfektionsanlagen kann 
sowohl durch die Toxizität der entstandenen DNP und Transformations-
produkte als auch durch die Toxizität der Restdesinfektionsmittel (bei Chlorung 
und Chlordioxiddosierung) verursacht sein. Tendenziell wies der Ablauf des 
Belebtschlammverfahrens (Phase II) eine höhere Toxizität auf als der Ablauf 
des Belebtschlammverfahrens mit anschließender Mikrosiebung (Phase IIIa). 
Die Abläufe des Belebtschlammverfahrens mit anschließender Sandfiltration 
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(Phase IIIb) wiesen insgesamt die geringste Toxizität auf. Gleiches ließ sich 
auch bei den Abläufen der diesen Phasen nachgeschalteten Desinfektionsan-
lagen beobachten (siehe Anhang 13). Die Ergebnisse dieser sowie weiterer 
Studien (Bahr et al., 2007, Abegglen et al., 2009, Zimmermann et al., 2011, 
Magdeburg et al., 2012) weisen darauf hin, dass eine nachgeschaltete Sand-
filtration nach der Desinfektion, neben der Verringerung des Wiederver-
keimungspotentials (durch die Verringerung der Konzentration organisch 
verfügbarer Substanzen), auch positive Effekte auf die Toxizität des behan-
delten Wassers haben kann. 
Bedeutende Auswirkungen auf weitere Wasserinhaltsstoffe konnten vor allem 
bei der Ozonung von behandeltem Abwasser nachgewiesen werden. Hier zeigte 
sich, dass die Konzentrationen der Mehrzahl der untersuchten anthropogener 
Spurenstoffe um mehr als 80 % verringert wurden. Diese Ergebnisse werden 
bestätigt durch umfassendere Studien (Ternes et al., 2003, 2006, Snyder et al., 
2007, Nakada et al., 2007, Hollender et al., 2009, Abegglen et al., 2009, Lee 
und von Gunten, 2010, Pisarenko et al., 2012). Die Chlordioxiddosierung 
konnte lediglich für zwei und die Chlorelektrolyse nur für eines der untersuch-
ten anthropogenen Spurenstoffe Konzentrationsverringerungen um mehr als 
80 % erzielen. Diese Ergebnisse bestätigen Untersuchungen von Snyder et al. 
(2007), die berichten, dass die Reaktivität von ClO2 zur Oxidation anthropoge-
ner Spurenstoffe zwischen der von Ozon und freiem Chlor liegt. Bei einer UV-
Bestrahlung mit einer Dosis von ≤ 400 J/m² sind übereinstimmend mit den 
Ergebnissen der vorliegenden Arbeit nur geringfügige Auswirkungen auf die 
Konzentration anthropogener Spurenstoffe zu erwarten (Snyder et al., 2007) 
(Abbildung 60). Die Untersuchungen im Zu- und Ablauf der Desinfektions-
verfahren mit oxidativ wirksamen Substanzen (Chlor, Chlordioxid und Ozon), 
hinsichtlich einer Konzentrationsveränderung der organischen Wasserinhalts-
stoffe, ergaben für die Chlorelektrolyse und die Chlordioxiddosierung nur 
geringfügige Konzentrationsverringerungen. Die Ozonung hingegen führte zu 
einer deutlichen Verringerung der Summenparameter CSB und SAK254 bei etwa 
gleichbleibender DOC-Konzentration. Diese Veränderung im Verhältnis der 
organischen Summenparameter untereinander, wie sie auch in Studien von 
Drewes (1997), Schumacher (2006), Abegglen et al. (2009) und Gerrity et al. 
(2012) festgestellt wurden, zeigt, dass die organischen Substanzen durch die 
Ozonung nicht mineralisiert werden, sondern sich ihre Zusammensetzung 
verändert. Diese Veränderung lässt sich laut Bahr et al. (2007) als eine Struktu-
rumwandlung der organischen Matrix hin zu kleineren, polareren und weniger 
aromatischen Verbindungen beschreiben, was zu einer leichteren Abbaubarkeit 
der Organik durch Mikroorganismen führt. 
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Durch die Ergänzung der Abwasserbehandlung um eine weitere Verfahrens-
stufe erhöhen sich sowohl die Kapital- und Betriebskosten als auch der Ener-
giebedarf der Abwasserbehandlungsanlage. Die jeweilige Erhöhung kann für 
die einzelnen Desinfektionsverfahren stark variieren und ist an die spezifischen 
Randbedingungen wie Anlagengröße, Abwassercharakteristik, Behandlungs-
ziele, gesetzliche Vorgaben, geografische Lage der Anlage, Energiequelle sowie 
Anlagenauslegung und -auslastung gebunden. Die spezifischen Gesamtkosten 
der betrachteten Desinfektionsverfahren liegen, basierend auf Literaturdaten, 
zwischen 0,02 und 0,13 €/m³ behandelten Wassers. Die UV-Bestrahlung ist 
hierbei das kostengünstigste und die Chlordioxiddosierung das kosteninten-
sivste Verfahren (Tabelle 12). Der elektrische Energiebedarf erhöht sich, 
innerhalb der Systemgrenze Abwasserbehandlungsanlage, um 0,001 bis 
0,4 kWh/m³ behandelten Wassers. Die Chlordioxiddosierung verursacht den 
geringsten und die Ozonung den höchsten Energiebedarf (Tabelle 12). Die 
Vergleichbarkeit der Energiebedarfsdaten der vier verschiedenen Desinfek-
tionsverfahren ist durch die Setzung der engen Systemgrenze insofern einge-
schränkt, als dass Desinfektionsverfahren, die einen hohen Energiebedarf 
haben, der außerhalb der Systemgrenze entsteht (Chlordioxid- und Ozonungs-
verfahren), bei dieser Betrachtung energieeffizienter erscheinen als bei einer 
ökobilanziellen Betrachtung. Für umfassendere Untersuchungen, die sowohl 
den Primärenergiebedarf als auch die Emissionen von Treibhausgasen berück-
sichtigen, wird auf Life-Cycle-Analysen (LCA) und Ökobilanzen verwiesen 
(beispielsweise Hoibye et al., 2008, de Haas et al., 2008, Siegrist et al., 2010). 
Die vorliegenden Ergebnisse weisen in Übereinstimmung mit den Ergebnissen 
weiterer Autoren (Van der Walt, 2002, Porter et al., 2007) darauf hin, dass eine 
Optimierung der hydraulischen Bedingungen, dahingehend, dass im Desinfek-
tionskontaktbecken Strömungsverhältnisse gewährleistet sind, die annähernd 
einer Pfropfenströmung entsprechen, sich positiv auf den Desinfektionserfolg 
auswirken. Weiterhin konnte anhand der vorliegenden Ergebnisse eine Strate-
gie zur Steuerung von Anlagen für die Desinfektion behandelten Abwassers 
abgeleitet werden. Der spektrale Schwächungskoeffizient (SSK254) hat sich für 
die UV-Desinfektion als Kennwert (siehe DVGW W 294-1, 2006a) und Online-
Steuerparameter für die Einstellung einer bestimmten UV-Dosis bewährt. Es 
konnte gezeigt werden, dass der spektrale Absorptionskoeffizient (SAK254) für 
die drei untersuchten chemischen Desinfektionsverfahren als Summenparame-
ter für die organischen Abwasserinhaltsstoffe, die eine maßgebliche Desinfekti-
onsmittelzehrung bewirken, herangezogen werden kann (siehe Kapitel 5.2.2 
und 5.2.3). Eine Anlagensteuerung, die in Abhängigkeit des online gemessenen 
SAK254 (unter Einbeziehung der Wassertemperatur) die aktuell erforderliche 
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Desinfektionsmitteldosis einstellt, kann sowohl zu einer Verringerung der 
insgesamt eingesetzten Desinfektionsmittelmenge als auch zur Minimierung der 
toxischen Auswirkungen der Desinfektionsmaßnahmen beitragen. Die Steue-
rung der eingesetzten Desinfektionsmitteldosis bietet gegenüber einer Rege-
lungsstrategie den Vorteil, dass die Dosis ohne eine zeitliche Verzögerung 
unmittelbar an die aktuelle Wassercharakteristik angepasst werden kann. 
Die zunehmende Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der (aquatischen) 
Umwelt wird seit einiger Zeit beobachtet und wird als Herausforderung der 
kommenden Jahrzehnte betrachtet (Kümmerer, 2009, Knapp et al., 2010, 
Egglestone et al., 2010). Schwartz und Kohnen (2007) stellten fest, dass 
Abwässer aus Kliniken, kommunalen Kläranlagen und Abwässer der Mast- und 
Lebensmittelbetriebe als primäre anthropogene Quellen hierfür angesehen 
werden können. Aktuelle Forschungsprojekte beschäftigen sich mit der Analyse 
und der Quantifizierung des Eintrags von Antibiotika-resistenten Bakterien in 
den Wasserkreislauf aus unterschiedlichen Quellen (Track, 2012). Die Auswir-
kungen der Desinfektion auf den Anteil multiresistenter Keime im behandelten 
Abwasser wurde bislang noch wenig untersucht. Huang et al. (2011) stellten 
fest, dass die Reaktivierung und die Wiederverkeimung antibiotikaresistenter 
Bakterien in Abläufen kommunaler Kläranlagen nach einer Chlorung ein 
potentielles Gesundheitsrisiko darstellt. Es besteht weiterer Forschungsbedarf 
hinsichtlich des Verhaltens antibiotikaresistenter Bakterien nach unterschiedli-
chen Desinfektionsverfahren in behandeltem Abwasser unter Berücksichtigung 
einer Wiederverkeimung und der Reaktivierung subletal geschädigter Mikro-
organismen. 
Im Zusammenhang mit möglichen Eintragspfaden von Krankheitserregern in 
Oberflächengewässer müssen als Punktquellen neben Kläranlagenabläufen 
auch Mischwasserentlastungen berücksichtigt werden. Durch Entlastungsereig-
nisse können in kurzer Zeit hohe Frachten pathogener Mikroorganismen in das 
aufnehmende Gewässer gelangen (Atherholt et al. 1998, Kistemann et al. 2002, 
Rodriguez et al., 2012). Im aufnehmenden Gewässer kann die Jahresfracht von 
Bakterien und Parasiten aus Mischwasserentlastungen die aus Kläranlagenab-
läufen um ein Vielfaches übertreffen (MUNLV NRW, 2011). Zur Minimierung 
dieser Frachten können laut Untersuchungen von Waldhoff (2008) und Orb 
(2012) beispielsweise Retentionsbodenfilter eingesetzt werden, die eine 
signifikante Reduktion der Konzentration hygienerelevanter Mikroorganismen 
in der Mischwasserentlastung erreichen können. Für weitere effiziente und 
praktikable Möglichkeiten der Minimierung von Krankheitserregern in Misch-
wasserentlastungen besteht weiterer Forschungsbedarf. 
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Als weiterführende technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Desinfek-
tion von behandeltem Abwasser ist die UV-LED30 als energieeffiziente Alterna-
tive zu Quecksilberdampfstrahlern zu nennen. Würtele et al. (2011) und 
Nelson et al. (2013) wiesen die Desinfektionswirksamkeit von UV-LEDs, die 
eine Strahlung im Bereich von 200 bis 290 nm emittieren, nach. Für großtech-
nische Anwendungen zur Wasserdesinfektion wird jedoch noch weiterer 
Forschungsbedarf zur Optimierung der UV-LEDs gesehen (Würtele et al., 2011, 
Nelson et al., 2013). Die Kombination verschiedener Desinfektionsverfahren 
kann zu positiven Synergieeffekten führen (Wang et al., 2012) und sollte 
weiter erforscht werden. 
  
                                         
30 LED – light emitting diode (Leuchtdiode) 
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7. Zusammenfassung 
Die Vielzahl und Vielfalt hygienisch relevanter Mikroorganismen, die selbst 
nach einer biologischen Reinigung im behandelten Abwasser vorhanden sind, 
erfordert eine adäquate weitergehende Behandlung des Abwassers vor dessen 
Einleitung in sensible Oberflächengewässer und insbesondere vor einer Was-
serwiederverwendung. Die Inaktivierung pathogener Mikroorganismen durch 
die Desinfektion behandelten Abwassers ist hierbei ein entscheidender Prozess 
zum Schutz vor Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden. Einführend 
wurden in dieser Arbeit die Grundlagen der Desinfektion von behandeltem 
Abwasser und der Stand des Wissens anhand einer Literaturrecherche darge-
stellt. Anschließend wurden, mit Hilfe großtechnischer Versuchsanlagen, 
verschiedene Desinfektionsverfahren unter hygienischen, ökologischen und 
betrieblichen Gesichtspunkten untersucht. Neben der Dosierung von on-site 
hergestelltem Chlorgas wurden die Chlordioxiddosierung, die Ozonung und die 
UV-Bestrahlung als Desinfektionsverfahren, die momentan außer der Chlorung 
am häufigsten zur Desinfektion von behandeltem Abwasser angewendet 
werden, für die Untersuchungen ausgewählt. Diese unterschiedlichen Desinfek-
tionsverfahren wurden parallel und unter identischen Versuchsbedingungen 
mit behandeltem Abwasser einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage 
betrieben und analysiert. Während der verschiedenen Versuchsphasen wurden 
unterschiedliche Abwasserbehandlungsverfahren vor den nachgeschalteten 
Desinfektionsstufen untersucht. 
Es konnte gezeigt werden, dass die Desinfektionsverfahren mit vorhergehender 
biologischer Abwasserbehandlung einen Ablauf erzeugten, welcher die allge-
mein gültigen mikrobiologischen Grenzwerte, die für Einleitungen in sensible 
Oberflächengewässer und für verschiedene Wasserwiederverwendungszwecke 
gelten (in der Regel E. coli-Grenzwerte), einhält. Bei Untersuchungen der 
Desinfektionswirkung gegenüber weiteren Indikatororganismen zeigte sich bei 
allen untersuchten Desinfektionsverfahren jeweils eine höhere Desinfektions-
wirkung gegenüber den Indikatororganismen für bakterielle Krankheitserreger 
als gegenüber den Indikatororganismen für virale Krankheitserreger. Die 
Vorreinigung des Abwassers hatte einen entscheidenden Einfluss auf den 
Desinfektionserfolg. Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse wird mindes-
tens eine mechanisch-biologische Abwasserbehandlung vor der Desinfektion 
und vor allem vor einer beabsichtigten Wasserwiederverwendung empfohlen. 
Eine weitergehende Abwasserbehandlung erwies sich im Hinblick auf eine 
Minimierung negativer Umweltauswirkungen des anschließenden Desinfekti-
onsprozesses als zielführend. In den Abläufen aller Desinfektionsanlagen, in 
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denen keine oder zu geringe Konzentrationen an Restdesinfektionsmitteln im 
Wasser nachweisbar waren, konnte bereits nach eintägiger Stagnation des 
behandelten Wassers ein Anstieg der Konzentration heterotropher Mikroorga-
nismen beobachtet werden. Im weiteren Verlauf der Stagnationszeit lag die 
Konzentration in den mit chemischen Desinfektionsmitteln behandelten Pro-
ben, bei denen keine Restdesinfektionsmittel mehr nachweisbar waren, um 
mehr als 2 log10-Stufen höher als in der nicht desinfizierten Probe. Ein bedeu-
tender Wiederanstieg der Konzentration der Indikatororganismen E. coli wurde 
nach keinem der eingesetzten Desinfektionsverfahren festgestellt. Jedoch 
wurde in Abwesenheit von E. coli die Anwesenheit fakultativ pathogener 
Mikroorganismen in den mit Ozon und UV-Strahlung (mit niedriger Dosis) 
desinfizierten Proben nachgewiesen. Die Vermehrung dieser fakultativ patho-
genen Mikroorganismen stellt ein potentielles Gesundheitsrisiko für Wassernut-
zer dar.  
In allen Abläufen der Desinfektionsanlagen, außer nach der UV-Bestrahlung, 
konnte die Bildung jeweils unterschiedlicher Desinfektionsnebenprodukte 
nachgewiesen werden. Gleichzeitig zeigten diese Abläufe unterschiedliche 
Erhöhungen der Toxizität. Am stärksten ausgeprägt war die Toxizitätserhöhung 
nach der Chlorelektrolyse, gefolgt vom Ablauf der Ozonungsanlage. Nach der 
Dosierung von Chlordioxid erhöhte sich die Toxizität nur in einem geringen 
Anteil der analysierten Proben. Die Ergebnisse dieser sowie weiterer Studien 
weisen darauf hin, dass eine nachgeschaltete Sandfiltration nach der Desinfek-
tion, neben der Verringerung des Wiederverkeimungspotentials, auch positive 
Effekte auf die Toxizität des behandelten Wassers haben kann. Eine gleichzeiti-
ge weitgehende Elimination eines breiten Spektrums anthropogener Spuren-
stoffe während der Desinfektion behandelten Abwassers konnte nur mittels 
Ozon erreicht werden. 
Die Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlage um eine weitere Verfahrens-
stufe hat eine Erhöhung sowohl der Kapital- und Betriebskosten als auch des 
Energiebedarfs zur Folge. Die spezifischen Gesamtkosten der betrachteten 
Desinfektionsverfahren liegen zwischen 0,02 und 0,13 €/m³ behandelten 
Wassers. Die UV-Bestrahlung ist hierbei das kostengünstigste und die Chlor-
dioxiddosierung das kostenintensivste Verfahren. Der elektrische Energiebedarf 
erhöht sich, innerhalb der Systemgrenze Abwasserbehandlungsanlage, um 
0,001 bis 0,4 kWh/m³ behandelten Wassers. Die Chlordioxiddosierung ver-
ursacht den geringsten und die Ozonung den höchsten Energiebedarf. Die 
vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine Optimierung der hydrau-
lischen Bedingungen, dahingehend, dass im Desinfektionskontaktbecken eine 
annähernde Pfropfenströmung gewährleistet ist, sich positiv auf den Desinfek-
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tionserfolg auswirkt. Weiterhin konnte anhand der vorliegenden Ergebnisse 
eine Strategie zur Steuerung von Anlagen zur Desinfektion behandelten Abwas-
sers abgeleitet werden. Es konnte gezeigt werden, dass der online gemessene 
spektrale Absorptionskoeffizient (SAK254) zur Anlagensteuerung der untersuch-
ten chemischen Desinfektionsverfahren herangezogen werden kann. Eine 
Anlagensteuerung, die in Abhängigkeit des SAK254 (unter Einbeziehung der 
Wassertemperatur) die aktuell erforderliche Desinfektionsmitteldosis einstellt, 
kann sowohl zu einer Verringerung der insgesamt eingesetzten Desinfektions-
mittelmenge als auch zur Minimierung der toxischen Auswirkungen der Desin-
fektionsmaßnahme beitragen.  
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Anhang 1: Vergleich der Desinfektionsanforderungen  
 
Übersicht der erforderlichen Ct- bzw. It (UV-Strahlung)-Werte zur Inaktivierung 
von 99 % der dargestellten Mikroorganismen in (nach Jacangelo, 2002, in: 
Crittenden et al., 2012) 
 
 
 
Versuchsbedingungen: i.d.R. Labororganismen (nicht aggregiert oder partikelassoziiert), gepuffertes 
Wasser (pH 7) bei 20 bis 25 °C, ohne Wasserinhaltsstoffe mit deinfektionsmittelzehrender Wirkung 
  
Erf.  
C·t, I·t 
Gebundenes 
Chlor 
Freies  
Chlor 
Chlordioxid Ozon UV-Strahlung 
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Anhang 2: Versuchsphasen mit zugeordneten Analyseparametern  
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Anhang 3: Versuchsergebnisse der Vorversuche zur Fällmitteldosierung 
während der Versuchsphase I  
 
PAX XL 3116F (Kemira), Ergebnisse nach 30 min Sedimentation 
 
Dosis 
 
[mL/L] 
Flocken-
größe  
[mm] 
Trübung 
  
[FNU] 
VSV* 
 
[mL/L] 
pH-Wert 
 
[-] 
Leit-
fähigkeit 
[mS/cm] 
1 0,05 1,0 90 26 8,0 1,77 
2 0,10 1,0 63 36 7,5 1,79 
3 0,20 1,5 19 85 7,3 1,82 
4 0,30 1,5 11 120 7,2 1,85 
5 0,35 2,0 7,5 130 7,1 1,86 
6 0,40 2,5 8,6 135 7,0 1,89 
7 Referenz - 171 - 8,0 1,74 
 
Polymaxx 281 (VTA), Ergebnisse nach 30 min Sedimentation 
 
Dosis 
 
[mL/L] 
Flocken-
größe  
[mm] 
Trübung 
  
[FNU] 
VSV* 
 
[mL/L] 
pH-Wert 
 
[-] 
Leit-
fähigkeit 
[mS/cm] 
1 0,01 0,5 168 11 7,8 1,77 
2 0,05 0,5 – 1,0 122 6 7,8 1,75 
3 0,10 2,0 – 3,0 38 27 7,7 1,76 
4 0,125 3,0 – 4,0 19 43 7,6 1,77 
5 0,15 3,0 – 5,0 16 35 7,6 1,75 
6 Referenz  160 20 7,9 1,74 
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Nanofloc (VTA), Ergebnisse nach 30 min Sedimentation 
 
Dosis 
 
[g/L] 
Flocken-
größe  
[mm] 
Trübung 
  
[FNU] 
VSV* 
 
[mL/L] 
pH-Wert 
 
[-] 
Leit-
fähigkeit 
[mS/cm] 
1 0,025 1 - 2 119 10,5 8,0 2,11 
2 0,05 2 - 3 121 23 7,9 2,11 
3 0,10 2 - 3 116 7,5 7,8 2,10 
4 0,20 2 - 3 109 23,5 7,8 2,07 
5 0,25 3 - 5 94 26 7,7 2,07 
6 0,35 4 - 6 69 24 7,6 2,05 
7 Referenz - 115 11,5 7,9 2,12 
 
Splitol FR (Kemira), Ergebnisse nach 30 min Sedimentation 
 
Dosis 
 
[g/L] 
Flocken-
größe  
[mm] 
Trübung 
  
[FNU] 
VSV* 
 
[mL/L] 
pH-Wert 
 
[-] 
Leit-
fähigkeit 
[mS/cm] 
1 0,5 - 20 16,0 35 7,8 2,21 
2 0,75 - 25 10,3 42 7,7 2,24 
3 1,0 - 30 8,1 36 7,6 2,27 
4 Referenz - 114,5 11,5 7,9 2,12 
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Moringa oleifera, gemahlene Samen, Ergebnisse nach 30 min Sedimentation 
 
Dosis 
 
[g/L] 
Flocken-
größe  
[mm] 
Trübung 
  
[FNU] 
VSV* 
 
[mL/L] 
pH-Wert 
 
[-] 
Leit-
fähigkeit 
[mS/cm] 
1 0,01 1 - 3 82,1 15 7,96 2,11 
2 0,02 1 - 3 89 13 7,93 2,12 
3 0,04 1 - 3 87,9 15 7,92 2,11 
4 0,10 1 - 4 89,3 16 7,90 2,11 
5 0,20 1 - 4 92,6 15,5 7,87 2,11 
6 Referenz - 89,2 15 7,91 2,11 
 
 
Ergebnis des Flockungsversuchs mit optimierter Dosis 
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Anhang 4: Geschwindigkeitsverteilung im Reaktionsbehälter und Ergebnis des 
Tracertests 
 
 
 
 
 
Ergebnisse CFD-Simulation bei Q = 12 m³/h, Geschwindigkeit in [m/s]  
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Ergebnisse des Tracertests zur Bestimmung der Aufenthaltszeit im Reaktionsbehäl-
ter, Q = 0,875 m³/h 
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Anhang 5: Übersicht der eingesetzten Analyseverfahren 
Analyse-
parameter 
Einheit Bestimmungsvorschrift, Analyseme-
thode/Messsonde 
Labor 
Abfiltrierbare 
Stoffe (AFS) 
mg/L DIN 38409 (H2) (1987) TUD 
Ammoniumstick-
stoff (NH4-N) 
mg/L Ammonium Küvetten-Test, Hach Lange 
GmbH, LCK304 und LCK305 
TUD 
AOX µg/L DIN EN ISO 9562 (H14) (2005) HW 
Biochemischer 
Sauerstoffbedarf 
(BSB5) 
mg/L DIN EN 1899-1 (1998) TUD 
Bromat mg/L Ionenchromatographische Bestimmung 
in Anlehnung an EPA-326 (2002) 
HW 
Chemischer 
Sauerstoffbedarf 
(CSB) 
mg/L CSB Küvetten-Test, Hach Lange GmbH 
LCK314 und LCK514 
TUD 
Chemischer 
Sauerstoffbedarf 
(CSB) 
mg/L DIN ISO 15705 (H45) (2003), CSB 
Küvetten-Test, Hach Lange GmbH, 
LCI500 
HW 
Chlor (freies 
Chlor und Ge-
samtchlor) 
mg/L DIN EN ISO 7393-2 (2000), DPD-
Methode,  
TUD 
Chlordioxid mg/L DULCOTEST Chlordioxid Messzelle, 
ProMinent Dosiertechnik GmbH 
TUD 
Chlordioxid mg/L DIN 38408-5 (1990), DPD-Methode TUD 
Chlorid mg/L DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009) HW 
Chlorit mg/L DIN EN ISO 10304-4 (1999)  HW 
E. coli MPN/ 
100 mL 
Colilert-18-Verfahren, IDEXX GmbH 
(geprüftes Alternativverfahren zur DIN 
EN 9308-1 (2001)) 
TUD 
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Enterokokken MPN/ 
100 mL 
Enterolert Verfahren, IDEXX GmbH, in 
Anlehnung an DIN EN ISO 7899-2 
(2000) 
TUD 
Gelöster organi-
scher Kohlenstoff 
(DOC) 
mg/L TOC Küvetten-Test, Hach Lange 
GmbH, LCK385 und LCK386 
TUD 
Gelöster organ-
ischer Kohlenstoff 
(DOC) 
mg/L DIN EN 1484 (H3) (1997) HW 
Gesamtcoliforme 
Bakterien 
MPN/ 
100 mL 
Colilert-18-Verfahren, IDEXX GmbH 
(geprüftes Alternativverfahren zur DIN 
EN 9308-1 (2001)) 
TUD 
Koloniezahl 
(22 °C) 
KBE/mL DIN EN ISO 6222 (1999) bzw. nach 
TrinkwVaF,Anl.1,Nr.5 (2001) 
HW 
Koloniezahl 
(36 °C) 
KBE/mL DIN EN ISO 6222 (1999) bzw. nach 
TrinkwVaF,Anl.1,Nr.5 (2001) 
HW 
Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (1993); Messsonde von 
Endress+Hauser Messtechnik 
GmbH+Co. KG und WTW GmbH 
TUD 
Nitrat (NO3-N) mg/L NO3-N Küvetten-Test, Hach Lange 
GmbH, LCK339 
TUD 
Ozon (Flüssig-
phase) 
mg/L DPD-Methode nach DIN 38408-3 
(2011) 
TUD 
Ozon (Gasphase) mg/L DIN EN 14625, Ultraviolett-
Photometrische Bestimmung, Ozone 
Analyzer BMT 964 BT, BMT Messtech-
nik GmbH 
TUD 
pH-Wert - DIN EN ISO 10523 (2012); Messsonde 
von Endress+Hauser Messtechnik 
GmbH+Co. KG und WTW GmbH 
TUD 
Pseudomonas 
aeruginosa 
MPN/ 
100 mL 
Pseudalert-Verfahren, IDEXX GmbH, in 
Anlehnung an DIN EN ISO 16266 
(2008) 
HW 
 Anhang    9-11 
* G – Verdünnungsstufe, bei der G-Wert entspricht der geringsten Verdünnung, 
bei der keine Hemmung (bzw. < 20 % Hemmung), beobachtet werden. Diese 
Verdünnungsstufe entspricht dem reziproken Wert des Volumenanteils von 
Abwasser im Verdünnungswasser, bei der der Test durchgeführt wird. 
 
TUD – Technische Universität Darmstadt, Labore des IWAR Instituts 
HW – Hessenwasser, Zentrallabor 
  
Redoxpotential mV DULCOTEST Redox Elektrode, ProMi-
nent Dosiertechnik GmbH 
TUD 
Somatische 
Coliphagen 
PFU/mL DIN EN ISO 10705-2 (K17) (2002) HW 
Toxizität gegen-
über Leuchtbakte-
rien 
G* DIN EN ISO 11348-3 (2009) HW 
Trihalogen-
methane 
(Bromdichlor-
methan, Chlordi-
brommethan, 
Tribrommethan, 
Trichlormethan) 
µg/L DIN EN ISO 10301 (F4) (1997) HW 
Trübung FNU DIN EN ISO 7027 (2000) TUD 
Spektraler 
Absorptionskoef-
fizient (SAK254) 
1/m DIN 38404-3 (2005) TUD 
Spektraler 
Schwächungsko-
effizient (SSK254) 
1/m DIN 38404-3 (2005) TUD 
Spektraler 
Absorptionskoef-
fizient (SAK254) 
1/m DIN 38404-3 (2005); Prozess-Sonde 
UVAS plus sc, Hach Lange GmbH 
TUD 
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Anhang 6: Wasserqualität des behandelten Abwassers im Ablauf der Nachklä-
rung der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage Darmstadt-
Eberstadt, Mittelwerte und Standardabweichungen 
 
Parameter Einheit 
Ablauf Nachklärung,  
Phase II  Phase IIIa Phase IIIb 
CSB mg/L 27,6 (± 5,7) 32,9 (± 12,6) 31,5 (± 7,9) 
BSB5 mg/L < 3 (-) < 3 (-) < 3 (-) 
DOC  8,2 (± 2,6) 6,1 (± 4,6) 6,4 (± 0,9) 
SAK254 1/m 18,4 (± 4,2) 21,8 (± 5,3) 20,6 (± 3,3) 
NH4-N mg/L 0,4 (± 0,4) 0,2 (± 0,1) 0,2 (± 0,1) 
Trübung FNU 2,9 (± 1,0) 5,4 (± 4,1) 5,6 (± 3,4) 
AFS mg/L 9,9 (± 5,7) 
pH - 7,1 (± 0,2) 7,3 (± 0,1) 7,2 (± 0,2) 
Leitfähigkeit µS/cm 895 (± 281) 972 (± 253) 1059 (± 204) 
E. coli MPN/ 
100 mL 
2,3 · 104  
(± 1,2 · 104) 
1,9 · 104  
(± 8,2 · 103) 
6,1 · 104  
(± 2,7 · 104) 
Gesamtcolif.  
Bakterien 
MPN/ 
100 mL 
7,8 · 104  
(± 4,0 · 104) 
8,0 · 104  
(± 4,0 · 104) 
2,0 · 105  
(± 7,8 · 104) 
Enterokokken MPN/ 
100 mL 
9,9 · 103  
(± 5,1 · 103) 
7,4 · 103  
(± 4,3 · 103) 
3,0 · 104  
(± 1,4 · 104) 
 
 
  
 Anhang    9-13 
Anhang 7: Reinigungsleistung der chemisch unterstützten mechanischen 
Abwasserbehandlungsstufe (Phase I) 
 
Parameter Einheit 
Rohab-
wasser 
Mittel-
wert 
Ablauf  
Absetzb. 
Mittel-
wert 
Ablauf  
Mikro-
sieb 
Mittel-
wert 
Reini-
gungsleis-
tung* 
% 
CSB mg/L 759,5 283,5 167,1 78,0 (76,5) 
SAK254 1/m 158,2 82,2 56,6 64,2 (61,7) 
Trübung FNU 292,6 84,8 30,4 89,6 (88,9) 
AFS mg/L 408,9 153,0 48,7 88,1 (87,3) 
NH4-N mg/L 107,0 93,2 77,2 27,8 (22,8) 
E. coli MPN/100 mL 9,6 · 106 3,2 · 106 1,2 · 106 87,2 (86,4) 
Gesamtcoliforme 
Bakterien 
MPN/100 mL 2,1 · 107 5,9 · 106 3,1 · 106 85,3 (84,3) 
Enterokokken MPN/100 mL 3,7 · 106 2,1 · 105 7,6 · 104 98,0 (97,8) 
* Vergleich Rohabwasser – Ablauf Mikrosieb (Werte in Klammern geben die 
Reinigungsleistung nach Herausrechnung des Einflusses der Verdünnung 
durch das reflektierte Spülwasser wieder) 
Daten sind in Abbildung 26 dargestellt 
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Anhang 8: Reinigungsleistung des Mikrosiebs und des Sandfilters 
 
Wasserqualität des behandelten Abwassers im Zu- und Ablauf des Mikrosiebs, 
Mittelwerte und Reinigungsleistung 
Parameter Einheit 
Zulauf  
Mikro-
sieb 
Ablauf  
Mikro-
sieb 
Reini-
gungsleis-
tung 
% 
CSB mg/L 32,9 24,8 24,5 
DOC mg/L 6,1 5,9 2,9 
SAK254 1/m 21,8 20,3 6,9 
Trübung FNU 5,4 1,7 69,2 
NH4-N mg/L 0,2 0,2 - 
pH  7,3 7,3 - 
Leitfähigkeit µS/cm 972 972 - 
Giftigkeit geg. Leuchtbakte-
rien 
GL-Wert
31 - 2,6 - 
AOX µg/l - 40,5 - 
E. coli MPN/100 mL 1,9 · 104 1,7 · 104 16,3 
Gesamtcoliforme Bakterien MPN/100 mL 8,0 · 104 6,7 · 104 11,5 
Enterokokken MPN/100 mL 7,4 · 103 7,1 · 103 3,8 
Somatische Coliphagen PFU/100 mL 9,1 · 101 8,3 · 101 9,0 
Daten sind inAbbildung 29 dargestellt 
 
  
                                         
31 Als Maß für die Hemmwirkung der Abwasserprobe auf die Leuchtbakterien Vibrio fischeri wird nach DIN EN ISO 11348-3der 
kleinste Verdünnungsfaktor angegeben, dessen Hemmwert die Schwelle von 20 % noch unterschreitet. 
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Wasserqualität des behandelten Abwassers im Zu- und Ablauf des Sandfilters, 
Mittelwerte und Reinigungsleistung 
Parameter Einheit 
Zulauf  
Sandfilter 
Ablauf  
Sandfilter 
Reinigungs-
leistung 
% 
CSB mg/L 31,5 24,4 22,6 
DOC mg/L 6,4 6,25 2,6 
SAK254 1/m 20,6 18,8 8,9 
Trübung FNU 5,6 1,6 72,3 
NH4-N mg/L 0,2 0,1 63,2 
pH  7,2 7,2 - 
Leitfähigkeit µS/cm 1.059 1.059 - 
Giftigkeit geg. Leuchtbak-
terien 
GL-Wert
32  2,0  
AOX µg/l  32,6  
E. coli MPN/100 mL 3,0 · 104 1,2 · 104 60,9 
Gesamtcoliforme Bakterien MPN/100 mL 1,1 · 105 4,0 · 104 61,7 
Enterokokken MPN/100 mL 9,9 · 103 5,0 · 103 50,1 
Somatische Coliphagen PFU/100 mL 4,7 · 103 2,8 · 103 40,1 
Daten sind in Abbildung 31 dargestellt 
 
  
                                         
32 Als Maß für die Hemmwirkung der Abwasserprobe auf die Leuchtbakterien Vibrio fischeri wird nach DIN EN ISO 11348-3 der 
kleinste Verdünnungsfaktor angegeben, dessen Hemmwert die Schwelle von 20 % noch unterschreitet. 
 9-16 Anhang 
Anhang 9: Ablauf Nachklärbecken, Analyse in homogenisierter und filtrierter 
Probe (n = 9) 
 
Parameter Einheit 
Ablauf NKB,  
Mittelwerte 
Ablauf NKB,  
Standardabw. 
CSB, homogenisiert mg/L 36,7 2,1 
CSB, filtriert mg/L 29,6 1,9 
SAK254, homogenisiert 1/m 24,8 0,8 
SAK254, filtriert 1/m 22,2 0,8 
 
Anhang 10: Mikrobiologische Stabilität des behandelten Wassers 
 
Heterotrophe kultivierbare Mikroorganismen (Koloniezahl) 22 °C, KBE/mL 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 20.000 52 1 6 10 
2,5 34.600 36 1 1 14 
7 13.200 24 1 1 12 
24, (1) 600 5.104 1 1.104 42 
72, (3) 1.968 100.000 1 921.600 2.816 
144, (6) 160 2.000.000 1 140.000 1 
216, (9) 224 2.800.000 1 48.000 192 
336, (14) 76 912.000 1 12.400 34 
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Heterotrophe kultivierbare Mikroorganismen (Koloniezahl) 36 °C, KBE/mL 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 46.400 68 1 14 24 
2,5 63.200 56 1 8 20 
7 18.000 25 2 4 16 
24, (1) 2.000 100 1 784 140 
72, (3) 2.400 5.800 1 355.200 1.744 
144, (6) 1.120 140.000 1 20.000 2.200 
216, (9) 1.000 208.000 1 40.000 2.000 
336, (14) 132 88.000 1 19.600 416 
 
E. coli, MPN/100 mL 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 180.000 11 1 1 11 
2,5 172.200 4 1 1 5 
7 124.600 1 1 1 31 
24, (1) 1.210 1 1 1 35 
72, (3) 350 1 1 1 2 
144, (6) 158 1 1 1 1 
216, (9) 41 1 1 1 1 
336, (14) 14 1 1 1 1 
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Gesamtcoliforme Bakterien, MPN/100 mL 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 365.000 22 1 3 17 
2,5 248.000 18 1 1 7 
7 461.100 1 1 1 44 
24, (1) 3.930 13 1 1 122 
72, (3) 3.730 16 1 2.500 23 
144, (6) 8.400 2.500 1 1 20 
216, (9) 921 341 1 1 201 
336, (14) 260 2.500 1 1 6 
 
P. aeruginosa, MPN/100 mL 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 1.298 1 1 3 1 
2,5 1.540 1 1 3 1 
7 1.096 1 1 1 1 
24, (1) 32 1 1 7 1 
72, (3) 236 1 1 1 1 
144, (6) 19 1 1 1 3 
216, (9) 96 1 1 1 5 
336, (14) 115 1 1 16 166 
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Restdesinfektionsmittel, mg/L 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikro-
sieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse, 
Gesamtchlor 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung, 
Chlordioxid 
Ablauf  
Ozonung, 
Ozon 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 - 0,61 4,28 1,8 - 
2,5 - 0,52 4,28 n.n. - 
7 - 0,13 3,82 n.n. - 
24, (1) - 0,25 1,53 n.n. - 
72, (3) - 0,12 0,35 n.n. - 
144, (6) - 0,05 0,09 n.n. - 
216, (9) - 0,05 0,08 n.n. - 
336, (14) - n.n. 0,08 n.n. - 
n.n. – nicht nachweisbar 
DOC, mg/L 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 
2,5 7,4 7,8 7,9 7,9 7,8 
7 7,4 7,8 7,6 7,8 7,7 
24, (1) 7,4 7,7 7,7 7,6 7,8 
72, (3) 7,1 7,7 7,7 6,2 7,7 
144, (6) 6,9 7,6 7,8 5,4 7,4 
216, (9) 6,5 7,3 7,6 4,9 7,1 
336, (14) 6,5 7,4 7,8 4,6 7 
 
  
 9-20 Anhang 
CSB, mg/L 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 25 22 21 19 25 
2,5 24 23 20 19 26 
7 22 23 19 19 27 
24, (1) 23 23 21 20 34 
72, (3) 25 24 21 22 28 
144, (6) 21 23 21 19 30 
216, (9) 22 22 21 17 27 
336, (14) 22 21 20 15 22 
 
SAK254, 1/m 
Zeitpunkt 
Probe-
nahme t  
[h], ([d]) 
Ablauf 
Mikrosieb 
Ablauf  
Chlor-
elektrolyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddosie-
rung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
0 18,7 16,6 17,5 5,2 18,6 
2,5 18,9 16,9 17,5 6,2 18,5 
7 19,0 16,6 17,7 5,4 18,8 
24, (1) 17,4 16,4 16,1 6 18,3 
72, (3) 17,2 16,3 15,1 7,2 17 
144, (6) 16,6 15,3 14,6 7,8 17,2 
216, (9) 16,3 15,8 14,3 7,7 17,1 
336, (14) 15,7 14,6 13,1 6,4 14,9 
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Anhang 11: Ergebnisse der Einzelstoffanalyse der Trihalogenmethane im 
Ablauf der Chlorelektrolyseanlage, µg/L 
 
Analyse-
Nr. 
Bromdi-
chlor-
methan 
Chlordi-
brom-
methan 
Tribrom-
methan 
Trichlor-
methan 
Summe 
THM 
1 0,8 < 0,2 < 0,2 - 7,1 
2 0,4 < 0,2 < 0,2 2 2,4 
3 0,2 < 0,2 < 0,2 1,4 1,6 
4 3,6 0,3 < 0,2 23 27 
5 4,5 0,4 < 0,2 26 30 
6 3,3 0,3 < 0,2 27 31 
7 3,1 0,4 < 0,2 18 22 
8 9,8 0,8 < 0,2 50 61 
9 31 1,3 < 0,2 180 210 
10 16 0,9 < 0,2 86 100 
11 7,2 0,6 < 0,2 49 57 
12 8 0,7 < 0,2 43 52 
13 8,4 0,8 < 0,2 43 52 
14 9,3 0,9 < 0,2 51 61 
15 3,7 0,5 < 0,2 20 24 
16 1,0 0,2 < 0,2 11 12 
17 < 0,2 < 0,2 < 0,2 7,1 7,1 
18 8,7 1,0 < 0,2 53 63 
19 5,1 0,6 < 0,2 34 40 
20 7,7 0,7 < 0,2 73 82 
21 8,7 0,8 < 0,2 83 93 
22 5,8 0,6 < 0,2 49 55 
22 < 0,2 < 0,2 < 0,0 21 21 
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Anhang 12: Ergebnisse der Spurenstoffanalyse, ng/L 
 
Analyse vom 16.03.2009, [ng/L] 
Parameter 
Zulauf 
Desinfekti-
onsanla-
gen* 
Ablauf  
Chlor-
elektro-
lyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddo-
sierung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
Amido-
trizoesäure 
2.700 3.300 2.400 960 1.200 
Sulfa-
methoxazol 
110 430 200 < 50 62 
Carbamazepin 2.100 1.900 2100 < 50 2.100 
Diclofenac 570 140 < 50 < 50 110 
Estron 20 < 5 < 5 < 5 16 
* Entspricht hier: Ablauf Nachklärbecken (Phase II) 
Analyse vom 31.08.2009, [ng/L] 
Parameter 
Zulauf 
Desinfekti-
onsanla-
gen* 
Ablauf  
Chlor-
elektro-
lyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddo-
sierung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
Amido-
trizoesäure 
3.800 4.000 - 3.400 2.900 
Sulfa-
methoxazol 
1.000 890 - 57 1.400 
Carbamazepin 3.700 3.600 - < 50 3.600 
Diclofenac 2.800 1.500 - < 50 1.500 
Estron 11 < 5,0 - < 5 9,4 
* Entspricht hier: Ablauf Mikrosiebung (Phase IIIa) 
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Analyse vom 22.09.2009 
Parameter 
Zulauf 
Desinfekti-
onsanla-
gen* 
Ablauf  
Chlor-
elektro-
lyse 
Ablauf 
Chlordi-
oxiddo-
sierung 
Ablauf  
Ozonung 
Ablauf  
UV-
Bestrah-
lung 
Amido-
trizoesäure 
4.700 - 4.300 2.700 1.300 
Sulfa-
methoxazol 
640 - 470 < 50 600 
Carbamazepin 2.600 - 2.700 < 50 2.500 
Diclofenac 3.800 - 130 < 50 470 
Estron 8,9 - < 5 < 5 < 5 
* Entspricht hier: Ablauf Sandfilter (Phase IIIb) 
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Anhang 13: Toxizität im Zulauf und im Ablauf der Desinfektionsanlagen 
während der Phasen II (oben), IIIa (Mitte) und IIIb (unten) 
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Anhang 14: Fotos der Versuchsanlagen 
 
 
Versuchscontainer 1 Innenansicht Schaltschrank mit zentralen Steue-
rungs- und Regelungseinheiten 
 
Vorlagebehälter mit Messtechnik Zulaufpumpen 
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Chlorelektrolysereaktor NaCl-Vorlage und Steuerungs- und 
Regelungseinheit der Chlorelektrolyse 
Chordioxidherstellung und –dosierung sowie Reaktionsbehälter 
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Ozonreaktor und Reaktionsbehälter 
(in Versuchscontainer 2) 
UV-Desinfektionsanlage 
  
 
  
 9-28 Anhang 
Anhang 15: Netzdiagramm Verfahrensvergleich 
 
 
 
 
      Legende: 
 
 
 
In der Schriftenreihe IWAR sind erschienen: 
 WAR 1 Brunnenalterung 
Wassertechnisches Seminar am 13.10.1978, 
TH Darmstadt, 1980 
10,30 € 
WAR 2 Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. Günther Rincke.  
TH Darmstadt, 1979 
vergriffen 
WAR 3 Gniosdorsch, Lothar Georg: 
Ein Beitrag über den Einfluß der in Abhängigkeit von der verfahrens-
mäßigen Durchführung der biologischen Abwasserreinigung bedingten 
Schlammeigenschaften auf die Schlammentwässerung und 
anschließende Verbrennung.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1979 
vergriffen 
WAR 4 Grundwassergewinnung mittels Filterbrunnen.  
2. Wassertechnisches Seminar am 11.04.1980,  
TH Darmstadt, 1981 
vergriffen 
WAR 5 Rudolph, Karl-Ulrich:  
Die mehrdimensionale Bilanzrechnung als Entscheidungsmodell der 
Wassergütewirtschaft.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1980  
vergriffen 
WAR 6 Hantke, Hartmut:  
Vergleichende Bewertung von Anlagen zur Grundwasseranreicherung.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1981 
vergriffen 
WAR 7 Riegler, Günther:  
Eine Verfahrensgegenüberstellung von Varianten zur Klärschlamm-
stabilisierung. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1981 
vergriffen 
WAR 8 Technisch-wissenschaftliche Grundlagen für Wasserrechtsverfahren in 
der öffentlichen Wasserversorgung.  
3. Wassertechnisches Seminar am 05.und 06.03.1981, 
TH Darmstadt, 1982 
25,60 € 
WAR 9 Geruchsemissionen aus Abwasseranlagen.  
4. Wassertechnisches Seminar am 15.10.1981, 
TH Darmstadt, 1982  
vergriffen 
WAR 10 Stadtplanung und Siedlungswasserwirtschaft in Entwicklungsländern.- 
Aspekte der Projektdurchführung. 
Vorträge in den Jahren 1980 - 1981.  
TH Darmstadt, 1982  
vergriffen 
WAR 11 Hierse, Wilfried:  
Untersuchungen über das Verhalten phosphathaltiger Schlämme unter 
anaeroben Bedingungen.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1982 
vergriffen 
WAR 12 Gossel, Hans:  
Untersuchungen zum Verhalten von Belebungsanlagen bei 
Stoßbelastungen.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1982  
vergriffen 
WAR 13 Hanel, Robert:  
Der Sauerstoffeintrag und seine Messung beim Belebungsverfahren 
unter besonderer Beachtung der Viskosität und Oberflächenspannung.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1982 
vergriffen 
WAR 14 Cichorowski, Georg:  
Regionale Differenzierung in der Gewässergütewirtschaft.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1982 
23,-- € 
WAR 15 Schreiner Horst:  
Stofftausch zwischen Sediment und Wasserkörper in gestauten 
Fließgewässern.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1982 
25,60 € 
WAR 16 Grundwasserbewirtschaftung - Grundwassermodelle, Grundwasser-
anreicherung. 
5. Wassertechnisches Seminar am 08.10.1982,  
TH Darmstadt, 1982  
vergriffen 
WAR 17 Rüthrich, Wulf:  
Abhängigkeit des Verhaltens der Wohnbevölkerung von 
Verkehrsimmissionen.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1982  
vergriffen 
WAR 18 Hill, Stefan:  
Untersuchungen über die Wechselwirkungen zwischen 
Porenverstopfung und Filterwiderstand mittels Tracermessungen.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1983 
25,60 € 
WAR 19 Kaltenbrunner, Helmut:  
Wasserwirtschaftliche Auswirkungen der Kühlverfahren von 
Kraftwerken und von Abwärmeeinleitungen in Fließgewässern.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1983 
25,60 € 
WAR 20 Roeles, Gerd:  
Auswirkungen von Müllverbrennungsanlagen auf die Standort-
umgebung - Analyse der Wahrnehmungen von Störungen und 
Belästigungen.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1982  
vergriffen 
WAR 21 Niehoff, Hans-Hermann:  
Untersuchungen zur weitergehenden Abwasserreinigung mit 
vorwiegend biologischen Verfahrensschritten unter besonderer 
Berücksichtigung der Grundwasseranreicherung.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1983  
vergriffen 
WAR 22 Biologische Verfahren in der Wasseraufbereitung.  
6. Wassertechnisches Seminar am 06.04.1984,  
TH Darmstadt, 1985  
vergriffen 
WAR 23 Optimierung der Belüftung und Energieeinsparung in der 
Abwassertechnik durch Einsatz neuer Belüftungssysteme.  
7. Wassertechnisches Seminar am 16.11.1984,  
TH Darmstadt, 1985  
vergriffen 
WAR 24 Wasserverteilung und Wasserverluste.  
8. Wassertechnisches Seminar am 30.05.1985,  
TH Darmstadt, 1985  
vergriffen 
WAR 25 Professor Dr. rer. nat. Wolters zum Gedächtnis -  
1. Januar 1929 bis 26. Februar 1985.  
Beiträge von Kollegen, Schülern und Freunden.  
TH Darmstadt, 1986  
vergriffen 
WAR 26 Naturnahe Abwasserbehandlungsverfahren im Leistungsvergleich - 
Pflanzenkläranlagen und Abwasserteiche. 
9. Wassertechnisches Seminar am 07.11.1985,  
TH Darmstadt, 1986  
vergriffen 
WAR 27 Heuser, Ernst-Erich:  
Gefährdungspotentiale und Schutzstrategien für die Grundwasser-
vorkommen in der Bundesrepublik Deutschland.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1986  
vergriffen 
WAR 28 Rohrleitungen und Armaturen in der Wasserversorgung. 
10. Wassertechnisches Seminar am 24.04.1986,  
TH Darmstadt, 1986 
vergriffen 
WAR 29 Bau, Kurt:  
Rationeller Einsatz der aerob-thermophilen Stabilisierung durch 
Rohschlamm-Vorentwässerung.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1986  
vergriffen 
WAR 30 Wehenpohl, Günther:  
Selbsthilfe und Partizipation bei siedlungswasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen in Entwicklungsländern - Grenzen und Möglichkeiten in 
städtischen Gebieten unterer Einkommensschichten.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1987  
vergriffen 
WAR 31 Stickstoffentfernung bei der Abwasserreinigung - Nitrifikation und 
Denitrifikation. 
11. Wassertechnisches Seminar am 13.11.1986,  
TH Darmstadt, 1987  
vergriffen 
WAR 32 Neuere Erkenntnisse beim Bau und Betrieb von Vertikalfilterbrunnen.  
12. Wassertechnisches Seminar am 14.05.1987,  
TH Darmstadt, 1987  
vergriffen 
WAR 33 Ist die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung nutzbringende 
Düngung oder preiswerte Abfallbeseitigung? Standpunkte und 
Argumente. 
13. Wassertechnisches Seminar am 12.11.1987,  
TH Darmstadt, 1988  
vergriffen 
WAR 34 Automatisierung in der Wasserversorgung -  auch für kleinere 
Unternehmen  
14. Wassertechnisches Seminar am 09.06.1988,  
TH Darmstadt, 1988 
33,20 € 
WAR 35 Erkundung und Bewertung von Altlasten-Kriterien und 
Untersuchungsprogrammen. 
15. Wassertechnisches Seminar am 12.10.1988,  
TH Darmstadt, 1989  
vergriffen 
WAR 36 Bestimmung des Sauerstoffzufuhrvermögens von Belüftungssystemen in 
Reinwasser und unter Betriebsbedingungen.  
Workshop am 15. u. 16.03.1988,  
TH Darmstadt, 1989 
vergriffen 
WAR 37 Belüftungssysteme in der Abwassertechnik - Fortschritte und 
Perspektiven. 
16. Wassertechnisches Seminar am 10.11.1988,  
TH Darmstadt, 1989  
vergriffen 
WAR 38 Farinha, Joao António Muralha Ribeiro:  
Die stufenweise Versorgung mit Anlagen der Technischen Infrastruktur 
in Abhängigkeit von der Entwicklung der sozioökonomischen Verhält-
nisse der Bevölkerung - dargestellt am Beispiel der Bairros Clandestinos 
der Region Lissabon.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1989 
vergriffen 
WAR 39 Sicherstellung der Trinkwasserversorgung Maßnahmen und Strategien 
für einen wirksamen Grundwasserschutz zur langfristigen Erhaltung der 
Grundwassergewinnung.  
17. Wassertechnisches Seminar am 01.06.1989,  
TH Darmstadt, 1989 
33,20 € 
WAR 40 Regenwassernutzung in privaten und öffentlichen Gebäuden -
Qualitative und quantitative Aspekte, technische Anlagen. 
Studie für den Hessischen Minister für Umwelt und Reaktorsicherheit.  
TH Darmstadt, 1981  
vergriffen 
WAR 41 Folgenutzen kontaminierter Betriebsflächen unter besonderer 
Berücksichtigung der Sanierungsgrenzen.  
18. Wassertechnisches Seminar am 11.10.1989,  
TH Darmstadt, 1989  
vergriffen 
WAR 42 Privatisierung öffentlicher Abwasseranlagen - Ein Gebot der Stunde?  
19. Wassertechnisches Seminar am 09.11.1989,  
TH Darmstadt, 1989 
30,70 € 
WAR 43 Pöpel, H. Johannes; Joachim Glasenapp; Holger Scheer:  
Planung und Betrieb von Abwasserreinigungsanlagen zur Stickstoff-
elimination. Gutachten für das Hess. Ministerium für Umwelt und 
Reaktorsicherheit.  
TH Darmstadt, 1990 
35,80 € 
WAR 44 Abfallentsorgung Hessen. Standpunkte - Gegensätze – Perspektiven.  
Abfallwirtschaftliches Symposium am 31.10.1989,  
TH Darmstadt, 1990 
30,70 € 
WAR 45 Brettschneider, Uwe:  
Die Bedeutung von Sulfaten in der Siedlungswasserwirtschaft und ihre 
Entfernung durch Desulfurikation.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1990 
vergriffen 
WAR 46 Grabenlose Verlegung und Erneuerung von nicht begehbaren Leitungen 
- Verfahren, Anwendungsgrenzen, Erfahrungen und Perspektiven. 
20. Wassertechnisches Seminar am 29.03.1990,  
TH Darmstadt, 1990 
35,80 € 
WAR 47 Härtel, Lutz:  
Modellansätze zur dynamischen Simulation des Belebtschlamm-
verfahrens.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1990 
vergriffen 
WAR 48 Pflanzenkläranlagen - besser als ihr Ruf?  
21. Wassertechnisches Seminar am 18.09.1990,  
TH Darmstadt, 1990  
vergriffen 
WAR 49 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in der Wasserwirtschaft - 
administrativer Wildwuchs oder ökologische Keule?  
Dokumentation der Beiträge zum Interdisziplinären Kolloquium am 
23.02.1990 und zum Sachverständigengespräch am 23.02.1990,  
TH Darmstadt, 1991  
vergriffen 
WAR 50 UVP in der abfallwirtschaftlichen Planung.  
22. Wassertechnisches Seminar am 18.10.1990,  
TH Darmstadt, 1991  
vergriffen 
WAR 51 Biologische und chemische Phosphatelimination - Technische 
Möglichkeiten und Grenzen. 
23. Wassertechnisches Seminar am 15.11.1990,  
TH Darmstadt, 1991 
35,80 € 
WAR 52 Pöpel, H. Johannes; Tankred Börner:  
Wurzelraum-Modellanlage Hofgeismar-Beberbeck - Pilotprojekt des 
Landes Hessen. Gutachten für das Hess. Ministerium für Umwelt und 
Reaktorsicherheit.  
TH Darmstadt, 1991 
30,70 € 
WAR 53 Wagner, Martin:  
Einfluß oberflächenaktiver Substanzen auf Stoffaustauschmechanismen 
und Sauerstoffeintrag.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1991 
35,80 € 
WAR 54 Belüftungssysteme in der Abwassertechnik 1991 - Fortschritte und 
Perspektiven. 1. gemeinsames Abwassertechnisches Seminar mit der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar am 11. und  
12.04. 1991 in Weimar,  
TH Darmstadt, 1991 
30,70 € 
WAR 55 Neuere gesetzliche Anforderungen und moderne technische Lösungen 
zur Sicherung der Wasserversorgung - Erkennen, Vermeiden und 
Beseitigen von Schadstoffen. 
24. Wassertechnisches Seminar am 16.05.1991  
TH Darmstadt, 1991 
vergriffen 
WAR 56 Zhang, Jiansan:  
Energiebilanzierung anaerob-mesophiler Stabilisierungsanlagen mit 
vorgeschalteter aerob-thermophiler Stufe. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1991 
vergriffen 
WAR 57 Glasenapp, Joachim:  
Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Verfahrensvarianten zur 
Sickstoffelimination beim Belebtschlammverfahren. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1992  
vergriffen 
WAR 58 Börner, Tankred:  
Einflußfaktoren für die Leistungsfähigkeit von Pflanzenkläranlagen. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1992  
vergriffen 
WAR 59 Erzmann, Michael:  
Untersuchungen zur biologischen Elimination von chlorierten 
Lösemitteln aus Abwasser.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1992 
35,80 € 
WAR 60 Erfassung und Sanierung schadhafter Abwasserkanäle.  
26. Wassertechnisches Seminar am 28.11.1991, 
TH Darmstadt, 1992 
35,80 € 
WAR 61 Realisierung von Entsorgungsanlagen Umsetzungsprobleme und 
Lösungsansätze aus planerischer, verwaltungsrechtlicher und politischer 
Sicht.  
25. Wassertechnisches Seminar am 07.11.1991,  
TH Darmstadt, 1992  
vergriffen 
WAR 62 Koziol, Matthias:  
Umwelteffekte durch Förderung von Energieeinsparmaßnahmen in 
innerstädtischen Althausgebieten.  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1992 
25,60 € 
WAR 63 Lautner, Gerd:  
Einführung in das Bauordnungsrecht. 7. erw. Auflage  
TH Darmstadt, 1992 
vergriffen 
WAR 64 Abwasserkanäle - Bemessung, Ausführung, Sanierung.  
2. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- mit der Hochschule für 
Architektur und Bauwesen Weimar am 18. und 19.03.1992 in Weimar,  
TH Darmstadt, 1992 
vergriffen 
WAR 65 Optimierung der Grundwassergewinnung über Filterbrunnen Neue Bau- 
und Betriebserkenntnisse. 
27. Wassertechnisches Seminar am 21.05.1992,  
TH Darmstadt, 1992 
40,90 € 
WAR 66 Kläschlammbehandlung und Klärschlammentsorgung -Stand und 
Entwicklungstendenzen. 
31. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 12.11.1992,  
TH Darmstadt, 1992 
35,80 € 
WAR 67 Kreislaufwirtschaft Bau - Stand und Perspektiven beim Recycling von 
Baurestmassen. 
32. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 09.03.1993,  
TH Darmstadt, 1993 
30,70 € 
WAR 68 Bewertung von Geruchsemissionen und –immissionen. 
29. Darmstädter Seminar -Immissionsschutz- am 08.10.1992,  
TH Darmstadt, 1993 
25,60 € 
WAR 69 Möglichkeiten und Grenzen der Klärschlammentsorgung.  
3. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- mit der Hochschule für 
Architektur und Bauwesen Weimar am 31.03. und 01.04.1993,  
TH Darmstadt, 1993 
46,-- € 
WAR 70 Sichere Wasserversorgung durch moderne Rohrleitungstechnik.  
33. Darmstädter Seminar -Wasserversorgungstechnik- am 11.03.1993,  
TH Darmstadt, 1993 
30,70 € 
WAR 71 Aktuelle Aufgaben der Abwasserreinigung und Schlammbehandlung.  
35. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 05. + 06.05.1993,  
TH Darmstadt, 1993 
46,-- € 
WAR 72 Raumordnungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung und 
Umweltleitbilder für die Landes- und Regionalplanung.  
28. und 30. Darmstädter Seminar -Raumplanung- am 17.09. und 
05.11.1992,  
TH Darmstadt, 1993 
40,90 € 
WAR 73 Grohmann, Walter:  
Vergleichende Untersuchungen von Belüftungs- und Durchmischungs-
systemen zur bioverfahrenstechnischen Optimierung der aerob-
thermophilen Stabilisation (ATS).  
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1993 
35,80 € 
WAR 74 Dioxinimmissionen und Quellen . 
34. Darmstädter Seminar -Immissionsschutz- am 15.04.1993,  
TH Darmstadt, 1994 
30,70 € 
WAR 75 Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen Optimierung, Prozeß-
stabilität, Kosteneinsparung.  
36. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 04.11.1993 in 
Darmstadt und 5. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- mit der 
Fakultät Bauingenieurwesen der Hochschule für Architektur und 
Bauwesen Weimar am 23. und 24.03.1994 in Weimar,  
TH Darmstadt, 1994 
46,-- € 
WAR 76 Umweltgerechte Ausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten.  
4. gemeinsames Seminar -Umwelt- und Raumplanung- mit der Fakultät 
Architektur, Stadt- und Regionalplanung der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar am 08. und 09.09.1993 in Weimar,  
TH Darmstadt, 1994 
vergriffen 
WAR 77 Von der Umweltverträglichkeitsprüfung zum kooperativen Planungs-
management. Das Scoping-Verfahren als erste Stufe!? 
37. Darmstädter Seminar -Umwelt- und Raumplanung- am 11.11.1993,  
TH Darmstadt, 1994 
vergriffen 
WAR 78 Modellbildung und intelligente Steuerungssysteme in der 
Umwelttechnik.  
38. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 24.02.1994,  
TH Darmstadt, 1994 
25,60 € 
WAR 79 Brauchwassernutzung in Haushalten und Gewerbebetrieben - Ein Gebot 
der Stunde?  
39. Darmstädter Seminar -Wasserversorgungstechnik- am 17.03.1994,  
TH Darmstadt, 1994 
25,60 € 
WAR 80 Restabfallbehandlung in Hessen.  
41. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- mit dem Hessischen 
Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten -HMUEB- 
am 16.06.1994,  
TH Darmstadt, 1994  
vergriffen 
WAR 81 Umweltbeeinflussung durch biologische Abfallbehandlungsverfahren.  
42. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- mit dem Institut für Hygiene 
der FU Berlin und dem Institut für Meteorologie der TH Darmstadt am 
08. und 09.09.1994 in Berlin,  
TH Darmstadt, 1994 
46,-- € 
WAR 82 Zeitgemäße Planung von Anlagen der Ortsentwässerung - Kanäle, 
Bauwerke, Sonderbauwerke. 
6. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- mit der Fakultät 
Bauingenieurwesen der Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar am 15. und 16.03.1995 in Weimar, 
TH Darmstadt, 1995 
vergriffen 
WAR 83 Grundwasseranreicherung - Stand der Technik und neuere Entwick-
lungen. 
44. Darmstädter Seminar -Wasserversorgungstechnik- mit dem Verein 
des Gas- und Wasserfaches e.V. -DVGW- am 26.04.1994, 
TH Darmstadt, 1995 
30,70 € 
WAR 84 Auswirkungen der Phosphorelimination auf die Schlammbehandlung.  
Theoretische Erkenntnisse und praktische Erfahrungen. 
Workshop vom 24. bis 25. November 1994, 
TH Darmstadt, 1995 
30,70 € 
WAR 85  Stickstoffelimination mit oder ohne externe Substrate ?  
- Erfahrungen und Überlegungen. 
43. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- in Abstimmung mit der 
Abwassertechnischen Vereinigung e.V. (ATV) am 09.11.1994, 
TH Darmstadt, 1995 
35,80 € 
WAR 85  Stickstoffelimination mit oder ohne externe Substrate ?  
- Erfahrungen und Überlegungen. 2. Auflage. 
Wiederholung des 43. Darmstädter Seminars -Abwassertechnik- in 
Abstimmung mit der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. (ATV) am 
01.02.1996 in Düsseldorf, 
TH Darmstadt, 1996 
35,80 € 
WAR 86 Möglichkeiten und Grenzen der Einsparung von Investitions- und 
Betriebskosten bei der Abwasserbehandlung. 
47. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 15.11.1995, 
TH Darmstadt, 1995 
40,90 € 
WAR 87 Jardin, Norbert: 
Untersuchungen zum Einfluß der erhöhten biologischen Phosphor-
elimination auf die Phosphordynamik bei der Schlammbehandlung. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1996 
35,80 € 
WAR 88 Thermische Restabfallbehandlung für kleine Planungsräume. 
45. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 22.06.1995 in Hanau, 
TH Darmstadt, 1996 
35,80 € 
WAR 89 Ferber, Uwe: 
Aufbereitung und Revitalisierung industrieller Brachflächen in den 
traditionellen Industrieregionen Europas. Sonderprogramme im 
Vergleich. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt 1996 
25,60 € 
WAR 90 Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung 
thermischer Verfahren für Teilfraktionen. 
48. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 29.02.1996, 
TH Darmstadt, 1996 
vergriffen 
WAR 91 Neuere Erkenntnisse bei Planung, Bau, Ausrüstung und Betrieb von 
Abwasserbehandlungsanlagen. 
7. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- mit der Fakultät 
Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität Weimar am 11. und 
12.09.1996 in Weimar, 
TH Darmstadt, 1996 
40,90 € 
WAR 92 Hygiene in der Abfallwirtschaft. 
50. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 17.10.1996, 
TH Darmstadt, 1996 
30,70 € 
WAR 93 Europäische Richtlinien und Normen zur Abwassertechnik  
- Konsequenzen und Folgerungen für die Praxis in Deutschland. 
51. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 14.11.1996, 
TH Darmstadt, 1996 
25,60 € 
WAR 94 Dickhaut, Wolfgang: 
Möglichkeiten und Grenzen der Erarbeitung von Umwelt-
qualitätszielkonzepten in kooperativen Planungsprozessen. 
Durchführung und Evaluierung von Projekten. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt 1996 
30,70 € 
WAR 95 Lautner, Gerd: 
Einführung in das Bauordnungsrecht. 8. erw. und aktual. Auflage, 
TH Darmstadt, 1997 
15,40 € 
WAR 96 Reichert, Joachim: 
Bilanzierung des Sauerstoffeintrags und des Sauerstoffverbrauchs mit 
Hilfe der Abluftmethode. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt 1997 
46,-- € 
WAR 97 Kuchta, Kerstin: 
Produktion von Qalitätsgütern in der Abfallbehandlung. Dargestellt am 
Beispiel der Produktion in der thermischen Abfallbehandlung. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt 1997 
30,70 € 
WAR 98 Görg, Horst: 
Entwicklung eines Prognosemodells für Bauabfälle als Baustein von 
Stoffstrombetrachtungen zur Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1997 
46,-- € 
WAR 99 Tiebel-Pahlke, Christoph: 
Abfallentsorgungsplanung – Beeinflussung der Umweltauswirkungen 
von Deponien. 
Dissertation, FB 13, TH Darmstadt, 1997 
30,70 € 
WAR 100 Wagner, Martin: 
Sauerstoffeintrag und Sauerstoffertrag von Belüftungssystemen und 
deren Bestimmung mit modernen Meßmethoden. 
Habilitation, FB 13, TH Darmstadt, 1997 
vergriffen 
WAR 101 Neue Trends bei der Behandlung und Entsorgung kommunaler und 
industrieller Klärschlämme. 
8. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- mit der Fakultät 
Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität Weimar am 10. und 
11.09.1997 in Weimar, 
TH Darmstadt, 1997 
35,80 € 
WAR 102 Senkung der Betriebskosten von Abwasserbehandlungsanlagen. 
52. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 06.11.1997 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, 1997 
35,80 € 
WAR 103 Sanierung und Rückbau von Bohrungen, Brunnen und Grundwasser-
messstellen. 
53. Darmstädter Seminar -Wasserversorgung- am 13.11.1997 in 
Darmstadt mit dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW), 
TU Darmstadt, 1997 
vergriffen 
WAR 104 Wünschmann, Gabriele: 
Untersuchungen zur Kompostierbarkeit von Reststoffen der Papier-
industrie und Altpapier unter besonderer Berücksichtigung von Schad-
stoffbilanzierungen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 1997 
25,60 € 
WAR 105 Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung 
thermischer Verfahren für Teilfraktionen. 
54. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 06.02.1998 in Darmstadt 
mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie 
und Gesundheit und der Südhessischen Arbeitsgemeinschaft Abfall-
wirtschaft (SAGA), 
TU Darmstadt, 1998 
40,90 € 
WAR 106 Zentrale oder dezentrale Enthärtung von Trinkwasser – Konkurrenz 
oder sinnvolle Ergänzung ? 
55. Darmstädter Seminar -Wasserversorgung- am 14.05.1998 in 
Darmstadt mit dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW), 
TU Darmstadt, 1998 
35,80 € 
WAR 107 Dach, Joachim: 
Zur Deponiegas- und Temperaturentwicklung in Deponien mit 
Siedlungsabfällen nach mechanisch-biologischer Abfallbehandlung. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 1998 
35,80 € 
WAR 108 Einsparung von Kosten für Betriebsmittel, Energie und Personal auf 
Abwasserbehandlungsanlagen. 
9. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- am 16. und 17.09.1998 in 
Weimar mit der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität 
Weimar, 
TU Darmstadt, 1998 
40,90 € 
WAR 109 Fortschritte in der Abwassertechnik – 15 Jahre Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit von Prof. Dr.-Ing. H. Johannes Pöpel. 
56. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 05.11.1998 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, 1998 
40,90 € 
WAR 110 Qualitativer und Quantitativer Grundwasserschutz - Stand und 
Perspektiven. 
57. Darmstädter Seminar -Wasserversorgung- am 10.06.1999 in 
Darmstadt mit dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW), 
TU Darmstadt, 1999 
35,80 € 
WAR 111 Schwing, Elke: 
Bewertung der Emissionen der Kombination mechanisch-biologischer 
und thermischer Abfallbehandlungsverfahren in Südhessen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 1999 
30,70 € 
WAR 112 Schade, Bernd: 
Kostenplanung zur Analyse der Wirtschaftlichkeit von biologischen 
Restabfallbehandlungsanlagen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 1999 
30,70 € 
WAR 113 Lohf, Astrid: 
Modellierung der chemisch-physikalischen Vorgänge im Müllbett von 
Rostfeuerungsanlagen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 1999 
25,60 € 
WAR 114 Stackelberg, Daniel von: 
Biologische Festbettdenitrifikation von Grundwasser mit abbaubarem 
Trägermaterial. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 1999 
30,70 € 
WAR 115 Folgerungen aus 10 Jahren Abwasserbeseitigung in den neuen 
Bundesländern - Erfahrungen und Perspektiven. 
10. gemeinsames Seminar –Abwassertechnik- am 01. und 02.09.1999 in 
Weimar mit der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität 
Weimar, 
TU Darmstadt, 1999 
40,90 € 
WAR 116 Abwasserwiederverwendung in wasserarmen Regionen - Einsatzgebiete, 
Anforderungen, Lösungsmöglichkeiten. 
58. Darmstädter Seminar –Abwassertechnik- am 11.11.1999 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, 1999 
vergriffen 
WAR 117 Reinhardt, Tim: 
Untersuchungen zur Dynamik biologischer Prozesse in drei-Phasen-
Systemen am Beispiel der Restabfallrotte unter besonderer Berück-
sichtigung anaerober Teilprozesse. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 1999 
30,70 € 
WAR 118 Umweltfachpläne und Umweltgesetzbuch - Ein Beitrag zur 
Fortentwicklung des Umweltfachplanungssystems  und „Von der 
Landschaftsplanung zur Umweltleitplanung?“ 
46. Darmstädter Seminar -Umwelt- und Raumplanung- am 28.09.1995 
in Darmstadt, 
TU Darmstadt, 1999 
30,70 € 
WAR 119 Herr, Christian: 
Innovative Analyse und primärseitige Prozeßführungsoptimierung 
thermischer Abfallbehandlungsprozesse - am Beispiel der Mülleingangs-
klassifizierung bei der Rostfeuerung. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2000 
33,20 € 
WAR 120 Neumüller, Jürgen: 
Wirksamkeit von Grundwasserabgaben für den Grundwasserschutz - am 
Beispiel des Bundeslandes Hessen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2000 
35,80 € 
WAR 121 Hunklinger, Ralph:  
Abfalltechnische Kennzahlen zur umweltgerechten Produktentwicklung. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2000 
30,70 € 
WAR 122 Wie zukunftsfähig sind kleinere Wasserversorgungsunternehmen? 
60. Darmstädter Seminar -Wasserversorgung- am 29. Juni 2000 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, 2000 
35,80 € 
WAR 123 Maßnahmen zur Betriebsoptimierung von Pumpwerken, Kanalisations-
systemen und Abwasserbehandlungsanlagen. 
11. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- in Weimar am 20. und 21. 
September 2000 mit der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-
Universität Weimar, 
TU Darmstadt, FB 13, 2000 
40,90 € 
WAR 124 Mohr, Karin: 
Entwicklung einer on-line Emissionsmeßtechnik zur quasi-kontinu-
ierlichen Bestimmung von Organohalogen-Verbindungen in Abgasen 
thermischer Prozesse. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2000 
30,70 € 
WAR 125 El-Labani, Mamoun: 
Optimierte Nutzung bestehender Abfallverbrennungsanlagen durch 
Errichtung vorgeschalteter Reaktoren zur Behandlung heizwertreicher 
Abfälle. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2000 
25,60 € 
WAR 126 Durth, Anke: 
Einfluß von Temperatur, Anlagenkonfiguration und Auslastung auf die 
Ablaufkonzentration bei der biologischen Abwasserreinigung. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2000 
vergriffen 
WAR 127 Meyer, Ulrich: 
Untersuchungen zum Einsatz von Fuzzy-Control zur Optimierung der 
Stickstoffelimination in Abwasserbehandlungsanlagen mit vorge-
schalteter Denitrifikation. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2000 
33,20 € 
WAR 128 Kommunale Klärschlammbehandlung vor dem Hintergrund der neuen 
europäischen Klärschlammrichtlinie. 
61. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 09.11.2000 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2000 
35,80 € 
WAR 129 Mengel, Andreas: 
Stringenz und Nachvollziehbarkeit in der fachbezogenen Umwelt-
planung. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2001 
46,-- € 
WAR 130 Kosteneinsparungen durch neuartige Automatisierungstechniken in der 
Wasserversorgung. 
62. Darmstädter Seminar -Wasserversorgung- am 07.06.2001 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2001 
30,70 € 
WAR 131 Aktive Zukunftsgestaltung durch Umwelt- und Raumplanung. 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm. 
TU Darmstadt, FB 13, 2001 
25,60 € 
WAR 132 Aktuelle Ansätze bei der Klärschlammbehandlung und -entsorgung. 
12. gemeinsames Seminar -Abwassertechnik- in Weimar am 05. und 06. 
September 2001 mit der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-
Universität Weimar, 
TU Darmstadt, FB 13, 2001 
40,90 € 
WAR 133 Zum Bodenwasser- und Stoffhaushalt auf unterschiedlich 
bewirtschafteten Flächen unter Einbeziehung ökonomischer Aspekte 
Interdisziplinäre Projektstudie der Technischen Universität Darmstadt 
(TUD) mit Partner. 
TU Darmstadt, FB 13, 2001 
30,70 € 
WAR 134 Neues zur Belüftungstechnik - Probleme, Lösungsmöglichkeiten, 
Entwicklungen. 
64. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 15.11.2001 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2001 
35,-- € 
WAR 135 Auswirkungen der Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung 
von Siedlungsabfällen und über biologische Abfallbehandlungsanlagen. 
63. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 12. und 13.11.2001 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2001 
35,-- € 
WAR 136 Bockreis, Anke: 
Infrarot-Thermographie zur Überwachung von Flächenbiofiltern. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2001 
35,-- € 
WAR 137 Luft, Cornelia: 
Luftgetragene mikrobielle Emissionen und Immissionen an aeroben 
mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
30,-- € 
WAR 138 Danhamer, Harald: 
Emissionsprognosemodell für Deponien mit mechanisch-biologisch 
vorbehandelten Abfällen - Schwerpunkt: Modellierung des 
Gashaushaltes. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
25,-- € 
WAR 139 Lieth, Sabine: 
Stickstoffelimination aus kommunalem Abwasser mit getauchten 
Festbetten nach Vorbehandlung mit HCR-Reaktoren. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
35,-- € 
WAR 140 Streit, Hans-Ulrich: 
Optimierung des Kombinationsbetriebs eines Advanced Oxidation 
Process mit einer Stripp-Anlage zur Grundwassersanierung. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
vergriffen 
WAR 141 Spura, Patrik: 
Ein Vergleich des anlagebezogenen tschechischen Luftreinehalterechts 
mit jenem der Europäischen Union vor dem Hintergrund des 
anstehenden Beitritts. 
Dissertation, Univ. Frankfurt a.M., 2002 
40,-- € 
WAR 142 Hilligardt, Jan: 
Nachhaltige Regionalentwicklung durch freiwillige regionale 
Kooperation - Faktoren einer erfolgreichen Initiierung untersucht an der 
Region Starkenburg. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
30,-- € 
WAR 143 Heiland, Peter: 
Vorsorgender Hochwasserschutz durch Raumordnung, interregionale 
Kooperation und ökonomischen Lastenausgleich. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
vergriffen 
WAR 144 Dapp, Klaus: 
Informationsmanagement in der Planung am Beispiel des vorsorgenden 
Hochwasserschutzes. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
vergriffen 
WAR 145 Schüler, Doris: 
Untersuchungen an der Technikumsanlage VERONA zur Bildung und 
zum Abbau von polyhalogenierten Dioxinen und Furanen und anderen 
Organohalogenverbindungen in Verbrennungsprozessen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
25,-- € 
WAR 146 Grundwasserproblematik im Hessischen Ried : Eine unlösbare Aufgabe? 
65. Darmstädter Seminar -Wasserversorgung- am 23.10.2002 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2002 
30,-- € 
WAR 147 Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm und Klärschlammasche. 
66. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 07.11.2002 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2002 
35,-- € 
WAR 148 Schneider, Andreas: 
Role of LCA concepts at the Research and Development phase of a new 
process for waste treatment - The Trefoil Kiln process subject to IPPC 
and BAT requirements. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
25,-- € 
WAR 149 Sonnenburg, Alexander: 
Untersuchungen zur Denitrifikation von Grundwasser in Schüttungen 
mit abbaubarem Trägermaterial. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2002 
vergriffen 
WAR 150 Emissionen aus der Abfallbehandlung. Energie - Emissionen – 
Messtechnik. 
67. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 13. Februar 2003 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2003 
35,-- € 
WAR 151 Rationalisierungsmaßnahmen in der Wasserversorgung. 
Umsetzungsstatus und künftige Entwicklungen. 
68. Darmstädter Seminar -Wasserversorgung- am 15. Oktober 2003 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2003 
vergriffen 
WAR 152 Verantwortungspartnerschaft beim vorsorgenden Hochwasserschutz. 
69. Darmstädter Seminar - Umwelt- und Raumplanung - am 16. 
Oktober 2003 in Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2003 
vergriffen 
WAR 153 Biofiltration. Renaissance eines Verfahrens durch erhöhte 
Anforderungen im In- und Ausland ? 
70. Darmstädter Seminar -Abwassertechnik- am 06. November 2003 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2003 
35,-- € 
WAR 154 Seiler, Kainan: 
Planung der Abwasserentsorgung im ländlichen Raum anhand von 
räumlichen Einflussfaktoren. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2004 
30,-- € 
WAR 155 Ludwig, Thomas: 
Entwicklung der Emissionsmessanlage DioxinCop. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2004 
25,-- € 
WAR 156 Haffner, Yvonne: 
Sozialwissenschaftliche Modellierung zur Privatisierung der 
Wasserversorgung. 
Dissertation, FB 2, TU Darmstadt, 2004 
vergriffen 
WAR 157 Geruch : Messung – Wirkung – Minderung. 
71. Darmstädter Seminar -Abfalltechnik- am 24. Juni 2004 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, FB 13, 2004 
35,-- € 
WAR 158 Qualitätssicherung bei Wassergewinnungsanlagen - Umsetzung und 
aktuelle Entwicklung im Regelwerk. 
72. Darmstädter Seminar –Wasserversorgung– am 06.10.2004 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, 2004 
vergriffen 
WAR 159 Wasserwiederverwendung - eine ökologische und ökonomische 
Notwendigkeit wasserwirtschaftlicher Planung weltweit ? 
73. Darmstädter Seminar –Abwassertechnik– am 04.11.2004 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, 2004 
vergriffen 
WAR 160 Weil, Marcel: 
Ressourcenschonung und Umweltentlastung bei der Betonherstellung 
durch Nutzung von Bau- und Abbruchabfällen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2004 
35,-- € 
WAR 161 Unendlicher Wachstum auf unendlicher Fläche ? 
74. Darmstädter Seminar –Umwelt- und Raumplanung– am 27.01.2005 
in Darmstadt, 
TU Darmstadt, 2005 
vergriffen 
WAR 162 Gernuks, Marko: 
Entwicklung einer Methode zur Bewertung von Umweltaspekten mit der 
Ableitung von Umweltzielen im Rahmen von EMAS. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2004 
vergriffen 
WAR 163 Rother, Elmar: 
Optimising Design and Operation of the Biofiltration Process for 
Municipal Wastewater Treatment. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2005 
35,-- € 
WAR 164 Hilligardt, Jan: 
Regionale Kooperation der Landkreise, Städte und Gemeinden. 
Stand - Potenziale - Perspektiven. 
Habilitation, FB 13, TU Darmstadt, 2005 
vergriffen 
WAR 165 Gramel, Stefan: 
Privatisierung von Wasserversorgungsunternehmen - Auswirkungen auf 
den Umwelt- und Ressourcenschutz? 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2004 
35,-- € 
WAR 166 Krause, Stefan: 
Untersuchungen zum Energiebedarf von Membranbelebungsanlagen. 
Dissertation, FB 13, TU Darmstadt, 2005 
35,-- € 
WAR 167 Rückgewinnung von Phosphor aus Abwasser und Klärschlamm. 
Konzepte - Verfahren - Entwicklungen. 
75. Darmstädter Seminar –Abwassertechnik- am 12./13.12.2005 in 
Darmstadt, 
TU Darmstadt, 2005 
vergriffen 
WAR 168 Hora, Maike: 
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Zum Inhalt:
Die Inaktivierung pathogener Mikroorganismen durch die Desinfektion behandelten Abwas-
sers ist ein entscheidender Prozess zum Schutz vor Krankheiten, die durch Wasser übertragen 
werden. Einführend werden in dieser Arbeit die Grundlagen der Desinfektion von behan-
deltem Abwasser und der Stand des Wissens anhand einer Literaturrecherche dargestellt. 
Anschließend werden verschiedene Desinfektionsverfahren mit Hilfe von Versuchsanlagen 
unter hygienischen, ökologischen und betrieblichen Gesichtspunkten untersucht. Neben der 
Dosierung von on-site hergestelltem Chlorgas (mittels Chlorelektrolyse) wurden die Chlordi-
oxiddosierung, die Ozonung und die UV-Bestrahlung für die Untersuchungen ausgewählt. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Desinfektionsverfahren mit vorhergehender biologischer Ab-
wasserbehandlung einen Ablauf erzeugten, welcher die allgemein gültigen mikrobiologischen 
Grenzwerte, die für Einleitungen in sensible Oberflächengewässer und für verschiedene Was-
serwiederverwendungszwecke gelten, einhält. Die Vorreinigung des Abwassers hatte einen 
entscheidenden Einfluss auf den Desinfektionserfolg. In den Abläufen aller Desinfektionsan-
lagen wurden die mikrobiologische Stabilität, die Bildung von Desinfektionsnebenprodukten 
und die Toxizität des behandelten Wassers analysiert. Eine Strategie zur Steuerung von Anla-
gen zur Desinfektion behandelten Abwassers konnte aufgezeigt werden, die sowohl zu einer 
Verringerung der insgesamt eingesetzten Desinfektionsmittelmenge als auch zur Minimie-
rung negativer Umweltauswirkungen der Desinfektionsmaßnahme beitragen kann.
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